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Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

Die Samtgemeinde Isenbiittel und die Gemeinde Sassenburg haben ein gemeinsames — vom
Bundesumweltministerium geférdertes — Klimaschutz-Teilkonzept fur ihre eigenen Liegenschaften
erstellen lassen. Mit dieser Zusammenarbeit soll auch eine Basis daflir geschaffen werden, dass die
anschlieRende Umsetzungsphase durch einen gemeinsamen Klimaschutzmanager begleitet werden
kann.

Das vorliegende Klimaschutz-Teilkonzept dient entsprechend der Forderrichtlinie als eine
strategische Planungs- und Entscheidungshilfe fir die Energie- und Klimaschutzpolitik
beziglich der Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbdttel und ihrer Mitgliedsgemeinden sowie der
Gemeinde Sassenburg. Inhaltlich ist das Konzept in zwei Bausteine unterteilt:

e Der Baustein 1 — Klimaschutzmanagement — umfasst:
- eine Basisdatenbewertung inkl. Energie- und CO,-Bilanz,
- ein Organisationskonzept und
- ein Controllingkonzept.

¢ Im Baustein 2 — Energetische Gebaudeuntersuchung — wurden ausgewahlte Gebaude
hinsichtlich ihres energetischen Ist-Zustandes und grundsatzlich geeigneter
Sanierungsoptionen untersucht.

Ergebnisse des Klimaschutz-Teilkonzeptes fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde
Isenbittel und ihrer Mitgliedsgemeinden

Das erarbeitete Klimaschutzmanagement umfasst 47 Geb&aude, in denen im Bilanzierungszeitraum
2010-2012 durchschnittlich ca. 3,5 Mio. kWh pro Jahr Heizenergie, ca. 0,5 Mio. kWh Strom und ca.
8.200 m?3 Wasser verbraucht wurden. Dadurch wurden ca. 1.300 t klimaschadigende Gase emittiert,
fast 40 % davon durch Schulen. Die Fortschreibung der Energiekosten macht auch den
wirtschaftlichen Anreiz deutlich: Schon bei einer als moderat einzustufenden Energiepreissteigerung
um 5 % pro Jahr wiirden sich die Ausgaben fiir Energie von durchschnittlich 310.000 € innerhalb von
nur zwolf Jahren verdoppeln — sofern keine Mal3nahmen eingeleitet werden.

Das Energie-Management (Baustein 1), also die zielgerichtete Steuerung aller energierelevanten
Prozesse, ist die Grundlage klimabewussten Handelns. Basis eines jeden Energie-Managements ist
ein Controlling. Das Konzept dafur enthalt organisatorische und technische Empfehlungen mit dem
Ziel, kUnftig in verbesserter Weise laufend Uber die gebaudespezifischen IST-Zustande informiert zu
sein, um unverziglich notwendige Mal3nahmen ableiten zu kénnen. Unabdingbar ist allerdings auch
ein klimabewusstes Handeln der — aus tausenden Einzelindividuen bestehenden — Nutzerschaft.
Nutzerregeln in Form der vorgeschlagenen ,Richtlinie Energie und Wasser sollen allen Beteiligten
Handlungssicherheit geben, nicht zuletzt auch den Gebaudeverantwortlichen in Austibung ihrer
Aufklarungs- und Kontrollfunktion.

Wirklich erfolgversprechend sind Regeln allerdings nur dann, wenn sie kombiniert werden mit einer
Starkung des Bewusstseins sowie immateriellen und ggf. auch materiellen Anreizen, sich ,richtig“ zu
verhalten. In diesem Sinne ist es das zentrale Anliegen des Konzeptes fur Offentlichkeitsarbeit,
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das Klimabewusstsein zu starken und wichtiges Wissen zu vermitteln. Die empfohlene Einfiihrung
und Intensivierung von ,,Energiesparmodellen” in den Schulen und Kindertagestétten der
Samtgemeinde Isenbittel und ihrer Mitgliedsgemeinden soll ebenfalls zur Bewusstseinsbildung
beitragen, vor allem aber soll sie den Bildungseinrichtungen Anreize bieten, sorgsam mit Energie und
Wasser umzugehen. Die Etablierung eines Energiesparmodells ist ein aufwandiger und langwieriger
Prozess, der besondere klimaschitzende, finanzielle sowie paddagogische Chancen enthéalt und
deshalb grundsatzlich nach der ,Richtlinie zur Férderung von Klimaschutzprojekten in sozialen,
kulturellen und 6ffentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative® vom
Bundesumweltministerium geférdert wird. Der Samtgemeinde Isenbuttel wird empfohlen, die
Antragsperioden 1. Quartal 2015 und 2016 fur einen Foérderantrag zu nutzen.

Im Baustein 2 wurden 28 Gebaude hinsichtlich ihrer energetischen Verbesserungsmdoglichkeiten
untersucht. Aufgrund einer Vorgabe des Foérdergebers wurden hierbei nur Gebaude betrachtet, die
alter als Baujahr 1995 sind. Fokus bei der Entwicklung der MaRnahmen lag vorrangig auf dem
Klimaschutz, aul3erdem wurden die Gebaudezustande, die Nutzungsintensitaten und wirtschaftliche
Aspekte bertcksichtigt. Um eine Vergleichbarkeit der MaRnahmen fir alle Gebaude herzustellen,
wurden jeweils zwei modellhafte MalRnahmenpakete mit folgender Systematik gebildet:

e Malnahmenpaket I: DaAmmung der Geb&udehdiille, hydraulischer Abgleich
o Malnahmenpaket II: Mallhahmenpaket | zzgl. Erneuerung der Heizungsanlage (Umstellung
auf klimafreundliche Pelletheizung, ggf. Solaranlage)

In diesem Rahmen wurden fur jedes untersuchte Gebaude in Abhangigkeit von seinem Ist-Zustand
individuelle MaBnahmen in den Paketen zusammengefasst. Die technische Umsetzbarkeit dieser
MalRnahmenpakete wurde im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzepts nicht detailliert untersucht, dies
muss weiteren Untersuchungen gemaf HOAI vorbehalten bleiben.

Auf Grundlage von Baukostenindizes wurden fur die Mal3nahmenpakete tberschlagig
Investitionskosten ermittelt und wirtschaftlich bewertet. Auch die Investitionskosten sind im weiteren
Planungsprozess den jeweils aktuellen Umstanden nach neu zu ermitteln.

In der Summe sind die dargestellten MalRnahmen geeignet, die fir die Warmeversorgung der
untersuchten Gebaude verursachten CO,-Emissionen von 720 t um mindestens 72 % auf etwa 200 t
pro Jahr zu verringern. Dafiir wurden Investitionskosten von insgesamt etwa 5,5 Mio. Euro®
berechnet. Davon sind 3,4 Mio. Euro reine Ersatzkosten und 2,1 Mio. Euro die Mehrkosten fir die
energetische Verbesserung, die bei Bauteilerneuerungen nach dem Mindeststandard der EnEV 2014
anfallen wiirden. Sie beschreiben damit die Kosten fir den Klimaschutz. Damit einher ginge — bei
Betrachtung des Durchschnitts der letzten drei Jahre — eine Minderung der Heizenergiekosten von
ca. 135.000 Euro® um mindestens 52 % auf ca. 64.000 Euro pro Jahr einher. Diese Zahlen geben das
Maximum an Madglichkeiten an, wenn die Vermeidung von CO, ohne Rucksicht auf andere politische
Ziele oder begrenzte Mdglichkeiten das hdchste Ziel darstellt. Zu beachten ist, dass im Falle von
kunftigen Energiepreissteigerungen oberhalb der allgemeinen Inflationsrate realisierte Einsparungen
eine noch hohere Relevanz haben werden.

! Investitionskosten sind Nettokosten.
2 Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.

7/371



Klimaschutz-Teilkonzept flr die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

Im Sanierungsfahrplan wurden die Moglichkeiten differenziert betrachtet. So wurden der Zustand des
Gebéaudes, seine Nutzung, sein Einsparpotenzial und die Renovierungszyklen einbezogen, ebenso
die Verfugbarkeit finanzieller Mittel. Im Ergebnis kénnten bis 2024 alle im Sanierungsfahrplan
betrachteten Gebaude in grof3en Teilen modernisiert sein. Dazu wurden Uberschlagig Investitionen in
Hohe von 4,7 Mio. € ermittelt. Nach vollstandiger Umsetzung der in diesem Konzept empfohlenen
Sanierungsmafinahmen kénnten pro Jahr fast 340 t CO, (ca. -30 % der aktuell durch
Heizenergieverbrauch verursachten Emissionen) vermieden werden. Der grofdte Teil der Investitionen
flieRt dabei in die Verbesserung der Gebaudehullen. Die folgenden Modernisierungen der
Warmeerzeuger werden dann mit relativ geringen Investitionen die Einsparungen nochmals deutlich
verbessern.

Da die Umsetzung eines so umfangreichen MalRnahmenkataloges mehrere Jahre in Anspruch
nehmen wird und Prioritatensetzungen erfordert, enthélt das vorliegende Konzept zur Erleichterung
der Planung einen Vorschlag fir einen ,,.5-Jahres-Plan® 2016-2020, sowie umfangreiche
wirtschaftliche Betrachtungen. Sofern die vorgeschlagenen investiven Malnahmen mit Nachdruck
und der Bereitstellung entsprechender Finanzmittel in Angriff genommen werden sollen, wird das
Gebaudemanagement personell verstarkt werden missen, um die umfangreichen Aufgaben
bewadltigen zu kénnen. Fur die Einstellung eines Klimaschutzmanagers kann die Samtgemeinde
Isenbuttel Fordergelder beim Bundesumweltministerium beantragen.

Fur die Forderung einer ,,ausgewdahlten KlimaschutzmalBnahme* gemaf der Férderrichtlinie
(Foérderquote 50 %, max. 200.000 € - Voraussetzung: CO,-Einsparung mind. 70 %) qualifizieren sich
unter den im Konzept zugrunde gelegten Bedingungen folgende Gebaude:

e Grundschule Wasbuttel

e Kindergarten Calberlah

e Mehrzweckhalle Vollbittel

¢ Kindergarten Isenbittel |

¢ Kindergarten Isenbittel Il

e Dorfgemeinschaftshaus Allerbittel

Wirde durchgehend das MaRnahmenpaket II (Dammmafinahmen zzgl. Pelletheizung) umgesetzt
werden, wirden sich 19 von 28 untersuchten Gebauden des Bausteins Il als forderwirdig erweisen
(s. Kapitel 111.1).

Zur Reduzierung der Emissionen in den Bildungseinrichtungen und Sporthallen ist die Einbindung
der Nutzer und Gebaudeverantwortlichen zwingend erforderlich. Diese Einbindung wurde bereits
im Rahmen der Konzepterstellung in Form von zwei Arbeitsgruppensitzungen begonnen. Dabei
wurde deutlich, dass sowohl von Seiten der Verwaltung als auch von Seiten des Personals der
Einrichtungen grol3e Bereitschaft besteht, in Sachen Klimaschutz aktiver zu werden. Die Grindung
eines Arbeitskreises, der sich mit den Aspekten ,Instandhaltung” und ,Nutzerverhalten® in der
Samtgemeinde Isenbuttel und Mitgliedsgemeinden beschéftigen wird, wurde vorbereitet.

Gemal} den Ergebnissen der Gebaudebewertungen im Baustein Il befinden sich die Geb&aude
Uberwiegend in einem grundsétzlich gepflegten Zustand. Dennoch sind Handlungsbedarfe in fast
samtlichen Gebauden nicht zu leugnen.

8/371



Klimaschutz-Teilkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg

Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

Geringinvestive MalRnahmen wie Instandhaltungsarbeiten der Geb&audehdille (z. B. Wartung und
Pflege von Holzrahmenfenstern) sowie der Gebaudetechnik sind verbesserungsfahig. Gesetzlich
vorgeschrieben ist ein hydraulischer Abgleich von wassergefiihrten Heizungen, der bislang nur fur
wenige Gebaude durchgefihrt wurde und unverziglich nachgeholt werden muss. Ebenso gesetzlich
vorgeschrieben und nicht in allen Gebauden vorhanden sind Dachdammungen bzw. Dd&mmungen der
obersten Geschossdecke. Daruber hinaus sind dem Kap. IV weitere gebaudetbergreifende
klimaschutzférdernde Mal3nahmen zu entnehmen.

Die einzelnen baulichen und gebaudetechnischen Mangel und MalRnahmenempfehlungen sind in den
Gebaudesteckbriefen in Baustein Il dargestellt. Empfehlungen flr Gebaudeabrisse mangels
energetischer Sanierungsfahigkeit werden keine ausgesprochen.

Um kinftig die im Sinne des Klimaschutzes notwendigen MaRnahmen konsequent umsetzen zu
kénnen, ist eine Erweiterung der finanziellen und personellen Ressourcen notwendig. Ebenso sind
auf der Basis dieses Konzeptes klimaschutzrelevante Aufgaben durch Rat und Verwaltung mit der
entsprechend hohen Dringlichkeit zu versehen. Eine wichtige verlassliche Grundlage sollte die
Festlegung von verbindlichen Klimaschutzzielen durch den Rat sein, wie z. B. Einsparungen von x
Tonnen CO, innerhalb von x Jahren sowie zu erreichende Kennwerte.

Fir die Umsetzung der klimaschutzrelevanten baulichen und geb&udetechnischen Malinahmen sind
gemal Sanierungsfahrplan fur die nachsten Jahren Mittel in Hohe von ca. 530.000 Euro pro Jahr
notwendig. Von diesen Summen ist jedoch nur ein geringer Anteil spezifisch fur klimaschitzende
Ausgaben nétig, der grofte Teil ist fur die bauliche Erhaltung der Gebaude ohnehin unabdingbar. Mit
den genannten Summen kdnnen sowohl grol3e Investitionen in Gebaudehiille und Gebaudetechnik
als auch die kontinuierlich notwendigen geringinvestiven Malinahmen umgesetzt werden. Dabei liegt
in den ersten funf Jahren der Augenmerk auf der Grund- und Oberschule Isenbiittel, deren
Zweifeldsporthalle, dem Kindergarten Calberlah, der Grundschule Wasbiittel und der Oberschule
Calberlah. (s. Kap. V.1.1).

Strategische Empfehlungen in Stichworten:

e Energiemanagement

o Einstellung eines Klimaschutzmanagers

o Erlassung der Dienstanweisung ,Richtlinie Energie und Wasser*

o Controlling-Konzept umsetzen

o prifen, ob bzw. wann elektrische Verbraucher in Gebauden wirklich aktiv sein miissen
(z.B. Anzahl der notwendigen Kihlschranke)
jahrliche Formulierung eines Energie- und Emissionsberichts fur die Politik und Nutzer
o Offentlichkeitsarbeit

o

e Geringinvestive MalRnahmen
o Einrichtung eines freien Budgets fur kleine Arbeiten von Hausmeistern
o Nutzerschulungen
o Bezug von zertifiziertem Okostrom und Okogas
o Tiren, Fenster einstellen lassen und Dichtungen erneuern
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Einsatz und Nutzung schaltbarer Steckdosen

Erweiterung der vorhandenen Messstellen

hydraulische Heizungsabgleiche durchfiihren

Thermometer installieren

Erneuerung, Nutzung und Wartung von Thermostatképfen und Heizungsventilen
regelmafige Informationsveranstaltungen zum Thema Klimaschutz durchfihren

e Gebaudetechnische MalRnahmen

(©]
o
(¢]
o

Sanierung der Bestandsgebaude

Hocheffizienzpumpen einsetzen

Lichtanlagen modernisieren

Dachflachen so weit wie moglich fiir PV-Anlagen und den Eigenverbrauch nutzen

Ausfihrliche Beschreibungen dieser Empfehlungen finden Sie unter den entsprechenden
Uberschriften im Kapitel IV und V.
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Klimaschutz-Teilkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

Ergebnisse des Klimaschutz-Teilkonzeptes fir die eigenen Liegenschaften der Gemeinde
Sassenburg

Das erarbeitete Klimaschutzmanagement umfasst 26 Gebéaude, in denen im Bilanzierungszeitraum
2010-2012 durchschnittlich ca. 1,7 Mio. kWh pro Jahr Heizenergie, ca. 0,3 Mio. kWh Strom und ca.
3.800 m3 Wasser verbraucht wurden. Dadurch wurden ca. 700 t klimaschadigende Gase emittiert,
rund 20 % davon jeweils durch Schulen und Gemeinschaftshdusern. Die Fortschreibung der
Energiekosten macht auch den wirtschaftlichen Anreiz deutlich: Schon bei einer als moderat
einzustufenden Energiepreissteigerung um 5 % pro Jahr verdoppeln sich die Ausgaben fir Energie
von durchschnittlich 167.000 € innerhalb von nur zwdlf Jahren — sofern keine MaRnahmen eingeleitet
werden.

Das Energie-Management, also die zielgerichtete Steuerung aller energierelevanten Prozesse, ist
die Grundlage klimabewussten Handelns. Das Controlling-Konzept ist die Basis des Energie-
Managements und enthalt organisatorische und technische Empfehlungen mit dem Ziel, kiinftig in
verbesserter Weise laufend die gebaudespezifischen IST-Zustande zur Verfligung zu haben, um
unverzuglich die notwendigen Malinahmen ableiten zu kdnnen. Unabdingbar ist allerdings auch ein
klimabewusstes Handeln der — aus tausenden Einzelindividuen bestehenden — Nutzerschaft.
Nutzerregeln in Form der vorgeschlagenen ,Richtlinie Energie und Wasser" sollen allen Beteiligten
Handlungssicherheit geben, nicht zuletzt auch den Geb&audeverantwortlichen in Ausibung ihrer
Aufklarungs- und Kontrollfunktion.

Wirklich erfolgversprechend sind Regeln allerdings nur dann, wenn sie kombiniert werden mit einer
Starkung des Bewusstseins sowie immateriellen und ggf. auch materiellen Anreizen, sich ,richtig“ zu
verhalten. In diesem Sinne ist es das zentrale Anliegen des Konzeptes fiir Offentlichkeitsarbeit,
das Klimabewusstsein zu starken und wichtiges Wissen zu vermitteln. Die empfohlene Einflihrung
und Intensivierung von ,,Energiesparmodellen” in den Schulen und Kindertagestéatten der Gemeinde
Sassenburg soll ebenfalls zur Bewusstseinsbildung beitragen, vor allem aber soll sie den Nutzern
Anreize bieten, sorgsam mit Energie und Wasser umzugehen. Die Etablierung eines
Energiesparmodells ist ein aufwandiger und langwieriger Prozess, der besondere klimaschitzende,
finanzielle sowie padagogische Chancen enthalt und deshalb grundsétzlich im Rahmen der
Klimaschutzinitiative vom Bundesumweltministerium gefdrdert wird. Der Gemeinde Sassenburg wird
empfohlen, die voraussichtliche Antragsperiode 1. Quartal 2015 bzw. 1. Quartal 2016 fir einen
Forderantrag zu nutzen.

Im Baustein 2 wurden 21 Gebaude' hinsichtlich ihrer energetischen Verbesserungsmaglichkeiten in
den nachsten 10 bis 15 Jahren untersucht. Aufgrund einer Vorgabe des Foérdergebers wurden hierbei
nur Gebaude betrachtet, die alter als Baujahr 1995 sind. Fokus bei der Entwicklung der Malinahmen
lag vorrangig auf dem Klimaschutz, auRerdem wurden die Gebaudezusténde, die
Nutzungsintensitaten und wirtschaftliche Aspekte beriicksichtigt. Um eine Vergleichbarkeit der
MalRnahmen fir alle Gebaude herzustellen, wurden jeweils zwei modellhafte MaRnahmenpakete mit
folgender Systematik gebildet:

' Die Untersuchungen der Feuerwehrgeratehduser GruRendorf, Neudorf-Platendorf, Stiide, Triangel und
Westerbeck wurden vom Bundesumweltministerium nicht gefordert.
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Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

e Malnahmenpaket I: Dammung der Geb&udehille, hydraulischer Abgleich
e Malinahmenpaket II: Mal3nahmenpaket | zzgl. Erneuerung der Heizungsanlage (Umstellung
auf klimafreundliche Pelletheizung, ggf. Solaranlage)

In diesem Rahmen wurden fir jedes untersuchte Gebaude in Abhangigkeit von seinem Ist-Zustand
individuelle Mal3nhahmen in den Paketen zusammengefasst. Die technische Umsetzung dieser
MaRnahmenpakete wurde im Rahmen des Klimaschutz-Teilkonzepts nicht untersucht.

In der Summe sind die dargestellten Mal3hahmen geeignet, die von den untersuchten Gebauden
verursachten CO,-Emissionen von 437 t um mindestens 80 % auf 81 t pro Jahr zu verringern. Dafur
waren insgesamt etwa 3,4 Mio. Euro' zu investieren. Davon sind 2,2 Mio. Euro reine Erhaltungskosten
und 1,2 Mio. Euro die Mehrkosten fir die energetische Verbesserung, die nach EnEV 2014 bei der
Bauteilerneuerung an Bestandsgeb&uden mindestens erreicht werden muss. Damit ginge — bei
Betrachtung des Durchschnitts der letzten drei Jahre — eine Minderung der Heizenergiekosten von
ca. 81.000 Euro" um mindestens 51 % auf ca. 39.000 Euro pro Jahr einher. Diese Zahlen geben das
Maximum an Méglichkeiten an, wenn die Vermeidung von CO, ohne Rucksicht auf lokale
Verhéltnisse das hochste Ziel darstellt. Angesichts der auch in Zukunft zu erwartenden
Energiepreissteigerungen durfte es sich zwar nicht um echte Einsparungen im Gemeindehaushalt
handeln, aber zumindest die Mehrausgaben kénnten in Grenzen gehalten oder gar vermieden
werden.

Im Sanierungsfahrplan wurden die Mdglichkeiten differenzierter betrachtet. So wurden der Zustand
des Gebaudes, seine Nutzung, sein Einsparpotenzial und die Renovierungszyklen einbezogen,
ebenso die Verfiigbarkeit finanzieller Mittel. Im Ergebnis kénnten bis 2025 alle im Sanierungsfahrplan
betrachteten Geb&ude in groRen Teilen modernisiert sein. Dazu sind Investitionen in Hohe von 2,75
Mio. € nétig, die pro Jahr ca. 200 t CO, (ca. -38 % der aktuell durch Heizenergieverbrauch
verursachten Emissionen) vermieden. Der grof3te Teil der Investitionen fliet dabei in die
Verbesserung der Geb&udehillen. Die folgenden Modernisierungen der Warmeerzeuger werden
dann mit relativ geringen Investitionen die Einsparungen nochmal deutlich verbessern.

Da die Umsetzung eines so umfangreichen MalRnahmenkataloges mehrere Jahre in Anspruch
nehmen wird und Prioritatensetzungen erfordert, enthalt das vorliegende Konzept zur Erleichterung
der Planung einen Vorschlag fir einen ,,.5-Jahres-Plan® 2015-2019, sowie umfangreiche
wirtschaftliche Betrachtungen. Sofern die vorgeschlagenen investiven MaRnahmen mit
Nachdruck in Angriff genommen und die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden
sollen, wird das Gebdudemanagement personell unbedingt verstarkt werden miissen, um die
umfangreichen Aufgaben bewadltigen zu kénnen. Fiir die Einstellung eines
Klimaschutzmanagers kann die Gemeinde Sassenburg Férdergelder beim
Bundesumweltministerium beantragen.

Zur Reduzierung der Emissionen in den Bildungseinrichtungen und Sporthallen ist die Einbindung
der Nutzer zwingend erforderlich. Diese Einbindung wurde bereits im Rahmen der Konzepterstellung
in Form von zwei Arbeitsgruppensitzungen begonnen. Dabei wurde deutlich, dass sowohl von Seiten

' Investitionskosten sind Nettokosten.
" Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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der Verwaltung als auch von Seiten des Personals der Einrichtungen grof3e Bereitschaft besteht, in
Sachen Klimaschutz aktiver zu werden.

Begrenzt wird das Agieren auf allen Ebenen durch eine extrem geringe personelle und finanzielle
Ausstattung. Aus Sicht des Klimaschutzes notwendige Aufgaben werden erkannt, konnen aber auf
Grund dieser Rahmenbedingungen tUberhaupt nicht umgesetzt werden. Die Instandhaltung der
Liegenschaften ist ein deutliches Abbild davon: hier wurden tber Jahrzehnte deutlich viel zu wenig
Mittel investiert!

Dies spiegelt sich in den Ergebnissen der Geb&udebewertungen im Baustein Il wider: Die Geb&aude
befinden sich tUberwiegend in einem schlechten Zustand. Klimaschutzrelevante Belange werden
Uberhaupt nicht beriicksichtigt. Der Handlungsbedarf in Schulen, Kindertagesstatten, Sporthallen und
Gemeinschaftshausern ist Gberdeutlich. Es fehlen nicht nur grof3e Investitionen wie Sanierungen von
Gebaudehtillen und dem Einbau von klimafreundlichen Heizungsanlagen, sondern auch
geringinvestiven MalRnahmen wie Instandhaltungsarbeiten der Gebaudehdiille (z. B. Wartung und
Pflege von Holzrahmenfenstern), der Durchfiihrung von hydraulischen Abgleichen und Einbau bzw.
Erhalt von Dachdammungen. Letztere sind sogar gesetzlich vorgeschrieben und missen
unverzlglich umgesetzt werden. Diese MalBhahmen wurden auf Grund extrem mangelnder
personeller wie finanzieller Kapazitaten bzw. anderer Prioritatensetzungen in den letzten Jahren nicht
durchgefuhrt. Die einzelnen baulichen und gebaudetechnischen Méangel und
Malnahmenempfehlungen sind in den Gebaudesteckbriefen in Baustein Il nachzulesen. Die
Abrissempfehlungen sind in Kap. IV.5 einzusehen. Darliber hinaus sind dem Kap. IV weitere
Ubergreifende klimaschutzférdernde Malinahmen zu entnehmen.

Um kinftig die im Sinne des Klimaschutzes notwendigen MaRnahmen konsequent umsetzen zu
koénnen, ist eine Erweiterung der finanziellen und personellen Ressourcen absolut notwendig.
Selbstverstandlich muss in der Verwaltung ein breites Spektrum an Aufgaben abgewickelt werden,
umso mehr sind auf der Basis dieses Konzeptes klimaschutzrelevante Aufgaben mit der
entsprechend hohen Dringlichkeit zu versehen. Eine wichtige verlassliche Grundlage ist die
Festlegung von verbindlichen Klimaschutzzielen durch den Rat.

Fur die Umsetzung der klimaschutzrelevanten baulichen und gebaudetechnischen Malinahmen sind
fur die nachsten Jahren Mittel in H6he von ca. 275.000 Euro pro Jahr notwendig. Von diesen
Summen ist jedoch nur ein geringer Anteil spezifisch fiir klimaschitzende Ausgaben nétig, der grofite
Teil ist fur die bauliche Erhaltung der Gebaude ohnehin unabdingbar. Mit den genannten Summen
kénnen sowohl grof3e Investitionen in Gebaudehille und Gebaudetechnik als auch die kontinuierlich
notwendigen geringinvestiven Malinahmen umgesetzt werden. Dabei liegt in den ersten fiinf Jahren
der Augenmerk auf der Kindergarten Westerbeck (Abriss oder komplette Modernisierung),
Kindergarten Triangel, Dorfgemeinschaftshaus Gruf3endorf (Abriss oder komplette Modernisierung),
Rathaus Westerbeck, Sporthalle Dannenbuttel, Bauhof Westerbeck und der Mehrzweckhalle
Westerbeck. (s. Kap. V.1.2).
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Strategische Empfehlungen in Stichworten:

e Energiemanagement

O

o
o
o

Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Erlassung der Dienstanweisung ,Richtlinie Energie und Wasser"”

Controlling-Konzept umsetzen, personelle Kapazitat daftir schaffen

Prufen, ob elektrische Verbraucher in Gebauden wirklich aktiv sein missen (z.B.
Anzahl der notwendigen Kihlschranke)

Jahrliche Formulierung eines Energie- und Emissionsberichts fir die Politik und Nutzer
Offentlichkeitsarbeit

e Geringinvestive MalRBhahmen

O

O O 0 O O o0 O O O

Einrichtung eines freien Budgets fir kleine Arbeiten von Hausmeistern
Nutzerschulungen

Bezug von zertifiziertem Okostrom und Oko-Erdgas

Turen, Fenster einstellen lassen und Dichtungen erneuern

Einsatz und Nutzung schaltbarer Steckdosen

Erweiterung der vorhandenen Messstellen

Hydraulische Abgleiche durchfiihren

Thermometer installieren

Erneuerung, Nutzung und Wartung von Thermostatkdpfen und Heizungsventilen
RegelmaRige Infoveranstaltungen zum Thema Klimaschutz

e Gebaudetechnische MalRnahmen

o O O O

Sanierung der Bestandsgebaude

Hocheffizienzpumpen einsetzen

Dachflachen so weit wie moglich fir PV-Anlagen und die Selbstversorgung nutzen
Lichtanlagen modernisieren
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Zusammenfassung und strategische Empfehlungen

Ausfuhrliche Beschreibungen dieser Empfehlungen finden Sie unter den entsprechenden
Uberschriften im Kapital IV und V.

Je besser die baulich-energetischen Zustande der Gebaude, desto leichter und tberzeugender
kénnen auch die Nutzer eingebunden werden und einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz durch
Vermeidung von Emissionen leisten. Die Umsetzung des vorgeschlagenen Controllingkonzepts
u. a. mit monatlicher Verbrauchserfassung und

-auswertung sowie genauer Zuordnung der Verbrauche und Emissionen erméglicht und erleichtert
den Nutzern eine kurzfristige Einflussnahme auf die Verbrauche (s. Kap. 1.3). Das darin vermutete
Energieeinsparpotenzial liegt entsprechend vielfaltiger Erfahrungen bei 10 bis 15 Prozent — es
dauerhaft zu realisieren erfordert jedoch eine ebenso dauerhafte aktive Nutzerbeteiligung.

Erganzend liefert das in Kap. V.2 dargestellte Konzept fur Offentlichkeitsarbeit die notwendigen
Handlungsrezepte fiir eine sinnvolle Offentlichkeitsarbeit nach innen, also die Nutzer betreffend, aber
auch zur Darstellung der Klimaschutzaktivitdten nach auf3en. Um besonders die Schulen und
Kindertagesstatten bei der Umsetzung von energiesparenden MalRnahmen zu unterstitzen wird
empfohlen, das Férderprogramm ,Einfihrung von Energiesparmodellen in Schulen und
Kindertagesstatten® in Anspruch zu nehmen.

Sowohl die Umsetzung der Sanierungsmaf3nahmen als auch die Einbindung der Nutzer muss
fachgerecht und im Sinne des Klimaschutzes mit ausreichend Personal begleitet werden. Nur so
kénnen die vorhandenen Einspar- und Verbesserungspotenziale befriedigend genutzt werden. Dazu
wird empfohlen, einen Klimaschutzmanager einzustellen. Fir die ersten zwei Jahre, ggf. mit der
Mdoglichkeit der Verlangerung um ein weiteres Jahr, ist es méglich, auf Basis dieses Konzeptes und
des Umsetzungsbeschlusses durch die Politik dafir Fordermdéglichkeiten des Bundes in Anspruch zu
nehmen (Stellung des Férderantrags ganzjahrig moglich). Aus Sicht der Konzeptersteller ist flr die
Samtgemeinde Isenbttel und der Gemeinde Sassenburg jeweils der Umfang einer halben Stelle
sinnvoll. Zur Gewabhrleistung von Kontinuitat in der Umsetzung klimaschutzrelevanter Aufgaben sollte
der Klimaschutzmanager jedoch Uber die Férderung hinaus einen dauerhaften Platz in den
Verwaltungen einnehmen. Weitere Empfehlungen zur Organisation der klimaschutzrelevanten
Aufgaben sind dem Organisationskonzept (s. Kap. 1.2) zu entnehmen.

Nur wenn ein Klimaschutzmanager mit Fordermitteln des Bundes eingestellt wird, kann zusatzlich die
Forderung der klimaschutzrelevanten Investitionen einer Malinahme als ,ausgewahlte
Klimaschutzmallnahme® ganzjahrig beantragt werden. Voraussetzung fur die Férderung mit 50 % und
max. 200.000 € ist auch, dass die Mal3nahme eine Minderung von mindestens 70 % der CO2-
Emissionen bewirkt. Da pro Klimaschutzkonzept nur eine Malinahme bezuschusst werden kann,
bedarf es fiir die Auswahl einer Liegenschaft einer genauen Absprache zwischen der Samtgemeinde
Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg.
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Projektrahmen

Projektrahmen

Hintergrund: Klimaschutz in Kommunen

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich international verpflichtet, bis zum Jahr 2020 die Emissionen
klimaschadlicher Gase im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 40 % zu senken, bis 2050 sogar
um 80 bis 95 %. Als zielorientierte Strategie wurde 2007 das Integrierte Energie- und Klimaprogramm
beschlossen. Die daraus resultierende nationale Klimaschutzinitiative unterstiitzt die Kommunen, ihre
Energieeffizienz zu steigern und Energieeinsparpotenziale zu nutzen. So werden seit Juni 2008 unter
anderem die Erstellung kommunaler Klimaschutzkonzepte und die beratende Begleitung bei ihrer
Umsetzung gefordert.

Die ,Richtlinie zur Férderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und 6ffentlichen
Einrichtungen im Rahmen der Klimaschutzinitiative® tragt zu einer erheblichen Erweiterung des
Handlungsspielraumes vieler Kommunen bei. Eine Vielzahl von Klimaschutzkonzepten wurde und
wird seitdem entwickelt. In den n&chsten Jahren wird sich zeigen, inwiefern die Kommunen ihre
Konzepte auch erfolgreich umsetzen.

Ausgangslage der Projektpartner

Samtgemeinde Isenbiittel

Die Samtgemeinde Isenbiittel mit ihren vier Mitgliedsgemeinden Calberlah, Isenbittel, Ribbesbuttel
und Wasbidittel liegt nérdlich des Stadtgebiets Braunschweig im angrenzenden Landkreis Gifhorn. Auf
einer Flache von knapp 77 km? leben etwa 15.300 Menschen (It. Regionaldatenbank der Statistischen
Amter des Bundes und der Lander; Stichtag 31.12.2013).

Die Verwaltung der Samtgemeinde Isenblittel betreibt seit einigen Jahren ein Gebdudemanagement
fur die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden. Ein ausgepragtes
Energiemanagement gibt es allerdings noch nicht, auch wird noch keine spezielle Software dafur
eingesetzt.

Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, ein vom Bundesumweltministerium geférdertes
Klimaschutz-Teilkonzept fir die Gebaude der Samtgemeinde als auch ihrer Mitgliedsgemeinden
erarbeiten zu lassen. Dariiber hinaus hat sich die Gemeinde Sassenburg entschieden, sich dem
Projekt anzuschlieRen.

Gemeinde Sassenburg

Die Gemeinde Sassenburg liegt ebenfalls im Landkreis Gifhorn und erstreckt sich tiber ca. 88 kmz
nord-westlich an die Stadt Gifhorn grenzend. Sie hat rund 11.000 Einwohner. Eine zentrale Erfassung
der Verbrauchszahlen von Energie und Wasser ist seit drei Jahren eingerichtet.
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Projektziele

Mit dem Klimaschutz-Teilkonzept sollen die Voraussetzungen fir die Einflhrung eines
Energiemanagements und zugleich eine strategische Planungshilfe fur die weitere energetische
Sanierung der eigenen Liegenschaften geschaffen werden.

Das Vorhaben zielt darauf ab, signifikante Energie- und CO,-Einsparpotenziale aufzuzeigen. Dazu
bedarf es einer grundlegenden energetischen Untersuchung der Objekte. Darauf basierend sollen
konkrete MaBhahmenkataloge erstellt werden, die die spezifischen Verhéltnisse und Aufgaben der
Kommunen berticksichtigen und individuell angepasste Problemlésungen aufzeigen. Um dieses Ziel
erreichen zu kénnen, werden Nutzer und Verbraucher in die Erarbeitung des Konzepts einbezogen.
Dadurch soll auch eine grundsétzliche Akzeptanz fir das Konzept und die Bereitschaft fir eine
innovative Umsetzung erzeugt werden.

Darlber hinaus soll ein Klimaschutzmanagement entwickelt werden, das eine kontinuierliche
Uberwachung der Klimawirkungen erméglicht und Auswirkungen von MaRnahmen aufzeigt.

Die Samtgemeinde Isenbiittel und die Gemeinde Sassenburg streben an, die an die
Konzepterstellung anschlieRende Umsetzungsphase durch einen gemeinsam beschaftigten
Klimaschutzmanager begleiten zu lassen. Das Konzept soll damit auch eine Arbeitsgrundlage fir
einen kinftigen Klimaschutzmanager darstellen.

Projektbearbeitung

Die Erstellung des Klimaschutzkonzepts erfolgt durch die Firma merkWATT GmbH. Zur Beurteilung
der besonderen Anforderungen der technischen Gebaudeausstattung, insbesondere der
Heizungsanlagen, war Heizungsbaumeister Timo Stauber (Firma NEUTRAL-PLAN) intensiv beteiligt
an den Begehungen der Liegenschaften und den daraus resultierenden Bestandsaufnahmen, den
energetischen Geb&audeuntersuchungen sowie den Mal3nahmenempfehlungen.

Projektablauf

Den Auftrag fur die Erstellung des Klimaschutzkonzepts erhielt die Firma merkWATT mit
Projektbeginn im Januar 2014. Die Fertigstellung des Konzepts war Ende Dezember 2014.

Nachfolgende Abbildung zeigt die Bearbeitungsablaufe fir die einzelnen Arbeitspakete.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Arbeitspaket / Arbeitsschritte Jan 14 Feb 14 Mrz 14 Apr 14 Mai 14 Jun 14 Jul 14 Aug 14  Sep 14 Okt 14 Nov 14  Dez 14
Baustein 1: Klimaschutzmanagement
1.1 Basisdaten bewerten
Datenbank mit Verbrauchs- und Geb&udedaten anlegen 7
Ermittlung von Verbrauchskennzahlen // //////////////////

Istzustand fortschreiben

zfgir;]sr;r;aef:]speziﬁsche Energiekosten ermitteln und /////////////?ZZZZZ

Einsparpotenziale ermitteln

1.2 Organisationskonzept entwickeln
Bestand aufnehmen %
Vert:esserungsvorschléige entwickeln )
Nutzer beteiligen //////////////////////////////////////////%%%/////////

Ablaufplan zur Einfuhrung eines Klimaschutzmanagements

1.3 Controllingkonzept erarbeiten | |
Controllingkonzept erarbeiten % %
Zwischenbericht inkl. Kurzversion erstellen

Baustein 2: Geb&udebewertung

2.1 Energetische Gebaudeuntersuchung

Begehungen planen und durchfiihren 2
Dasen erhabon (Geheudegeometic. ToA TRITEGE) <.
Hiillflachen bewerten -

Bilddokumentation erstellen

%////////?%??ZZ%ZZZZZZZZZZZZ%///////

Sanierungsoptionen entwicklen, Einsparpotenziale aufzeigen

gwl:/recshtfigz?es:osten ermitteln, Kosten-Nutzen-Analyse ////////////////////////%%

2.2 Strategische Empfehlungen fir Verbesserungsmainahmen 2

2.3 Ablaufplan fur Malnahmenumsetzung

Zeit- und Investitionsplanung erstellen %
2.4 Dauerhafte Offentlichkeitsarbeit konzipieren 7
3. Schlussbericht erstellen %

Abb. 0-1: Ablauf- und Zeitenplan
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Baustein | Klimaschutzmanagement

Baustein | Klimaschutzmanagement
1.1 Basisdatenbewertung
I.1.1 Energie- und CO,-Bilanzen

Wenn du es nicht messen kannst, kannst du es nicht verbessern. “

Eine Energie- und CO,-Bilanz fir kommunale Liegenschaften dient dazu, den aktuellen Stand sowie
die bisherigen Entwicklungen der Energieverbrauche, Energiekosten sowie der Klimagas-Emissionen
abzubilden. Sie gibt Auskunft, welche Geb&ude besonders energieintensiv sind und damit auch erste
Hinweise darauf, wo groRe Potenziale flr Energieeinsparungen liegen kénnten.

Energie- und CO,-Bilanz fiir die Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbittel

Das im Rahmen dieses Konzeptes erarbeitete Klimaschutzmanagement fur die Liegenschaften der
Samtgemeinde Isenbuittel umfasst 47 Gebaude, die nachfolgend mit Angabe der Baujahre, der
Bruttogrundflachen (BGF) und Nettogrundflachen (NGF) sowie der Energietrager fir die Heizsysteme
aufgelistet sind.

Bezeichnung Baujahr/le BGF [m?] NGF[m?] Heizenergietrager
1 Rathaus Isenbiittel 1987 2.182 1.815 Erdgas
. 1999
2 Bauhof Isenbiittel 2011 398 334 Erdgas
Grundschule u. 1823
3 Oberschule Isenblittel, 1963’ 2.908 2.402 Erdgas
a 1970
Grundschule und 1992-
4 Oberschule Isenbiittel, 1993 2.589 2.147 Erdgas
neu
Grundschule und
5 Oberschule Isenbiittel, 1982 814 690 Erdgas
Verwaltungsgebaude
6 Grundschule Isenbiittel, 1960 641 502 Erdgas
Sporthalle
Oberschule Isenblittel,
7 Zweifeldsporthalle 1984 2.024 1.682 Erdgas
1973,
1989,
8 Kindergarten Isenbdttel | 1999, 1.125 910 Erdgas
2006,
2009
. . 1993,
9 Kindergarten Isenbdittel 11 2008 763 635 Erdgas
10 Jugendtreff Isenbittel 1964 327 267 Erdgas

' Zitat des ir./brit. Physikers Sir William Thomson, 1. Baron Kelvin
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Bezeichnung Baujahr/e BGF [m?] NGF[mZ2] Heizenergietrager
g CEMERENTTELE 1993 919 778 Erdgas
Isenblttel
12 Grundschule Calberlah 1996 2.669 2.371 Erdgas
Einfeldsporthalle
13 Calberlah 1968 597 554 Erdgas
1960,
14 gtberSCh“'e Calberlah, 1965, 2.182 1.890 Erdgas
1974
Oberschule Calberlah, 1990,
15 Anbauten 1995 2.204 1.866 Erdgas
Oberschule Calberlah, 2001,
16 neu 2007 1.120 977 Erdgas
17 Oberschule Calberlah, 1986 394 256 Erdgas
Verwaltung
Oberschule Calberlah,
18 Zweifeldsporthalle 1998 1.853 1.660 Erdgas
1973,
1990,
19 Kindergarten Calberlah 1999, 1.279 1.063 Erdgas
2007,
2009
Feuerwehrhaus 1975,
20 aiberlah 1095 576 503 Erdgas
Feuerwehrhaus 1977,
2L Allenbittel 2004 2 & Sl
22  Freibad Edesbiittel 1977 550 493 unbeheizt
Jugendtreff
23 Wettmershagen 1900 79 63 Erdgas
Feuerwehrhaus
24 Wettmershagen 1998 114 99 Erdgas
1956, .
1963 ﬁ'oﬁas' A
Grundschule ! ahwarme, bis
= Ribbesbiittel ggi Ok e Mitte 2012
1996 Erdgas
Biogas-
Kindergarten Nahwarme, bis
26 Ribbesbiittel 1993 464 445 Mitte 2012
Erdgas
Biogas-
Feuerwehrhaus Nahwarme, bis
2T Ribbesbiittel L L LS Mitte 2012
Erdgas
Mehrzweckhalle
28 Volibiittel 1973 607 512 Erdgas
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Bezeichnung Baujahr/e BGF [mZ] NGF[m?2] Heizenergietrager
Feuerwehrhaus 1981,
22 Volibiittel 1999 261 224 Erdgas
1954,
30 Grundschule Wasblittel 1964, 1.829 1.614 Erdgas
1996
Sportfunktionsstétte
31 Washiittel 1997 867 726 Erdgas
32 Kindergarten Wasbduttel 1993 378 341 Erdgas
Feuerwehrhaus
33 Wasbiittel 2002 263 222 Erdgas
1978,
34 Schitzenheim Calberlah 1985, 455 400 Erdgas
1995
Dorfgemeinschaftshaus
35 Allenbiittel 1910 297 249 Erdgas
: 1900,
3 Dorfgemeinschaftshaus 1979, 1.040 933 Erdgas
Allerbuttel
1991
37 Alte Schule Allerbittel 1886 191 170 Erdgas
. Flissiggas und
g Dorfgemeinschaftshaus 4 g7q 145 120 elektrische
Jelpke .
Zusatzheizung
Sportheim 1955, L
39 Wettmershagen 2002 160 137 Flussiggas
Haus der Vereine,
40 Wettmershagen 1998 434 354 Erdgas
Gemeindezentrum 1994,
41 Ribbesbiitel 2008 s 288 Elrele
Gemeindezentrum
42 Ribbesbittel, Anbauten 1996 322 286 Erdgas
. : . 1976,
43 ilcghutzenhelm Ausbuittel, 1085, 273 241 Erdgas
1998
Raiffeisengebaude
44 Vollbiittel 1920 361 295 Erdgas
. 1649-
45 Alte Schule Wasblittel 1894 486 372 Erdgas
Birgerbegegnungsstatte
46 Wasbiittel 1997 263 249 Erdgas
47  Schitzenheim Wasbilittel %ggg 747 680 Erdgas

Tab.1.1.1-1 Gebé&udeliste mit Basisdaten fir das Klimaschutzmanagement Samtgemeinde
Isenbittel und Mitgliedsgemeinden
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Entsprechend ihrer Nutzungen wurden die Geb&ude nach acht Kategorien' unterteilt:

¢ Allgemeinbildende Schulen — kurz: Schulen

e Kindertagesstatten und Jugendeinrichtungen — kurz: Kitas/Jugendtreffs

e Sportbauten; Hallen (ohne Schwimmbhallen) — kurz: Sporthallen

¢ Gemeinschaftshauser

e Gebaude fur offentliche Bereitschaftsdienste; Feuerwehren — kurz: Feuerwehren
e Verwaltungsgebaude

o Gebaude fir Freibadeanlagen — kurz: Freibad

o Gebaude fur Produktion, Werkstatten, Lagergebéude — kurz: Bauhof

Aufgrund von Mehrfachnutzungen der Geb&aude war die Zuordnung nicht immer eindeutig. Dies
betrifft vor allem die Schiutzen- und Sportheime, die sowohl fir sportliche Zwecke als auch

Versammlungsstatten genutzt werden. In diesen Fallen wurde die Kategorie Gemeinschaftshauser

gewabhilt.

Schulen 10 Gebaude; 44 % der Nettogrundflachen

» Grundschule Calberlah

Grundschule Ribbesblttel

Grundschule und Oberschule Isenblittel, alt

Grundschule und Oberschule Isenbiittel, neu

Grundschule und Oberschule Isenbiittel, Verwaltungsgebaude
Grundschule Wasblittel

Oberschule Calberlah, alt

Oberschule Calberlah, Anbauten

Oberschule Calberlah, neu

Oberschule Calberlah, Verwaltung

v v v v v v v v v

Sporthallen 6 Gebaude; 16 % der Nettogrundflachen

» Einfeldsporthalle Calberlah

» Grundschule Isenbuttel, Sporthalle

» Mehrzweckhalle Vollbuttel

» Oberschule Calberlah, Zweifeldsporthalle
» Oberschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle
» Sportfunktionsstatte Wasbdittel

Gemeinschaftshauser 14 Gebaude; 15 % der Nettogrundflachen

» Alte Schule Allerbittel

Alte Schule Wasbdttel
Blrgerbegegnungsstatte Wasblittel
Dorfgemeinschaftshaus Allenbittel
Dorfgemeinschaftshaus Allerbdittel
Dorfgemeinschaftshaus Jelpke
Gemeindezentrum Ribbesbuttel
Gemeindezentrum Ribbesbdittel, Anbauten
Haus der Vereine, Wettmershagen
Raiffeisengebaude Vollbuittel

v v v v v v v v v

' Die Definition der Kategorien basiert auf der ,Bekanntmachung der Regeln flir Energieverbrauchskennwerte

und der Vergleichswerte im Nichtwohngebaudebestand® des BMVBS vom 30. Juli 2009.
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Schitzenheim Ausbdttel, alt
Schitzenheim Calberlah
Schitzenheim Wasblttel
Sportheim Wettmershagen

4
4
4
4

Kitas/Jugendtreffs 7 Gebaude; 11 % der Nettogrundflachen

» Jugendtreff Isenbuttel
Jugendtreff Wettmershagen
Kindergarten Calberlah
Kindergarten Isenbdittel |
Kindergarten Isenbdttel Il
Kindergarten Ribbesbuttel
Kindergarten Wasbuttel

4
4
4
4
4
4

Feuerwehren 7 Gebaude; 6 % der Nettogrundflachen

» Feuerwehrhaus Allenbiittel

» Feuerwehrhaus Calberlah
Feuerwehrhaus Isenblittel
Feuerwehrhaus Ribbesbittel
Feuerwehrhaus Vollbiittel
Feuerwehrhaus Wasbiittel
Feuerwehrhaus Wettmershagen

v v v v v

Verwaltung 1 Gebaude; 5 % der Nettogrundflachen

» Rathaus Isenbiittel

Freibad 1 Gebaude; 1 % der Nettogrundflachen

» Freibad Edesblttel

Bauhof 1 Gebaude; 1 % der Nettogrundflachen

» Bauhof Isenbiittel

Tab. 1.1.1-2 Geb&udekategorien — Samtgemeinde Isenbittel und Mitgliedsgemeinden
Die Ermittlung und Bewertung der Bilanzergebnisse erfolgen differenziert nach

a) Heizenergie
b) Strom

Hilfsstrome fur Heizungsanlagen, z. B. fur die Heizungspumpen, werden in der Sparte Strom
mitbetrachtet, da diese elektrischen Verbrauche nicht getrennt erfasst werden.

a) Heizenergie
Die Bilanz ist auf der Grundlage der vorliegenden Daten aus den Jahren 2010 bis 2012 erstellt.

Die betrachteten Liegenschaften werden tUberwiegend mit Erdgas beheizt. Im Sportheim
Wettmershagen und dem Dorfgemeinschaftshaus Jelpke ist Flissiggas der Heizenergietrager, im
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letztgenannten gibt es zusatzlich eine Stromheizung. Im Freibad Edesblttel gibt es eine Elektro-
Notbeheizung im Gemeinschaftsraum.. Da diese zur Betriebszeit des Freibades im Sommer in der
Regel nicht genutzt wird, wurde das Freibad Edesbiittel in den nachfolgenden Betrachtungen zur
Heizenergie nicht weiter berlicksichtigt. Die Grundschule, der Kindergarten und die Feuerwehr in
Ribbesbuttel werden seit Mitte 2012 mit Nahwéarme aus Biogas versorgt. Bis dahin wurden sie mit
Erdgas beheizt und dieser Zustand wird nachfolgend bewertet. Heizdl wird nicht mehr verwendet.

In kommunalen Liegenschaften kommt es haufiger vor, dass mehrere Geb&aude Uber eine
Heizungsanlage versorgt werden. Dies spielt bei der gebaudespezifischen Ermittlung von
Verbrauchen, Kosten und Emissionen eine erhebliche Rolle, wenn keine getrennten
Verbrauchszéhlungen und Kostenverwaltungen erfolgen. Fir solche Liegenschaften

(s. nachfolgende Auflistung), wurde eine Abschétzung der Verteilung der Verbrauche und Kosten
durchgefihrt. Diese berlcksichtigt gleichberechtigt zwei Merkmale: die beheizte Nettogrundflache
und die Nutzungsdauer. Beide Kenngré3en wurden miteinander multipliziert — daraus ergab sich der
gebéaudespezifische Nutzen. Die Nutzenwerte wurden zueinander ins Verhaltnis gesetzt. Dieses
Verhéltnis gibt die Verteilung der Verbrauche und Kosten auf die Gebaude wieder. Das beschriebene
Verfahren wurde angewendet fur:

¢ alle Gebaude der Grundschule und Oberschule Isenbuttel inkl. den beiden Sporthallen
(Gebaude 3-7 It. Tab. 1.1.1-1)

e alle Gebaude der Grundschule und Oberschule Calberlah inkl. den beiden Sporthallen
(Gebaude 12-18 It. Tab. 1.1.1-1)

e Feuerwehrhaus und Haus der Vereine Wettmershagen (Gebaude 24 und 40 It. Tab. 1.1.1-1)

¢ Grundschule, Sportfunktionsstatte und Blrgerbegegnungsstatte Wasblttel (Gebaude 30, 31
und 46 It. Tab. 1.1.1-1)

e Gemeindezentrum Ribbesbittel und Anbauten (Geb&ude 41 und 42 It. Tab. 1.1.1-1)

Sinnvoll wére auch die Beriicksichtigung des energetischen Zustandes der Gebaude bei der
Verteilungsberechnung, allerdings gibt es im Gegensatz zu den beheizten Flachen und den
Nutzungszeiten kein einfach zu bestimmender Bewertungswert mit der benétigten Genauigkeit. Hier
mit groben Klassifizierungen zu arbeiten, wirde das Ergebnis eher noch mit einem weiteren Fehler
behaften. Sdmtliche Betrachtungen gemeinsam versorgter Gebaude kénnen nur dann korrekt
erfolgen, wenn die Verbrauche fir jedes Gebaude gemessen werden. Daher wird empfohlen, die
entsprechenden Energiezahler nachzuristen. Weitere Betrachtungen und Bewertungen der
betroffenen Gebaude in diesem strategischen Konzept sind daher immer mit der Einschrankung der
abgeschétzten Verbrauchs- und Kostenverteilungen zu verstehen.

Nachfolgend angegebene Heizenergieverbrauche (Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2012) umfassen
die witterungsbereinigten Energieverbrauche fur die Raumwarme sowie die Energieverbrauche fir
zentrale Warmwasserbereitung tber die Heizungsanlage. Da keine genaueren Angaben Uber den
Energieverbrauchsanteil fir Warmwasserbereitung zur Verfligung standen, wurde der entsprechend
der Regeln fur die Berechnung von Energieverbrauchskennwerten angesetzte Pauschalwert von
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5 %' angesetzt. Ausgenommen davon ist die Oberschule Isenbiittel, Zweifeldsporthalle, fiir die das
Warmwasser Uber einen eigenen Heizkessel erzeugt wird. Dementsprechend konnten hier
gemessene Werte flr die Warmwasserbereitung beriicksichtigt werden.

Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

24.352 kWh/a 135.623 kWh/a
% 4 %
154.513 kWh/a
4 % ~—~—__ /

443.975 kWh/a
13 %

gesamt:
3.501.484 kWh/a

Bauhof m Feuerwehren Gemeinschaftshauser
m Kitas/Jugendtreffs Schulen Sporthallen
Verwaltung

Abb. 1.1.1-1 Mittlere Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien 2010-2012 (inkl.
zentrale Warmwasserbereitung) — Samtgemeinde Isenbuttel und
Mitgliedsgemeinden

GroRte Verbraucher sind die zehn Schulgebaudeteile mit einem Anteil von etwa 39 % am
Gesamtenergieverbrauch; der Anteil an der beheizten Nettogrundflache betrégt allerdings sogar 44
%. Betrachtet man weiterhin das Verhéltnis zwischen Flachen- und Energieanteilen fallt auf, dass die
Gemeinschaftshauser mit 12 % Energie zu 15 % Flache eher unauffallig sind, wahrend es sich bei
den Kitas/Jugendtreffs mit 15 % Energie zu 11 % Flache anders herum verhélt. Das Freibad ist in der
Grafik nicht enthalten, da es vollstandig unbeheizt ist.

Die Heizkosten betrugen im Zeitraum 2010-2012 durchschnittlich 190.534 € pro Jahr". Im Jahr 2010
waren die Kosten mit 210.279 € am héchsten, im Jahr 2011 mit 175.261 € am geringsten. Die Kosten
beziehen sich auf die tatséchlichen Energieverbrauche.

' siehe Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&audebestand vom 30. Juli 2009
" Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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Aus den Energieverbrauchen resultieren Emissionen von Klimagasen. Diese wurden als CO,-
Aquivalente ermittelt, d. h. es sind neben Emissionen von Kohlendioxid auch weitere Klimagase
bertcksichtigt, beispielsweise Methan und Lachgas. Zuzlglich zu den direkten Emissionen aus den
Verbrennungsprozessen sind auch Emissionen aus den jeweiligen Vorketten (Gewinnung des
Energietragers, Umwandlung, Transport etc.) einbezogen. Hierbei treten jahrlich leichte
Schwankungen auf. Vereinfachend wurden die Klimagasemissionen mit den nachfolgenden
Emissionsfaktoren — abgeleitet aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.93) — berechnet:

e Erdgasheizung: 285,5 g CO,-Aq. pro kWh
e Flussiggasheizung: 308,9 g CO,-Ag. pro kWh

Klimagas-Emissionen durch Heizung nach Gebaudekategorien
(CO,-Aquivalente; Durchschnitt 2010-2012)

7 t/a 39 t/a
1% 4%
45 t/a \ /
4%~ 129 t/a
/

gesamt:
1.009 t/a
Bauhof m Feuerwehren Gemeinschaftshauser
m Kitas/Jugendtreffs Schulen Sporthallen

Verwaltung

Abb. I1.1.1-2 Mittlere Klimagas-Emissionen (CO,-Aquivalente) durch Heizung nach
Gebaudekategorien der Jahre 2010-2012 — Samtgemeinde Isenbiittel und
Mitgliedsgemeinden

Die Verteilung der Klimagas-Emissionen auf die Gebaudekategorien ist anndhernd identisch mit der
Verteilung der Heizenergieverbrauche, da bis auf die zwei Gemeinschaftshauser
Dorfgemeinschaftshaus Jelpke und Sportheim Wettmershagen (Flissiggas) alle mit demselben
Energietrager Erdgas beheizt werden. Die drei Gebaude Grundschule, Kindergarten und
Feuerwehrhaus Ribbesbuttel werden seit Mitte 2012 mittels Biogas-Nahwéarme beheizt — da keine
genauen Verbrauchsdaten dafir vorliegen und die Auswirkungen in dem kurzen Zeitraum nur gering
sein kénnen, wurde dies bei der Ermittlung der Emissionen vereinfachend nicht berticksichtigt.
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Die absoluten Energieverbrduche haben gezeigt, welche Geb&dudekategorien die GroRverbraucher in
der Samtgemeinde Isenbiittel sind. Daraus lassen sich aber nur begrenzt Riickschliisse auf die
energetische Bewertung ziehen. Deshalb wurden erganzend auf die Nettogrundflachen bezogene
Heizenergieverbrauchskennwerte ermittelt. In der nachfolgenden Tabelle sind sie fur jedes einzelne
Gebaude den Vergleichskennwerten fur Nichtwohngebaude nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
2009 gegenlbergestellt.

Die fettgedruckten Zeilen in der Tabelle geben den Hinweis, dass der Verbrauchswert Gberschritten
wird. In Klammern stehende Werte geben bei Geb&duden mit gemeinsamer Warmeversorgung den
Heizenergieverbrauchskennwert fur den gesamten Gebaudekomplex an. Eine weitergehende
Analyse findet im Rahmen der nachfolgenden ABC-Analyse sowie im Kap. |.1.2 Einsparpotenziale
statt.

Heizenergieverbrauchs- .
kennwert [KWh/(m2ysea)]  Vergleichswerte nach

Bezeichnung (Kennwert fiir gesamten EnEV 2009

Gebaudekomplex bei [kWh/(m?2\cra)]
gemeinsamer Heizungsanlage)
1 Rathaus Isenbuttel 85 80
2 Bauhof Isenbittel 73 110
Grundschule u. Oberschule
£ Isenbuttel, alt 2 (o) e
Grundschule und
4 Oberschule Isenbuttel, 112 (109) 105
neu
Grundschule und
5 Oberschule Isenbuittel, 67 (109) 105
Verwaltungsgebaude
Grundschule Isenbttel,
6 Sporthalle 125 (109) 120
Oberschule Isenbiittel,
i Zweifeldsporthalle 7 () —
8 Kindergarten Isenbuttel | 126 110
9 Kindergarten Isenbiittel Il 172 110
10 Jugendtreff Isenbiittel 49 105
11 Feuerwehrhaus Isenbuttel 34 100
12 Grundschule Calberlah 84 (103) 105
Einfeldsporthalle
13 Calberlah 159 (103) 120
14 Oberschule Calberlah, alt 84 (103) 105
Oberschule Calberlah, 84 (103)
e Anbauten e
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Heizenergieverbrauchs- .
kennwert [KWh/(m2ysea)]  Vergleichswerte nach

BEZEiChnung (Kennwert fir gesamten EnEV 2009

Gebaudekomplex bei [kWh/(m?\cra)]
gemeinsamer Heizungsanlage)
16 Oberschule Calberlah, neu 84 (103) 105
17 Oberschule Calberlah, 84 (103) 105
Verwaltung
Oberschule Calberlah,
18 Zweifeldsporthalle 159 (103) 120
19 Kindergarten Calberlah 131 110
20 Feuerwehrhaus Calberlah 106 100
21 Feuerwehrhaus Allenbuttel 95 100
Jugendtreff
23 Wettmershagen 192 105
Feuerwehrhaus
2 Wettmershagen Hoie, —
25 Grundschule Ribbesbiittel 118 105
26 Kindergarten Ribbesbuttel 166 110
Feuerwehrhaus
27 Ribbesbiittel 98 100
28 Mehrzweckhalle Vollbittel 141 120
29 Feuerwehrhaus Vollbittel 62 100
30 Grundschule Wasbiittel 78 (98) 105
Sportfunktionsstatte
31 Wasbiittel 162 (98) 120
32 Kindergarten Wasbdttel 203 110
33 Feuerwehrhaus Wasblttel 63 100
34 Schitzenheim Calberlah 60 135
Dorfgemeinschaftshaus
35 Allenbiittel 127 135
Dorfgemeinschaftshaus
36 Allerbuttel 83 135
37 Alte Schule Allerbiittel 108 135
38 Dorfgemeinschaftshaus 101 135
Jelpke
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Heizenergieverbrauchs-
kennwert [kKWh/(m2ygra)]

Vergleichswerte nach

Bezeichnung (Kennwert fiir gesamten EnEV 2009
Gebaudekomplex bei [kWh/(m?ygra)]
gemeinsamer Heizungsanlage)

Sportheim

39 Wettmershagen 195 135

Haus der Vereine,

i Wettmershagen vrEE) L

Gemeindezentrum

4L Ribbesbittel 108 135

Gemeindezentrum

62 Ribbesbiittel, Anbauten 7 135

43 ;c;hutzenhelm Ausbiittel, 149 135
Raiffeisengebaude

44 Vollbitel — ek

45 Alte Schule Wasbdittel 66 135
Birgerbegegnungsstatte

He Wasbdittel 20 (k) e

47 Schitzenheim Wasblttel 51 135

Tab. .1.1-3 Bewertungstabelle der Heizenergieverbraduche der einzelnen Gebaude —
Samtgemeinde Isenbittel und Mitgliedsgemeinden

Diese Bewertung gibt erste Hinweise auf Einrichtungen mit hohen Verbrauchen. Geb&ude, die die
Vergleichswerte der EnEV unterschreiten, sind aber nicht automatisch energieeffizient. Geringe
Verbréauche ergeben sich u. a. auch aus sehr geringen Nutzungsintensitaten, was z. B. auf viele
Gemeinschaftshauser zutrifft. Auffallig ist, dass in einigen Gebauden die Kennwerte ganz erheblich
uberschritten werden — siehe nachfolgende Ubersicht.

Bei den Gebauden, die Uber eine gemeinsame Heizungsanlage warmeversorgt werden, fallt auf, dass
durch die Aufteilung der Verbrauche nach dem beschriebenen Verfahren die Sporthallen héhere
Kennwerte aufweisen, als wenn die Geb&ude nur im gesamten Komplex bewertet wiirden. Vermutlich
entsteht durch die Aufteilung ein realistischeres Bild, denn Sporthallen sind aufgrund des
Warmwasserverbrauchs insbesondere bei intensiver Nutzung durch Vereine in der Regel grof3e
Warmemengenabnehmer. Sichere Ergebnisse kann man allerdings nur dann erhalten, wenn man die
Energieverbrauche geb&audespezifisch misst.

Bezeichnung

prozentuale
Uberschreitung der
EnEV-Vergleichswerte

absolute
Uberschreitung der

EnEV-Vergleichswerte

[KWh/(m?\cra)]
32 Kindergarten Wasbiittel 85% 93
23 Jugendtreff Wettmershagen 83% 87
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absolute
Uberschreitung der
EnEV-Vergleichswerte

prozentuale

Bezeichnung Uberschreitung der
EnEV-Vergleichswerte

kWh/mzNGFa

9 Kindergarten Isenbdittel Il 56% 62
26 Kindergarten Ribbesbittel 51% 56
39 Sportheim Wettmershagen 44% 60

Sportfunktionsstatte o
31 Wasbiittel 35% 42
13 Einfeldsporthalle Calberlah 33% 39
Oberschule Calberlah, o
18 Zweifeldsporthalle 33% 39
19 Kindergarten Calberlah 19% 21
28 Mehrzweckhalle Vollbittel 18% 21
8 Kindergarten Isenbiittel | 15% 16
Oberschule Isenblittel, o

/ Zweifeldsporthalle 15% 17

25 Grundschule Ribbesbiittel 12% 13

Tab. 1.1.1-4 Uberschreitung einzelner Gebaude der EnEV-Vergleichswerte fiir spezifische
Heizenergieverbrauche — Samtgemeinde Isenbittel und Mitgliedsgemeinden

Drei der finf Kindertagesstatten Uberschreiten die Vergleichswerte der EnEV fir spezifische
Heizenergieverbrauche um mehr als 50 %. Diese Gebaude wurden alle 1993 im gleichen Stil
errichtet. In vier der funf Kitas wurden Raumtemperaturen von 25 °C gemessen, die als tiberhéht
gelten. Die Liftung ist technisch und organisatorisch zu verbessern.

Der Jugendtreff Wettmershagen, der mit einer Uberschreitung des EnEV-Vergleichswertes von

83 % ebenfalls stark auffallt, wird kiinftig neu zu bewerten sein. Hier hat im Jahr 2014 eine
Nutzungsénderung stattgefunden — inzwischen dient das Geb&aude als Wohnung fur Flichtlinge. Das
Sportheim Wettmershagen verbrauchte im Laufe der letzten drei Jahre immer weniger Flissiggas.
Laut Gebaudewart hat sich die Nutzung verschoben, so dass mittlerweile das Vereinsheim darin
deutlich weniger genutzt wird und fast nur noch die Umkleiden und Duschen in Gebrauch sind.

Fur die Liegenschaften Sportfunktionsstatte Wasblttel, Einfeldsporthalle Calberlah Oberschule
Calberlah, Zweifeldsporthalle und Oberschule Isenbittel, Zweifeldsporthalle ist zu
bertcksichtigen, dass die Verbrauche dieser Geb&ude nicht direkt gemessen werden kdnnen. Sie
werden Uber gebaudeibergreifende Heizungsanlagen warmeversorgt und die gebaudespezifischen
Verbrauche konnten nur aufgrund der GebaudegrtRe und der Nutzungsintensitat geschatzt werden.
Insofern sind auch die Heizenergieverbrauchskennwerte mit Unsicherheiten behaftet. So wére es
mdglich, dass die genannten vier Liegenschaften zugunsten der mit ihnen gemeinsam versorgten
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Gebaude bewertet wurden — damit wirde sich die Bewertung der Schulgebaude inkl. Sporthallen der
Grund- und Oberschule Calberlah sowie der Grundschule und Burgerbegegnungsstétte bzw.
Sportfunktionsstatte Wasbuttel entsprechend verschlechtern.

Um weitere Hinweise zu erhalten, in welchen Gebauden vorrangig Energie eingespart werden sollte,
wurde eine ABC-Analyse mit folgender Systematik durchgefihrt:

Die Bewertung erfolgt auf Basis von zwei Kenngré3en:

e des absoluten Verbrauchswerts und
o des spezifischen Verbrauchskennwerts

Der absolute Verbrauch einer Liegenschaft wurde als hoch eingestuft, sofern er zu den
Liegenschaften mit den grof3ten Verbrauchswerten gehort, die zusammen 60 % des
Gesamtverbrauchs ausmachen (also 2.094.565 kWh/a). Mit Prioritat ,,A* wurden diejenigen
Liegenschaften versehen, die sowohl einen hohen absoluten als auch spezifischen Verbrauchswert
aufweisen, welcher den Vergleichswert nach EnEV uberschreitet. Prioritat ,,B*“ erhielten diejenigen
Liegenschaften, fiir die eines der genannten Kriterien gilt. Traf keiner der beiden Féalle zu, wurde der
Liegenschaft Prioritat ,,C“ zugewiesen. Auch wenn die Gebaude der Kategorien ,A“ und ,B mit
hoherer Prioritat zu sehen sind, besteht selbstverstandlich fir die Gebaude der Kategorie ,C*
ebenfalls Handlungsbedarf.

Die folgende Tabelle zeigt die Gebaude sortiert nach Prioritaten. Dabei sind die Gebaude innerhalb
der Prioritatenklasse nach der Hohe der prozentualen Uberschreitung der EnEV-Vergleichswerte fur
die spezifischen Heizenergieverbrauchskennwerte sortiert. Bis zur Grundschule Isenbittel, Sporthalle
(siehe Prioritat B) werden die Vergleichswerte tUberschritten — bei allen Gebaude, die unterhalb der
genannten Sporthalle aufgefiihrt sind, werden die Vergleichswerte unterschritten. Das bedeutet, dass
die funf Schulgebaude, die in der Auflistung der Prioritat B zuunterst stehen, nur aufgrund ihrer
absoluten hohen Verbrauche der Prioritat B statt C zugeordnet wurden.

Prioritat A — 6 Gebaude
Sportfunktionsstatte Wasbiittel

Oberschule Calberlah, Zweifeldsporthalle
Kindergarten Calberlah

Oberschule Isenbiittel, Zweifeldsporthalle
Grundschule und Oberschule Isenbiittel, neu
Rathaus Isenbiittel

Prioritat B — 17 Gebaude
Kindergarten Wasbuttel
Jugendtreff Wettmershagen
Kindergarten Isenbittel Il
Kindergarten Ribbesbittel
Sportheim Wettmershagen
Einfeldsporthalle Calberlah
Mehrzweckhalle Vollbittel
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Kindergarten Isenbittel |

Grundschule Ribbesbittel

Schutzenheim Ausblttel, alt
Feuerwehrhaus Calberlah

Grundschule Isenblittel, Sporthalle
Grundschule u. Oberschule Isenbittel, alt
Grundschule Calberlah

Oberschule Calberlah, alt

Oberschule Calberlah, Anbauten
Grundschule Wasbiittel

Prioritat C — 23 Gebaude
Feuerwehrhaus Ribbesblittel
Feuerwehrhaus Allenbittel
Dorfgemeinschaftshaus Allenbiittel
Raiffeisengebaude Vollbuttel
Oberschule Calberlah, neu
Oberschule Calberlah, Verwaltung
Alte Schule Allerbiittel
Gemeindezentrum Ribbesblittel
Dorfgemeinschaftshaus Jelpke
Bauhof Isenbiittel

Grundschule und Oberschule Isenbittel, Verwaltungsgebaude
Feuerwehrhaus Wasbdittel
Feuerwehrhaus Vollbuttel
Dorfgemeinschaftshaus Allerbdittel
Haus der Vereine, Wettmershagen
Gemeindezentrum Ribbesbiittel, Anbauten
Alte Schule Wasblittel

Jugendtreff Isenbttel
Schiitzenheim Calberlah
Schitzenheim Wasbdttel
Feuerwehrhaus Wettmershagen
Feuerwehrhaus Isenblittel
Birgerbegegnungsstatte Wasbdittel

Tab. 1.1.1-5 Priorisierung mittels ABC-Analyse — Samtgemeinde Isenbuttel und
Mitgliedsgemeinden

Zu beachten ist, dass auch bei diesem Bewertungsverfahren vier Gebaude der Prioritéat A — die
Sportfunktionsstatte Wasbuttel, die Oberschule Calberlah, Zweifeldsporthalle, die Oberschule
Isenbuttel, Zweifeldsporthalle und die Grundschule und Oberschule Isenbuttel, neu — nur
abgeschatzte Energieverbrauchskennwerte aufweisen. Sie werden jeweils mit
gebaudetbergreifenden Heizungsanlagen beheizt und die Verbrauche nicht gebaudespezifisch
erfasst. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit, Verbrauche gebdudegenau zu messen, wenn
zuverlassige Bewertungen ihrer energetischen Zustande getroffen werden sollen.
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b) Strom

Auch bei der Stromversorgung gibt es wie bei den Heizungsanlagen einige Gebaude, die von
anderen mitbedient werden. In diesen Fallen kann keine Verteilung auf die einzelnen Gebaude
erfolgen, denn im Gegensatz zur Heizung gibt es keine verlasslichen Bewertungsgréf3en. Die
Stromverbrauche sind in erster Linie von den verwendeten Geraten und den Nutzern abhéngig —im
Rahmen dieses Klimaschutzkonzeptes konnte keine exakte Erhebung dieser Daten vorgenommen
werden. Daher werden die Gebaude, fir die die Stromverbrauche nur gemeinsam vorliegen, jeweils
zusammengefasst dargestellt. Es ergibt sich in der Folge bei den Gebaudekategorien eine
Mischkategorie ,Schulen/Sporthallen” (siehe Tabelle unten), bei der keine eindeutige Bewertung der
Kenndaten mdglich ist. Dies gilt es zu beachten, wenn die nachfolgenden Ergebnisse betrachtet
werden.

Kategorie ,,Schulen / Sporthallen*

alle Gebaude der Grundschule und Oberschule Isenbittel inkl. den
beiden Sporthallen

alle Gebaude der Grundschule und Oberschule Calberlah inkl. den
beiden Sporthallen

Tab.1.1.1-6 Bildung einer gemischten Geb&udekategorie aufgrund gemeinsamer
Stromverbrauchsmessung von Gebduden — Samtgemeinde Isenbittel und
Mitgliedsgemeinden

Die Stromverbrauche umfassen neben den elektrischen Blrogeraten auch Hilfsstrome fir die
Heizungsanlagen sowie ggf. Verbrauche fir die dezentrale Warmwasserbereitung durch Boiler bzw.
Durchlauferhitzer.
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Stromverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)
21.091 kWh/a
7.166 kWh/a 72.328 kWh/a
19 ——— \4% /13 %

102.511 kWh/a
18 %
84.030 kWh/a
15 % gesamt:
554.206 kWh/a

77.453 kWh/a
14 %

1.952 kWh/a ™ 52.315 kWh/a

0,4 % 9%
m Feuerwehren Gemeinschaftshauser Schulen
Verwaltung Bauhof m Kitas/Jugendtreffs
m Freibad ® Schulen/Sporthallen Sporthallen
Abb. 1.1.1-3 Mittlere Stromverbrauche nach Gebaudekategorien 2010-2012 (inkl.

dezentrale Warmwasserbereitung) — Samtgemeinde Isenbittel und
Mitgliedsgemeinden

GroRte Stromverbraucher sind die Schulen, mit etwas Abstand folgen dann relativ gleichverteilt die
Kitas/Jugendtreffs sowie die Gemeinschaftshduser. Besonders aufféllig sind das Freibad Edesbuttel
und das Rathaus Isenbttel — die als einzelne Liegenschaften bereits 15 % bzw. 9 % des
Stromverbrauchs verursachen. Der Verbrauch der Sporthallen kann nicht bewertet werden, da zu der
Mischkategorie ,Schulen/Sporthallen” bereits vier Sporthallen gehoéren, fir die keine spezifischen
Verbrauche vorliegen.

Verursacher hoher Stromverbréuche sind oftmals die Beleuchtung, aber auch der zunehmende
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik, also Computer, Drucker etc. Dies wird
insbesondere in Schulen und Kitas/Jugendtreffs kiinftig noch deutlich mehr Bedeutung gewinnen.
Weitere Stromverbraucher sind alte Heizungspumpen in Heizsystemen. Das Freibad Edesblittel
nutzt fir seinen Betrieb zwar effiziente Pumpen (Sanierung 2009), aber davon sehr viele, so dass
diese in ihrem Jahresverbrauch einen grof3en Beitrag zur Stromrechnung liefern.

Die Stromkosten betrugen im Zeitraum 2010 bis 2012 durchschnittlich 117.269 € pro Jahr', wobei
eine jahrliche Steigerung zu verzeichnen ist — von 2010 (109.792,47 €) auf um etwa 8,5 % in 2011
(119.090,45 €) und von 2011 auf 2012 (122.064,93 €) um weitere etwa 2,5 %. Diese
Kostenerhdhungen sind auf Preissteigerungen zurtickzufiihren, denn die Verbrauche waren jeweils

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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gegeniuber dem Vorjahr gesunken — von 2010 auf 2011 um etwa 1,5 % und von 2011 auf 2012
nochmals um etwa 1,1 %.

Ebenso wie bei der Heizung wurden fur die Berechnung der Klimagas-Emissionen die Faktoren fur
die CO,-Aquivalente (beriicksichtigen neben Emissionen von Kohlendioxid auch weitere Klimagase)
aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.93) abgeleitet:

e deutscher Strommix 2010: 587,7 g CO,-Aq. pro kWh
e deutscher Strommix 2011: 605,4 g CO,-Aq. pro kWh
e deutscher Strommix 2012: 613,0 g CO»-Ag. pro kWh

Durch die hohen Umwandlungs- und Leitungsverluste ist fossil erzeugter Strom ein sehr starker
Treibhausgasemittent. Aufgrund der erhéhten Nutzung von Kohlekraftwerken seit 2011 (nach
Abschaltung von Kernkraftwerken infolge des Fukushima-Ungliicks) haben sich auch die
Klimawirkungen des deutschen Strommix wieder verschlechtert. Da Stromverbrauch und Ausstol3
von Emissionen deckungsgleich verlaufen, sind die hohen Verbraucher zugleich die hohen
Emittenten.

Klimagas-Emissionen durch Strom nach Gebédudekategorien
(CO,-Aquivalente; Durchschnitt 2010-2012)
13 t/a
49 44 t/a
/13 %

4 t/a

gesamt:
334 t/a
0,4 %
m Feuerwehren Gemeinschaftshauser Schulen
Verwaltung Bauhof m Kitas/Jugendtreffs
m Freibad m Schulen/Sporthallen Sporthallen

Abb. 1.1.1-4 Mittlere Klimagas-Emissionen (CO,-Aquivalente) durch Strom nach
Gebaudekategorien 2010-2012 — Samtgemeinde Isenbttel und
Mitgliedsgemeinden

Auch fur den Stromverbrauch wurden spezifische Kennwerte gebildet, die eine Bewertung der
Messdaten ermdglicht. Nachfolgende Tabelle stellt die Stromverbrauchskennwerte den aktuellen
Vergleichswerten gegenuber, die mit der EnEV 2009 eingefiihrt wurden. Bei der gemischten
Gebaudekategorie werden mehrere Vergleichswerte angegeben. Die fettgedruckten Zeilen in der
Tabelle geben den Hinweis, dass der Verbrauchswert Uberschritten wird.
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. Stromverbrauchs- Vergleichswerte nach
2L kennwert [kKWh/(m2ygra)] EnEV 2009
1 Rathaus Isenbittel 24 20
2 Bauhof Isenbiittel 5 20
Grundschule und Oberschule
37 Isenbiittel inkl. Sporthallen 14 10/35
8 Kindergarten Isenbittel | 31 20
9 Kindergarten Isenbiittel Il 17 20
10 Jugendtreff Isenblttel 6 20
11 Feuerwehrhaus Isenbdttel 6 20
Grundschule und Oberschule
1218 Calberlah inkl. Sporthallen 11 10/35
19 Kindergarten Calberlah 13 20
20 Feuerwehrhaus Calberlah 9 20
21 Feuerwehrhaus Allenbiittel 15 20
22 Freibad Edesbittel 153 105
23 Jugendtreff Wettmershagen 14 20
Feuerwehrhaus
24 Wettmershagen 13 20
25 Grundschule Ribbesbiittel 9 10
26 Kindergarten Ribbesbuttel 11 20
27 Feuerwehrhaus Ribbesblittel 12 20
28 Mehrzweckhalle Vollbittel 12 35
29 Feuerwehrhaus Vollbuttel 7 20
30 Grundschule Wasbdittel 12 10
Sportfunktions- und
31/46  Burgerbegegnungsstatte 20 35/30
Washiittel
32 Kindergarten Wasbuttel 14 20
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33 Feuerwehrhaus Wasbuttel 10 20

34 Schiitzenheim Calberlah 11 30
Dorfgemeinschaftshaus

35 Allenbuttel ¢ <0
Dorfgemeinschaftshaus

36 Allerbittel 6 30

37 Alte Schule Allerbuttel 3 30

38 Dorfgemeinschaftshaus 14 30
Jelpke

39 Sportheim Wettmershagen 27 30
Haus der Vereine

' 17

40 Wettmershagen 30
Gemeindezentrum

41 Ribbesbiittel 20 =0
Gemeindezentrum

42 Ribbesbiittel, Anbauten 10 30

43 Schitzenheim Ausbiittel, alt 10 30

44 Raiffeisengebaude Vollblttel 7 30

45 Alte Schule Washbiittel 7 30

47 Schitzenheim Wasblittel 7 30

Tab. 1.1.1-7 Bewertungstabelle der Stromverbrauche der Gebaude — Samtgemeinde
Isenbittel und Mitgliedsgemeinden

Die spezifischen Kennwerte fir den Stromverbrauch zeigen, dass in den meisten Einrichtungen der
Stromverbrauch innerhalb der Richtwerte liegt. Lediglich in vier Einrichtungen wird mehr Strom
verbraucht:

Im Rathaus Isenbuttel sind tberwiegend Leuchtstoffrohren und Kompakt-Leuchtstoffréhren verbaut.
Weiterhin gibt es noch einige energetisch ineffiziente Leuchtmittel, allerdings in weniger intensiv
genutzten Raumen. Mdglicherweise lohnenswert kénnte ein Blick auf die Birotechnik sein. Im
Rathaus gibt es 13 Drucker — evtl. gibt es hier noch nicht identifizierte Potenziale. Diese kénnten
durch weitergehende Analysen — die im Rahmen dieses Klimaschutz-Teilkonzeptes nicht moglich
sind — festgestellt werden. Die Serverkihlung ist auf recht niedrige 20 °C eingestellt. Hier sollte
gepruft werden, ob die stromintensive Klimatisierung durch eine hdhere Maximaltemperatur
schwacher ausfallen kann.

Im Kindergarten Isenbdttel | fiel wahrend der Begehung die intensive Nutzung der Beleuchtung auf.
Dies konnte mit etwas mehr Aufmerksamkeit der Nutzer reduziert werden, ohne dass die
Nutzungsqualitat darunter leidet. Sollte das Gebaude aus baulichen Grinden einen hohen Bedarf an
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kinstlicher Beleuchtung haben, so kdnnte mittels effizienterer Leuchtmittel und deren effektiver
Platzierung hier Abhilfe geschaffen werden.

Das Freibad Edesbuttel zeigt einen deutlich héheren Kennwert. Dies ist der Art der Berechnung
geschuldet, die den gesamten Stromverbrauch auf die Gebaudeflache bezieht. Der Grof3teil des
Stroms wird fUr die Wasseraufbereitung und die Pumpen verwendet, die mit der Gebaudeflache
nichts zu tun haben. Der Stromverbrauch musste auf die Schwimmbeckengrof3e bezogen werden,
woflr aber kein Berechnungsschlissel vorliegt. Als Stromverbraucher in den Gebauden sind lediglich
die Durchlauferhitzer der Duschen, Beleuchtung und Kihlung im Kiosk zu nennen, die an sich
unkritisch sind. Die warmen Duschen sind mit Miinzautomaten ausgestattet und werden nur wenig
genutzt. Klnftig wird sich der Stromverbrauch erhdhen, da seit 2014 eine Luftwarmepumpe im
Freibad betrieben wird.

In der Grundschule Wasbuttel konnte der hohere Kennwert durch den dauerhaften Serverbetrieb
mit verursacht werden. Die Beleuchtung scheint aufgrund der Verteilung von ,Lichtwachtern® unter
den Schilern, die Licht nach dem Unterricht wieder ausmachen, weniger Einfluss zu haben. Der
Austausch der alten Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen wirde eine deutliche Senkung
des Stromverbrauchs zur Folge haben. Nachfolgende Abbildung zeigt zusammenfassend eine
Gegenuberstellung der Energieverbrauche fir Heizung und Strom, sowie der daraus resultierenden
Kosten und Klimagas-Emissionen.

3.501.484 190.534 :
4.000.000 200.000 1.200 i
117.269
3.000.000 150.000 1.000
800 334
2.000.000 564.206 100.000 jgg
1.000.000 50.000
200
0 0 - -
Energieverbrauch [kWh/a] Energiekosten [€/a] Klimagas-Emissionen [t/a]
m Heizung m Strom m Heizung = Strom m Heizung m Strom

Abb.1.1.1-5 Gegeniiberstellung Energieverbrauch, Energiekosten' und Klimagas-Emissionen
durch Heizung und Strom (Durchschnittswerte 2010-2012) — Samtgemeinde
Isenbittel und Mitgliedsgemeinden

Es wird deutlich, dass die Heizenergie in allen Bereichen den weit grof3ten Anteil tragt. Auch
ersichtlich ist, dass Strom ein vergleichsweise kostentreibender Faktor ist — und auch immer noch ein
klimaschadigender Energietrager ist, auch wenn der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien am
deutschen Strommix schon Verbesserung gebracht hat.

c) Wasser

Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehdrt auch der Wasserverbrauch — hier greifen Ressourcen-
und Energieeffizienz ineinander. Die Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser, der Transport,
die Erwadrmung, die Speicherung sowie die Schmutzwasseraufbereitung — das alles sind Prozesse,
fur die Energie bendtigt wird. Diese Energieverbrduche werden so jedoch nicht erfasst, weshalb eine
Bewertung nur sehr begrenzt mdglich ist. Es ist davon auszugehen, dass Gebaude mit hohen

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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Frischwasserverbrauchen auch damit zusammenhangend héhere Energieverbrauche und
Klimawirkungen verursachen.

Mit Abstand groRter Frischwasserverbraucher ist das Freibad Edesbiittel. Aufgrund einer Leckage im
Rohrsystem sowie Risse im Beckenboden im Jahr 2010 lag in diesem Jahr der Verbrauch
Uberdurchschnittlich hoch. Es ergibt sich ein mittlerer Wasserverbrauch tber die Jahre 2010-2012
von 8.219 m3. Aber selbst wenn das Jahr 2010 nicht mitbetrachtet wird, betragt der mittlere
Wasserverbrauch fur die Jahre 2011/12 etwa 4.045 m3,

Weitere grof3e Wasserverbraucher mit durchschnittlich etwa 400 bis etwa 780 m?/a sind:

o Kindergarten Isenbittel |

e Kindergarten Calberlah

e Grundschule und Oberschule Isenbttel (ohne Zweifeldsporthalle)

e Grundschule Calberlah inkl. Kaltwasser der Zweifeldsporthalle der Oberschule

e Oberschule Calberlah inkl. Einfeldsporthalle und Warmwasser der Zweifeldsporthalle
e Sportheim Wettmershagen

Die geringsten mittleren Wasserverbrauche mit 6 bis 20 m3/a weisen auf:

e Jugendtreff Wettmershagen

e Alte Schule Allerbittel

e Feuerwehrhaus Ribbesbiittel

e Jugendtreff Isenbittel

e Dorfgemeinschaftshaus Jelpke
e Feuerwehrhaus Wasbiittel

Es wird deutlich, dass sehr hohe Verbrauche in den Bildungseinrichtungen auftreten sowie in
Sporthallen (Duschen!), wahrend weniger intensiv genutzte Gebaude sehr geringe Wasserverbrauche
haben. Hier zeigt sich deutlich die Notwendigkeit der Installation wassersparender Armaturen und die
Motivation der Nutzer, mit dem Wasser effizient umzugehen.
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Energie- und CO,-Bilanz fur die Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg

Das im Rahmen dieses Konzeptes erarbeitete Klimaschutzmanagement fir die Liegenschaften der
Gemeinde Sassenburg umfasst 26 Gebaude, die nachfolgend mit Angabe der Baujahre, der
Bruttogrundflachen (BGF) und Nettogrundflachen (NGF) sowie der Energietrager fir die Heizsysteme
aufgelistet sind.

Bezeichnung Baujahr/e BGF [m?] NGF[m?] Heizenergietrager

Dorfgemeinschaftshaus 1949,
. Dannenbuittel 1989 I 427 SfelRE
2  Sporthalle Dannenbiittel 1974 496 450 Erdgas
q  CUSMEIEEREES g 553 415 Erdgas
Dannenblittel
Dorfgemeinschaftshaus -
4 GruRendorf 1940 665 523 Heizol
. Heizol,
5 gf&g:;‘g&'&ons's"h“'e 1995 1,515 1.222 ab 2014
Erdgas-BHKW
Schulsporthalle
6 GruRendorf 2009 724 677 Erdgas
Heizol
7 Kindergarten Gru3endorf 1993 485 407 seit 2013
Erdgas-BHKW
Feuerwehrgeratehaus 1959,
8 GruRendorf 1986 289 266 Erdgas
9  Jugendtreff GrulRendorf 1959 91 79 Erdgas
Mehrzweckhalle
10 Neudorf-Platendorf 1970 1.209 1.044 Erdgas
1964, Erdgas,
Findorff-Schule Neudorf- 1970, ab 2014 zusatzlich
11 Platendorf 1991, 1.865 1.658 mit
2011 Luftwarmepumpe
12 Kindergarten Neudorf- 2004 571 433 Erdgas
Platendorf
Feuerwehrgeratehaus 1988,
= Neudorf-Platendorf 1999 et = Erdgas
14 Jugendtreff Neudorf- 1995 112 97 Erdgas
Platendorf
15 Birgerhaus Stude 1991 398 357 Heizol
16 Feuerwehrgeratehaus g, 254 202 Heizo|
Stude
Sport- und Freizeitstétte
17 Triangel 1972 911 847 Erdgas
, . 1955,
18 Kindergarten Triangel 1972 739 591 Erdgas
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Bezeichnung Baujahr/e BGF [mZ] NGF[m?2] Heizenergietrager
19 Feuerwehrgerdtehaus 4 gq0 249 237 Erdgas
Triangel
1970,
20 Rathaus Westerbeck 1986, 1.415 1.180 Erdgas
1993
Mehrzweckhalle
21 Westerbeck 1970 616 473 Erdgas
Jugendtreff / Krippe
22 Westerbeck 1986 123 98 Erdgas
23 Bauhof 1990 384 296 Erdgas
24 Grundschule Westerbeck 2012 1.701 1.514 Erdgas
Kindergarten e
25 g 1973, 1.024 801 Erdgas
Westerbeck
1995
Feuerwehrgeratehaus 1992,
26 Westerbeck 2005 4l 354 Erdgas
Tab. 1.1.1-8 Gebaudeliste mit Basisdaten fir das Klimaschutzmanagement — Gemeinde
Sassenburg

Entsprechend ihrer Nutzungen wurden die Geb&ude nach sieben Kategorien' unterteilt:

¢ Allgemeinbildende Schulen — kurz: Schulen

¢ Kindertagesstatten und Jugendeinrichtungen — kurz: Kitas/Jugendtreffs

e Sportbauten; Hallen (ohne Schwimmbhallen) — kurz: Sporthallen

e Gemeinschaftshauser

e Gebaude fur offentliche Bereitschaftsdienste; Feuerwehren — kurz: Feuerwehren
¢ Verwaltungsgebaude

e Gebaude fir Produktion, Werkstatten, Lagergebaude — kurz: Bauhof

Aufgrund von Mehrfachnutzungen der Geb&aude war die Zuordnung nicht immer eindeutig. Dies
betrifft das Dorfgemeinschaftshaus Dannenbittel, die Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf, die Sport-
und Freizeitstatte Triangel sowie die Mehrzweckhalle Westerbeck. In diesen Fallen wurde die
Kategorie Gemeinschaftshduser gewabhilt.

Schulen 3 Gebéaude; 29 % der Nettogrundflachen

' Die Definition der Kategorien basiert auf der ,Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchskennwerte
und der Vergleichswerte im Nichtwohngebaudebestand” des BMVBS vom 30. Juli 2009.
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» Findorff-Schule Neudorf-Platendorf
» Grundschule Westerbeck
» Hermann-L6ns-Schule GruRendorf

Gemeinschaftshauser 6 Geb&aude; 25 % der Nettogrundflachen

» Blrgerhaus Stude

» Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuttel
» Dorfgemeinschaftshaus Gruf3endorf

» Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

» Sport- und Freizeitstatte Triangel

» Mehrzweckhalle Westerbeck

Kitas/Jugendtreffs 7 Geb&aude; 17 % der Nettogrundflachen

» Jugendtreff / Krippe Westerbeck
» Jugendtreff GruRendorf

» Jugendtreff Neudorf-Platendorf

» Kindergarten Gruf3endorf

» Kindergarten Neudorf-Platendorf
» Kindergarten Triangel

» Kindergarten Westerbeck

Feuerwehren 6 Gebaude; 12 % der Nettogrundflachen

» Feuerwehrgeratehaus Dannenbilittel

» Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

» Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf
» Feuerwehrgeratehaus Stide

» Feuerwehrgeratehaus Triangel

» Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

Sporthallen 2 Gebaude; 8 % der Nettogrundflachen

» Schulsporthalle GruRendorf
» Sporthalle Dannenblittel

Verwaltung 1 Gebaude; 8 % der Nettogrundflachen
» Rathaus Westerbeck

Bauhof 1 Gebaude; 2 % der Nettogrundflachen
» Bauhof

Tab. 1.1.1-9 Gebaudekategorien

Die Ermittlung und Bewertung der Bilanzergebnisse erfolgen differenziert nach

a) Heizenergie
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b) Strom

Hilfsstrome fur Heizungsanlagen, z. B. fur die Heizungspumpen, werden in der Sparte Strom
mitbetrachtet, da diese elektrischen Verbrauche nicht getrennt erfasst werden.

a) Heizenergie

Die betrachteten Liegenschaften werden Uberwiegend mit Erdgas beheizt. Im Bilanzierungszeitraum
2010 bis 2012 gab es noch drei mit Heiz6l betriebene Anlagen, die funf Gebaude mit Warme
versorgten. Dies waren:

¢ Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf
e Hermann-L6ns-Schule

e Kindergarten Gruf3endorf

e Birgerhaus Stude

¢ Feuerwehrgeratehaus Stide

In der Grundschule Westerbeck, die erst seit 2012 betrieben wird, gibt es ein mit Erdgas
betriebenes Blockheizkraftwerk. In der Kindertagesstatte Gruf3endorf ist seit 2013 und in der
Hermann-Lons-Schule seit Herbst 2014 jeweils ein BHKW-Heizungssystem der Firma Lichtblick in
Betrieb. Diese beiden ehemals mit einer Olheizung gemeinsam versorgten Geb&aude haben somit
inzwischen getrennte Heizsysteme.

Die Bilanz ist auf der Grundlage der vorliegenden Daten aus den Jahren 2010 bis 2012 erstellt. In
diesem Zeitraum hat es bei zwei Heizungsanlagen eine Umstellung des Heizenergietragers auf
Erdgas gegeben — betroffen sind die Mehrzweckhalle mit dem Jugendtreff sowie die Findorff-
Schule mit dem Feuerwehrgeratehaus (alle in Neudorf-Platendorf). Fir diese Liegenschaften
wurde fiir das Jahr 2010 eine Zeitbereinigung vorgenommen. Ausgehend von 269 Heiztagen' wurden
die gegebenen Heizverbrauche ab dem 27. September auf das Jahr hochgerechnet. Fir die
vorhergehende Warmeversorgung lagen dem Konzeptersteller keine Daten vor. Aul3erdem wurde in
der Findorff-Schule mit der Erdgasheizung auch eine Warmepumpe eingebaut. Fir den
Warmepumpenstrom liegt nur ein Messwert fir den Zeitraum von Einbau (27.09.2010) bis 31.12.2014
vor. Dieser Wert wurde ausgehend von den jeweiligen Heiztagen auf die Jahre 2010 bis 2014 verteilt.
AnschlieRend wurde fir 2010 noch eine Zeitbereinigung durchgefiihrt. Der Warmepumpenverbrauch
wurde anteilm&Rig (s. u.) der Findorff-Schule und dem Feuerwehrgeratehaus zugerechnet.

Ublicherweise werden die Warmeverbrauche zum Jahresende abgelesen. Davon abweichend werden
fur die Heizol-versorgten Liegenschaften die Verbrduche zum Kalenderhalbjahr ermittelt. Dies betrifft
das Dorfgemeinschaftshaus, die Hermann-L6ns-Schule sowie den Kindergarten (alle in
GrufRendorf) sowie seit 2011 auch das Burgerhaus Stiide und das Feuerwehrgeratehaus Stiide.

i Quelle: www.iwu.de
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Da eine Zeitbereinigung Uber so einen grofRen Zeitabschnitt zu stark fehlerbehaftet sein kann, wurden
die Daten 2009/10 fur die Jahresergebnisse 2010 tibernommen usw. Bei der Witterungskorrektur
wurde die Zeitverschiebung berilicksichtigt.

In kommunalen Liegenschaften kommt es haufiger vor, dass mehrere Geb&aude Uber eine
Heizungsanlage versorgt werden. Dies spielt bei der gebaudespezifischen Ermittlung von
Verbréuchen, Kosten und Emissionen eine erhebliche Rolle, wenn keine getrennten
Verbrauchszahlungen und Kostenverwaltungen erfolgen. Fir solche Liegenschaften (s. nachfolgende
Auflistung), wurde eine Abschatzung der Verteilung der Verbrauche und Kosten durchgefihrt.
Diese berucksichtigt gleichberechtigt zwei Merkmale: die beheizte Nettogrundflache und die
Nutzungsdauer. Beide Kenngré3en wurden miteinander multipliziert — daraus ergab sich der
gebéaudespezifische Nutzen. Die Nutzenwerte wurden zueinander ins Verhaltnis gesetzt. Dieses
Verhéltnis gibt die Verteilung der Verbrauche und Kosten auf die Gebaude wieder. Das beschriebene
Verfahren wurde angewendet fur:

¢ Dorfgemeinschaftshaus und Sporthalle Dannenbuttel (Gebaude 1 und 2 It. Tab. 1.1.1-8)

e Hermann-Lons-Schule und Kindergarten GruRendorf (Geb&dude 5 und 7 It. Tab. 1.1.1-8)
e Feuerwehrgeratehaus und Jugendtreff GruRendorf (Geb&ude 8 und 9 It. Tab. 1.1.1-8)

o Mehrzweckhalle und Jugendtreff Neudorf-Platendorf (Gebdude 10 und 14 It. Tab. 1.1.1-8)

¢ Findorff-Schule und Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (Gebaude 11 und 13 It. Tab.
1.1.1-8)

e Birgerhaus und Feuerwehrgeratehaus Stiide (Gebaude 15 und 16 It. Tab. 1.1.1-8)

¢ Rathaus, Mehrzweckhalle, Jugendtreff/Krippe und Bauhof Westerbeck (Gebaude 20-23 It.
Tab. 1.1.1-8)

Sinnvoll wére auch die Beriicksichtigung des energetischen Zustandes der Gebaude bei der
Verteilungsberechnung, allerdings gibt es im Gegensatz zu den beheizten Flachen und den
Nutzungszeiten kein einfach zu bestimmender Bewertungswert mit der benétigten Genauigkeit. Hier
mit groben Klassifizierungen zu arbeiten, wirde das Ergebnis eher noch mit einem weiteren Fehler
behaften. Sdmtliche Betrachtungen gemeinsam versorgter Gebaude kénnen nur dann korrekt
erfolgen, wenn die Verbrauche fir jedes Gebaude gemessen werden. Daher wird empfohlen, die
entsprechenden Energiezéhler nachzuristen. Weitere Betrachtungen und Bewertungen der
betroffenen Gebaude in diesem strategischen Konzept sind daher immer mit der Einschrankung der
abgeschétzten Verbrauchs- und Kostenverteilungen zu verstehen.

Nachfolgend angegebene Heizenergieverbrauche (Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2012) umfassen
die witterungsbereinigten Energieverbrauche fur die Raumwarme sowie die Energieverbrauche fur
zentrale Warmwasserbereitung tber die Heizungsanlage. Da keine genaueren Angaben Uber den
Energieverbrauchsanteil fir Warmwasserbereitung zur Verfligung standen, wurde der entsprechend

"Im Bilanzierungszeitraum 2010-2012 verfligten diese Gebaude noch lber eine gemeinsame Heizungsanlage.
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der Regeln fiir die Berechnung von Energieverbrauchskennwerten angesetzte Pauschalwert von 5 %'
angesetzt.

Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

28.966 k\Wh/a
128.425 kWh/a 5 %
179.510 kWh/a

7 %
= 10 %

182.015 kWh/a
10 %

329.306 kWh/a gesamt:
19 % 1.733.748 kWh/a
Bauhof ® Feuerwehren
Gemeinschaftshauser m Kitas/Jugendtreffs
Schulen Sportbauten
Verwaltung

Abb.1.1.1-6  Mittlere Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien 2010-2012 (inkl.
zentrale Warmwasserbereitung) — Gemeinde Sassenburg

Grolite Verbraucher sind die sechs Gemeinschaftshduser mit einem Anteil von etwa 32 % am
Gesamtenergieverbrauch und einem Flachenanteil von 25 %. Es folgen mit annéhernd gleich grof3en
Verbrauchen die Schulen sowie Kitas/Jugendtreffs und mit etwas Abstand die Sporthallen. Die
Verbrauche fir die Verwaltung und den Bauhof sind zwar auf dem ersten Blick gering, umfassen aber
jeweils auch nur ein Gebaude. Allerdings lassen sich hier keine genauen Schlussfolgerungen ziehen,
da es sich um eine Verbrauchsaufteilung einer gemeinsamen Heizungsanlage nach oben
beschriebenen Verfahren handelt und nicht um konkrete Messungen. Zudem werden Uber die
Heizungsanlage im Rathaus Westerbeck insgesamt mit einem Energieverbrauchsanteil von etwa 7 %
auch 13,5 % der beheizten Nettogrundflache beheizt.

Die Heizkosten betrugen im Zeitraum 2010-2012 durchschnittlich 99.500 € pro Jahr'". Im Jahr 2010
waren die Kosten mit 96.501 € am hdchsten, im Jahr 2011 mit 90.209 € am geringsten. Die Kosten
beziehen sich auf die tatsachlichen Energieverbrauche und nicht auf die witterungsbereinigten. In den
Heizkosten nicht enthalten sind die Stromkosten fir die Warmepumpe in der Findorff-Schule — da
diese nicht gesondert erfasst werden, sind sie in den standardmé&Rigen Stromkosten enthalten.

Aus den Energieverbrauchen resultieren Emissionen von Klimagasen. Diese wurden als CO,-
Aquivalente ermittelt, d. h. es sind neben Emissionen von Kohlendioxid auch weitere Klimagase

' siehe Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&audebestand vom 30. Juli 2009
" Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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berucksichtigt, beispielsweise Methan und Lachgas. Zuziglich zu den direkten Emissionen aus den
Verbrennungsprozessen sind auch Emissionen aus den jeweiligen Vorketten (Gewinnung des
Energietragers, Umwandlung, Transport etc.) einbezogen. Hierbei treten jahrlich leichte
Schwankungen auf. Vereinfachend wurden die Klimagasemissionen mit den nachfolgenden
Emissionsfaktoren — abgeleitet aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.93) — berechnet:

e Erdgasheizung: 285,5 g CO,-Aq. pro kWh

e Flussiggasheizung: 308,9 g CO,-Ag. pro kWh

e Warmepumpe:
- deutscher Strommix 2010: 587,7 g CO,-Aq. pro kWh
- deutscher Strommix 2011: 605,4 g CO,-Aq. pro kWh
- deutscher Strommix 2012: 613,0 g CO,-Aq. pro kWh

Klimagas-Emissionen durch Heizung nach Gebaudekategorien
(CO,-Aquivalente; Durchschnitt 2010-2012)

8 t/a
37 t/a 20

0,
53 t/a 7% / 53 t/a

10 % 7#10%

gesamt:

520 t/a
Bauhof m Feuerwehren
Gemeinschaftshauser m Kitas/Jugendtreffs
Schulen Sportbauten

Verwaltung

Abb.1.1.1-7 Mittlere Klimagas-Emissionen (CO,-Aquivalente) durch Heizung nach
Gebaudekategorien der Jahre 2010-2012 — Gemeinde Sassenburg

Die Verteilung der Klimagas-Emissionen auf die Geb&audekategorien ist annédhernd identisch mit der
Verteilung der Heizenergieverbrauche, da die meisten Geb&aude tber Erdgasheizungen verfugen.
Zudem verteilen sich die fiinf mit Ol beheizten Gebaude iiber die Gebaudekategorien
Gemeinschaftshauser (2 Gebaude), Schulen, Kitas/Jugendtreffs und Feuerwehren. Auch der Strom
fur die Warmepumpe in der Findorff-Schule und dem Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf mit
seinen hohen Emissionsfaktoren fir den deutschen Strommix wirkt in zwei Geb&audekategorien.
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Die absoluten Energieverbrauche haben gezeigt, welche Gebédudekategorien die GrolR3verbraucher in
der Gemeinde Sassenburg sind. Daraus lassen sich aber nur begrenzt Riickschlusse auf die
energetische Bewertung ziehen. Deshalb wurden erganzend auf die Nettogrundflachen bezogene
Heizenergieverbrauchskennwerte ermittelt. In der nachfolgenden Tabelle sind sie fur jedes einzelne
Gebaude den Vergleichskennwerten fur Nichtwohngebaude nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
2009 gegenlbergestellt.

Die fettgedruckten Zeilen in der Tabelle geben den Hinweis, dass der Verbrauchswert tberschritten
wird. In Klammern stehende Werte geben bei Geb&duden mit gemeinsamer Warmeversorgung den
Heizenergieverbrauchskennwert fur den gesamten Gebaudekomplex an. Eine weitergehende
Analyse findet im Rahmen der nachfolgenden ABC-Analyse sowie im Kap. |.1.2 Einsparpotenziale
statt.

Heizenergieverbrauchs- .
kennwert [KWh/(m2ycra)] Vergleichswerte nach

Nr. BEZEiChnung (Kennwert fuir gesamten EnEV 2009
Gebaudekomplex bei [kWh/(m?2\cra)]

gemeinsamer Heizungsanlage)

Dorfgemeinschaftshaus

. Dannenbittel dew (222 e

2 Sporthalle Dannenbittel 281 (232) 120

3 Feuerweh_rgerétehaus 95 100
Dannenbiittel
Dorfgemeinschaftshaus

4 GruRendorf 160 135
Hermann-Ldns-Schule

2 GruRRendorf 22 &) 1

6  Schulsporthalle Gruf3endorf 82 120

7 Kindergarten GruRendorf 103 (96) 110
Feuerwehrgeratehaus

8 GrufBendorf 151 (181) 100

9  Jugendtreff GruBendorf 261 (181) 105
Mehrzweckhalle Neudorf-

10 Platendort 182 (175) 135
Findorff-Schule Neudorf-

11 Platendorf 79 (70) 105
Kindergarten Neudorf-

12 Platendorf 79 110
Feuerwehrgeratehaus

. Neudorf-Platendorf S, .
Jugendtreff Neudorf-

14 Platendorf 113 (175) 105

15 Biurgerhaus Stide 214 (144) 135
Feuerwehrgeratehaus

16 Stide 8 (144) 100
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Heizenergieverbrauchs- .
kennwert [KWh/(m2ycra)] Vergleichswerte nach

BEZEiChnung (Kennwert fir gesamten EnEV 2009

Gebaudekomplex bei [kWh/(m?2ycra)]
gemeinsamer Heizungsanlage)

17 Sport- und Freizeitstatte 78 135
Triangel

18 Kindergarten Triangel 141 110

19 Fe_uerwehrgerz'itehaus 204 100
Triangel

20 Rathaus Westerbeck 109 (120) 80
Mehrzweckhalle

21 Westerbeck 159 (120) 120
Jugendtreff / Krippe

22 Westerbeck 87 (120) 110

23 Bauhof 98 (120) 110

24 Grundschule Westerbeck 52 105

25 Kindergarten Westerbeck 161 110
Feuerwehrgeratehaus

26 Westerbeck 133 100

Tab. 1.1.1-10 Bewertungstabelle der Heizenergieverbrduche der einzelnen Gebaude —
Gemeinde Sassenburg

Diese Bewertung gibt erste Hinweise auf Einrichtungen mit hohen Verbrauchen. Positiv fallt auf, dass
einige Schulen, eine Schulsporthalle und eine Kindertagesstatte die Vergleichswerte erheblich
unterschreiten — davon sind einige Neubauten: Grundschule Westerbeck, Kindergarten Neudorf-
Platendorf, Schulsporthalle GruRendorf. Besonders bemerkenswert ist die Findorff-Schule
Neudorf-Platendorf mit den Baujahren 1964, 1970, 1991 und 2011, in der 2010 eine neue Erdgas-
Heizungsanlage mit Warmepumpe eingebaut wurde.

Bei den Geb&uden, die Uber eine gemeinsame Heizungsanlage warmeversorgt werden, fallt auf, dass
durch die Aufteilung der Verbrauche nach dem beschriebenen Verfahren die nur im sehr geringen
Mal3e genutzten und kleinen Geb&ude besser gestellt werden. Vermutlich entsteht also durch die
Aufteilung ein realistischeres Bild. Sichere Ergebnisse kann man allerdings nur dann erhalten, wenn
man die Energieverbrduche gebaudespezifisch misst.

Gebaude, die die Vergleichswerte der EnEV unterschreiten, sind aber nicht automatisch
energieeffizient. Geringe Verbrauche ergeben sich u. a. auch aus sehr geringen
Nutzungsintensitaten. Die Uberschreitungen der Vergleichswerte sind teilweise ganz erheblich, wie
nachfolgende Zusammenstellung zeigt:
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absolute
Uberschreitung der
EnEV-Vergleichswerte

prozentuale

Bezeichnung Uberschreitung der
EnEV-Vergleichswerte

[kWh/(m?ncra)]
9 Jugendtreff GruRendorf 149% 156
2 Sporthalle Dannenbttel 134% 161
19 Fe_uerwehrgerétehaus 104% 104
Triangel
15 Birgerhaus Stide 59% 79
Feuerwehrgeratehaus o
s Grul3endorf S1% 51
25 Kindergarten Westerbeck 47% 51
20 Rathaus Westerbeck 36% 29
10 Mehrzweckhalle Neudorf- 3506 47
Platendorf
Mehrzweckhalle o
e Westerbeck EoR e
Feuerwehrgeratehaus o
26 Westerbeck 33% 33
18 Kindergarten Triangel 28% 31
1 Dorfgem(-:."lnschaftshaus 2504 34
Dannenbuittel
Dorfgemeinschaftshaus o
Grul3endorf e 8

Tab.1.1.1-11 Uberschreitung einzelner Gebaude der EnEV-Vergleichswerte fiir spezifische
Heizenergieverbrauche — Gemeinde Sassenburg

Alle aufgefuihrten Geb&ude wurden jeweils besichtigt, analysiert und Hinweise auf
Verbesserungsmalnahmen gegeben — diese sind in den Gebaudesteckbriefen im Kapitel Il
entsprechend dargestellt. Ursachen fur die sehr hohen spezifischen Verbrauche sind bei vielen
Liegenschaften in der Gebdudesubstanz zu sehen. Wenn beispielsweise Fahrzeughallen beheizt
werden, die Tore aber nicht dicht schlielen, entstehen sehr hohe Wéarmeverluste. Einige Gebaude
sind ungedammt und undicht, Geb&audeteile stark sanierungsbedurftig, Heizungsrohrleitungen nicht
gedammt usw. Neben den baulichen Méngeln wirkt sich aber auch das Nutzerverhalten sehr stark
aus. So wurde von Hausmeistern teilweise ein geringes Energiebewusstsein bei den Nutzern beklagt,
einige Raume werden auf zu hohe Temperaturen geheizt, Heizkdrper zugestellt oder verhangen usw.

Um weitere Hinweise zu erhalten, in welchen Gebauden vorrangig Energie eingespart werden sollte,
wurde eine ABC-Analyse mit folgender Systematik durchgefihrt:
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Die Bewertung erfolgt auf Basis von zwei Kenngréf3en:

e des absoluten Verbrauchswerts und
o des spezifischen Verbrauchskennwerts

Der absolute Verbrauch einer Liegenschaft wird als hoch eingestuft, sofern er zu den Liegenschaften
mit den grél3ten Verbrauchswerten gehdrt, die zusammen 60 % des Gesamtverbrauchs ausmachen
(also 1.011.360 kWh/a). Mit Prioritat ,,A“ werden diejenigen Liegenschaften versehen, die sowonhl
einen hohen absoluten als auch spezifischen Verbrauchswert aufweisen, welcher den Vergleichswert
nach EnEV uberschreitet. Prioritat ,,B* erhalten diejenigen Liegenschaften, fur die eines der
genannten Kriterien gilt. Trifft keiner der beiden Falle zu, wird der Liegenschaft Prioritat ,,C*
zugewiesen. Auch wenn die Gebaude der Kategorien ,A“ und ,B* mit héherer Prioritat zu sehen sind,
besteht selbstverstandlich fur die Gebaude der Kategorie ,C* ebenfalls Handlungsbedarf.

Die folgende Tabelle zeigt die Gebaude sortiert nach Prioritaten. Dabei sind die Gebaude innerhalb
der Prioritatenklasse nach der Hohe der prozentualen Uberschreitung der EnEV-Vergleichswerte fur
die spezifischen Heizenergieverbrauchskennwerte sortiert. Bis zum Dorfgemeinschaftshaus
Dannenbilittel (siehe Prioritat B) werden die Vergleichswerte Uberschritten — bei allen Gebaude, die
unterhalb des genannten Dorfgemeinschaftshauses aufgefihrt sind, werden die Vergleichswerte
unterschritten. Das bedeutet, dass die Hermann-Lons-Schule GrufZendorf und die Findorff-Schule
Neudorf-Platendorf nur aufgrund ihrer absoluten hohen Verbrauche der Prioritét B statt C zugeordnet
wurden.

Prioritat A — 6 Geb&aude

Sporthalle Dannenbduttel
Kindergarten Westerbeck

Rathaus Westerbeck
Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf
Kindergarten Triangel
Dorfgemeinschaftshaus GrufR3endorf

Prioritat B — 10 Gebaude
Jugendtreff GruRendorf

Feuerwehrgeratehaus Triangel
Birgerhaus Stide
Feuerwehrgeratehaus GrufRendorf
Mehrzweckhalle Westerbeck
Feuerwehrgeratehaus Westerbeck
Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuittel
Jugendtreff Neudorf-Platendorf
Hermann-Ldns-Schule Gru3endorf
Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Prioritat C — 10 Gebaude
Feuerwehrgeratehaus Dannenbdittel
Kindergarten Grufl3endorf
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Bauhof

Jugendtreff / Krippe Westerbeck
Kindergarten Neudorf-Platendorf
Schulsporthalle GruRRendorf

Sport- und Freizeitstatte Triangel
Grundschule Westerbeck
Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf
Feuerwehrgeratehaus Stude

Tab. 1.1.1-12 Priorisierung mittels ABC-Analyse — Gemeinde Sassenburg

b) Strom

Auch bei der Stromversorgung gibt es wie bei den Heizungsanlagen einige Gebaude, die von
anderen mitbedient werden. In diesen Fallen kann keine Verteilung auf die einzelnen Gebaude
erfolgen, denn im Gegensatz zur Heizung gibt es keine verlasslichen Bewertungsgrof3en. Die
Stromverbrauche sind in erster Linie von den verwendeten Geraten und den Nutzern abhéngig —im
Rahmen dieses Klimaschutzkonzeptes konnte keine exakte Erhebung dieser Daten vorgenommen
werden. Daher werden die Gebaude, fir die die Stromverbrauche nur gemeinsam vorliegen, jeweils
zusammengefasst dargestellt. Es ergibt sich in der Folge bei den Gebaudekategorien
Mischkategorien (siehe Tabelle unten), bei der keine eindeutige Bewertung der Kenndaten mdglich
ist. Dies gilt es zu beachten, wenn die nachfolgenden Ergebnisse betrachtet werden.

Kategorie ,,Gemeinschaftshauser/Sporthallen*

Dorfgemeinschaftshaus und Sporthalle Dannenbiittel

Kategorie ,,Gemeinschaftshauser/Jugendtreffs*

Mehrzweckhalle und Jugendtreff Neudorf-Platendorf

Kategorie ,,Verwaltung/Bauhof*

Rathaus und Bauhof Westerbeck

Tab. 1.1.1-13 Bildung einer gemischten Gebaudekategorie aufgrund gemeinsamer
Stromverbrauchsmessung von Geb&uden — Gemeinde Sassenburg

Die Stromverbrauche umfassen neben den elektrischen Blrogeraten auch Hilfsstrome fur die
Heizungsanlagen sowie ggf. Verbrauche fir die dezentrale Warmwasserbereitung durch Boiler bzw.
Durchlauferhitzer. Stromverbrauche der Warmepumpe in der Findorff-Schule Neudorf-Platendorf, die
den Heizungsverbrauchen zugeschlagen wurden, wurden konsequenterweise bei den
Stromverbréduchen herausgerechnet.
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Stromverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

29908 kWhia 21728 kWhia 23 866 k\whia

8 % % / 8%
20.430 KWh/a —

: l
7% 45.186 kWh/a

15 % gesamt:
292.990 kWh/a

14.536 kWh/a
5%

m Feuerwehren Gemeinschaftshauser
Schulen m Kitas/Jugendtreffs
Sporthallen ®m Gemeinschaftshauser/Sporthallen
m Gemeinschaftshauser/Jugendtreffs Verwaltung/Bauhof
Abb. 1.1.1-8 Mittlere Stromverbrauche nach Gebaudekategorien 2010-2012 (inkl.

dezentrale Warmwasserbereitung) — Gemeinde Sassenburg

GroRte Stromverbraucher sind die Schulen und die Gemeinschaftshauser, die gemeinsam etwa die
Halfte des gesamten Stroms verbrauchen. Auch die Kitas/Jugendtreffs haben einen deutlich hohen
Stromverbrauch. Verursacher ist neben der Beleuchtung auch der zunehmende Einsatz von
Informations- und Kommunikationstechnik, also Computer, Drucker etc. Dies wird insbesondere in
Schulen und Kitas/Jugendtreffs kiinftig noch deutlich mehr Bedeutung gewinnen. Aber auch alte
Heizungspumpen, Gberdimensioniert und ineffizent, kdnnen mehr als 10 % des Stromverbrauchs
ausmachen.

Die Stromkosten betrugen im Zeitraum 2010 bis 2012 durchschnittlich 67.310 € pro Jahr', wobei eine
jahrliche Steigerung zu verzeichnen ist — von 2010 (53.019,36 €) auf um etwa 13,4 % in 2011
(60.121,65 €) und von 2011 auf 2012 (74.834,27 €) um weitere etwa 24,5 %. Diesen
Kostenerh6hungen stehen gestiegene Verbrauche gegeniiber — von 2010 auf 2011 um etwa 3,6 %
und von 2011 auf 2012 nochmals um etwa 26 %. Das zeigt, dass in 2011 die Kosten deutlich
gestiegen sind, wahrend in 2012 die erhdhten Kosten etwa den erhéhten Verbrauchen entsprechen.
Es wird deutlich, dass der Stromverbrauch kinftig weiter im Auge behalten werden und
verbrauchssenkende MalRnahmen ergriffen werden sollten.

Ebenso wie bei der Heizung wurden fir die Berechnung der Klimagas-Emissionen die Faktoren fur
die CO,-Aquivalente (beriicksichtigen neben Emissionen von Kohlendioxid auch weitere Klimagase)
aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.93) abgeleitet:

e deutscher Strommix 2010: 587,7 g CO,-Ag. pro kWh
e deutscher Strommix 2011: 605,4 g CO,-Ag. pro kWh

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.

52/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.1.1 Energie- und CO2-Bilanzen

e deutscher Strommix 2012: 613,0 g CO,-Ag. pro kWh

Durch die hohen Umwandlungs- und Leitungsverluste ist fossil erzeugter Strom ein sehr starker
Treibhausgasemittent. Aufgrund der erhéhten Nutzung von Kohlekraftwerken seit 2011 (nach
Abschaltung von Kernkraftwerken infolge des Fukushima-Ungliicks) haben sich auch die
Klimawirkungen des deutschen Strommix wieder verschlechtert. Da Stromverbrauch und Ausstol3
von Emissionen deckungsgleich verlaufen, sind die hohen Verbraucher zugleich die hohen
Emittenten.

Klimagas-Emissionen durch Strom nach Gebaudekategorien
(CO,-Aquivalente; Durchschnitt 2010-2012)

13 ¥a 14 t/a
13 t/a 7% 8%

N\

9t/a
5% 4
12 t/a”",
7 %
gesamt:
177 t/a
® Feuerwehren Gemeinschaftshauser
Schulen m Kitas/Jugendtreffs
Sporthallen ®m Gemeinschaftshauser/Sporthallen

m Gemeinschaftshauser/Jugendtreffs = Verwaltung/Bauhof

Abb.1.1.1-9 Mittlere Klimagas-Emissionen (CO,-Aquivalente) durch Strom nach
Gebaudekategorien 2010-2012 — Gemeinde Sassenburg

Auch fur den Stromverbrauch wurden spezifische Kennwerte gebildet, die eine Bewertung der
Messdaten ermdglicht. Nachfolgende Tabelle stellt die Stromverbrauchskennwerte den aktuellen
Vergleichswerten gegenuber, die mit der EnEV 2009 eingeflihrt wurden. Bei der gemischten
Gebaudekategorie werden mehrere Vergleichswerte angegeben. Die fettgedruckten Zeilen in der
Tabelle geben den Hinweis, dass der Verbrauchswert tUberschritten wird.

53/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.1.1 Energie- und CO2-Bilanzen

Bezeichnun Stromverbrauchs- Vergleichswerte nach
9 kennwert [kWh/(m2ygea)] EnEV 2009

1/2 DGHY/Sporthalle Dannenbdittel 17 30/35
Feuerwehrgeratehaus

3 Dannenbdittel ! 20
Dorfgemeinschaftshaus

4 Grul3endorf 4 30
Hermann-L6ns-Schule

° GrulRendorf 11 10

6 Schulsporthalle GruRendorf 30 35

7 Kindergarten Gruf3endorf 19 20
Feuerwehrgeratehaus

8 Grul3endorf 11 20

9 Jugendtreff GruRendorf 16 20

10/14 MZH/Jugendtreff Neudorf- 19 30/20
Platendorf
Findorff-Schule Neudorf-

1 Platendorf 27 10
Kindergarten Neudorf-

12 Platendorf 17 20
Feuerwehrgeratehaus

13 Neudorf-Platendorf 15 20

15 Birgerhaus Stude 17 30

16 Feuerwehrgeratehaus Stiide 19 20

17 Sport- und Freizeitstatte 14 35
Triangel

18 Kindergarten Triangel 16 20

19 Fguerwehrgeratehaus 16 20
Triangel

20/23 Rathaus Westerbeck/Bauhof 15 20
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21 Mehrzweckhalle Westerbeck 83 35
Jugendtreff / Krippe

22 Westerbeck 33 20

24 Grundschule Westerbeck 19 10

25 Kindergarten Westerbeck 20 20
Feuerwehrgeratehaus

A Westerbeck 15 20

Tab.1.1.1-14 Bewertungstabelle der Stromverbrauche der Geb&ude — Gemeinde Sassenburg

Die Kennwerte fur den Stromverbrauch bleiben in den meisten Liegenschaften unter denen der
EnEV. Lediglich in funf Liegenschaften werden sie tberschritten. Die Findorff-Schule Neudorf-
Platendorf zeigt auffallig hohe Stromverbrauchskennwerte, obwohl anteilig der Stromverbrauch der
Warmepumpe bereits herausgerechnet wurde, da dieser dem Heizenergieverbrauch zugeschlagen
wurde. Die Klimatisierung des Serverraums lasst einen hohen Stromverbrauch erwarten. Dies sollte
naher geprift werden. Die Mehrzweckhalle Westerbeck ist so gebaut, dass kinstliches Licht
genutzt werden muss - in Verbindung mit der intensiven Nutzung kannsich der relativ hohe
Stromverbrauch erklaren. Dartber hinaus weisen Jugendtreff / Krippe Westerbeck und
Grundschule Westerbeck hohe Stromverbrauchskennwerte aus. Eine wesentliche Rolle fir
Energieeffizienz spielen die Nutzer eines Gebaude und wenn ein Neubau wie die Grundschule
Westerbeck zu hohe Stromverbrauche hat, kann das ursachlich an dem Energieverhalten der Nutzer
liegen. Daher sollten bewusstseinsfordernde und motivierende MalRnahmen fir Nutzer zum Zwecke
des energieeffizienten Verhaltens ergriffen werden.

Nachfolgende Abbildung zeigt zusammenfassend eine Gegenlberstellung der Energieverbréauche fir
Heizung und Strom, sowie der daraus resultierenden Kosten und Klimagas-Emissionen.

1.733.748

520
2.000.000

100.000
80.000 -
60.000
40.000
20.000

0 - 0+ 1 0 -
Energieverbrauch [kWh/a] Energiekosten [€/a] Klimagas-Emissionen [t/a]
w Heizung w Strom m Heizung m Strom m Heizung w Strom

600

1.500.000 -

400
1.000.000 177

200 -

500.000 -

Abb.1.1.1-10 Gegeniiberstellung Energieverbrauch, Energiekosten' und Klimagas-
Emissionen durch Heizung und Strom (Durchschnittswerte 2010-2012) —
Gemeinde Sassenburg

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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Es wird deutlich, dass die Heizenergie in allen Bereichen den weit grof3ten Anteil tragt. Auch
ersichtlich ist, dass Strom ein vergleichsweise kostentreibender Faktor ist — und auch immer noch ein
klimaschadigender Energietrager ist, auch wenn der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien am
deutschen Strommix schon Verbesserung gebracht hat.

c) Wasser

Zu einer ganzheitlichen Betrachtung gehort auch der Wasserverbrauch — hier greifen Ressourcen-
und Energieeffizienz ineinander. Die Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser, der Transport,
die Erwarmung, die Speicherung sowie die Schmutzwasseraufbereitung — das alles sind Prozesse,
fur die Energie bendtigt wird. Diese Energieverbrauche werden so jedoch nicht erfasst, weshalb eine
Bewertung nur sehr begrenzt mdglich ist. Es ist davon auszugehen, dass Gebaude mit hohen
Frischwasserverbrauchen auch damit zusammenhangend hdhere Energieverbrauche und
Klimawirkungen verursachen.

Die grof3ten Wasserverbraucher mit durchschnittlich etwa 340 bis etwa 500 m3/a ind den Jahren 2010
bis 2012 sind:

¢ Kindergarten Triangel

¢ Rathaus Westerbeck inkl. Mehrzweckhalle, Jugendtreff/Krippe Westerbeck und Bauhof
e Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

¢ Findorff-Schule und Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (nur fir Jahre 2011/12)
¢ Kindergarten Westerbeck

e Grundschule Westerbeck (nur fur Jahre 2011/12)

Die geringsten mittleren Wasserverbrauche mit 13 bis 45 m3/a weisen auf:

o Feuerwehrgeratehaus Westerbeck
¢ Jugendtreff Neudorf-Platendorf
o Feuerwehrgeratehaus Dannenbdttel

Bei dem Gebaudekomplex Rathaus Westerbeck inkl. Mehrzweckhalle, Jugendtreff/Krippe
Westerbeck und Bauhof fehlt eine getrennte Erfassung der Wasserverbrauche, um konkrete
Aussagen uber die Ursachen der hohen Verbréuche zu treffen. Das trifft auch auf andere gemeinsam
versorgte Liegenschaften zu.

Davon abgesehen wird deutlich, dass sehr hohe Verbrauche in den Bildungseinrichtungen auftreten
sowie in Sporthallen (Duschen!), wéahrend weniger intensiv genutzte Gebaude sehr geringe
Wasserverbrauche haben. Das zeigt, wie wichtig die Motivation der Nutzer zum Wassersparen ist und
dass hier Handlungsbedarf besteht.
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1.1.2 Einsparpotenziale

Eine wichtige Kenngrofe fur die Bewertung der Energieverbréauche stellen die Einsparpotenziale dar.
Bei Potenzialabschatzungen werden grundsétzlich die drei Abstufungen , Theoretisches Potenzial,
,Technisch realisierbares Potenzial“ und ,Wirtschaftliches Potenzial“ betrachtet.

Theoretisches Potenzial

Technisches Potenzial

Wirtschaftliches Potenzial

Abb. 1.1.2-1 Definition von Potenzialen

Das wirtschaftliche Potenzial ist eine Teilmenge des technischen, das wiederum eine Teilmenge des
theoretischen Potenzials darstellt.

Das Energieeinsparpotenzial von Gebauden liegt theoretisch bei 100 % — sofern die
Gebaudesubstanz mindestens auf Nullenergiehausstandard gebracht wird; das wirde bedeuten,
dass durch Anlagen am Gebaude zur Gewinnung von erneuerbaren Energien (Solarstrom,
Solarwarme, Umgebungswarme) so viel Energie produziert wie in dem Gebaude verbraucht wird.

Das technische Potenzial wird beschrénkt durch die aktuellen Moglichkeiten von Wissenschatft und
Technik, die vorhandenen strukturellen Begrenzungen und normativen Einschrankungen sowie die
selbst auferlegten Grenzen (z. B. Gebaudegestaltungsfragen und Funktionalitat).

Nachfolgend wird das technische Potenzial néher beleuchtet; das wirtschaftliche Potenzial — also das
auf Grund von 6konomischen Rahmenbedingungen definierte Potenzial — sowie weitere
wirtschaftliche Aspekte werden im Rahmen der Bewertung der einzelnen VerbesserungsmalRnahmen
(s. lll.1 Einsparungen) naher betrachtet.

Fur die Abschéatzung der Einsparpotenziale wird — in aller Regel der Realitat entsprechend — davon
ausgegangen, dass es technisch maoglich ist, alle Liegenschaften entsprechend den Anforderungen
der EnEV zu sanieren. Daher werden die Einsparpotenziale der einzelnen Liegenschaften ermittelt,
indem der Heizenergieverbrauchskennwert dem Vergleichswert aus der EnEV 2009
gegeniibergestellt wird. Ubersteigt der ermittelte Kennwert den Vergleichswert, so entspricht die
Differenz aus Kennwert und Vergleichswert dem Einsparpotenzial. Geb&aude, deren
Heizenergieverbrauchskennwert bereits den Vergleichswert unterschreitet, haben nach dieser
Betrachtung kein Einsparpotenzial. Tats&achlich sind in diesen Geb&uden dennoch Einsparungen
maglich — sie werden in diesem Klimaschutzkonzept nicht quantifiziert, jedoch im Rahmen der
MalRnahmenempfehlungen selbstverstandlich bertcksichtigt.
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Technische Einsparpotenziale fur die Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbittel und ihrer
Mitgliedsgemeinden

Die Einsparpotenziale in der Warmeversorgung der einzelnen Liegenschaften sind in nachfolgender
Tabelle Ubersichtlich dargestellt.

spezifisches absolutes
Nr. Bezeichnung Einsparpotenzial Einsparpotenzial
[KWh/(m2NGFa)] [kWh/a)]
1 Rathaus Isenbiittel 5 9.313
4 I(z;lquréﬁfgtﬂfeﬂnd Oberschule 7 14.324
6 Grundschule Isenbittel, Sporthalle 5 2.680
Oberschule Isenbdttel

! Zweifeldsporthalle | 17 29.342
8 Kindergarten Isenbuttel | 16 14.616
9 Kindergarten Isenbdittel Il 62 39.627
13 Einfeldsporthalle Calberlah 39 21.336
1o o
19 Kindergarten Calberlah 21 21.855
20 Feuerwehrhaus Calberlah 6 3.160
23 Jugendtreff Wettmershagen 87 42.664
25 Grundschule Ribbesbittel 13 1.304
26 Kindergarten Ribbesbdittel 56 52.989
28 Mehrzweckhalle Vollbttel 21 3.448
31 Sportfunktionsstatte Wasbittel 42 67.222
32 Kindergarten Wasbdittel 93 67.367
39 Sportheim Wettmershagen 60 7.143
43 Schitzenheim Ausblttel, alt 14 4132

Tab. 1.1.2-1 Einsparpotenziale fur Heizenergieverbrauche auf Basis der EnEV
2009, Werte gerundet — Samtgemeinde Isenbittel und
Mitgliedsgemeinden

Geb&ude, die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind, haben Heizenergieverbrauchskennwerte, die
bereits unter den Vergleichswerten der EnEV 2009 liegen. Die Einsparpotenziale im Bereich
Heizenergie der anderen Gebaude liegen im Bereich von 5 bis 93 kWh/(m?*a). Durchschnittlich
kénnen 33 kWh/(m?*a) eingespart werden. Die Streuung ist dabei grof3 — die grof3ten
Einsparpotenziale sind zu verzeichnen im Kindergarten Wasbdttel, im Jugendtreff Wettmershagen, im
Kindergarten Isenbittel, im Sportheim Wettmershagen sowie im Kindergarten Ribbesbuttel. Es wird
deutlich, dass die spezifische Betrachtung nur einen ersten Hinweis auf das Einsparpotenzial gibt. Bei
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groRen Gebauden kénnen auch schon geringe Uberschreitungen des spezifischen Werts zu einem
hohen absoluten Einsparpotenzial fihren.

Insgesamt ergibt sich nach dieser Betrachtungsweise ein Einsparpotenzial fir den
Heizenergieverbrauch von durchschnittlich 456.000 kWh pro Jahr; das entspricht etwa 13 % des
gesamten Heizenergieverbrauchs im Jahr 2012. Damit kénnten jahrlich etwa 24.000 € gespart und
etwa 129 t Klimagas-Emissionen vermieden werden.

Nachfolgend sind die Einsparpotenziale im Strombereich dargestellt.

spezifisches absolutes
Nr.  Bezeichnung Einsparpotenzial Einsparpotenzial
[kWh/(m2NGFa)] [kWh/a)]
Rathaus Isenbiittel 4 8.675
Kindergarten Isenbuttel | 11 11.826
30 Grundschule Wasbdttel 2 2.952

Tab. 1.1.2-2 Einsparpotenziale fir Stromverbrauche auf Basis der EnEV 2009,
Werte gerundet — Samtgemeinde Isenbittel und Mitgliedsgemeinden

Das technische Einsparpotenzial im Strombereich betrégt nach der angewandten
Betrachtungsmethode etwa 23.500 kWh. Das entspricht etwa 4 % des gesamten Stromverbrauchs im
Jahr 2012. Damit kdnnten jahrlich etwa 5.000 € gespart und etwa 14 t Klimagas-Emissionen
vermieden werden.

Weitere Einsparungen sind im Freibad Edesbiittel zu erwarten. Diese lassen sich allerdings im
Rahmen dieses strategischen Konzepts nicht beziffern. Zudem ist der Stromverbrauch des Freibades
stark abhangig vom Saisonverlauf — je héher die Besucherzahlen, desto intensiver ist der Betrieb.

Die Potenzialbetrachtungen wurden nur fir die Geb&dude angestellt, deren Kennwerte die EnEV-
Werte Uberschreiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass in den anderen Gebauden keine Einsparungen
mehr mdglich sind. Vor allem unter Kostenaspekten, aber auch mit Blick auf die Klimawirkungen
sollten weiterhin Anstrengungen zur Energieeinsparung unternommen werden. Entsprechende
MalRnahmenvorschlage werden in diesem Klimaschutzkonzept in den Kapiteln 1l und IV unterbreitet.
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Technische Einsparpotenziale fir die Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg

Die Einsparpotenziale in der Warmeversorgung der einzelnen Liegenschaften sind in nachfolgender
Tabelle Ubersichtlich dargestellt.

spezifisches absolutes

Nr. Bezeichnung Einsparpotenzial Einsparpotenzial
[kWh/(m2NGFa)] [kWh/a)]

L amebatal a1 R
2 Sporthalle Dannenbdttel 161 72.455
4 gcral:fé:]eerr]r(;ilrr;schaftshaus o5 13.104
8 Feuerwehrgeratehaus Grufzendorf 51 13.564
9 Jugendtreff GruBendorf 156 12.432
10 ng:gg;kha”e Neudorf- 47 48.675
14 Jugendtreff Neudorf-Platendorf 8 808
15 Buirgerhaus Stude 79 28.303
18 Kindergarten Triangel 31 18.463
19 Feuerwehrgeratehaus Triangel 104 24.731
20 Rathaus Westerbeck 29 34.022
21 Mehrzweckhalle Westerbeck 39 18.676
25 Kindergarten Westerbeck 51 41.179
26 Feuerwehrgeratehaus Westerbeck 33 11.742

Tab. 1.1.2-3 Einsparpotenziale fur Heizenergieverbrauche auf Basis der EnEV
2009, Werte gerundet — Gemeinde Sassenburg

Gebaude, die in der Tabelle nicht aufgefuhrt sind, haben Heizenergieverbrauchskennwerte, die
bereits unter den Vergleichswerten der EnEV 2009 liegen. Die Einsparpotenziale im Bereich
Heizenergie der anderen Geb&ude liegen im Bereich von 8 bis 161 kWh/(m2*a). Durchschnittlich
kénnen 61 kWh/(m2*a) eingespart werden. Die Streuung ist dabei gro3 — die gréf3ten
Einsparpotenziale sind zu verzeichnen in der Sporthalle Dannenbduttel, im Jugendtreff Gru3endorf und
im Feuerwehrgeratehaus Triangel. Es wird deutlich, dass die spezifische Betrachtung nur einen
ersten Hinweis auf das Einsparpotenzial gibt. Bei grof3en Gebauden kénnen auch schon
vergleichsmaRig geringe Uberschreitungen des spezifischen Werts zu einem hohen absoluten
Einsparpotenzial fiihren, siehe beispielsweise Rathaus Westerbeck.

Insgesamt ergibt sich nach dieser Betrachtungsweise ein Einsparpotenzial fir den
Heizenergieverbrauch von durchschnittlich 350.000 kwWh pro Jahr; das entspricht etwa 21 % des
gesamten Heizenergieverbrauchs im Jahr 2012. Damit konnten jahrlich etwa 20.000 € gespart und
etwa 100 t Klimagas-Emissionen vermieden werden.
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Nachfolgend sind die Einsparpotenziale im Strombereich dargestellit.

spezifisches absolutes

Nr. Bezeichnung Einsparpotenzial Einsparpotenzial

[KWh/(m2NGFa)] [KWh/a)]

Hermann-Lons-Schule
S GruRendorf 1 1.829
11 Ellgctj;)r:;ffr:hule Neudorf- 17 27,740
21 Mehrzweckhalle Westerbeck 48 22.747
22 Jugendtreff / Krippe Westerbeck 13 1.254
24 Grundschule Westerbeck 9 13.635

Tab. 1.1.2-4 Einsparpotenziale fur Stromverbrauche auf Basis der EnEV 2009,
Werte gerundet — Gemeinde Sassenburg

Das technische Einsparpotenzial im Strombereich betragt nach der angewandten
Betrachtungsmethode etwa 67.000 kWh das entspricht etwa 21 % des gesamten Stromverbrauchs im
Jahr 2012. Damit kdnnten jahrlich etwa 16.000 € gespart und etwa 40 t Klimagas-Emissionen
vermieden werden.

Die Potenzialbetrachtungen wurden nur fir die Geb&dude angestellt, deren Kennwerte die EnEV-
Werte Uberschreiten. Das bedeutet jedoch nicht, dass in den anderen Gebauden keine Einsparungen
mehr mdéglich sind. Vor allem unter Kostenaspekten, aber auch mit Blick auf die Klimawirkungen
sollten weiterhin Anstrengungen zur Energieeinsparung unternommen werden. Entsprechende
Malnahmenvorschlage werden in diesem Klimaschutzkonzept in den Kapiteln Il und IV unterbreitet.

1.1.3 Fortschreibung der Energiekosten

Die Energiekosten unterliegen seit Jahrzehnten einem steigenden Trend — es ist davon auszugehen,
dass sich dieser fortsetzen, wenn nicht noch weiter verstarken wird. Insbesondere bei der
Folgekostenbewertung von Investitionen sind solche Aspekte unbedingt zu berlcksichtigen; dies
betrifft auch diese Klimaschutzkonzeption. Bevor jedoch einzelne Investitionsmaflinahmen betrachtet
werden, ist es erforderlich, den Fall der Nichtinvestition zu untersuchen.

Es wurde hierbei unterstellt, dass sich die Energieverbrauche kiinftig nicht verandern werden. Das
bedeutet, dass weder Anderungen an den Geb&udehiillen oder Anlagentechniken vorgenommen
werden, noch sich die Nutzerverhalten entscheidend andern. Lediglich die Instandhaltung wird
fortgefuhrt. Der Einfluss von Witterungsbedingungen wird ausgeklammert, da bei der Betrachtung von
Energieverbrauchen immer witterungsbereinigte Daten zu Grunde gelegt werden. Als Basisdaten
wurde der durchschnittliche Energieverbrauch der letzten drei zur Verfliigung stehenden Jahre (2010-
2012) angesetzt.

Fur die Fortschreibung der Energiekosten wurden Preissteigerungen von 5 %, 7 % und 10 %
angenommen. Es gibt Indizien dafiir, dass angesichts des Uberschreitens des ,Peak Oil“ (héchste
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jemals geforderte jahrliche Heiz6lmenge) in den nachsten Jahren schon bei geringen
Marktveranderungen weitaus drastischere Preissteigerungen als bislang gewohnt zu erwarten sein
durften. Insofern handelt es sich bei den betrachteten Preissteigerungsraten um eher vorsichtige
Annahmen.

Fortgeschriebene Energiekosten fir die Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbittel und
Mitgliedsgemeinden

Der mittlere Energieverbrauch 2010-2012 lag fur die Heizung bei etwa 3.501 MWh pro Jahr und fur
den Strom bei etwa 554 MWh pro Jahr.

Im Folgenden werden die summierten, fortgeschriebenen Kosten mit den unterschiedlichen
Preissteigerungsraten dargestellt.

Fortschreibung der Heizenergiekosten
1.059.352 €

/
R //
7%
657.774 €

— 0,
0% _—~ /643.991 €
" 459.157

/458.542 €

408.426 €

581 505 € 359.280 €

190.534 €

2015 2020 2025 2030

Abb.1.1.3-1 Fortschreibung der Heizkosten' unter Annahme verschiedener Preis-
steigerungsraten — Samtgemeinde Isenbiittel und Mitgliedsgemeinden

Bei einer Preissteigerungsrate von 5 % steigen die Kosten bis 2026 auf fast das Doppelte. Tritt eine
Preissteigerungsrate von 7 % ein, verdoppeln sich die Kosten bereits innerhalb von 10 Jahren.

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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Fortschreibung der Stromkosten

/‘678.671 €

7% 421.401 €
0% 412571 €
= s

293.764 €

180.345 €

122.065 €
2015 2020 2025 2030

Abb. 1.1.3-2 Fortschreibung der Stromkosten' unter Annahme verschiedener
Preissteigerungsraten — Samtgemeinde Isenblttel
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Fortgeschriebene Energiekosten fir die Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg

Der mittlere Energieverbrauch 2010-2012 lag fir die Heizung bei etwa 1.734 MWh pro Jahr und fur
den Strom bei etwa 293 MWh pro Jahr.

Im Folgenden werden die summierten, fortgeschriebenen Kosten mit den unterschiedlichen
Preissteigerungsraten dargestellt.

Fortschreibung der Heizenergiekosten

_+526.854 €

N, //
7%
327.135 € .~

B
10% _~ /320.280€
" 208355 €

203.125 € 228.050 €
140.003 € oS e |
94.759 €
2015 2020 2025 2030

Abb. 1.1.3-3 Fortschreibung der Heizkosten' unter Annahme verschiedener
Preissteigerungsraten — Gemeinde Sassenburg

Bei einer Preissteigerungsrate von 5 % steigen die Kosten bis 2026 auf fast das Doppelte. Tritt eine
Preissteigerungsrate von 7 % ein, verdoppeln sich die Kosten bereits innerhalb von 10 Jahren.

' Energiekosten sind Verbraucher-, also Bruttokosten.
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Fortschreibung der Stromkosten

_A416.072 €

—5%

— =T% 258.34;?}‘//
252.935 €

e 10%
0339 €
——————— WAL " . ——180.098 €
%/ 141.111 €
110.564 €

74.834 €
2015 2020 2025 2030

Abb. 1.1.3-4 Fortschreibung der Stromkosten' unter Annahme verschiedener
Preissteigerungsraten — Gemeinde Sassenburg

1.2 Organisationskonzept

Die Organisation von Klimaschutz, Energiekostenersparnis und ordnungsgemafen Zustanden ist

stark an die bestehenden Strukturen vor Ort gekoppelt. Die Samtgemeinde Isenbittel und die
Gemeinde Sassenburg weisen groRe Ubereinstimmungen und Ahnlichkeiten, aber auch einige

erhebliche Unterschiede auf. Daher sind die im Folgenden vorgestellten Organisationskonzepte in
vielen Bereichen vergleichbar, in manchen Punkten jedoch unterschiedlich und spezifisch fir die
jeweilige Kommune. Um diesen Umstanden gerecht zu werden, wurde dieses Kapitel starker nach

Kommune gegliedert.
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[.2a.1 IST-Zustand des Energiemanagements in der Samtgemeinde Isenbttel

Die Bestandsaufnahme des Energiemanagements wurde erstellt auf der Basis von Gesprachen mit
Herrn Day vom Gebaudemanagement des Fachbereichs Bauen und Gebaudemanagement sowie der
Beobachtungen bei den Gebaudebegehungen und den damit verbundenen Gesprachen mit
Hausmeistern und Nutzern.

Aufbau der Verwaltung

Die Verwaltung der Samtgemeinde Isenblittel ist aufgeteilt in die Bereiche der Verwaltungsleitung,
Fachbereich Finanzen und interne Dienste, Fachbereich Birgerdienste, Ordnung und Jugend sowie
den Fachbereich Bauen und Gebdudemanagement.

Liegenschaften sind teilweise im Besitz der Samtgemeinde, teilweise der Mitgliedsgemeinden. Das
administrative Gebdudemanagement liegt fir samtliche Liegenschaften bei der
Samtgemeindeverwaltung, wahrend die Gebaudebeauftragten z. T. Mitarbeiter der einzelnen
Gemeinde sind. Diese fir Samtgemeinden typische Konstruktion erfordert eine gute Kooperation
zwischen der Samtgemeindeverwaltung und den Mitgliedsgemeinden, die darauf achten, ihre
Aufgaben in eigener Zustandigkeit zu regeln. Die Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebaude liegt
bei den Mitgliedsgemeinden. Die Samtgemeinde unterstitzt bei der Ausschreibung von
Gebaudeversicherungen und bei der Energiebeschaffung. AuRerdem werden die Mitgliedsgemeinden
auf Wunsch bei der baulichen Unterhaltung durch technisches Personal der Samtgemeinde
unterstutzt, wenn es um Losungen, Ausschreibungen und Vergabe geht.

Zustandigkeiten fur energierelevante Fragen

In der Samtgemeinde Isenbuttel sind die Abteilungen ,Planen und Bauen® sowie
,Gebaudemanagement® des Fachbereichs 3 ,Bauen und Gebdudemanagement® fir Energie in
Gebéauden zusténdig. Die Energiebeschaffung lauft Gber Herrn Fabian und Herrn Day, fur
energetische Betrachtungen sind Herr Bartsch und Herr Kalkreuter zustandig.

Bei der Samtgemeinde sind sechs in Vollzeit beschéftige Hausmeister angestellt. Zusatzlich ist eine
Hausmeisterin in Teilzeit beschéaftigt mit 25 Stunden die Woche. Daneben arbeiten drei nebenamtlich
beschaftigte Hausmeister und ein Hallenwart mit jeweils rund 8 Stunden pro Woche bei der
Samtgemeinde. AuRerdem hat die Samtgemeinde zwei Mitarbeiter auf dem Bauhof beschéftigt, die
bei der Gebaudeunterhaltung mitwirken. Die Mitgliedsgemeinden stellen die Hausmeister ihrer
Gebaude in eigener Regie.

Vertretungen unter den Hausmeistern sind definiert und werden von diesen selbsttatig organisiert.
Fallt in der Verwaltung eine Person aus, so findet eine Notfallvertretung statt, die das Notwendigste
tbernimmt. Weiterentwicklung bestehender Projekte und Spezialaufgaben werden dann allerdings
nicht weiter bearbeitet. Die Urlaubsvertraglichkeit der Vertretungen wird geprift, so dass die
Rumpfaufgaben immer erfillt werden kénnen.
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Bauliche Kapazitaten und Vorgénge in der Samtgemeinde Isenbttel

Die Samtgemeinde verfugt Giber einen Bauhof. Die Qualifikationen der dort Beschatftigten sind
vielfaltig, von Maurern, Trockenbauern bis hin zum allgemein handwerklich Gelbten. Der Bauhof wird
nicht zu energierelevanten BaumafRnahmen herangezogen, er wird hauptsachlich fur Aul3enarbeiten
und der allgemeinen Gebaudeunterhaltung eingesetzt.

Kleinere Auftrage fur Fremdfirmen werden Uber das Bestellscheinverfahren abgewickelt. Bei grof3eren
Auftragen wird entsprechend der VOB/VOL gehandelt.

Bei kleinen Auftragen werden die Ausfiihrungen der Arbeiten von den Hausmeistern, gegebenenfalls
von Herrn Day, Herrn Bartsch oder Herrn Kalkreuter bzw. sonstigen Mitarbeitern des
Gebaudemanagements nachgeprift und abgenommen. Bei grol3en Auftrdgen mit Beteiligung von
Architekten und Planern Uberprift die beauftragte Planungsfirma die Ausfilhrungen der Handwerker.

Erfassung und Auswertung von Verbrauchen

In der Samtgemeinde Isenbittel werden die Zahler von den Hausmeistern jahrlich, in gréf3eren
Einrichtungen monatlich abgelesen und die Zahlen an das Gebaudemanagement tbermittelt. Herr
Mollenhauer und Frau Linke sammeln die Zahlen in einer Tabellenkalkulation. Nach einer
Witterungsbereinigung werden dann Vergleiche zwischen den Jahren (seit 1999) angestellt, um den
Verlauf der Verbrauche zu prifen. Weiterhin werden Kennzahlen gebildet, die den Vergleich
erleichtern. Die Zahlen werden nur bei Bedarf in Haushaltsplanberatungen, Jahresabrechnungen und
bei Auffalligkeiten signifikant. Ein jahrlicher Energiebericht fur den Rat ist in Vorbereitung.

Die absoluten Verbrauchszahlen waren in der Politik und Verwaltung bisher von untergeordneter
Wichtigkeit. Deutlich interessanter fur relevante Stellen sind die Kosten und ihre Entwicklung. Da der
Klimaschutz in Zukunft einen wesentlich héheren Stellenwert erlangt, wird auch die Entwicklung der
Verbrauchszahlen von Nutzern, Politik und Verwaltung kritisch beobachtet.

Energiebezug

Die Samtgemeinde Isenbuttel schreibt ihre Strom- und Gasvertrage tber die Kommunale Wirtschafts-
und Leistungsgesellschaft des Stadte und Gemeindebunds (KWL) aus. Die Vertrage laufen jeweils
zwei Jahre. Die Wasserversorgung liegt beim Wasserverband als ortlicher Versorger.

Flissiggas wird Uber eigene Liefervertrage der Geb&udeverantwortlichen (Gemeinden) bezogen. In
Ribbesbuttel versorgt eine benachbarte Biogasanlage die nahegelegenen Liegenschaften
Grundschule, Kindergarten, Gemeindezentrum und Feuerwehr. Der Vertrag lauft Gber 10 Jahre.
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Einbeziehung der Nutzer

In der Samtgemeinde Isenblttel werden die Leitungen der Schulen Uber den Energieverbrauch
informiert, da ein Anreizprogramm fur Energieeinsparung besteht. Dartber hinaus sind die
Energieverbrauche ein Thema bei Hausmeisterbesprechungen.

Es bestehen keine Plane, die Nutzer, z. B. Nutzer der Duschen in Turnhallen (Vereine), an den
Energiekosten zu beteiligen.

Eine Arbeitsgruppe aus Schul- und Kita-Leitungen sowie einem Hausmeister und einem Vertreter der
Verwaltung wird Regeln erarbeiten, um das Nutzerverhalten in den Liegenschaften zu verbessern.

Hausmeistertatigkeiten / technische Anlagenwartung

In der Samtgemeinde Isenblttel sind die Hausmeister befugt, Heizanlagen Uber die Programmierung
zu korrigieren und sie dirfen im Notfall selbststandig Firmen rufen.

Die Meldung von Méangeln lauft normalerweise Giber den Hausmeister und die Leitung in der
Einrichtung, von wo aus sie dann in das Gebdudemanagement der Verwaltung gegeben wird (Herr
Mollenhauer, Frau Linke).

TurnusmaRige Wartungsvorgéange laufen tber das zentrale Gebdudemanagement.

Energieverbrauchsrelevante Dienstanweisungen

In der Samtgemeinde Isenblttel gibt es keine Dienstanweisung, die auf Energieeffizienz abzielt. Ein
Hausmeisterhandbuch existiert und wird verteilt, ist nach Ansicht der Verwaltung aber unwirksam.
Weiterbildungen fur Hausmeister werden nicht regelmafig angeboten.

Eine amterlbergreifende Zusammenarbeit besteht im formellen Sinne nicht. Die Zusténdigkeit liegt
beim zentralen Gebaudemanagement. Schwerpunkte sind von einzelnen Personen abhangig. Eine
Ubergreifende Zusammenarbeit mit den Mitgliedsgemeinden ist nicht formell festgelegt.

Planung und Durchfihrung von energieverbrauchsrelevanten Investitionen

In der Samtgemeinde Isenbuttel werden vor der Installation neuer Heizungsanlagen mehrere
Technologien auf Wirtschaftlichkeit, Steuerung und Regelung geprdift.

Im Fuhrpark findet sich ein Elektroauto von VW, ein eUp!, das vom Fachbereich 3 Zentrale Dienste
geleast wird. Des Weiteren besitzen der Bauhof Uber den Fachbereich 3 und die Feuerwehr liber den
Fachbereich 2 weitere Fahrzeuge. Ausschlaggebend fur die Anschaffung und den Betrieb ist die
Kosten-/Nutzen-Rechnung.
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Die Mitgliedsgemeinden besitzen eigene Fuhrparks (Traktoren, VW Transporter), um die eigenen
Bauhofarbeiten ausfuihren zu kénnen.

Beschaffungswesen

In der Samtgemeinde Isenbittel werden Verbrauchsmaterialien und Reinigungsmittel zentral
beschafft. Spezialbedarf wird Uber die jeweiligen Fachbereiche bestellt. Dabei werden die Vorgaben
der VOL/VOB befolgt. Generell halt man sich bei Verbrauchsgitern an die Empfehlungen des
Herstellers der Systeme (z.B. Drucker und Papier, Reinigungsmaschinen und Reinigungsmittel etc.).
Bisher gelten keine politischen Vorgaben fur die bevorzugte Beschaffung besonders
energieeffizienter oder 6kologisch vertraglicher Produkte.

Biro und EDV

In der Verwaltung der Samtgemeinde Isenbilittel sind fast durchgangig ThinClients im Einsatz, die mit
minimalem Stromverbrauch alle Funktionen eines Arbeits-PC bieten. Die eigentliche Rechenleistung
wird vom Server bereitgestellt, der damit besser ausgelastet wird.

Die Fachbereiche verfiigen tber zentrale Drucker. Zusatzlich gibt es bei Bedarf auch
Einzelplatzdrucker .

Wenn notwendig, werden Dokumente ausgedruckt. Grundséatzlich ist die papierlose Verwaltung
eingefluhrt. Seit 2009 wird Uber ein digitales ,Document Management System® gearbeitet und
archiviert.

l.2a.2 Nutzerbeteiligung im Rahmen der Konzepterstellung

Um dauerhaft energiebewusstes Verbrauchsverhalten in den verwaltungseigenen Liegenschaften zu
unterstutzen, wurden Akteure und Nutzer in die Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts eingebunden.
Zu diesem Zweck hat es vor allem im Rahmen der Begehungen zur Bestandsaufnahme bereits
ausfuhrliche Gesprache mit Hausmeistern und Nutzern gegeben.

Des Weiteren wurden zwei Workshops mit Beteiligung von Hausmeistern, Einrichtungsleitungen und
Vertretern der Verwaltungen der Samtgemeinde Isenbuttel und der Gemeinde Sassenburg
gemeinsam durchgefiihrt. Die Workshops wurden von den Konzepterstellern inhaltlich vorbereitet,
moderiert und nachbereitet.

Im ersten Workshop wurde deutlich, dass die Teilnehmenden durchgdngig erhebliche
Verbesserungsmoglichkeiten in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz sehen und dieses Thema
auch fur wichtig erachten. Anschliel3end wurde eine Gesamtiibersicht tGiber die gefundenen Zustéande
in den Gebauden présentiert. In einer Gruppenarbeit wurden von den Teilnehmern Vorschlage
gesammelt, wie die Energieverbrauche gesenkt werden kdnnen. Es stellte sich heraus, dass die
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Teilnehmer insgesamt ein bereits sehr fortgeschrittenes Wissen tber energieeffiziente Gerate
besitzen.

Im zweiten Workshop wurde detaillierter auf die Funde wéhrend der Begehungen eingegangen. Es
kristallisierten sich zwei Bereiche heraus, die fir kiinftige Erfolge im Energiemanagement von
besonderer Bedeutung sind:

- Nutzerverhalten
- Instandhaltung

Auf diese beiden Bereiche konzentrierte sich die folgende Gruppenarbeit. Dabei wurden konkrete
Schritte und Rahmenbedingungen erarbeitet, die von den Hausmeistern, Leitungen und
Verwaltungen als Nachstes gegangen und geschaffen werden mussten, um eine bessere
Energieverwendung zu erreichen. Die grundséatzliche Verbesserung baulicher Zustande der
AuRRenhulle und neue Anlagentechnik wurden in den Workshops nicht nédher betrachtet.

Am Ende des zweiten Workshops wurde die Einrichtung eines dauerhaft arbeitenden Arbeitskreises
fur die Samtgemeinde Isenbdittel vorbereitet, der sich in Zukunft der Bereiche Instandhaltung und
Nutzerverhalten widmen soll.

[.2a.3 Vorschlage fur eine kiinftige Energieorganisation

Ziel einer kuinftigen Organisation aus Sicht des Klimaschutzes sollte sein, ein definiertes Niveau von
Qualitat (z.B. Warme und Helligkeit zur Herstellung von akzeptablen Arbeitsbedingungen) mit so
wenig wie mdglich Energieverbrauch und CO,-Emissionen zu erreichen und dauerhaft zu
gewabhrleisten. Nach Erfahrungen anderer Kommunen ist davon auszugehen, dass ohne wesentliche
Investitionen, also allein durch Weiterentwicklung des Energiemanagements sowie organisatorische
und geringinvestive MalRhahmen im Rahmen der Instandhaltung, der derzeitige Energieverbrauch um
ca. 10 bis 15 Prozent gesenkt werden kénnte. Weitaus grof3ere Minderungspotenziale liegen in
energetischen Sanierungen von Bestandsbauten und optimalen energetischen Verhaltnissen bei der
Neuerrichtung von Gebauden. Hinweise hierzu und zu gering investiven gebéudeulbergreifenden
Mafnahmen sind Baustein Il zu entnehmen. Um alle diese Potenziale zu nutzen, ist es notwendig,
die Verwaltungsstrukturen unter dem Aspekt einer sinnvollen Energieorganisation aufzustellen.

Was die Energieorganisation betrifft, werden den Verwaltungen der Samtgemeinde Isenbuttel und
ihrer Mitgliedsgemeinden folgende Schritte angeraten:

1. Entwicklung von Klimaschutzzielen fiir den eigenen Verantwortungsbereich der Verwaltung
(kommunale Liegenschaften, Fuhrpark, Beschaffungswesen)

2. Weiterentwicklung verbindlicher Regeln im Umgang mit Energie und Wasser in den eigenen
Liegenschaften

3. Starkung der Rolle der Hausmeister

4. Priorisierung von klimaschutzrelevanten Aufgaben und Schaffung der fir die Umsetzung
notwendigen zeitlichen, personellen und finanziellen Mittel

5. Einfuhrung und Intensivierung eines Energiesparmodells in den Schulen und Kitas
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6. Erweiterung des Energiecontrollings

7. Einfihrung einer dauerhaften Beteiligung von Nutzern
8. Einflihrung eines Nutzungs-Managements

9. Schaffung einer zentralen ,Stelle Energiemanagement®

10. Schaffung der notwendigen personellen Kapazitaten zur Unterstitzung des Fachbereichs
Bauen und Gebaudemanagement bei der Planung und Durchfiihrung investiver MalRnahmen
unter den Aspekten Energie und Klimaschutz

11. Punktuelle Unterstiitzung des Energiemanagements durch externe Dienstleister

Im Folgenden werden die genannten Schritte naher ausgefihrt.

1. Entwicklung von Klimaschutzzielen fir den eigenen Verantwortungsbereich der
Verwaltungen

Die Festlegung auf konkrete, ambitionierte, realistische Klimaschutzziele gibt allen Beteiligten eine
verbindliche Richtschnur fur inr Handeln und schafft die Grundlage fir das Erzielen nachvollziehbarer
Erfolge. Deshalb sollten die Verwaltungen in der Samtgemeinde Isenbdttel fur ihren eigenen
Verantwortungsbereich Klimaschutzziele entwickeln. Diese Ziele kénnen sich auf verschiedene
Zielebenen beziehen, etwa

- Reduzierung der CO,-Emissionen der eigenen Liegenschaften um x % bis zum Jahr yyyy

- Erreichung bestimmter gesetzlicher Energiestandards (z.B. nach EnEV) bei den
Liegenschaften bis zu einem definierten Zeitpunkt

- Erreichung bestimmter Energiekennzahlen (liegenschaftsspezifisch) bis zu einem
definierten Zeitpunkt

- Definition von Energiestandards fir Neubauten (z.B. Plusenergie-Standard)
- Definition von Standards im Beschaffungswesen und bei Ausschreibungen

Auf der Basis des vorliegenden Konzepts ist die Entwicklung sinnvoller Klimaschutzziele méglich. Sie
sollte vom Klimaschutzmanager organisiert und letztlich vom obersten Gremium und von den Raten
der Mitgliedsgemeinden beschlossen werden.

2. Weiterentwicklung verbindlicher Regeln im Umgang mit Energie und Wasser
in den eigenen Liegenschaften

Zahlreiche Menschen in der Samtgemeinde Isenbuttel entscheiden in unterschiedlichen Funktionen
auf unterschiedliche Weisen uber den Energieverbrauch in den offentlichen Liegenschaften mit, viele
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ohne sich dessen bewusst zu sein. Die meisten sind Nutzer und Nutzerinnen. Um ein gemeinsames
,=Energiebewusstsein® und verantwortungsbewusstes Verhalten zu erreichen, sind konsistente,
verbindliche Regeln notwendig, deren Umsetzung durch Bewusstseinsférderung, Anreize und
Kontrollen gewéahrleistet wird. Den Nutzern geben Regeln Orientierung und Sicherheit in ihrem
Verhalten. Fur die Hausmeister und andere Gebaudeverantwortliche stellen sie die Voraussetzung
daflr dar, als ,Energie-Manager vor Ort* ihre Funktionen kompetent wahrnehmen zu kénnen,
gleichzeitig dienen sie ihnen als Basis und Ausdruck der unbedingt notwendigen Unterstitzung ,von
oben®; nur so kénnen Hausmeister den Nutzern Hilfestellung in ihrem energieverbrauchsrelevanten
Verhalten geben und im Einzelfall auch Energieverschwendung gezielt unterbinden.

Im Anhang 4 und 5 befinden sich

e ein Vorschlag fur eine “Verwaltungsrichtlinie Energie” als Weiterentwicklung der derzeitigen
Regelungen. Diese Richtlinie gibt den Gebaudeverantwortlichen Know-how und konkrete
arbeitsorganisatorische Unterstlitzung. Da die kompetente Umsetzung der Richtlinie hohe
Anforderungen an das Personal stellt, ist eine Verknlpfung mit regelméRigen Fortbildungen
unerlasslich.

e ein Vorschlag fur ,Nutzerregeln“: In knapper, allgemein verstandlicher Weise werden
elementare Regeln fir einen sparsamen Umgang mit Energie und Wasser dargestellt und
personliche Verantwortlichkeiten benannt. Die Regeln sind — optisch angemessen aufbereitet
— in allen Liegenschaften sichtbar auszuhdngen, Mitarbeiter und externe Gruppenleiter (z.B.
Sport und Kurse) sind schriftlich auf ihre Einhaltung zu verpflichten. Volle Wirkung werden
diese Regeln allerdings erst entfalten, wenn sie durch Beteiligungselemente wie
Verbrauchsinformationen, Schulungen, Integration in p&dagogische Arbeit, sowie eventuell
auch ideelle und finanzielle Anreize, erganzt werden.

Die Namen der Regelwerke sind ggf. der konkreten Systematik fir Verwaltungsvorschriften der
Verwaltungen anzupassen.

3. Starkung der Rolle der Hausmeister

Eine besonders wichtige Gruppe fiir das Gelingen eines erfolgreichen Energiemanagements sind die
Hausmeister oder sonstigen Gebaudeverantwortlichen ,vor Ort*: Sie kennen Gebaudehiille und
Technik am besten und sind fur deren Betreuung und Bedienung zustandig; auRerdem haben sie
einen engen, kontinuierlichen Draht zu den Nutzern.

Viele Gesprache sowie die Workshops mit Hausmeistern im Rahmen der Konzepterstellung haben
insbesondere folgende Erkenntnisse gebracht: Die Hausmeister haben weit Gberwiegend

¢ eine hohe Bereitschaft, sich in Energiefragen zu engagieren

e grol3es Interesse an energie- und anlagenfachlichem Wissen

Gleichzeitig bendtigen sie, um die damit verbundenen Méglichkeiten ausschopfen zu kénnen,

72/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.2 Organisationskonzept

¢ die eindeutige Aufgabe und Zustandigkeit als ,Energiemanager vor Ort* zu agieren

o ,Rickendeckung von Oben® in Form von eindeutigen Regeln fur die Energie-Nutzung und
dem politischen Willen, diese Regeln auch durchzusetzen

e eine gewisse technische Ausstattung (z.B. Messgerate fir Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und
Lichtstarke)

e regelméalige fachliche Fortbildung, sinnvollerweise kombiniert —mit  kollegialem
Erfahrungsaustausch

Erforderlich sind auch zuverlassige Vertretungsregelungen, damit zu jeder Zeit in allen
Liegenschaften die Energie-Aufgaben des Hausmeisters zuverlassig wahrgenommen werden
kénnen.

4. Priorisierung von klimaschutzrelevanten Aufgaben und Schaffung der fur die
Umsetzung notwendigen zeitlichen, personellen und finanziellen Mittel

Aus Sicht des Klimaschutzes ist es unabdingbar, die klimaschutzrelevanten Aufgaben mit einer hohen
Dringlichkeit zu versehen und dadurch eine zeitnahe Reduzierung der Klimagase zu erwirken. Dabei
ist darauf zu achten, dass dreierlei Arten von Maflnahmen gleichermal3en bertcksichtigt werden.

e kontinuierliche Malznahmen zur Aufrechterhaltung ordnungsgemaéaRer Zustande und zur
Absicherung ordnungsgemalfer Leistungserbringung durch externe Auftragnehmer

e kurzfristig zu ergreifende Mallnahmen mit geringen Investitionen

e mittel- bis langfristig angelegte MaRnahmen mit einem gréReren Investitionsvolumen

Zu den kontinuierlich durchzufiihrenden Aufgaben zéhlen regelmafiige Wartungsarbeiten und
Kontrollen der IST-Zusténde der Gebaudehillen und der Gebaudetechnik mit einer Erstellung und
dauerhaften Fortfihrung von Mangel- und Erledigungslisten durch die Hausmeister. Im Bereich der
Gebaudehitille betrifft das beispielsweise die Instandhaltung von Fenstern und Tiren mit Holzrahmen,
die einer regelméaRigen Pflege bedirfen(Dichtigkeit, Witterungsschutz). Wichtig ist es auch,
ausreichende Kapazitaten zur Kontrolle der ausgefiihrten Leistungen insbesondere von
Handwerksbetrieben zur Verfligung zu haben (z. B. hydraulischer Abgleich nach Installationen im
hydraulischen Heizungssystem, EnEV).

Voraussetzung dafiir sind regelmaRige Fortbildungen zu den Themen Klimaschutz und
Energiesparen der am Controlling und Geb&udebewirtschaftung beteiligten Verwaltungsmitarbeiter,
sowie der Hausmeister und des zukiinftigen Klimaschutzmanagers, um auf etwaige gesetzliche
Anderungen angemessen reagieren zu kénnen.

Zu den kurzfristig umzusetzenden Mal3Bnahmen zahlt die Behebung der in den Geb&udesteckbriefen
genannten Mangel wie beispielsweise

e Durchfiihrung des hydraulischen Abgleichs

e Dammung bzw. Erneuerung der Dammung der obersten Geschossdecke
e Einsatz von effizienten Durchlauferhitzern

e Einsatz von Spararmaturen in Duschen in Sporthallen.
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Die ersten beiden der genannten Maf3nahmen sind bereits gesetzlich vorgeschrieben (s. EnEV 2014)
und haben hohe energetische Relevanz. Sie sollten unverziglich umgesetzt werden. Der Einsatz von
Spararmaturen in Duschen in Sporthallen kann erhebliche Mengen an Warmenergie einsparen. Diese
sind in den Berechnungen nicht enthalten, weil sie nicht extra erfasst wurden. Hier kbnnen
zusatzliche Einsparungen von bis zu 20 % leicht erreicht werden.

Die mittel-/langfristig umzusetzenden Maflinahmen mit einer hohen Prioritéat sind im Ablaufplan
dargestellt.

Fur alle drei notwendigen klimaschutzrelevanten Aufgaben (Kontinuierlich, kurzfristig und mittel-
Nlangfristig) sind die entsprechenden zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
bereitzustellen.

5. Einfihrung bzw. Erneuerung eines Energiesparmodells in den Schulen und
Kindertagesstatten

Die Schulen, Sporthallen und Kindertagesstétten der Samtgemeinde Isenbiittel sind zu ca. drei Viertel
am Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften beteiligt und verursachen Kosten in Hohe von
tber 214.000 Euro pro Jahr.

Die bisherigen Bemuhungen, in Schulen regelméaRig einen verantwortungsvollen, klimabewussten
Umgang mit Energie und Wasser herzustellen, werden nur teilweise gut aufgenommen und
umgesetzt. Zwar sind die Kennzahlen fast aller Schulen unauffallig, da sie aber die grof3ten
Verbraucher in der Samtgemeinde sind, zahlen sich hier auch kleine Einsparungen besonders gut
aus. Hier waren neue Impulse zur Motivation angebracht, die Uber einen extra ,Kimmerer® gesetzt
werden konnten (siehe auch ,Stelle Energiemanagement®).

Wie die Kennzahlen zeigen, besteht vor allem bei den Kindertagesstatten in Sachen Energieeffizienz
ein grol3es Potenzial fur Verbrauchsoptimierung. Die Samtgemeinde sollte sich mit dem Deutsches
Rotes Kreuz (betreibt vier Kindertagesstatten) und der evanglisch-lutherischen Kirchengemeinde
Isenbittel (betreibt eine Kindertagesstétte) besprechen und gemeinsam ein Energiecontrolling sowie
Anreize fur einen sparsamen Umgang mit Energie einfihren.

Das Bundesumweltministerium hat einen eigenen Fordertatbestand fur die ,Einfihrung oder
Weiterfuhrung von Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstatten“ geschaffen. Dabei
basieren alle vorgeschlagenen Modelle (Fifty-Fifty, Budgetierung und Aktivitatenmodell) darauf, Gber
finanzielle Anreize eine finanzielle Mitverantwortung der Schulen und Kindertagesstatten zu
begriinden.

Fur die Intensivierung der Effizienzbemiihungen in Schulen und Kindertagesstatten wird daher
empfohlen, das Thema nach der Systematik des entsprechenden ,Merkblattes” des BMU anzugehen.
Nach derzeitigem Stand ist eine Forderung von 65%, bzw. 85 % im Falle einer
Haushaltssicherungskommune, fur bis zu drei Jahre mdglich. Die Antrdge kénnen ab 01. Januar 2015
ganzjahrig eingereicht werden. Dabei ist es auch mdglich, sich kommunenubergreifend
zusammenzuschliel3en, um die Anzahl der beteiligten Schulen und / oder Kindertagesstatten zu
vergroflern.
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Da die fur die Einfiihrung von Energiesparmodellen in Schulen und / oder Kitas bendgtigten
Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen sehr umfangreich sind und kaum von einer Person
abgedeckt werden kdnnen, dirfte es sinnvoll sein, diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit einem
externen Dienstleister durchzufiihren. Die Regeln zur Verwendung der BMU-Fdrdermittel ermoglicht
ein solches Vorgehen ausdricklich.

Die Einfihrung eines Energiesparmodells in Schulen und / oder Kitas sollte auch die Grundlage dafur
bieten, externe Nutzergruppen intensiver in die Klimaschutzbemthungen einzubinden. Insbesondere
fur Sportvereine sollten auf der Basis der Erkenntnisse mit Schulen Moglichkeiten gefunden werden,
diese verstarkt in die Verantwortung zu nehmen. Vor allem aber sind es Kinder, die in besonderer
Weise fur das Thema erreichbar sind, die durch ihr Verhalten den kiinftigen Umgang mit Energie
pragen und Uber ihre Eltern in das Verhalten der Erwachsenen hineinwirken.

6. Umfassende Erweiterung des Energiecontrollings

In der Samtgemeinde Isenbittel gibt es bereits eine solide Basis eines Energiemanagements.
Verbrauche werden regelméfRlig abgelesen, zentral gesammelt und in einer Tabellenkalkulation
witterungsbereinigt verglichen und ausgewertet. Auffallige Zahlen und Entwicklungen werden an die
Hausmeister und Leitungen riickgemeldet und besprochen, Ursachen soweit méglich gefunden und
beseitigt.

Zur Erweiterung des Energiecontrollings und in Anlehnung an die Einfihrung einer dauerhaften
Nutzerbeteiligung (s. u.) ist eine Starkung des Informations- und Berichtswesens gegeniber den
politischen Gremien notwendig, wie es in der Samtgemeinde Isenbiittel bereits in Vorbereitung ist. Es
wird empfohlen, den Akteuren mindestens einen jahrlichen Bericht tber die Auswertungen der
Energiedaten zur Verfligung zu stellen und diesen im Rahmen einer Veranstaltung zu prasentieren.
Weiterhin sollten die Empfehlungen des Konzepts fur Offentlichkeitsarbeit umgesetzt werden. Dabei
sollte der Klimaschutzmanager eine moderierende Rolle einnehmen und die Kommunikation
klimaschutzrelevanter Aufgaben und Zwischenergebnisse zwischen den Akteuren durch
Dokumentation von Absprachen und Vereinbarungen unterstiutzen.

7. EinfiUhrung einer dauerhaften Beteiligung von Nutzern

,Betroffene zu Beteiligten“ zu machen sollte das Ziel der kiinftigen Einbeziehung der Nutzer — also
Schler, Lehrer, Verwaltungsmitarbeitende, Kita-Kinder und —Mitarbeitende, externe Nutzer wie
Sportvereine usw. — in das Bemuhen der Verwaltungen um Reduzierung ihrer Energieverbrauche
sein. Es muss gepruft werden, inwiefern Reinigungskréften eine besondere Rolle bei der Umsetzung
von KlimaschutzmaRnahmen zukommen kann (z.B. Kontrolle von Einstellungen der
Heizkorperventile, Abschaltung der Beleuchtung, Schlie3en von Fenstern, Anzeige von Mangeln).
Alle Erfahrungen zeigen, dass einmalige oder kurzfristige Aktionen in ihrer Wirkung schnell verpuffen,
die Nutzerbeteiligung also eine Daueraufgabe darstellt. Dafiir bieten sich folgende Elemente an:
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o regelmaRige (mindestens jahrliche, unter Umstédnden auch monatliche), knapp gehaltene
Information an alle Beteiligten tber Verbrauchswerte, Kosten und klimaschadliche Emissionen
sowie deren Entwicklungen

o Erlass einer ,Verwaltungsrichtlinie Energie“, um einen Rahmen fir das energierelevante
Verhalten zu geben

¢ regelmaRige Informationen Uber Mdglichkeiten energiebewussten Handelns

e regelmafiige, nutzergruppenspezifische Fortbildungen und Austausche Uber Erfahrungen im
Umgang mit Energie — ggf. in Kooperation von Isenbuttel und Sassenburg

Speziell fur die Kindertagesstatten bietet die empfohlene Einfihrung und Intensivierung von
Energiesparmodellen die sinnvolle organisatorische und inhaltliche Basis. Sowohl fir Schulen als
auch Kitas gibt es Materialien und andere Bausteine aus anderen Kommunen (s. Prasentation zum
zweiten Workshop), die in abgewandelter Form Glbernommen werden kénnten.

Hilfreich wére es, Schulungen und Erfahrungsaustausche zumindest teilweise auch in einem
kommunenuibergreifenden Rahmen durchzufiihren, um so eine grofere Vielfalt von Erfahrungen und
Ideen zu haben sowie zu einer effektiveren Nutzung des organisatorischen Aufwandes zu kommen.

Breitere Nutzerkreise der Liegenschaften, so z.B. der Sporthallen, werden dauerhaft hauptséchlich
uber eine allgemeine Offentlichkeitsarbeit im Sinne der Vorschlage dieses Konzeptes erreichbar sein.
Dazu sollten die Anliegen des Klimaschutzes in Bezug auf die 6ffentlichen Liegenschaften einen
besonderen Platz in der Offentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes erhalten.

8. Einflihrung eines Nutzungs-Managements

Um eine Auslastung der Gebaude sicherzustellen, die auch Aspekte des Klimaschutzes beinhaltet, ist
ein Nutzungs-Management erforderlich. Grundlage ist eine Dokumentation der Fremd- und
Eigennutzung (Im Anhang 3 findet sich der Vorschlag fir einen Erfassungsbogen). In dieser
Dokumentation wird festgehalten, von wem, wann, wie oft welche Raumlichkeiten fir welchen Zweck
genutzt werden. Auf dieser Grundlage kénnen Uberlegungen angestellt werden, ob und wie z.B.
durch eine Zusammenlegung der Nutzungen eine Minimierung von Energieverbrauchen und damit
eine klimaschonende Wirkung erzielt werden kénnen. Auch kann so ermittelt werden, welche Radume
oder Gebaudeteile zeitweise oder dauerhaft nicht genutzt und damit auch nicht bewirtschaftet werden
mussen.

Ein Nutzungs-Management in diesem Sinne dient langfristig als sachliche Grundlage von politischen
Willensbildungen, z.B. bei folgenden Fragen:

e Welche Gebaude bendtigen wir langfristig?

e Welche Gebaude kénnen verdul3ert werden?

e Woist ein (Teil-)Rickbau sinnvoll?

e Bei welchen Geb&uden und Gebaudeteilen soll in Grundsanierungen investiert werden?

Die konzentrierte Nutzung von Gebauden kann groRere zuriickzulegende Entfernungen der Nutzer
erfordern. Hier muss zwischen den klima- und kostenwirksamen Sanierungen und dem héheren

76/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.2

Organisationskonzept

Energieaufwand fur die Mobilitéat der Nutzer abgewogen werden. Ebenso stellt eine gemeinschattlich
genutzte Liegenschaft h&ufig ein wichtiges Element der oOrtlichen Gemeinschaft dar. Geplante
Nutzungsveranderungen aller Art sollten daher unbedingt mit den Anwohnern und Nutzern
gemeinsam diskutiert werden.

9. Schaffung einer zentralen ,,Stelle Energiemanagement*

Fur die vielfaltigen Aufgaben, die fur die Verbesserung der Energieeffizienz bewaltigt werden missen,
wird die Schaffung einer eigenen Stelle empfohlen.

Die oben bereits ausfiihrlich dargestellte derzeitige Situation energiebezogener Aufgaben ist von
folgenden Elementen gepragt:

Es existiert eine Bundelung von wesentlichen Aufgaben im Fachbereich 3 ,Bauen und
Energiemanagement“ Diese umfassen u.a. die Organisation der Wartung der Energieanlagen,
die Beseitigung von Mangeln und Fehlern sowie die Erfassung der Verbrauchswerte.

Energiemanagement ist im Gebaudemanagement bereits auf einem gewissen Niveau
etabliert.

Es existieren ausweislich der Ergebnisse der Begehungen ,Umsetzungsdefizite“ im Bereich
der Instandhaltung, die ausschlief3lich Gber eine Erweiterung bzw. Erhéhung der personellen
und finanziellen Ausstattung verringert werden koénnen, um zeitnah alle erforderlichen
Maflnahmenanforderungen umzusetzen..

Das Nutzerverhalten in vielen Liegenschaften lasst deutlich zu wiinschen tbrig

Die vorhandenen Kapazitaten der Verwaltung reichen nicht aus, um erweiterte Aufgaben des
Energiemanagements bewaltigen zu kénnen.

Es wird deshalb empfohlen, kiinftig die Aufgabe ,Energiemanagement” auf eine Stelle zu
konzentrieren. Da Energiemanagement eine Daueraufgabe darstellt, muss die Stelle fachkundig,
dauerhaft und maoglichst in erheblicher personeller Kontinuitat besetzt sein. Unabh&ngig von einer
dauerhaften Aufgabenwahrnehmung ist zu tberprifen, ob fir die ersten Jahre eine finanzielle
Forderung einer zusatzlichen Stelle durch das Bundesumweltministerium in Rahmen der
Klimaschutzinitiative moéglich ist. Angesichts des Aufgabenumfangs und der Vielzahl der
Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbuttel erscheint eine halbe Stelle als angemessen.

Die umfassenden Téatigkeiten dieser Stelle gehen aus unten stehender Tabelle hervor. Unabdingbar
ist auch eine Vertretungsregelung, die eine kontinuierliche Bearbeitung der Aufgaben auf einem
fachlich ausreichenden Niveau gewahrleistet.

Die ,Stelle Energiemanagement” sollte bei der Leitung des Fachbereich 3 ,Bauen und
Gebaudemanagement” eingerichtet werden. So wird deutlich, dass Energiemanagement sowohl die
bestehenden Liegenschaften als auch Neuplanungen umfasst und bereits in der Frihplanung
tiefergehende Faktoren von Energieeffizienz und Klimaschutz berticksichtigt werden kdnnen. Auch
wird so nach Innen und Aul3en deutlich, dass das Energiemanagement eine Querschnittsfunktion
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wahrnimmt und damit eine Vernetzungsfunktion aller energiebezogenen Aufgaben darstellt, die
notwendigerweise immer mehrere Abteilungen und Personen betrifft.

Der Inhaber einer kunftigen ,Stelle Energiemanagement® kann bei seiner Arbeit an die Erkenntnisse
aus der Erarbeitungsphase dieses Konzeptes anknupfen.

Aufgabenkatalog fiir die Stelle ,,Energiemanagement*:

e Entwicklung von Klimaschutzzielen

e Moderation eines dauerhaften Arbeitskreises zur Entwicklung und Umsetzung der
Rahmenbedingungen fir ein wirksames Nutzerverhalten und effektive Instandhaltung

e Organisation der Einfuhrung bzw. Intensivierung eines Energiesparmodells in den Schulen
und Kitas

¢ Nutzungskoordination (Grundsatze der Nutzung, Fihrung der Belegungsplane, Koordination
der Raumbelegung unter energetischen Aspekten, Nutzungs-Management)

e Schnittstelle zu Gebaudeverantwortlichen / Hausmeistern in allen energierelevanten Fragen
e Organisation von Schulungen/Erfahrungsaustauschen der Gebaudeverantwortlichen

e Schnittstelle zu externen Nutzern und Geb&audeverantwortlichen in allen energierelevanten
Fragen

e Formulierung von Grundsatzen fur klimafreundliche Beschaffung und Ausschreibungen

e Formulierung von Grundsatzen fur klimaschutzrelevante Vorgaben fiur Wartungs- und
Reparaturauftrage

¢ Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung "Verwaltungsrichtlinie Energie"

o Energiecontrolling (Verbrauchserfassung, Auswertung und MalRhahmenableitung,
Verbrauchsabrechnungen)

¢ Dokumentation von organisatorischen Pannen sowie Veranlassung der Mangelbehebung
e Intensive Kooperation mit den relevanten Fachbereichen

e ggf. Schnittstelle zu externem Dienstleister "Energie-Effizienz"

e Erstellung der Energie- und Klimaschutzberichte

e Unterstutzung der relevanten Stellen bei der Planung und Durchfiihrung der investiven
Malnahmen

¢ Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit
Persénliche Anforderungen fiir die Stelle ,,Energiemanagement*:

e Ausgepragte und umfassende kommunikative Fahigkeiten
o Vertiefte Kenntnisse in Energiemanagement und Klimaschutz
e Grundwissen Gebaudetechnik, Bauwesen, Verwaltung

Bei der Einrichtung einer Stelle ,Energiemanagement” ist zu klaren, wie die notwendige personelle
Unterteilung der Zustandigkeit zwischen allgemeiner Bauunterhaltung und Bauplanung einerseits
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sowie Energiemanagement andererseits gewahrleistet werden kann. Wahrend es bei ersterem darum
geht, die Anlagen ,am Laufen zu halten und bauliche Investitionsplanungen vorzunehmen, hat das
Energiemanagement eine andere Betrachtungsweise: Es beobachtet laufend die Verbrauche
(Energie-Controlling), sucht standig nach Optimierungsmaoglichkeiten und steht in engem Kontakt zu
Gebaudeverantwortlichen und Nutzern, hat also einen sehr hohen kommunikativen Anteil.

Gleichwonhl ist eine enge Verzahnung zwischen Bauunterhaltung und -planung sowie
Energiemanagement unabdingbar, denn die betrachteten Gebaude und Anlagen sind dieselben. Erst
eine Kombination beider Sichtweisen kann zu dauerhaft optimalen Zustanden fihren. (vgl. unten
stehende Tabelle).
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Darstellung der

Alifgabenbereiche: Energie-Management Bauunterhaltung

Initiative:
Energie-
Management
. Nutzerinformation,
Weiche Verbesserungen des
Verhaltens- .
. _ Mal3nahmen: . laufenden Betriebs
Gebdaudebetrieb beeinflussung
(Betriebsfihrung und
rentierliche Mess- und
Einsparmafnahmen) - Informations- und Regeltechnik,
Hauptmotivation: Regeltechnik: Datenerfassung, Funktionierende
Optimierung Daten-Management Anlagen,
Hydraulische gr(;lr.]uggsgemaﬁer
Anlagentechnische Optimierung, etne
Optimierung: Warmeruick-
gewinnung
Sanierungen und Technische Effizienzplanung nach Entscheidungen fur
Neubau - A”'a?le“' _ dem Neubau und
Hauptmotivation: Gebaudehdlle: Mehrkostenprinzip Grundsanierungen
Umsetzung von e
Investitionen Initiative:
Bauunterhaltung

Abb. 1.2-1: Energiemanagement (nach Baedeker/Meyer-Renschhausen, Aachen
2006)

10.Schaffung der notwendigen personellen Kapazitaten zur Bewadltigung der
investiven MalRnahmen

Alter, bauliche und technische Zustande sowie kinftige Anforderungen vieler Liegenschaften in der
Samtgemeinde Isenbuttel fihren — u.a. unter dem Aspekt der Energieverbrauche und des
Klimaschutzes — zwangslaufig zu einer deutlichen Verstarkung von baulichen Sanierungen in den
nachsten Jahren (siehe MaRnahmen-Empfehlungen in Baustein Il). Sofern es gelingt, angemessene
finanzielle Mittel bereitzustellen, erscheint die Verwaltung mit ihren derzeitigen Kapazitaten
Uberfordert, diese MaRnahmen zu bewaltigen.

Es wird daher empfohlen, die Kapazitaten der zustandigen Verwaltungsstellen je nach Bedarf und
Sanierungsetat auszuweiten, auch um die besonderen klimaschutzrelevanten Aspekte bei
Planungen, Ausschreibungen und Ausfihrungskontrolle bewéltigen zu kénnen.
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Ein zuséatzlicher Mitarbeiter sollte die Aufgabe erhalten, sich in besonderer Weise um folgende
Aufgaben zu kiimmern:

e Umsetzung der Investitionsvorschlage
e Abbau und Vermeidung von Sanierungsstau
e Erwirkung und Erhaltung von ordnungsgemafen Zustanden
e Kontrolle der technischen Anlagen
e Verbesserungen im laufenden Betrieb
Die Weiterentwicklung des Energiemanagements im empfohlenen Sinne ist eine komplexe

Aufgabe, die als Prozess sorgfaltig organisiert werden sollte. Dabei ist fur einen Erfolg von zwei
Grundpramissen auszugehen:

e Energiemanagement ist eine Fihrungsaufgabe: Das Gelingen hangt davon ab, dass die
Verwaltungsspitze sich ausdriicklich fur das Energiemanagement stark macht und damit bei
keinem der Beteiligten Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser neuen Aufgabe aufkommen
konnen.

o Die Praxis des Energiemanagements steht und fallt mit dem Engagement oder zumindest
Akzeptanz der Beteiligten aller Verwaltungsebenen und -bereiche sowie ihrem reibungslosen
Zusammenwirken. Dazu ist es unabdingbar, von Anfang an die verschiedenen Gruppen von
Beteiligten in den Prozess aktiv einzubinden.

Aus diesen Grinden sollte in Ankniipfung an die Workshops im Rahmen der Erstellung dieses
Konzeptes in Isenblittel eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Ihr Auftrag sollte es sein, auf der
Basis dieser Empfehlungen die konkrete Ausgestaltung des Energiemanagements unter den
spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Kommune zu entwickeln und die Umsetzung zu
begleiten, um auch erste Erfahrungen auszuwerten und bei Bedarf Korrekturen vorzunehmen.

In dieser Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energiemanagement sollten alle relevanten Beteiligten-
Gruppen vertreten sein, inshesondere

e der Hauptverwaltungsbeamte oder ein hochrangiger Vertreter
e ein Vertreter des Fachbereich 3 ,Bauen und Gebaudemanagement®
e ein Vertreter der Gruppe der Hausmeister
e Verantwortliche fir die Bereiche
o Beschaffungswesen

o IT

Durch die Tatsache, dass in dieser Gruppe Reprasentanten der verschiedensten Gruppen von
Verwaltungsmitarbeitern vertreten sind, bietet sich die Gruppe auch daftir an, sinnvolle Malinahmen
zur Einflussnahme auf das Nutzerverhalten der Verwaltungsmitarbeiter zu beraten und zu initiieren.
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Grundsatzlich sollte die Arbeitsgruppe von der zentralen ,Stelle Energiemanagement” organisiert und
moderiert werden. In besonderen Situationen — etwa verwaltungsinterner Konflikte oder besonderer
fachlicher Input — kann es auch Sinn haben, externe Fachleute oder Moderatoren hinzuzuziehen.

11. Punktuelle Unterstitzung des Energiemanagements durch externe
Dienstleister

Das BMUB fordert erganzend zum Klimaschutzmanager die Einbeziehung externer Fachkrafte in
diesen Prozess. Der punktuelle Einsatz von externen Spezialisten ist eine géangige Methode, um fir
bestimmte Situationen eine Interessens-Neutralitét herzustellen. Beispiele dafir sind die Moderation
von Arbeitsgruppen, fachspezifische Beratungen zu Gebaudetechnik oder Energiemanagement und
die Durchfiihrung von Nutzerschulungen. Wichtig ist die genaue Absprache der Verwaltung mit dem
Auftragnehmer, um eine mdoglichst effektive Wirkung der eingekauften Dienstleistung sicherzustellen
und im Klimaschutz schnell voranzukommen.
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1.2b.1 IST-Zustand des Energiemanagements in der Gemeinde Sassenburg

Die Bestandsaufnahme des Energiemanagements wurde erstellt auf der Basis von Gesprachen mit
Herrn Wolpers sowie der Beobachtungen bei den Gebaudebegehungen und den damit verbundenen
Gesprachen mit Hausmeistern und Nutzern.

Aufbau der Verwaltung

Die Verwaltung der Gemeinde Sassenburg teilt sich auf in die Stabsstelle und die Fachbereich 1 -
Birgerservice, Fachbereich 2 — Technische Dienste und den Fachbereich 3 — Zentrale Dienste.

Zustandigkeiten fur energierelevante Fragen

In der Gemeinde Sassenburg sind die fir bauliche und energetisch relevante Fragen des Bauwesen
und des Gebaudemanagements verantwortlichen Abteilungen im Fachbereich 2 ,Technische Dienste*
untergebracht. Die Bewirtschaftung ist Aufgabe von Frau Brechbuhler, die Gebaudeunterhaltung fallt
in das Aufgabengebiet von Herrn Jorzik und fir Zukunftsplanung ist Herr Wolpers verantwortlich.

Vertretungen unter den Hausmeistern sind definiert und werden von diesen selbsttatig organisiert.
Fallt in der Verwaltung eine Person aus, so findet eine Notfallvertretung statt, die das Notwendigste
bearbeitet. Weiterentwicklung bestehender Projekte und Spezialaufgaben ist von der
Vertretungsregel ausgenommen. Die Urlaubsvertraglichkeit der Vertretungen wird geprift, so dass
die Rumpfaufgaben immer erfiillt werden kénnen.

Bauliche Kapazitaten und Vorgange in der Gemeinde

Es gibt einen Bauhof. Die Qualifikationen der dort Beschaftigten sind vielfaltig, von Maurern,
Trockenbauern bis hin zum allgemein handwerklich Gelibten. Der Bauhof wird nicht zu
energierelevanten Baumaflinahmen herangezogen, er wird hauptsachlich fur AuRenarbeiten
eingesetzt.

Kleinere Auftrage fur Fremdfirmen werden Uber das Bestellscheinverfahren abgewickelt. Bei groZeren
Auftragen wird entsprechend der VOB/VOL gehandelt.

Bei kleinen Baumaflinahmen erfolgen Planung, Bauleitung und Bauiiberwachung durch das
technische Personal des Fachbereichs 2.Die Ausfiihrungen der Arbeiten werden von den
Hausmeistern, und/oder Herrn Jorzik nachgeprift und abgenommen, vertretungsweise von Herrn
Zielonko. Bei grol3en Auftrdgen uberprift die beauftragte Planungsfirma die Ausfiihrungen der
Handwerker.
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Erfassung und Auswertung von Verbrauchen

In der Gemeinde Sassenburg lesen die Hausmeister die Gas-, Strom- und Wasserzahler ab und
ubermitteln die Zahlen an die Verwaltung. Dort legt Frau Brechbuihler die Daten in einer
Tabellenkalkulation ab. Seit 2009 werden regelmaf3ig die letzten drei Jahre miteinander verglichen,
um Trends zu erkennen. Die Zahlen finden nur bei Bedarf in Haushaltsplanberatungen,
Jahresabrechnungen und bei Auffalligkeiten Aufmerksamkeit.

Die absoluten Verbrauchszahlen sind in der Politik und Verwaltung bisher von untergeordneter
Wichtigkeit. Deutlich interessanter fur relevante Stellen sind die Kosten und ihre Entwicklung.

Energiebezug

Die Gemeinde Sassenburg lasst ihren Strom- und Gasbedarf tUber die KWL ausschreiben mit
Laufzeiten von zwei Jahren. In der Gemeinde sind drei BHKW-Anlagen Uber ein Contracting mit der
Firma Lichtblick SE aktiv. Das BHKW-Contracting lauft Giber zehn Jahre. Die warmegefuhrten
Anlagen werden ganzlich von LichtBlick betrieben, das schliel3t auch Wartung und Service mit ein.

Der Verwaltung ist es wichtig, die Wirtschaftlichkeit der Heizungsanlagen deutlich zu erhéhen. Daflr
wird intensiv nach Mdglichkeiten gesucht, die Betreuung der Heizanlagen an externe Firmen zu
vergeben.

Eine Vorschrift, Energie aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen (Okostrom, Okogas), besteht
nicht.

Einbeziehung der Nutzer

In der Gemeinde Sassenburg werden die Nutzer und Leitungen der Einrichtungen nicht tber die
Energieverbrauche informiert. Vereine und andere Nutzer werden nicht an den Energiekosten
beteiligt, wobei dies je nach den Empfehlungen dieses Konzepts moglicherweise geandert werden
soll.

In Schulen und Kindertagesstatten existieren keine Anreizprogramme fur Energieeinsparungen.

Hausmeistertatigkeiten / technische Anlagenwartung

In der Gemeinde Sassenburg sind die Hausmeister befugt, Heizanlagen Gber die Programmierung zu
korrigieren und sie dirfen im Notfall selbststéandig Firmen rufen.

Die Hausmeister melden Mangel in und an Geb&uden direkt an Herr Jorzik in der Verwaltung. Herr
Jorzik schliel3t auch die Wartungsvertrage mit Firmen.
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Energieverbrauchsrelevante Dienstanweisungen

In der Gemeinde Sassenburg gibt es keine Dienstanweisung, die auf Energieeffizienz abzielt.
Maogliche Weiterbildungen werden zu diesem Thema konnen aus zeitlichen Griinden nicht regelméiig
besucht werden.

Eine amteruibergreifende Zusammenarbeit besteht im formellen Sinne nicht, da alle
gebauderelevanten Posten in einem Amt zusammengefasst sind und der bisherige Austausch als
ausreichend empfunden wird.

Planung und Durchfiihrung von energieverbrauchsrelevanten Investitionen

In der Gemeinde Sassenburg werden vor der Installation neuer Heizungsanlagen mehrere
Technologien auf Wirtschaftlichkeit, Steuerung und Regelung gepriift. Besonderes Augenmerk wurde
bei den BHKW-Installationen auf die Systemeffizienz gelegt.

Ein eUp! von VW wird von der Verwaltung geleast und die Ladesaule befindet sich direkt vor dem
Rathaus in Westerbeck. Der Bauhof und die Feuerwehr verfligen tber weitere Fahrzeuge, alle
dieselbetrieben. Gasantriebe wurden in Erwdgung gezogen, die Idee nach einer
Wirtschaftlichkeitsrechnung aber verworfen.

Beschaffungswesen
In der Gemeinde Sassenburg ist die Beschaffung wie folgt geregelt:
Fachbereich 1

- Buromaterial und bewegliches Inventar fur Schulen, Schulsporthallen, Kitas,
Friedhofskapellen, Feuerwehren

Fachbereich 2

- Bewegliches Inventar fur Dorfgemeinschaftshauser und Bauhof
- technische Ausstattungen (aufRer bewegliches Inventar) fir alle Gebaude
- Reinigungsmittel/-gerate und Material im Geb&audeverbrauch fir alle Gebaude

Fachbereich 3
- Buromaterial und bewegliches Inventar fur das Rathaus

Dabei werden die Vorgaben der VOL/VOB befolgt. Generell halt man sich bei Verbrauchsgttern an
die Empfehlungen des Herstellers der Systeme (z.B. Drucker und Papier, Reinigungsmaschinen und
Reinigungsmittel etc.). Bisher gelten keine politischen Vorgaben fiir die bevorzugte Beschaffung
besonders energieeffizienter oder 6kologisch vertraglicher Produkte.
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Biro und EDV

In der Verwaltung der Gemeinde Sassenburg werden weitgehend ThinClients eingesetzt, Desktop-PC
sind nur noch wenige im Einsatz.

In den Biros sind fachbereichsbezogene zentrale Kopierer/Drucker im Einsatz. Die Verwaltung strebt
das papierlose Biro an und ein ,Document Management System® soll eingeflhrt werden.

[.2b.2 Nutzerbeteiligung im Rahmen der Konzepterstellung

Um dauerhaft energiebewusstes Verbrauchsverhalten in den verwaltungseigenen Liegenschaften zu
unterstitzen, wurden Akteure und Nutzer in die Erarbeitung des Klimaschutzkonzepts eingebunden.
Zu diesem Zweck hat es vor allem im Rahmen der Begehungen zur Bestandsaufnahme bereits
ausfihrliche Gesprache mit Hausmeistern und Nutzern gegeben.

Des Weiteren wurden zwei Workshops mit Beteiligung von Hausmeistern, Einrichtungsleitungen und
Vertretern der Verwaltungen der Samtgemeinde Isenbuttel und der Gemeinde Sassenburg
durchgefihrt. Es ist anzumerken, dass die Einrichtungsleitungen von Kitas und Schulen der
Gemeinde Sassenburg zwar jeweils eingeladen waren, aber nicht an den Workshops teilgenommen
haben. Das Bewusstsein fur diesen Personenkreis ist daher erst zu wecken.

Die Workshops wurden von den Konzepterstellern inhaltlich vorbereitet, moderiert und
nachbereitet.Im ersten Workshop wurde deutlich, dass die Teilnehmenden durchgangig erhebliche
Verbesserungsmoglichkeiten in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz sehen und dieses Thema
auch fir wichtig erachten. Anschlief3end wurde eine Gesamtibersicht Gber die gefundenen Zustande
in den Gebauden gegeben. In einer Gruppenarbeit wurden von den Teilnehmern Vorschlage
gesammelt, wie die Energieverbrauche gesenkt werden kénnen. Es stellte sich heraus, dass die
Teilnehmer insgesamt ein bereits sehr fortgeschrittenes Wissen Uber energieeffiziente Methoden und
Geréate besitzen.

Im zweiten Workshop wurde detaillierter auf die Funde wéahrend der Begehungen eingegangen. Es
kristallisierten sich zwei Bereiche heraus, die fir kiinftige Erfolge im Energiemanagement von
besonderer Bedeutung sind:

- Nutzerverhalten
- Instandhaltung

Auf diese beiden Bereiche konzentrierte sich die folgende Gruppenarbeit. Dabei wurden konkrete
Schritte und Rahmenbedingungen erarbeitet, die von den Hausmeistern, Leitungen und
Verwaltungen als Nachstes gegangen und geschaffen werden muissten, um eine bessere
Energieverwendung zu erreichen. Die grundséatzliche Verbesserung baulicher Zustande der
AuRRenhulle und neue Anlagentechnik wurden in den Workshops nicht néher betrachtet.

Angeregt durch die Arbeit im zweiten Workshop wird die Gemeinde Sassenburg nach Beratung des
Klimaschutz-Teilkonzepts in den politischen Gremien prifen, wie die kontinuierliche weitere
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Bearbeitung der Themen aussehen soll. Voraussetzung dafiir ist, dass angemessene Ressourcen
(Arbeitskraft, Finanzmittel fur Sachausgaben) zur Verfligung stehen.

1.2b.3 Vorschlage fur eine kiinftige Energieorganisation

Ziel einer kiinftigen Organisation aus Sicht des Klimaschutzes sollte sein, ein definiertes Niveau von
Quialitat (z.B. Warme und Helligkeit zur Herstellung von akzeptablen Arbeitsbedingungen) mit so
wenig wie moglich Energieverbrauch und CO,-Emissionen zu erreichen und dauerhaft zu
gewabhrleisten. Nach Erfahrungen anderer Kommunen ist davon auszugehen, dass ohne wesentliche
Investitionen, also allein durch Weiterentwicklung des Energiemanagements sowie organisatorische
und geringinvestive Malinahmen im Rahmen der Instandhaltung, der derzeitige Energieverbrauch um
ca. 10 bis 15 Prozent gesenkt werden konnte. Weitaus gré3ere Minderungspotenziale liegen in
energetischen Sanierungen von Bestandsbauten und optimalen energetischen Verhaltnissen bei der
Neuerrichtung von Gebauden. Hinweise hierzu und zu gering investiven gebaudelbergreifenden
MalRnahmen sind Baustein Il zu entnehmen. Um alle diese Potenziale zu nutzen, ist es notwendig,
die Verwaltungsstrukturen unter dem Aspekt einer sinnvollen Energieorganisation aufzustellen.

Was die Energieorganisation betrifft, ist der Gemeinde Sassenburg zu folgenden Schritten zu raten:

1. Entwicklung von Klimaschutzzielen fiir den eigenen Verantwortungsbereich der Verwaltung
(kommunale Liegenschaften, Fuhrpark, Beschaffungswesen)

2. Erlass von verbindlichen Regeln im Umgang mit Energie und Wasser in den eigenen
Liegenschaften

3. Starkung der Rolle der Hausmeister

4. Priorisierung von klimaschutzrelevanten Aufgaben und Schaffung der fir die Umsetzung
notwendigen zeitlichen, personellen und finanziellen Mitteln

5. Einflhrung eines Energiesparmodells in den Schulen und Kitas
6. Umfassende Erweiterung des Energiecontrollings

7. Einfihrung einer dauerhaften Beteiligung von Nutzern

8. Einflhrung eines Nutzungs-Managements

9. Schaffung einer zentralen ,Stelle Energiemanagement*

10. Schaffung der notwendigen personellen Kapazitaten zur Unterstitzung des Bauamtes bei der
Planung und Durchfuhrung investiver Ma3nahmen unter den Aspekten Energie und
Klimaschutz

11. Punktuelle Unterstiitzung des Energiemanagements durch externe Dienstleister
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Im Folgenden werden die genannten Schritte n&her ausgefihrt.

1. Entwicklung von Klimaschutzzielen fir den eigenen Verantwortungsbereich der
Verwaltungen (kommunale Liegenschaften, Fuhrpark, Beschaffungswesen)

Die Festlegung auf konkrete, ambitionierte, realistische Klimaschutzziele gibt allen Beteiligten eine
verbindliche Richtschnur fir ihr Handeln und schafft die Grundlage fur das Erzielen nachvollziehbarer
Erfolge. Deshalb sollten die Verwaltungen fir seinen eigenen Verantwortungsbereich
Klimaschutzziele entwickeln. Diese Ziele kdnnen sich auf verschiedene Zielebenen beziehen, etwa

- Reduzierung der CO,-Emissionen der eigenen Liegenschaften um x % bis zum Jahr yyyy

- Erreichung bestimmter gesetzlicher Energiestandards (z.B. nach EnEV) bei den
Liegenschaften bis zu einem definierten Zeitpunkt

- Erreichung bestimmter Energiekennzahlen (liegenschaftsspezifisch) bis zu einem
definierten Zeitpunkt

- Definition von Energiestandards fir Neubauten (z.B. Plusenergie-Standard)

- Definition von Standards im Beschaffungswesen und bei Ausschreibungen

Auf der Basis des vorliegenden Konzepts ist die Entwicklung sinnvoller Klimaschutzziele mdglich. Sie
sollte vom Klimaschutzmanager organisiert und letztlich vom obersten Gremium beschlossen werden.

2. Erlass von Regeln im Umgang mit Energie und Wasser in den eigenen
Liegenschaften

Zahlreiche Menschen in der Gemeinde Sassenburg entscheiden in unterschiedlichen Funktionen auf
unterschiedliche Weisen tber den Energieverbrauch in den 6ffentlichen Liegenschaften mit, viele
ohne sich dessen bewusst zu sein. Die meisten sind Nutzer und Nutzerinnen. Um ein gemeinsames
.-Energiebewusstsein® und verantwortungsbewusstes Verhalten zu erreichen, sind konsistente,
verbindliche Regeln notwendig, deren Umsetzung durch Bewusstseinsforderung, Anreize und
Kontrollen gewahrleistet wird. Den Nutzern geben Regeln Orientierung und Sicherheit in ihrem
Verhalten. Fur die Hausmeister und andere Gebaudeverantwortliche stellen sie die Voraussetzung
daflr dar, als ,Energie-Manager vor Ort" ihre Funktionen kompetent wahrnehmen zu kénnen,
gleichzeitig dienen sie ihnen als Basis und Ausdruck der unbedingt notwendigen Unterstitzung ,von
oben®; nur so kdnnen Hausmeister den Nutzern Hilfestellung in ihnrem energieverbrauchsrelevanten
Verhalten geben und im Einzelfall auch Energieverschwendung gezielt unterbinden.

Im Anhang 4 und 5 befinden sich

e ein Vorschlag fur eine “Verwaltungsrichtlinie Energie“ als Weiterentwicklung der derzeitigen
Regelungen. Diese Richtlinie gibt den Gebaudeverantwortlichen Know-How und konkrete
arbeitsorganisatorische Unterstlitzung. Da die kompetente Umsetzung der Richtlinie hohe
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Anforderungen an das Personal stellt, ist eine Verknipfung mit regelméRigen Fortbildungen
unerlasslich.

e ein Vorschlag fur ,Nutzerregeln®: In knapper, allgemein verstandlicher Weise werden
elementare Regeln fur einen sparsamen Umgang mit Energie und Wasser dargestellt und
personliche Verantwortlichkeiten benannt. Die Regeln sind — optisch angemessen aufbereitet
— in allen Liegenschaften sichtbar auszuhdngen, Mitarbeiter und externe Gruppenleiter (z.B.
Sport und Kursleiter) sind schriftlich auf ihre Einhaltung zu verpflichten. Volle Wirkung werden
diese Regeln allerdings erst entfalten, wenn sie durch Beteiligungselemente wie
Verbrauchsinformationen, Schulungen, Integration in péadagogische Arbeit, sowie eventuell
auch ideelle und finanzielle Anreize, erganzt werden.

Die Namen der Regelwerke sind ggf. der konkreten Systematik fiir Verwaltungsvorschriften der
Verwaltungen anzupassen.

3. Starkung der Rolle der Hausmeister

Eine besonders wichtige Gruppe fir das Gelingen eines erfolgreichen Energiemanagements sind die
Hausmeister oder sonstigen Gebaudeverantwortlichen ,vor Ort*“: Sie kennen Gebaudehlille und
Technik am besten und sind fur deren Betreuung und Bedienung zustandig; aul3erdem haben sie
einen engen, kontinuierlichen Draht zu den Nutzern.

Viele Gesprache sowie die Workshops mit Hausmeistern im Rahmen der Konzepterstellung haben
insbesondere folgende Erkenntnisse gebracht: Die Hausmeister haben weit iiberwiegend

e eine hohe Bereitschaft, sich in Energiefragen zu engagieren

e grol3es Interesse an energie- und anlagenfachlichem Wissen
Gleichzeitig bendtigen sie, um die damit verbundenen Moéglichkeiten ausschdpfen zu kénnen,

¢ die eindeutige Aufgabe und Zustandigkeit, als ,Energiemanager vor Ort* zu agieren

¢ ,Rickendeckung von Oben® in Form von eindeutigen Regeln fir die Energie-Nutzung und
dem politischen Willen, diese Regeln auch durchzusetzen

e eine gewisse technische Ausstattung (z.B. Messgerate fir Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und
Lichtstarke)

e regelméalige fachliche Fortbildung, sinnvollerweise kombiniert —mit  kollegialem
Erfahrungsaustausch

Erforderlich sind auch zuverlassige Vertretungsregelungen, damit zu jeder Zeit in allen
Liegenschaften die Energie-Aufgaben des Hausmeisters zuverldssig wahrgenommen werden
konnen.
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4. Priorisierung von klimaschutzrelevanten Aufgaben und Schaffung der fir die
Umsetzung notwendigen zeitlichen, personellen und finanziellen Mittel

Aus Sicht des Klimaschutzes ist es unabdingbar, die klimaschutzrelevanten Aufgaben mit einer hohen
Dringlichkeit zu versehen und dadurch eine zeitnahe Reduzierung der Klimagase zu erwirken. Dabei
ist darauf zu achten, dass dreierlei Arten von MalRBhahmen gleichermal3en beriicksichtigt werden.

e kontinuierliche MaRnahmen zur Aufrechterhaltung ordnungsgemafRer Zustdnde und zur
Absicherung ordnungsgemaler Leistungserbringung durch externe Auftragnehmer

e kurzfristig zu ergreifende Maflnahmen mit geringen Investitionen

e mittel- bis langfristig angelegte Malinahmen mit einem gréReren Investitionsvolumen

Zu den kontinuierlich durchzufiihrenden Aufgaben zahlen regelmafiige Wartungsarbeiten und
Kontrollen der IST-Zustédnde der Gebaudehdillen und der Gebaudetechnik mit einer Erstellung und
dauerhaften Fortfihrung von Mangel- und Erledigungslisten durch die Hausmeister. Im Bereich der
Gebaudehulle betrifft das beispielsweise die Instandhaltung von Fenstern und Turen mit Holzrahmen,
die einer regelmagigen Pflege bedlrfen(Dichtigkeit, Witterungsschutz). Wichtig ist es auch,
ausreichende Kapazitaten zur Kontrolle der ausgefiihrten Leistungen insbesondere von
Handwerksbetrieben zur Verfligung zu haben (z. B. hydraulischer Abgleich nach Installationen im
hydraulischen Heizungssystem, EnEV).

Voraussetzung dafiir sind regelmafige Fortbildungen zu den Themen Klimaschutz und
Energiesparen der am Controlling und Gebaudebewirtschaftung beteiligten Verwaltungsmitarbeiter,
sowie der Hausmeister und des zukinftigen Klimaschutzmanagers, um auf etwaige gesetzliche
Anderungen angemessen reagieren zu kénnen.

Zu den kurzfristig umzusetzenden MafRnahmen z&hlt die Behebung der in den Gebaudesteckbriefen
genannten Mangel wie beispielsweise

e Durchfuihrung des hydraulischen Abgleich,

e Dammung bzw. Erneuerung der Da&mmung der obersten Geschossdecke und
¢ Einsatz von effizienten Durchlauferhitzern,

e Einsatz von Spararmaturen in Duschen in Sporthallen.

Die ersten beiden der genannten Malinahmen sind bereits gesetzlich vorgeschrieben (EnEV 2014)
und haben hohe energetische Relevanz. Sie sollten unverziglich umgesetzt werden. Der Einsatz von
Spararmaturen in Duschen in Sporthallen kann erhebliche Mengen an Warmenergie einsparen. Diese
sind in den Berechnungen nicht enthalten, weil sie nicht extra erfasst wurden. Hier kbnnen
zusatzliche Einsparungen von bis zu 20 % leicht erreicht werden.

Die mittel-/langfristig umzusetzenden MalRnahmen mit einer hohen Prioritat sind im Ablaufplan
dargestellt.
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Far alle drei notwendigen klimaschutzrelevanten Aufgaben (kontinuierlich, kurzfristig und mittel-
/langfristig) sind die entsprechenden zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen
bereitzustellen.

5. EinfUhrung eines Energiesparmodells in den Schulen und Kindertagesstéatten

Die Schulen, Sporthallen und Kindergarten der Gemeinde Sassenburg sind zu mehr als die Halfte am
Energieverbrauch der kommunalen Liegenschaften beteiligt und verursachen Kosten in Héhe von
tber 95.000 Euro pro Jahr.

Das Bundesumweltministerium hat einen eigenen Fordertatbestand fur die ,Einfuhrung oder
Weiterfuihrung von Energiesparmodellen in Schulen und Kindertagesstatten® geschaffen. Dabei
basieren alle vorgeschlagenen Modelle (Fifty-Fifty, Budgetierung und Aktivitatenmodell) darauf, eine
finanzielle Mitverantwortung der Schulen und Kindertagesstatten zu begrtinden.

Fur die Intensivierung der Effizienzbemihungen in Schulen und Kindertagesstatten wird daher
empfohlen, das Thema nach der Systematik des entsprechenden ,Merkblattes* des BMU anzugehen.
Nach derzeitigem Stand ist eine Férderung von 65%, bzw. 85 % im Falle einer
Haushaltssicherungskommune, fir bis zu drei Jahre maglich. Die Antrage kénnen ab 01. Januar 2015
ganzjahrig eingereicht werden. Dabei ist es auch mdglich, sich kommunentbergreifend
zusammenzuschliel3en, um die Anzahl der beteiligten Schulen und Kindertagesstétten zu vergroRern.

Da die fur die Einfiihrung von Energiesparmodellen in Schulen und / oder Kitas bendétigten
Kenntnisse, Fahigkeiten und Erfahrungen sehr umfangreich sind und kaum von einer Person
abgedeckt werden kdnnen, dirfte es sinnvoll sein, diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit einem
externen Dienstleister durchzufiihren. Die Regeln zur Verwendung der BMU-Fordermittel erméglicht
ein solches Vorgehen ausdriicklich.

Die Einflihrung eines Energiesparmodells in Schulen und / oder Kitas sollte auch die Grundlage daftr
bieten, externe Nutzergruppen intensiver in die Klimaschutzbemiihungen einzubinden. Insbesondere
fur Sportvereine sollten auf der Basis der Erkenntnisse mit Schulen Moglichkeiten gefunden werden,
diese verstarkt in die Verantwortung zu nehmen. Vor allem aber sind es Kinder, die in besonderer
Weise fir das Thema erreichbar sind, die durch ihr Verhalten den kinftigen Umgang mit Energie
pragen und tber ihre Eltern in das Verhalten der Erwachsenen hineinwirken.

6. Umfassende Erweiterung des Energiecontrollings

Entsprechend der Ausfiihrungen im Kap. 1.3 Controllingkonzept sollten kiinftig die Daten tberall
monatlich abgelesen und ausgewertet werden.

Zur Erweiterung des Energiecontrollings und in Anlehnung an die Einfihrung einer dauerhaften
Nutzerbeteiligung (s. u.) ist eine Starkung des Informations- und Berichtswesens gegeniber den
politischen Gremien notwendig. Es wird empfohlen, den Akteuren mindestens einen jahrlichen Bericht
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uber die Auswertungen der Energiedaten zur Verfligung zu stellen und diesen im Rahmen einer
Veranstaltung zu prasentieren. Weiterhin sollten die Empfehlungen des Konzepts fir
Offentlichkeitsarbeit umgesetzt werden. Dabei sollte der Klimaschutzmanager eine moderierende
Rolle einnehmen und die Kommunikation klimaschutzrelevanter Aufgaben und Zwischenergebnisse
zwischen den Akteuren durch Dokumentation von Absprachen und Vereinbarungen unterstitzen.

7. Einfihrung einer dauerhaften Beteiligung von Nutzern

.Betroffene zu Beteiligten“ zu machen sollte das Ziel der kiinftigen Einbeziehung der Nutzer — also
Schiiler, Lehrer, Verwaltungsmitarbeitende, Kita-Kinder und —Mitarbeitende, externe Nutzer wie
Sportvereine usw. — in das Bemuhen der Verwaltungen um Reduzierung ihrer Energieverbrauche
sein. Es muss geprift werden, inwiefern Reinigungskréften eine besondere Rolle bei der Umsetzung
von KlimaschutzmafBhahmen zukommen kann (z.B. Kontrolle von Einstellungen der
Heizkorperventile, Abschaltung der Beleuchtung, Schlief3en von Fenstern, Anzeige von Mangeln).
Alle Erfahrungen zeigen, dass einmalige oder kurzfristige Aktionen in ihrer Wirkung schnell verpuffen,
die Nutzerbeteiligung also eine Daueraufgabe darstellt. Dafiir bieten sich folgende Elemente an:

o regelmaftige (mindestens jahrliche, unter Umstanden auch monatliche), knapp gehaltene
Information an alle Beteiligten tber Verbrauchswerte, Kosten und klimaschadliche Emissionen
sowie deren Entwicklungen

e Erlass einer ,Verwaltungsrichtlinie Energie, um einen Rahmen fur das energierelevante
Verhalten zu geben

¢ regelmaRige Informationen Uber Mdglichkeiten energiebewussten Handelns

o regelmaRige, nutzergruppenspezifische Fortbildungen und Austausche Uber Erfahrungen im
Umgang mit Energie — ggf. in Kooperation von Isenbuittel und Sassenburg

Speziell fir die Kindertagesstatten bietet die empfohlene Einfiihrung und Intensivierung von
Energiesparmodellen die sinnvolle organisatorische und inhaltliche Basis. Sowohl fir Schulen als
auch Kitas gibt es Materialien und andere Bausteine aus anderen Kommunen (s. Prasentation zum
zweiten Workshop), die in abgewandelter Form Glbernommen werden kénnten. Da drei von vier
Kindertagesstatten in der Gemeinde Sassenburg von der Arbeitswohlfahrt (AWO) betrieben werden,
ist hier eine gemeinsame Herangehensweise von Verwaltung und Betreiber notwendig.

Hilfreich wére es, Schulungen und Erfahrungsaustausche zumindest teilweise auch in einem
kommunentbergreifenden Rahmen durchzufiihren, um so eine gré3ere Vielfalt von Erfahrungen und
Ideen zu haben sowie zu einer effektiveren Nutzung des organisatorischen Aufwandes zu kommen.

Breitere Nutzerkreise der Liegenschaften, so z.B. der Sporthallen, werden dauerhaft hauptsachlich
uber eine allgemeine Offentlichkeitsarbeit im Sinne der Vorschlage dieses Konzeptes erreichbar sein.
Dazu sollten die Anliegen des Klimaschutzes in Bezug auf die 6ffentlichen Liegenschaften einen
besonderen Platz in der Offentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes erhalten.
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8. Einflhrung eines Nutzungs-Managements

Um eine energieeffiziente und klimaschonende Auslastung der Geb&aude sicherzustellen, ist ein
Nutzungs-Management erforderlich. Grundlage ist eine Dokumentation der Fremd- und Eigennutzung
(Im Anhang 3 findet sich der Vorschlag fir einen Erfassungsbogen). In dieser Dokumentation wird
festgehalten, von wem, wann, wie oft welche Raumlichkeiten fur welchen Zweck genutzt werden. Auf
dieser Grundlage kénnen Uberlegungen angestellt werden, ob und wie z.B. durch eine
Zusammenlegung der Nutzungen eine Minimierung von Betriebskosten und damit eine
klimaschonende Wirkung erzielt werden kdnnen. Auch kann so ermittelt werden, welche Raume oder
Gebaudeteile zeitweise oder dauerhaft nicht genutzt und damit auch nicht bewirtschaftet werden
mussen.

Ein Nutzungs-Management in diesem Sinne dient langfristig als sachliche Grundlage von politischen
Willensbildungen, z.B. bei folgenden Fragen:

¢ Welche Gebaude bendétigen wir langfristig?

e Welche Gebaude konnen veréulRert werden?

o Woist ein (Teil-)Ruckbau sinnvoll?

¢ Bei welchen Gebauden und Gebaudeteilen soll in Grundsanierungen investiert werden?

Die konzentrierte Nutzung von Gebauden kann groRere zuriickzulegende Entfernungen der Nutzer
erfordern. Hier muss zwischen den klima- und kostenwirksamen Sanierungen und dem hdheren
Energieaufwand fur die Mobilitéat der Nutzer abgewogen werden. Ebenso stellt eine gemeinschatftlich
genutzte Liegenschaft haufig eine starke ldentifikation fir eine Ortschaft und ihrer Bewohner dar.
Geplante Nutzungsveradnderungen aller Art sollten daher unbedingt mit den Anwohnern und Nutzern
gemeinsam diskutiert werden.

9. Schaffung einer zentralen ,,Stelle Energiemanagement*

Fur die vielfaltigen Aufgaben, die fir die Verbesserung der Energieeffizienz bewaltigt werden missen,
wird die Schaffung einer eigenen Stelle empfehlen.

Die oben bereits ausfiihrlich dargestellte derzeitige Situation energiebezogener Aufgaben ist von
folgenden Elementen gepragt:

e Es existiert eine Bundelung von wesentlichen Aufgaben im Fachbereich 2 ,Technische
Dienste”. Diese umfassen u.a. die Organisation der Wartung der Energieanlagen, die
Beseitigung von Mangeln und Fehlern sowie die Erfassung der Verbrauchswerte.

e Energiemanagement ist bisher nur ein sehr kleiner Teil der Aufgaben der zugeordneten
Personen.

e Es existieren ausweislich der Ergebnisse der Begehungen erhebliche ,Umsetzungsdefizite“ im
Bereich der Instandhaltung. Wéhrend der Begehungen wurde ein extrem hoher
Sanierungsstau deutlich.

e Das Nutzerverhalten in vielen Liegenschaften kann durch zielgerichtete Schulungen und
Ubungen zu einer deutlich Energieeinsparung beitragen
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o Die vorhandenen Kapazitdten reichen nicht aus, um die Aufgaben eines vollstandigen
Energiemanagements bewaltigen zu kénnen.

Das heif3t: Eine ausdrickliche Zusténdigkeit — einschliel3lich der dazu gehtdrenden
vollstdndigen Datenubersicht, dem notigen Fachwissen und ausreichenden Zeit- und
Sachkapazitaten — mit dem Ziel, jeden uberflissigen Energieverbrauch zu vermeiden, gibt es
bislang nicht.

Es wird deshalb empfohlen, kiinftig die Aufgabe ,Energiemanagement” auf eine Stelle zu
konzentrieren. Da Energiemanagement eine Daueraufgabe darstellt, muss die Stelle fachkundig,
dauerhaft und maoglichst in erheblicher personeller Kontinuitat besetzt sein. Unabhé&ngig von einer
dauerhaften Aufgabenwahrnehmung ist zu tberprifen, ob fir die ersten Jahre eine finanzielle
Forderung einer zuséatzlichen Stelle durch das Bundesumweltministerium in Rahmen der
Klimaschutzinitiative mdglich ist. Angesichts des grof3en Aufgabenumfangs und der Anzahl der
Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg erscheint eine halbe Stelle als angemessen.

Die umfassenden Téatigkeiten dieser Stelle gehen aus unten stehender Tabelle hervor. Unabdingbar
ist auch eine Vertretungsregelung, die eine kontinuierliche Bearbeitung der Aufgaben auf einem
fachlich ausreichenden Niveau gewdhrleistet.

Die ,Stelle Energiemanagement” sollte auf der Ebene der Fachbereichsleitung angesiedelt werden.
So wird nach Innen und Aulen deutlich, dass das Energiemanagement ...

e ... eine Fuhrungsaufgabe darstellt, die ,von oben gewollt* ist

e ... eine Querschnittsfunktion aufweist und damit eine Vernetzungsfunktion aller
energiebezogenen Aufgaben darstellt, die notwendigerweise immer auf mehrere Amter
verteilt sein werden.

Der Inhaber einer kunftigen ,Stelle Energiemanagement kann bei seiner Arbeit an die Erkenntnisse
aus der Erarbeitungsphase dieses Konzeptes anknipfen.

Aufgabenkatalog fiir die Stelle ,,Energiemanagement*:

¢ Entwicklung von Klimaschutzzielen

¢ Moderation eines dauerhaften Arbeitskreises zur Entwicklung und Umsetzung der
Rahmenbedingungen fir ein wirksames Nutzerverhalten und effektive Instandhaltung

¢ Organisation der ,Einfihrung eines Energiesparmodells in den Schulen und Kitas*

e Nutzungskoordination (Grundsatze der Nutzung, Fihrung der Belegungsplane, Koordination
der Raumbelegung unter energetischen Aspekten, Nutzungs-Management)

e Schnittstelle zu Geb&audeverantwortlichen / Hausmeistern in allen energierelevanten Fragen
e Organisation von Schulungen / Erfahrungsaustauschen der Gebaudeverantwortlichen

e Schnittstelle zu externen Nutzern und Geb&udeverantwortlichen in allen energierelevanten
Fragen
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e Formulierung von Grundsatzen fur klimafreundliche Beschaffung und Ausschreibungen

¢ Formulierung von Grundsatzen fur klimaschutzrelevante Vorgaben fur Wartungs- und
Reparaturauftrage

e Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung "Verwaltungsrichtlinie Energie"

e Energiecontrolling (Verbrauchserfassung, Auswertung und Maflinahmenableitung,
Verbrauchsabrechnungen)

¢ Dokumentation von organisatorischen Pannen sowie Veranlassung der Mangelbehebung
¢ Intensive Kooperation mit den relevanten Fachbereichen

e ggf. Schnittstelle zu externem Dienstleister "Energie-Effizienz"

e Erstellung der Energie- und Klimaschutzberichte

e Unterstitzung der relevanten Stellen bei der Planung und Durchfiihrung der investiven
MalRRnahmen

e Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit

Persdnliche Anforderungen fiir die Stelle ,,Energiemanagement”:

e Ausgepragte und umfassende kommunikative Fahigkeiten
o Vertiefte Kenntnisse in Energiemanagement und Klimaschutz
e Grundwissen Gebaudetechnik, Bauwesen, Verwaltung

Bei der Einrichtung einer Stelle ,Energiemanagement” ist zu klaren, wie die notwendige personelle
Unterteilung der Zusténdigkeit zwischen allgemeiner Bauunterhaltung und Bauplanung einerseits
sowie Energiemanagement andererseits gewahrleistet werden kann. Wahrend es bei ersterem darum
geht, die Anlagen ,am Laufen® zu halten und bauliche Investitionsplanungen vorzunehmen, hat das
Energiemanagement eine andere Betrachtungsweise: Es beobachtet laufend die Verbrauche
(Energie-Controlling), sucht standig nach Optimierungsmaoglichkeiten und steht in engem Kontakt zu
Gebaudeverantwortlichen und Nutzern, hat also einen sehr hohen kommunikativen Anteil.

Gleichwonhl ist eine enge Verzahnung zwischen Bauunterhaltung und -planung sowie
Energiemanagement unabdingbar, denn die betrachteten Gebaude und Anlagen sind dieselben. Erst
eine Kombination beider Sichtweisen kann zu dauerhaft optimalen Zustanden fihren. (vgl. unten
stehende Tabelle).

95/371



Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.2 Organisationskonzept

Darstellung der

Alifgabenbereiche: Energie-Management Bauunterhaltung

Initiative:
Energie-
Management
. Nutzerinformation,
Weiche Verbesserungen des
Verhaltens- .
. _ Mal3nahmen: . laufenden Betriebs
Gebdaudebetrieb beeinflussung
(Betriebsfihrung und
rentierliche Mess- und
Einsparmafnahmen) - Informations- und Regeltechnik,
Hauptmotivation: Regeltechnik: Datenerfassung, Funktionierende
Optimierung Daten-Management Anlagen,
Hydraulische gr(;lr.]uggsgemaﬁer
Anlagentechnische Optimierung, etne
Optimierung: Warmeruick-
gewinnung
Sanierungen und Technische Effizienzplanung nach Entscheidungen fur
Neubau - A”'a?le“' _ dem Neubau und
Hauptmotivation: Gebaudehdlle: Mehrkostenprinzip Grundsanierungen
Umsetzung von e
Investitionen Initiative:
Bauunterhaltung

Abb. 1.2-2 Energiemanagement (nach Baedeker/Meyer-Renschhausen, Aachen
2006)

10.Schaffung der notwendigen personellen Kapazitaten zur Bewaltigung der
investiven MalRnahmen

Alter, bauliche und technische Zustande sowie aktuelle und kinftige Anforderungen vieler
Liegenschaften in der Gemeinde Sassenburg bedirfen dringend baulicher Sanierungen in den
nachsten Jahren (siehe Malinahmen-Empfehlungen in Baustein Il). Sofern es gelingt, angemessene
finanzielle Mittel bereitzustellen, erscheint die Verwaltung mit ihren derzeitigen Kapazitaten
uberfordert, diese Mal3nahmen zu bewaltigen.

Es wird daher empfohlen, die Kapazitaten der zustandigen Verwaltungsstellen je nach Bedarf und
Sanierungsetat auszuweiten, auch um die besonderen klimaschutzrelevanten Aspekte bei
Planungen, Ausschreibungen und Ausfihrungskontrolle bewaltigen zu kdnnen.

96/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.2 Organisationskonzept

Ein zuséatzlicher Mitarbeiter sollte die Aufgabe erhalten, sich in besonderer Weise um folgende
Aufgaben zu kiimmern:

e Umsetzung der Investitionsvorschlage
e Abbau und Vermeidung von Sanierungsstau
e Erwirkung und Erhaltung von ordnungsgemafen Zustanden
e Kontrolle der technischen Anlagen
e Verbesserungen im laufenden Betrieb
Die Weiterentwicklung des Energiemanagements im empfohlenen Sinne ist eine komplexe

Aufgabe, die als Prozess sorgfaltig organisiert werden sollte. Dabei ist fur einen Erfolg von zwei
Grundpramissen auszugehen:

e Energiemanagement ist eine Fuhrungsaufgabe: Das Gelingen hangt davon ab, dass die
Verwaltungsspitze sich ausdriicklich fur das Energiemanagement stark macht und damit bei
keinem der Beteiligten Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser neuen Aufgabe aufkommen
konnen.

o Die Praxis des Energiemanagements steht und fallt mit dem Engagement oder zumindest
Akzeptanz der Beteiligten aller Verwaltungsebenen und -bereiche sowie ihrem reibungslosen
Zusammenwirken. Dazu ist es unabdingbar, von Anfang an die verschiedenen Gruppen von
Beteiligten in den Prozess aktiv einzubinden.

Aus diesen Grinden sollte — in Ankniipfung an die Workshops im Rahmen der Erstellung dieses
Konzeptes —in Sassenburg eine Arbeitsgruppe eingerichtet und damit beauftragt werden, auf der
Basis dieser Empfehlungen die konkrete Ausgestaltung des Energiemanagements unter den
spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Kommune zu entwickeln und die Umsetzung zu
begleiten, um auch erste Erfahrungen auszuwerten und bei Bedarf Korrekturen vorzunehmen.

In dieser Arbeitsgruppe Klimaschutz und Energiemanagement sollten alle relevanten Beteiligten-
Gruppen vertreten sein, inshesondere

e der Hauptverwaltungsbeamte oder ein hochrangiger Vertreter
e das Hochbauamt
e ein Vertreter der Gruppe der Hausmeister
e Verantwortliche fir die Bereiche
o Beschaffungswesen

o IT

Durch die Tatsache, dass in dieser Gruppe Reprasentanten der verschiedensten Gruppen von
Verwaltungsmitarbeitern vertreten sind, bietet sich die Gruppe auch daftir an, sinnvolle Malinahmen
zur Einflussnahme auf das Nutzerverhalten der Verwaltungsmitarbeiter zu beraten und zu initiieren.
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Grundsatzlich sollte die Arbeitsgruppe von der zentralen ,Stelle Energiemanagement” organisiert und
moderiert werden. In besonderen Situationen — etwa verwaltungsinterner Konflikte oder besonderer
fachlicher Input — kann es auch Sinn haben, externe Fachleute oder Moderatoren hinzuzuziehen.

11.Punktuelle Unterstitzung des Energiemanagements durch externe
Dienstleister

Das BMUB fordert erganzend zum Klimaschutzmanager die Einbeziehung externer Fachkréfte in
diesen Prozess. Der punktuelle Einsatz von externen Spezialisten ist eine gangige Methode, um fir
bestimmte Situationen eine Interessens-Neutralitat herzustellen. Beispiele dafur sind die Moderation
von Arbeitsgruppen, fachspezifische Beratungen zu Gebaudetechnik oder Energiemanagement und
die Durchfuihrung von Nutzerschulungen. Wichtig ist die genaue Absprache der Verwaltung mit dem
Auftragnehmer, um eine mdoglichst effektive Wirkung der eingekauften Dienstleistung sicherzustellen
und im Klimaschutz schnell voranzukommen.
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1.3 Controllingkonzept

Jedes Energiemanagement basiert auf einem Energie-Controlling, also der Erfassung und
Auswertung aussagekraftiger Werte. Diese Werte mussen Aufschluss tber Verbrauche und den
Zustand eines Energiesystems zulassen und damit als verlassliche Basis flr Energiesparmaf3hahmen
in Form von Anlagenregelung und Nutzerverhalten dienen kdnnen. Fur das Gewinnen
aussagekraftiger Werte zur Realisierung auch kleinster Einsparvolumina kann anndhernd unbegrenzt
viel Aufwand betrieben werden. Daher geht es darum, ein mdglichst gutes Verhéltnis von Aufwand zu
Nutzen zu finden.

Die Anforderungen an ein Energiecontrolling sind grundsatzlicher Art und daher fur die
Samtgemeinde Isenbittel und die Gemeinde Sassenburg gleich. Teilweise gibt es Unterschiede in
der Ausgangssituation, diese sind allerdings so begrenzt, dass darauf verzichtet wurde, jeweils
Unterkapitel fir die beiden Kommunen zu erstellen. So gelten nachfolgende Ausfiihrungen — sofern
nicht anders gekennzeichnet — jeweils fur die Samtgemeinde Isenblittel und die Gemeinde
Sassenburg.

1.3.1 Datenerfassung und -auswertung

Aktuelle Situation:

Die Samtgemeinde Isenbittel verfligt seit einigen Jahren Uber ein Gebdudemanagement, in dem
jedoch das Thema Energie noch nicht sehr hoch angelegt ist.

In beiden Kommunen werden die Verbrauche (Heizenergie, Strom und Wasser) der einzelnen
Liegenschaften grundsatzlich einmal pro Jahr abgelesen und an die Verwaltung Ubermittelt. Die
Samtgemeinde Isenbittel erfasst die Verbrauchsdaten fiir Heizung und Strom in grof3en
Liegenschaften (Grundschule und Oberschule Isenbuttel, Grundschule Calberlah und Freibad
Edesbuttel) auch monatlich.

Die Daten werden in Excel-Tabellen zusammengetragen. Werden auffallige Abweichungen
festgestellt, so wird dem nachgegangen. Da in den (meisten) Gebauden die Daten jahrlich erfasst
werden, kénnen Defekte schlimmstenfalls erst Monate nach ihnrem Eintreten erkannt werden, wenn
dem verantwortlichen Hausmeister dies nicht gleich auffallt.

Die Verbrauche werden zum Teil gebaudeibergreifend gemessen. Auch in Gebauden mit
Fremdnutzung erfolgt teilweise keine getrennte Erfassung der Verbrauche.

Fur die Energiekosten werden Durchschnittswerte der jeweils letzten drei Jahre gebildet und mit
vorhergehenden verglichen. In der Samtgemeinde Isenbiittel werden gebaudespezifische Kennzahlen
gebildet und ausgewertet.

Ein Energieberichtswesen gibt es bisher nicht. Die Samtgemeinde Isenbuttel erarbeitet zurzeit einen
ersten Energiebericht.
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Empfehlungen:

Jahresenergieverbrauchs- und -kostenwerte kénnen zwar einen Uberblick tiber die langfristige
Entwicklung der Kommune in diesem Bereich geben, sie sind aber nicht geeignet, um ein
Energiemanagement durchzufthren. Schnell und effektiv auf unerwartet hohe Energieverbrauche
reagieren, kann man nur, wenn die Ursache zeitnah erkannt wird. Auch Schlussfolgerungen auf das
Energieverhalten einzelner Nutzergruppen lassen sich aus Jahreswerten nicht ableiten. Die
Erfassung der Energiedaten sollte von daher von einer jahrlichen auf eine monatliche Routine
umgestellt werden. Auch in Liegenschaften mit geringen Verbrauchen kdnnen unerkannte Stérungen
zu erheblichen Mehrverbrauchen fihren.

Dariuber hinaus sollten die Kommunen moglichst in allen Gebauden sowie fiir fremdgenutzte
Gebaudeteile eigene Zahler anschaffen. Nur so kdnnen Energieverbrauche raumlich zugeordnet,
bewertet und ggf. gezielte Einsparmaf3nahmen entwickelt und Gberpriift werden.

Die monatliche Erfassung der Energieverbrauche kdnnte automatisch erfolgen, das ware aber mit
hoheren Investitionen in neue Zahlertechnik sowie Software verbunden. Da die Kommunen tber eine
noch tberschaubare Anzahl von Gebauden verfiigen, ist der Aufwand der Energiedatenerfassung
nicht so hoch, dass diese unbedingt automatisiert werden musste. Es wird empfohlen, dass ein
Mitarbeiter des Gebaudemanagements an einem festgelegten Tag, beispielsweise am letzten Tag
eines Monats, die Energieverbrauche in den kleinen Liegenschaften abliest, in einen einheitlichen
Datenerfassungsbogen (Beispiel hierfir siehe Anhang) eintragt und der Verwaltung Ubermittelt. In
den groRReren Liegenschaften kann dies von den Hausmeistern iibernommen werden. In den
Verwaltungen Ubertragt ein zustandiger Mitarbeiter die Daten in eine Software und wertet sie aus.
Hierbei sollten die in diesem Konzept nicht betrachteten Gebaude bzw. Gebaudeteile miterfasst
werden.

Die Umstellung auf eine monatliche Datenablesung erfordert auch eine angepasste Nutzung der
Software Excel oder die Anschaffung einer Energiemanagement-Software. In einer solchen speziellen
Software werden z. B. die Daten zur besseren Vergleichbarkeit per Knopfdruck witterungsbereinigt.
Teilweise werden auch automatische Hinweise generiert, wenn auffallige Werte eingegeben werden.
Auf dem Markt werden diverse Software-Produkte fir diesen Zweck angeboten. Die Kosten daftir
liegen zwischen 3.000 und 10.000 Euro, je nach Umfang und Support. Der Vorteil der weiteren
Nutzung von Excel ist, dass die Verwaltungsmitarbeiter im Umgang mit dem Programm bereits
vertraut sind und keine zusétzlichen Kosten entstehen. Bei geringeren Gebaudezahlen wie in der
Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg ist auch in Excel eine Ubersichtliche
Datenverwaltung und -auswertung maoglich.

Dargestellt werden sollten die Verlaufsentwicklungen der jahrlichen witterungsbereinigten
Energieverbrauche, der Energiekosten, der jeweiligen Energieverbrauchskennwerte und der
emittierten Klimagase. Dartiber hinaus sollten auch die monatlichen Verbrauche im Jahresverlauf
abgebildet und mit den mittleren Monatsdaten der letzten drei Jahre verglichen werden.
Veranderungen mit Auswirkung auf die Energieversorgung sind mit Hinweis auf den entsprechenden
Zeitpunkt zu vermerken. Dazu z&hlen z. B. Ver&dnderungen in den Nutzerzahlen, in der Nutzungsart,
aber auch SanierungsmalRnahmen in Geb&udehille und Anlagentechnik.
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Mindestens einmal im Jahr sollten die Kommunen ihre Daten und Informationen in einem
Energiebericht zusammenstellen, erlautern und Verbesserungshinweise geben. Diese
Energieberichte sind der Politik und Verwaltung sowie den Gebaudenutzern — evtl. in Kurzform — zur
Kenntnis zu geben (siehe Konzept fur Offentlichkeitsarbeit).

Dieses umfassende Energiecontrolling erfordert zusétzliche personelle Ressourcen. In kleineren
Gemeinden wie in der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg sind diese oftmals
beschrankt, so dass es sinnvoll sein kann, die beschriebenen Arbeiten alternativ von einem externen
Dienstleister durchfihren zu lassen. An dieser Stelle kdnnte evtl. auch eine Kooperation zwischen
den Kommunen sinnvoll sein.

Personalbedarf:

Samtgemeinde Isenbttel:

¢ monatliche Datenerfassung und -auswertung: ca. 2 Personentage
e jahrlicher Energiebericht: ca. 3 Personentage
e Erstellung weiterer Informationsmaterialien fir Nutzer: ca. 3 Personentage

Gemeinde Sassenburg:

o monatliche Datenerfassung und -auswertung: ca. 1,5 Personentage
e jahrlicher Energiebericht: ca. 2,5 Personentage
e Erstellung weiterer Informationsmaterialien fir Nutzer: ca. 2 Personentage

1.3.2 Uberprufung der Wirksamkeit von energetischen MaRnahmen

Aktuelle Situation:

Sanierungsmafinahmen werden bislang nicht auf ihre energetische und klimatische Wirkung
Uberpruft.

Empfehlung:

Im Vorfeld einer Sanierungsmal3nahme wird der Mittelwert der Energieverbrauche mindestens der
letzten drei Jahre ermittelt. Mit Hilfe einer Energieberatersoftware oder im Rahmen einer
Energieberatung wird die zu erwartende Energiebedarfseinsparung ermittelt. In den folgenden Jahren
werden die tatsachlichen Energieverbruche mit dem erwarteten Energiebedarf verglichen. Tritt die
erwartete Energieverbrauchssenkung nicht ein, wird die Umsetzung der Malnahme in baulicher
Hinsicht Uberprift und ggf. aufgetretene Mangel behoben. Um Mangel friihzeitig festzustellen, werden
in den ersten Monaten nach Umsetzung der Maf3nahme die monatlichen Energieverbrauche
hochgerechnet. Weiterhin ist eine Baulilberwachung unter energetischen Aspekten wahrend der
Umsetzung unerlasslich. Ggf. werden hierfir nach Abschluss der MalZnahme externe Gutachten
erforderlich, z. B. in Form von Winddichtigkeitsprifungen und thermografischen Aufnahmen.
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Unabhéangig von der Durchfiihrung von SanierungsmalRnahmen missen die monatlichen
Verbrauchswerte Uberprift werden. Treten Verbrauchsschwankungen auf, muss die Ursache dafur
gefunden werden. Dabei missen insbesondere folgende Punkte Uberprift werden:

¢ Sind Schwachstellen oder Mangel in Gebaudehdlle oder / und Heizungsanlage aufgetreten?
e Hat sich die Anzahl der Nutzer gedndert?

e Hat sich die Nutzungsart geandert?

e Sind zusatzliche Geréate angeschafft worden?

o Werden Geréate regelméaRig fehlerhaft bedient?

e Sind Gerate falsch eingestellt?

e Liegen technische Ausfalle vor?

Bei auftretenden Fehlern missen Verbrauche, Temperaturen und Volumenstréme im System
zeitgleich und in Abstanden von wenigen Minuten aufgenommen werden. Zur Erfassung von solchen
Zeitraumen zur Analyse, z. B. bei Feststellung zu hoher Verbrauche, wird empfohlen ein mobiles
Messsystem zu beschaffen, das mit Datenlogger und 10 bis 15 Temperaturfiihlern ausgestattet ist.
Idealerweise sollte das Messsystem auch die Pumpenlaufzeiten und/oder Volumenstréme erfassen.
Mit solch einem Messsystem werden Laufzeiten und Warmemengen in verschiedenen Heizkreisen
exakt und gleichzeitig ermittelt. Dartiber kdnnen z. B. Verbrauche ermittelt werden, die unbemerkt
entstehen, weil die Regler eine Fehlfunktion haben oder falsch eingestellt sind. Ebenso kann man
Fehler im Rohrnetz erkennen.

Zu einem spateren Zeitpunkt kann das mobile Messsystem um Fuhler zur Abgas-Messung erweitert
werden, um Wirkungsgrade des Kessels und des Gesamtsystems zu bestimmen. So kann neben der
Qualitat der Anlage auch die Qualitat der Arbeit der Installationsbetriebe Uberwacht werden, die mit
der Wartung und Reparatur bzw. Erneuerung beauftragt wurden.

Die Nutzer werden mindestens einmal pro Jahr tber den Zustand der Liegenschaft, die geplanten
Mafnahmen und die Energieverbrauche informiert. Um eine qualitativ hochwertige Durchflihrung der
BaumafRnahme zu gewahrleisten, kontrolliert in jeder Kommune ein Mitarbeiter des Bauamtes die
Umsetzung der baulichen Tatigkeiten.

Das vorliegende Klimaschutzkonzept empfiehlt die Durchfiihrung zahlreicher gebaudespezifischer
und gebaudelbergreifender Mal3nahmen. Fur eine Erfolgskontrolle bei der Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes sollten jahrlich einmal Erfolgsindikatoren gebildet und ausgewertet werden.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick (iber mégliche Indikatoren.

MaRnahme Indikator

¢ Anzahl der durchgefihrten Sanierungen
pro Jahr

e Hohe der Investitionskosten pro Jahr und
seit Konzeptumsetzung

¢ zu erwartende Energieeinsparung pro
Jahr

Gebéaudesanierung
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MalRnahme Indikator

¢ zu erwartende Emissionsminderung pro
Jahr

¢ tatsachliche Energieeinsparung pro Jahr

¢ tatsdchliche Emissionsminderung pro

Jahr
¢ monatliche Datenerfassung und -
auswertung
Aufbau und Durchfiihrung eines e Anzahl festgestellter
Energiemanagements Auffalligkeiten/Stérungen pro Jahr

e jahrliche Veroffentlichung eines
Energieberichtes
¢ Anzahl der durchgefuihrten hydraulischen
Abgleiche pro Jahr
e Anzahl der Heizungsanlagen ohne
hydraulischen Abgleich
¢ Anzahl der Informationsangebote pro
Jahr (regelmafig/sporadisch)
e Anzahl der durchgefihrten Aktionen mit
Verbesserung des Nutzerverhaltens Nutzern pro Jahr
(regelmaRig/sporadisch)
e Hohe der Energieeinsparung pro Jahr
e Hohe der Emissionsminderung pro Jahr
e Anzahl der durchgefihrten MaZnahmen
in den einzelnen Verbrauchsbereichen
(Beleuchtung, Informations- und
Stromreduzierende Mal3nahmen Kommunikationstechnik,
Haushaltsgerate etc.) pro Jahr
e Hohe der Energieeinsparung pro Jahr
e HoOhe der Emissionsminderung pro Jahr
¢ Anzahl neuer Heizungsanlagen mit
erneuerbaren Energietragern pro Jahr
¢ Anzahl neuer Solarstromanlagen pro
Nutzung erneuerbarer Energien Jahr und seit Konzeptumsetzung
e erzeugte Leistung durch
Solarstromanlagen pro Jahr
¢ Hohe der Emissionsminderung pro Jahr

Hydraulischer Abgleich

Tab. 1.3.2-1 MaRnahmen und Indikatoren im Energie-Controlling
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Personalbedarf:

Bei groReren Baumalnahmen erfolgen Planung, Bauleitung und Bauiberwachung durch extern
beauftragte Planungsbiiros. Die Gemeinde/Samtgemeinde ist als Bauherr immer beteiligt und fihrt
eine gesonderte ,Bauliberwachung”im Sinne eines privaten Gebaudeeigentiimers schon aus
eigenem Interesse durch. Die Aufwénde in den Verwaltungen sind je nach MaBhahmenumfang sehr
verschieden und kdénnen hier nicht beziffert werden.

Samtgemeinde Isenbittel/Gemeinde Sassenburg jeweils:

o Erfolgskontrolle nach MaRnhahmenumsetzung:
- im 1. Jahr: 1 Personentag je Mal3hahme
- in Folgejahren: mit Energiemanagement abgedeckt — kein Zusatzaufwand
¢ Nutzerinformationen: 0,25 bis 2 Personentage pro MalRhahme (abhéngig von
MalRnahmenumfang)
e Evaluation Umsetzung des Klimaschutzkonzepts inkl. Jahresbericht: 5 Personentage

[.3.3 Weitere MaRnahmen im Bereich Datenerfassung und Messung

Zusatzlich zu den Verbrauchsdaten sollten bei allen Brennern die monatlichen Brennerstarts und
Brennerlaufzeiten erfasst werden (Erfassungsbogen siehe Anhang). Mit der Zahl der Brennerstarts im
Verhaltnis zur Laufzeit und dem Verbrauch kann die Brennerdimensionierung Uberpruft werden. Zu
grof3 dimensionierte Brenner und Kessel verursachen unnétig hohe Kosten, bedarfsgerecht
dimensionierte Brenner reduzieren demgegenuber die Kosten um 10 bis 30 % ohne Komfortverlust.

Elementare Kontrollhilfe fir Nutzer und Hausmeister sind Thermometer, die in allen Fluren, Klassen-
und Biroraumen, sowie in den Turnhallen, Umkleiden, SozialrAumen, Lager- und Wirtschaftsraumen
mit Abstanden zu Fenstern und Tlren anzubringen sind. Erganzend ist an geeigneter Stelle, z. B.
Uber Aushangtafeln, Gber die vorgegebenen Solltemperaturen zu informieren und die Sinnhaftigkeit
darzustellen. Das Thermometer gibt dem Hausmeister und den Nutzern die Mdglichkeit zur Kontrolle
und zur Uberprifung der ,gefihlten“ Temperatur.

Es gibt Untersuchungen, dass Thermostate an Heizkdrpern nach langerer Nutzungszeit haufig nicht
mehr richtig funktionieren. Bei Fehlfunktionen kann der Raum lberhitzen, und somit unnétig Energie
verschwenden und unnétige Kosten verursachen. Die einwandfreie Funktion von
Heizkdrperthermostaten muss daher Uberprift werden.

Zur Instandhaltung sollten alle Thermostate auf3erhalb der Heizperiode auf die hdochste Stufe
eingestellt werden, damit sich die Bauteile entspannen. Das verlangert die Lebenserwartung. In der
Lverwaltungsrichtlinie Energie“ im Anhang ist die Aufgabe der Hausmeister festgehalten, einmal im
Jahr eine Uberpriifung durchzufiihren.

Stérungen missen dokumentiert werden. Dazu eignet sich die monatliche Verbrauchsmeldung
(Datenerfassungsbogen siehe Anhang).
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Baustein Il Energetische Gebaudeuntersuchung mit MaBnahmenempfehlung

Die energetische Gebaudeuntersuchung dient dazu, die einzelnen Gebaude bezlglich der
Gebaudehtille und des baulichen Gesamtzustands sowie des Zustands der technischen Anlagen zu
bewerten und eine Grundlage fir die Entwicklung von klimaschutzférdernden Mal3hahmen zu bilden.
Im ersten Schritt wurde eine umfassende Bestandsaufnahme durchgefiihrt, deren Ergebnisse den
IST-Zustand der einzelnen Geb&ude dokumentieren. Darauf aufbauend ist dann der SOLL-Zustand —
also die MaRBnahmenempfehlungen fir die einzelnen Gebaude aus Sicht des Klimaschutzes —
dargestellt.

Darstellung der IST-Zustande

Um sich ein moglichst genaues Bild der IST-Zustéande zu machen, hat der Konzeptersteller
umfassende Gebaudebegehungen durchgefihrt. Im Rahmen dieser Begehungen wurden zahlreiche
Hinweise auf den energetischen Zustand der einzelnen Gebaude gesammelt. Diese Hinweise werden
in diesem Kapitel in Form von Gebaudesteckbriefen dargestellt und sind als eine Zusammenstellung
von Einzelbeobachtungen zu verstehen, die keinem Anspruch auf Vollstandigkeit unterliegen; auch
konnten in vielen Féllen mindliche Hinweise von Hausmeistern und Nutzern nicht Gberprift werden.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass auf Grund der Férderbedingungen, die fur
die Erstellung dieses Klimaschutzkonzeptes einzuhalten sind, nur Geb&ude betrachtet wurden, die
alter als Baujahr 1995 sind — also Geb&ude mit einem statistisch besonders hohen
klimaschutzrelevanten Potenzial. Das Klimaschutzkonzept hat zudem die Aufgabe, den Fokus auf
klimaschutzrelevante Aspekte (Energieverbrauch, CO,-Emissionen) zu legen. Damit steht die
Darstellung von Méangeln, die sich negativ auf den Klimaschutz auswirken, im Vordergrund. Sinn und
Zweck dieser Zusammenstellung der Einzelbeobachtungen ist es, der Verwaltung und besonders
einem moglichen kiunftigen Klimaschutzmanager tberblicksartig erste Eindriicke der IST-Zustande
der betrachteten Gebaude an die Hand zu geben.

Neben den Eindriicken aus den Begehungen enthalten die Gebaudesteckbriefe gebaude- und
anlagenspezifische Daten (z. B. Baujahr, Nutzungsart) sowie weitere gebaudespezifische Werte wie
Energieverbrauch, Energiekosten und CO,-Aquivalente. Es sind die Ansprechpartner von Seiten der
Verwaltung dargestellt, die Ansprechpartner von Nutzerseite mussen dort bei Bedarf erfragt werden.
Erganzt wird diese Ubersicht durch Bildmaterial. In der Druckfassung des Berichts ist nur ein Teil des
im Rahmen der Begehungen entstandenen Bildmaterials dargestellt. Das vollstandige Bildmaterial ist
dem Anhang (CD-ROM) zu entnehmen.
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Kurzinfo EnEV-Novelle

Die Energieeinsparverordnung (EnEV) setzt européische Vorgaben zur energieeffizienten
Bauweise von Gebauden (Neubau und Sanierung) in nationales Recht um. Die erste
EnEV trat 2002 in Kraft. Aktuell gultig sind die Bestimmungen der EnEV 2014. Sie
verscharft den Anspruch an Neugebaude um weitere 25 % weniger Primarenergieeinsatz
gegenuber der letzten EnEV von 2009. Bei Bestandsgebauden gibt es jetzt die Pflicht,
Heizkessel mit Baujahren vor 1985 gegen moderne Kessel auszutauschen.
Ausgenommen davon sind Brennwertkessel und Niedertemperaturkessel mit besonders
hohem Wirkungsgrad sowie eigengenutzte Ein- und Zweifamilienhauser, deren Besitzer
vor dem 1. Februar 2002 gewechselt hat.

Vorgehensweise bei der MaBhahmenentwicklung

e Auf Basis des IST-Zustandes wurden MafRnahmenvorschlage mit klimaschiutzender Wirkung
entwickelt. Die Entwicklung dieser gebaudespezifischen MalZnahmenvorschlage unterliegt
einem vorher festgelegten Prinzip und hat — neben der Standardisierung und
Nachvollziehbarkeit — zum Ziel, die Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung (EnEV)
2014 fur Altbauten einzuhalten: Im ersten Schritt soll durch Dammung der Gebaudehdlle und
Einsatz von Warmeschutzverglasung der Energieverbrauch den Anforderungen der EnEV
2014 entsprechend reduziert werden.

¢ Im zweiten Schritt wird empfohlen, eine Heizungsanlage einzubauen, mit deren Hilfe der
Sollwert fur den Primarenergiebedarf fur Altbauten der EnEV 2014 eingehalten wird. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf dem Einsatz von Erneuerbaren Energien.

1. Durchfiihrung von energiesparenden MaRnahmen: DAmmung der Gebaudehille
Energie, die nicht verbraucht wird, muss nicht erzeugt werden und ist auch fir keinen CO,-Ausstol}
verantwortlich. Die Durchfihrung von EnergiesparmalBhahmen steht damit logischerweise an erster
Stelle klimaschutzférdernder Mal3Bnahmen. Fir die MaBhahmenentwicklung bedeutet das, dass als
MalRnahmenpaket | immer die Dammung der Gebaudehlle einschlief3lich des Einbaus von
Warmeschutzverglasung empfohlen wird. Der Grad der Verbesserung der Gebaudehdlille richtet sich
nach den Anforderungen der EnEV 2014. In diesem MalRnahmenpaket wurde vorausgesetzt, dass im
Gebéaude ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt wurde.

2. Einsatz von Erneuerbaren Energien
Klimaschutz bedeutet neben Ressourcenschutz in erster Linie Vermeidung von klimarelevanten
Emissionen, insbesondere CO,-Emissionen. Daher ist der Einsatz Erneuerbarer Energien, um den
Klimaschutz voranzutreiben, unabdingbar. Im Rahmen dieses Konzeptes wird fiir den verbleibenden
Energieverbrauch nach Durchfihrung des MalRnahmenpakets | der Einsatz von Erneuerbaren
Energien empfohlen. Erneuerbare Energien sind vielféltig, daher kommen an dieser Stelle
grundsétzlich unterschiedliche Varianten in Betracht. Um eine Vergleichbarkeit der einzelnen
Maflinahmen zu gewahrleisten, ist es nahe liegend — sofern keine spezifischen Rahmenbedingungen
dagegen sprechen — moglichst immer die gleiche Anlage zu empfehlen. Vieles spricht fir den Einsatz
von Pelletheizungen: Sie weisen eine vergleichsweise hohe CO,-Einsparung auf, sind leicht
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bedienbar und flexibel einsetzbar. Um eine moglichst aufwandsarme Bedienung der Pelletheizung zu
gewahrleisten, wird geraten, Pellet-Zentralheizungen einzusetzen. Dies beinhaltet auch — bei
entsprechender Anlagengrée — den Einbau eines Pufferspeichers mit nach EnEV vorgesehener
Dammung.

Holzpellets werden aus getrocknetem, naturbelassenem Restholz (Sdgemehl, Hobelspane,
Waldrestholz) mit einem Durchmesser von ca. 6 - 8 mm und einer Lange von 5 - 45 mm hergestellt.
Sie werden ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln unter hohem Druck gepresst und haben einen
Heizwert von ca. 5 kWh/kg. Damit entspricht der Energiegehalt von einem Kilogramm Pellets
ungefahr dem eines halben Liters Heizol.

Bei Umstellung von Heizdl auf Pellets kénnen die Pellets héufig problemlos im ehemaligen
Heizollager gelagert werden, da beide Brennstoffe tGber Schlauchanbindung in die Lager gefullt
werden. Bei den Gebauden, die bisher mit Erdgas versorgt wurden, ist nicht automatisch die
Lagerung der Pellets méglich. Die Lagerung der Pellets ist in diesen Fallen entweder — sofern
vorhanden — in Kellerrdumen oder ansonsten im AuRengeldnde mdglich. Die Gré3e und sinnvolle
Lage des Lagerbehalters muss im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden. Eine erste
Abschatzung mdoglicher Konfigurationen ist in den Steckbriefen der Gebaude des Baustein Il erganzt.
Dabei wurden verfiigbare Raume, eventuelle Umnutzungen und Zufahrtswege flir Tanklaster
bericksichtigt. Die Betankung kann mittels Schlauchen mit maximal 40 m Lange durchgefuhrt
werden.

Im Rahmen von Maflinahmenpaket Il wird fur gemeinsam mit Wéarme versorgte Geb&ude auch in
Zukunft eine gemeinsame Warmeversorgung vorgesehen.

Aus Sicht des Klimaschutzes ist die Nutzung von Solarthermie in méglichst groiem Umfang die
Ideallésung. Allerdings verfligen zahlreiche Gebaude Uber eine dezentrale Warmwasserversorgung
mit Durchlauferhitzern. Dort bringt der Einsatz einer solarthermischen Anlage zuséatzlich zur
Pelletheizung auf der einen Seite nur einen geringen zusatzlichen Klimaschutzeffekt und ist auf der
anderen Seite mit einem grof3en Aufwand (Installation, Kosten) verbunden. Daher wurde im
vorliegenden Konzept nur in den Gebauden mit zentraler Warmwasserversorgung gepriift, ob
zusatzlich zu einer neuen Pelletheizung die Installation einer solarthermischen Anlage sinnvoll ist.

In einzelnen Féllen wurde in diesem Malinahmenpaket auch ein Ersatz veralteter Warmwasser-Boiler
mit Vorratshaltung durch moderne, effiziente Durchlauferhitzer als EnergiesparmalRhahme mit
bertcksichtigt (siehe Gebaudesteckbriefe).
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Kurzinfo EEWarmeG

Neben der EnEV gibt es das Erneuerbare-Energien-Warmegesetz (EEWarmeG), das den
Einsatz von Erneuerbaren Energien bei Neubauten und Sanierung des Gebaudebestands
regelt. In 6ffentlichen Gebauden sind bei einer grundlegenden Sanierung Erneuerbaren
Energien einzusetzen. Zwei Anforderungen, die im EEWarmeG eine entscheidende Rolle
spielen, werden auf Grund der Vorgehensweise bei der MalBhahmenentwicklung
bertcksichtigt: Energieeffizienz durch Warmeddmmung und der Einsatz von Erneuerbaren
Energien. Die entwickelten MaRBnahmen entsprechen damit den Anforderungen des
EEW&armeG.

Fur die einzelnen Gebaude werden die MaRnahmenvorschlage differenziert nach Ma3nahmenpaket |
(Gebaudehille) und MaRnahmenpaket Il (Gebaudehllle zzgl. Heizungsanlage) dargestellt. Fir jedes
Maflnahmenpaket werden die Investitionskosten und die Einsparung angegeben.

Aus Sicht des Klimaschutzes hat bei der Beurteilung der Sinnhaftigkeit einer Malinahme der
Klimaschutzeffekt héchste Prioritét. Die MalRnahmenvorschldge zu den Gebauden orientieren sich
daher an der optimalen Wirkung fiir den Klimaschutz, danach werden auch Aspekte der
Wirtschaftlichkeit betrachtet. Die Anforderungen des Denkmalschutzes werden ggf. dahingehend
bertcksichtigt, dass bei den betroffenen Gebauden keine AuRendammung, sondern eine
Innendammung empfohlen wird. Au3erdem wird hier weder eine Anlage zur Erzeugung von
Solarwarme noch von Solarstrom empfohlen, da dies in der Regel nicht moglich ist. In Einzelféllen
wird dariber hinaus Innenddmmung auf Grund von baulichen Anforderungen (z. B. besonderer
Fassadenaufbau) empfohlen. Es ist Aufgabe der Samtgemeinde Isenbuttel bzw. der Gemeinde
Sassenburg, die aus Sicht des Klimaschutzes empfohlenen MalZnahmenvorschlage mit anderen
Interessen und Aspekten abzuwagen.

Vereinfachtes Verfahren zur Ermittlung des Endenergiebedarfs

Als Basis fir die Bewertung des energetischen Zustands der Gebaude wurde mit Hilfe der
Energieberater-Software der Fa. Hottgenroth der Endenergiebedarf nach vereinfachtem Verfahren
ermittelt. Die Gebaude wurden mit Hilfe der vorliegenden Pléane in der Software volumengetreu
abgebildet und fir die einzelnen Abschnitte Fensterflachen, AuRenwénde, Geschossdecke, Dach und
Kellerdecke entsprechend den Ergebnissen der Bestandsaufnahme moglichst realitdtsnahe U-Werte
zugewiesen. Diese richtet sich nach der Hullflachentypologie — jedem Abschnitt wurde entsprechend
dem Baujahr und des Zustands typische U-Werte ausgewabhilt.

Nach Abbildung des IST-Zustandes wurden die Energiebedarfe der Gebaude ermittelt, die mit den
tatsachlichen Verbrauchswerten abgeglichen wurden. Mit Hilfe der Software wurden dann nach dem
oben beschriebenen Prinzip den einzelnen Geb&uden die Malinahmenpakete (Variante 1: DAmmung
der Geb&audehulle und Einsatz von Warmeschutzverglasung; Variante 2: Variante 1 plus Sanierung
der Heizungsanlage) als Varianten zugewiesen und die daraus resultierenden Einsparungen
errechnet. Die mit Hilfe der Software ermittelten prozentualen Einsparungen wurden dann auf die
tatséachlich vorliegenden Verbrauchs-, Kosten- und Emissionswerte angewendet (siehe Kap. IV.1).
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Baustein Il Energetische Gebaudeuntersuchung mit MaRnahmenempfehlung

Anmerkung:

o Mit Warmeschutzverglasung® ist immer die gesamte Fensterkonstruktion mit Verglasung und
Rahmen gemeint (s. Glossar).

¢ ,Dachdammung® bezeichnet immer eine Zwischensparrendammung mit ggf. Auflattung zur
Erreichung der modellhaften Dammstarke

¢ Unter Umstanden kdnnen mit einer Pelletheizung weniger Kosten eingespart werden als mit
der Installation einer neuen Erdgas-Brennwert-Anlage. Dies ist darauf begriindet, dass die
Brennwert-Technik programmbedingt immer im optimalen Bereich berechnet wird. Optimale
Zustande werden mit Brennwert-Technik nur unter bestimmten Umsténden erreicht, die in
den vorliegenden Gebauden nicht aufgefunden wurden. Das Programm rechnet daher den
IST-Zustand zu gut und Pellettechnik, die nicht brennwert-fahig ist, erscheint dazu im
Vergleich schlechter.
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1.1 Rathaus Isenbiittel

1.1 Rathaus Isenbittel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
154.513 kWh/a 45 t/a 52.315 kWh/a 3lt/a
Heizkosten" Stromkosten'
8.422 €/a 11.310 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn(\alceerrtgleverbrauchs- ngﬂlgﬁg/wggogm Verbrauch CO,-Aquivalent
85 kWh/m2ygra 80 kWh/m2ygra 206.828 kWh/a 77 tla

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.1 Rathaus Isenbiittel

Anschrift Gutsstr. 11, 38550 Isenbiittel

Ansprechpartner Herr Kraus, Herr Mollenhauer

Nutzungskategorie Verwaltungsgebaude

Nutzergruppen Verwaltung, Standesamt, Sprachkurs

Baujahr 1987

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
2.182 m2 1.815 m?

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel

Buderus Logano plus SB315

Baujahr Heizkessel 2010
Nennleistung Heizkessel 115 kW

Bauliche e Beleuchteter Turm mit Glasfassade im zentralen
- Auffalligkeiten Treppenhaus mit Zeitschaltung und
g Dammerungsschaltung
S ~ | Warmwasser- e dezentral, 1x Durchlauferhitzer 18 kW im Keller, 3x
é 3“:-’ bereitung Untertischgerate 2,5 kW
g Heizungs- e in gutem Zustand
S § anlage
oS
3 g Beleuchtung e Kompakt-Leuchtstofflampen in Fluren und Salen,
Q= und Strom- Zeitschaltung in Fluren
o< | verbraucher e T5-Leuchtstoffréhren in Blros
E ; e wenig genutzte RGume haben noch T8-
S g Leuchtstoffrohren
x S Nutzer- e Fenster haufig offen in den Blros bei aufgedrehter
W £ | verhalten Heizung
=i e Biros je nach Vorliebe des Nutzers zwischen 18 °C
¢S und 25 °C warm
% N e Deckenlicht in Buros haufig vollstandig angeschaltet
E o + Tischlampe, in Nichtaufenthaltsraumen
29 ausgeschaltet
o | Weitere e Hydraulischer Abgleich mit Wechsel von
g ~ | Einzelbeob- Heizkorperventilen und Thermostatkopfen wurde
= achtungen nach den Begehungen durchgefiihrt
X e Sanierung der Glasfassade Ratssaal 2013/14

e Sanierung Lichtband Rathausfirst 2014
Gesamtsystem Lager auRerhalb | Containerldsung
Innenliegend

Mogliches Pelletsystem

Raum U21 im KG
als Lager genutzt

X
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.1 Rathaus Isenbiittel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Nutzertraining zu Luftung, Heizung und Lichtnutzung

Nicht-Investive MalRnahmen:

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwénde,

Rathaus Isenbittel N - 173.885 € 2.442 €/a -29%
Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: wie Malinahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung 251385 € 2974 €/a 27%
und Austausch ' '
Warmwasserbereiter
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1.2 Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, alt

1.2  Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, alt

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
232.204 kWh/a 67 t/a 102.511 kWh/a 62 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
12.427 €/a 19.816 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert Ko
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
97 KWh/m2ygra 105 kWh/m2ygra 334.715 kWh/a 129 t/a
| Anschrift | Schulstr. 31, 38550 Isenbiittel

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.2 Grundschule u. Oberschule Isenbittel, alt

Ansprechpartner Herr Ehrhardt

Nutzungskategorie Schule

Nutzergruppen Schulklassen

Baujahr 1955 (BA 1), 1957 (BA 2), 1963 (BA 4), 1970 (BA 5)

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
2.908 m2 2.402 m?2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel BUDERUS Logano plus GB402

Baujahr Heizkessel 2009

Nennleistung Heizkessel 621 kw

Bauliche
Auffalligkeiten

e Fenster Uberwiegend sanierungsbedurftig, insbesondere
indenBA1,2&4

e Eingangsturen extrem undicht

¢ Bis auf Bilicherei und Verwaltungstrakt keine
AulRenwanddammung angebracht

e Dachdeckung erneuerungsbedurftig, sollte bei der
Installation von PV- oder Solaranlage mit erneuert
werden.

Warmwasser- | ¢  Warmwasserspeicher von 1973 fir die Duschraume der
bereitung Einfeldsporthalle
e Im Schulgeb&aude nur vereinzelt dezentrale elektrische
Warmwasser-Aufbereiter, wenig genutzt
Heizungs- e Verteiler 10x: Zweifeldhalle, Einfeldhalle, BA 1-3, BA 8,
anlage BA 7, Verwaltung, Wohnung, Blcherei, Duschraume, BA

5
¢ Hydraulischer Abgleich notwendig
e Heizungspumpen sind bereits A-Effizienz

Beleuchtung

e T8 Leuchtmittel, Deckenlampen haufig komplett

(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

und Strom- angeschaltet bei gleichzeitiger Moglichkeit, auch teilweise
verbraucher anzuschalten
e PC, Monitore, SmartBoards sind meistens im Stand-by
e Ersatz von Leuchtmitteln periodisch, wenn geniigend
Lampen ausgefallen sind (ca. alle 2 Jahre)
Nutzer- e Pauschale Lampennutzung ,alles an*
verhalten ¢ Luften mit offenen Fenstern bei aufgedrehten Heizkorpern

e Heizkdrper am Lehrerplatz auffallend haufig voll
aufgedreht

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen

Weitere Einzel-
beobachtungen

e Heizungen teilweise durch Tische, Gegenstande oder
Vorhéange verdeckt

e Heizkoérperventile ohne Fihlerelement noch im Einsatz

e Heizkorperventile durch Schiiler teilweise beschadigt /
abgerissen

Mogliches Pelletsystem

Gesamtsystem

: ) Lager aulRerhalb
innenliegend

Containerldsung

X
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1.2 Grundschule u. Oberschule Isenblittel, alt

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Eingangstiren erneuern und dichten

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren

- Heizkdrper freiraumen

2 Grundschule u. I: Hydraulischer Abgleich, 724.944 € 6.9594 -56%
Oberschule Dammung Dach, €/a
Isenbdttel, alt AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 754.014 6.950 €/a -56%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer €

Pelletheizung
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1.3 Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, neu

1.3 Grundschule u. Oberschule IsenbUtteI, neu

J\Jl

-, '."
e

>

> i
<
3
s

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
239.759 kWh/a 70 t/a 102.511 kWh/a 62 t/a

Heizkosten" Stromkosten'

12.831 €/a 19.816 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt

Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert e
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
112 kWh/m2ygea 105 kWh/m2ygra 342.271 kWhl/a 131 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt Uiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.3 Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, neu

Anschrift Schulstr. 31, 38550 Isenblittel

Ansprechpartner Herr Ehrhardt

Nutzungskategorie Schule

Nutzergruppen Schulklassen

Baujahr 1993 (BA 7 +8)

GroRe Bruttogrundflache Nettogrundflache (NGF)
(BGF)
2.589 m2 2.147 m2

Heizenergietrager

Heizkessel

: . s. Grund- und Oberschule Isenbdittel, alt
Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

Bauliche Auffalligkeiten | ¢  Warmedammverputz aufgetragen

e Fenster dem Alter entsprechend
austauschwiirdig

Warmwasserbereitung e Nur vereinzelt dezentrale elektrische

Warmwasser-Aufbereiter, wenig genutzt

Heizungsanlage e s. Grund- und Oberschule Isenbuttel, alt
e Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung und ¢ T8 Leuchtmittel, Deckenlampen haufig

Stromverbraucher komplett angeschaltet bei gleichzeitiger
Maoglichkeit, auch teilweise anzuschalten

e PC, Monitore und SmartBoards sind meistens
im Stand-by

Nutzerverhalten e Pauschale Lampennutzung ,alles an®

¢ Luften mit offenen Fenstern bei aufgedrehten
Heizkdrpern

e Heizkorper am Lehrerplatz auffallend haufig
voll aufgedreht

Weitere e Heizungen teilweise durch Tische,

Einzelbeobachtungen Gegenstande oder Vorhange verdeckt

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den
Begehungen
(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)
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1.3 Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, neu

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Malinahmen: - Eingangstiren erneuern und dichten

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen, vor allem Leitung und Lehrerinnen

- Heizkdrper freiraumen

- Stand-by von Geréten verhindern

3 Grundschule und I: Hydraulischer Abgleich, 413136 € 4.619€/a -36%
Oberschule Dammung Dach,
Isenbdittel, neu Auf3enwande,

Warmeschutzverglasung
fr Fenster

413136 € 4.747€/a -37%
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1.4 Grundschule Isenbiittel, Einfeldsporthalle

.4  Grundschule Isenbittel, Einfeldsporthalle

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
62.920 kWh/a 18 t/a 102.511 kWh/a 62 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
3.367 €/a 19.816 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbratichs- | Vergleichswert | erprayon CO.-Aquivalent
125 kWh/m2ygra 120 kWh/m2ygra 165.432 kWh/a 80 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.4 Grundschule Isenblittel, Einfeldsporthalle
Anschrift Schulstr. 31, 38550 Isenblittel
Ansprechpartner Herr Ehrhardt
Nutzungskategorie Sporthalle
Nutzergruppen Schulklassen, Sportvereine
Baujahr 1960
GroRRe Bruttogrundflache(BGF) | Nettogrundflache (NGF)
641 m? 502 m?
Heizenergietrager
Helz.kessel. s. Grund- und Oberschule Isenbdittel, alt
Baujahr Heizkessel
Nennleistung Heizkessel
- Bauliche Auffalligkeiten | ¢  Dachdammung aus dem Jahr 2006
g e Spaltmal3e Turen und Fenster teilweise
S~ mangelhaft
S I Warmwasserbereitung | ¢  Direktversorgung vom Heizkessel
o 5 e Im Sommer heizt der Heizkessel alle zwei Tage
ﬂg - das Duschwasser auf
3 % Heizungsanlage e s. Grund- und Oberschule Isenbdittel, alt
= ¢ Regelung der Hallentemperatur durch Nutzer
o E
9L Beleuchtung und e T8 Leuchtmittel 84x
= = | Stromverbraucher e Drittelschaltung der Beleuchtung méglich
=5 e Austausch der defekten Leuchtmittel alle zwei
Lo Jahre
= e soll 2016 auf LED-Beleuchtungs umgeriistet
2 ;fé werden
g g Nutzerverhalten e Pauschale Lampennutzung ,alles an*
% 2 e Duschen in den Sporthallen werden von den
S o Schilern wenig genutzt
5% ¢ Vereine in den Abendstunden nutzen die
S.2 Duschen intensiv
on Ww -
@ ~— | Weitere o
E Einzelbeobachtungen
%
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1.4 Grundschule Isenbiittel, Einfeldsporthalle

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Turen und Fensterrahmen dichten

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - gof. Hallentemperatur voreinstellen

4 Grundschule I: Hydraulischer Abgleich, 67.972 € 1.549 €/a -46%
Isenbttel, Dammung AufRenwande,
Einfeldsporthalle Warmeschutzverglasung

fur Fenster

67.972 € 1.818€/a -54%
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1.5 Oberschule Isenbiittel, Zweifeldsporthalle

1.5 Oberschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
231.182 kWh/a 61 t/a 102.511 kWh/a 62 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
12.436 €/a 19.816 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswerl / erpraych Co-Aquivalent
137 kWh/m2ygra 120 kWh/m2ygra 333.693 kWh/a 123 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.5 Oberschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle
Anschrift Schulstr. 31, 38550 Isenblittel
Ansprechpartner Herr Ehrhardt
Nutzungskategorie Sporthalle
Nutzergruppen Schulklassen, Sportvereine
Baujahr 1984
GroRe Bruttogrundflache (BGF) | Nettogrundflache (NGF)
2.024 m2 1.682 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus Logamax Plus GW14260
Baujahr Heizkessel 2009
Nennleistung Heizkessel 60 kW
Bauliche
G Auffalligkeiten
(@]
= ~
% o) Warmwasserbereitung | ¢  Warmwasserbereitung durch oben aufgefiihrten
= Brennwertkessel
m O o Warmwasserspeicher von 1982 ist veraltet
S é Heizungsanlage ¢ Raumwarme wird von der Grundschule u.
'f) o Oberschule Isenbiittel, alt geliefert (s. dort)
= E ¢ Regelung der Hallentemperatur durch Nutzer
Q5 e Hydraulischer Abgleich notwendig
0 Beleuchtung und e T8 Leuchtmittel
g = | Stromverbraucher  Drittelschaltung der Beleuchtung maglich
59 e Austausch der defekten Leuchtmittel alle zwei
x S Jahre
=  soll Anfang 2015 komplett mit LED-
2 3 Beleuchtungsmitteln ausgestattet werden
s Nutzerverhalten e Pauschale Lampennutzung ,alles an*
< o Duschen in den Sporthallen werden von den
N o Schiilern wenig genutzt
29 e Vereine in den Abendstunden nutzen die
S Duschen intensiv
g | Weitere e Stufenschaltungen Licht werden zu selten
= Einzelbeobachtungen benutzt
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1.5 Oberschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Warmwasser-Speicher erneuern
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Flachdachdammung Sanitartrakt

Nicht-Investive MaRhahmen: - gof. Hallentemperatur fest einstellen

5 Oberschule I: Hydraulischer Abgleich, 490.275€ 5596 €/a -45%
Isenbttel, Dammung Dach,
Zweifeldsporthalle  AuRenwéande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

7.461€/a -60%
490.275 €
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11.6 Kindertagesstatte Isenbdttel |

1.6 Kindertagesstatte Isenbuttel |

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
114.716 kWh/a 34 t/a 34.326 kWh/a 21 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
6.421 €/a 8.040 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Esrllzn%ceerigleverbrauchs- ngﬂlgﬁg/wze(r)tog"‘ Verbrauch CO,-Aquivalent
126 kWh/m?\gra 110 kWh/m?\gra 149.043 kWh/a | 54 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.6 Kindertagesstatte Isenbiittel |

Anschrift Gutsstraf3e 9, 38550 Isenbttel

Ansprechpartner Herr Kiss

Nutzungskategorie Kindergarten

Nutzergruppen 132 Kinder bis 6 Jahren, 25 Erzieher

Baujahr 1973, 1989 (1999, 2006, 2009 unberiicksichtigt)

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.125 mz 910 m2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel Buderus G205/50-6

Baujahr Heizkessel 1987

Nennleistung Heizkessel | 50 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

Fenster & Turen teilweise undicht
Turspalt und Fensterdichtungen teilweise durch
Hausmeister nachgebessert

S L
© £
0n =
T < Warmwasser- | e« Dezentral
o g bereitung
v c
B
© G 5 | Heizungs- e Thermostate am Heizkdrper geben den Nutzern die
& S E | anlage Einstellmoglichkeiten fiir jeden Raum
=80 e Hydraulischer Abgleich notwendig

0 c
Lol Beleuchtung e T8 & Kompakt-Leuchtstofflampen im Einsatz
S & © | und Strom-
3 UEJ’ g verbraucher
L — .
NI Nutzer- e Beleuchtung kbnnte sparsamer eingesetzt werden
3 o | verhalten e Liftung und Heizung gleichzeitig

c
O 5
(2] c _
g <A Weitere e Raumtemperaturen um 25 °C
=0 Einzelbeob-
¥ m

achtungen

Mogliches Pelletsystem

Gesamtsystem
innenliegend

Lager auRerhalb Containerlésung
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.6 Kindertagesstatte Isenbuttel |

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Eingangsturen und Fenster erneuern / abdichten

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen zu Heizen, Liften und Lichtnutzung durchfiihren

- Raumtemperaturen leicht senken

6 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 116.770 € 2.825€/a -44%
Isenbuittel | Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 174770 € 3.981€/a -62%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

1.7 Kindertagesstatte Isenbiittel Il

1.7  Kindertagesstatte Isenbdttel Il

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
109.477 kWh/a 32t/a 12.847 kWh/a 8 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
5.746 €/a 2.841 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert e
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
172 kWh/mz2ygra 110 kWh/m2ygra 122.324 kWh/a 40 t/a
| Anschrift | Am Wendehof 4, 38550 Isenbiittel \

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fur Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&dudebestand vom 30.07.2009.
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1.7 Kindertagesstatte Isenbiittel Il

Ansprechpartner Herr Kiss

Nutzungskategorie Kindergarten

Nutzergruppen Erzieherinnen, ca. 50 Kinder >=3 Jahre, ca. 30 Kleinkinder

<3 Jahre, weitere zwei Gruppen sind in die Grundschule
Isenbuttel ausgelagert

Baujahr 1993
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
763 m? 635 m?

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel Viessmann Atola AV-63

Baujahr Heizkessel 1992

Nennleistung Heizkessel | 63 kW

Bauliche e Fenster teilweise mit Silikon nachtraglich abgedichtet

c Auffalligkeiten | ¢  Tiren undicht

38

w E

S5 - Warmwasser- | ¢ Dezentral

<5 bereitun

2 5 ’

@ 5

E % < | Heizungs- e Heizungspumpen uberdimensioniert und veraltet
S £ | anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

X 0o =

mee

o % $ | Beleuchtung e Kompakt-Leuchtstofflampen in der Mehrzahl

S ¢ § | und Strom- e Kiiche mit Ausstattung

> o% | verbraucher

|

o = € [Nutzer- e PC auf Stand-by

= < verhalten e teilweise Luftung Uber Kippfenster mit gleichzeitig
S c runtergedrehter Heizung

Q2

©

£ % Weitere ¢ Raumtemperaturen19-21 °C, ein Raum auf 24 °C
< m Einzelbeob-

achtungen
Gesamtsystem Lager aul3erhalb Containerlésung
innenliegend
Mogliches Pelletsystem
X
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1.7 Kindertagesstatte Isenbuttel Il

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Turen abdichten
- Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen austauschen

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive Mal3nahmen: -

7  Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 121.550€ 2.298€/a -40%
Isenbuittel Il Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 179.550€ 2.815€/a -49%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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1.8 Jugendtreff Isenbuttel

1.8  Jugendtreff Isenbuttel

M -

L

L .
Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
13.057 kWh/a 4 tla 1.903 kWh/a 1t/a
Heizkosten' Stromkosten'
1.044 €/a 461 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert R
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
49 kWh/mzNGFa 105 kWh/mzNGFa 14.960 kWh/a 5t/a
| Anschrift | Am Damm 4, 38550 Isenbiittel

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012
" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012
" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),

Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.8 Jugendtreff Isenbuttel

Ansprechpartner Herr Thorsten Muller, Jugendpfleger

Nutzungskategorie Gemeinschaftshauser

Nutzergruppen Jugend

Baujahr 1964

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

327 m?

267 m2

Heizenergietrager

Erdgas

Heizkessel

Buderus Logamax plus GB 142

Baujahr Heizkessel

2003

Nennleistung Heizkessel

24 kW

Bauliche

e Dachdammung vorhanden und unregelmafig

Dritter)

Auffalligkeiten ausgefuhrt
e Dampfsperre unter Dachdammmung lose verlegt und
nicht abgedichtet
e Boden der Raume oberhalb des gro3en Lagerraums ist
sehr kalt
Warmwasser- | e Dezentral
bereitung e 1x Untertischgerat 5 | elektrisch in der Kiiche
Heizungs- e Zeitschaltung Ubernimmt das Aufheizen nach Programm
anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung

¢ Vermehrt Halogenspots / Glihlampen eingesetzt

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom- e Bildschirm auf Stand-by
verbraucher
Nutzer- e Der Jugendtreff wird zwei Mal pro Woche fur ca. drei
verhalten Stunden genutzt

e Betreuungspersonal wechselt ca. alle zwei Jahre
Weitere e Lange Vorhéange und Teile von Sofa verdecken die
Einzelbeob- Heizkorper/Radiatoren und blockieren damit den
achtungen Warmestrom

Gesamtsystem Lager Containerlésun
innenliegend aul3erhalb g
Mogliches Pelletsystem X

(Komplett in Halle 01
Zwischenwand fur
3m Tiefe errichten)

132/371
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11.8 Jugendtreff Isenbuttel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen

- Heizkdrper freiraumen

8 Jugendtreff I: Hydraulischer Abgleich, Dammung Dach, Auf3enwénde, 512 €/a -49%
Isenbuttel Warmeschutzverglasung fur Fenster 49.979 €

II: wie Malznahmenpaket | (s. 0.) zzgl. Einbau einer Pelletheizung 522 €/a -50%
77.979 €
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1.9 Einfeldsporthalle Calberlah

1.9  Einfeldsporthalle Calberlah

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
87.816 kWh/a 25 t/a 104.107 kWh/a 63 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
4.580 €/a 20.218 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswerl "/ erprach Co-Aquivalent
159 kWh/m2ygra 120 kWh/m2ygra 191.923 kWh/a 88 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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1.9 Einfeldsporthalle Calberlah

Anschrift SchulstralRe 3, 38547 Calberlah

Ansprechpartner Herr Fricke

Nutzungskategorie Sporthalle

Nutzergruppen Schulsport, Vereinssport

Baujahr 1968

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
597 m2 554 m2

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel s. Oberschule Calberlah, alt

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e Abbrockelnder Innenputz weist auf Feuchtesch&den hin
Auffalligkeiten

Warmwasser | ¢ Warmwasserspeicher als Puffer, versorgt von

S L
28
0n =
5 -
© <
o o bereitung Heizungsanlage Oberschule Calberlah, alt
75} c
—_ D
© G 5 | Heizungs- e Thermostat in der Halle ist voreingestellt auf 18 °C
é S E | anlage e Lufttemperatur in der Halle: 24 °C
o g a e alle Radiatoren sind 60 °C heif3
c

Lo Beleuchtung e T8-Leuchtstoffréhren, voll funktionstichtig
& © O | und Strom- ¢ soll 2015 mit LED-Beleuchtungsmitteln ausgestattet
E UEJ’ g verbraucher werden
ST [ Nutzer- e Schiiler duschen kaum
E 8 verhalten e Vereine duschen viel

[
O 5
(%] c _
g o Weitere e haufig Sportprogramm am Morgen und am Abend, am
c2 Einzelbeob- Nachmittag wenig

achtungen
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11.9 Einfeldsporthalle Calberlah

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Feuchteschaden abstellen
- Thermostatsteuerung in der Sporthalle prifen und ggf. ersetzen

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive Mal3nahmen: -

9 Einfeldsporthalle I: Hydraulischer Abgleich, 2.382€/a -52%
Calberlah Dammung Dach, 202.482 €
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
flr Fenster

2.656 €/a  -58%
202.482 €
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1.10 Oberschule Calberlah, alt

11.10 Oberschule Calberlah, alt

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
159.459 kWh/a 46 t/a 104.107 kWhl/a 63 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
8.317 €/a 20.218 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
E;rllzn%c;;gleverbrauchs- Xae(r;ﬂlgﬁg/wze(r)tog”i Verbrauch CO,-Aquivalent
84 kWh/m2ygra 105 kWh/m?ygra 263.566 kWh/a 109 t/a
Anschrift SchulstralRe 3, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Fricke
Nutzungskategorie Schule
Nutzergruppen Schuler, Lehrer
Baujahr 1960 (BA 1), 1965 (BA 2), 1974 (BA 4)
GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
2.182 m? 1.890 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus Logeno plus SB615
Baujahr Heizkessel 2005,Brenner und Steuerung von 2010
Nennleistung Heizkessel | 640 kW

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.10 Oberschule Calberlah, alt

| Bauliche o
‘q?.), < Auffalligkeiten
03
S = Warmwasser- | e dezentral
oE bereitung
3£
o= Heizungs- e Brenner und Heizungssteuerung sind 2010 erneuert
2 g anlage worden
€S < e Heizkreislaufe: Lehrer-Pausenraum, Turnhalle/Speicher,
g = § BA 2,4 & 7, BA 1, Mehrzweckraum, Kiiche/Speicher,
< Q= BA 8
ﬁ < 0O | Beleuchtung e T8-Leuchtmittel
‘% h und Strom-
>0 verbraucher
T g Nutzer- e Heizkorper werden am Ende der Stunde und nach
g I} verhalten Schulschluss nicht immer heruntergedreht
5§
@ 2 Weitere e Raumpflegepersonal ist angewiesen, Heizungen
E 3 Einzelbeob- herunterzudrehen und das Licht aus zu machen
N achtungen
Gesamtsystem Lager Containerlésung
innenliegend aulRerhalb
Mogliches Pelletsystem X
Bei Nutzung von

Keller 010 Kohlen,

heute Hausmeister-

Werkstatt, fir Lager
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11.10 Oberschule Calberlah, alt

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfiihren
Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren
10 Oberschule I: Hydraulischer Abgleich, 319.171€ 4.158€/a -50%
Calberlah, alt Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 374171 € 4.408€/a -53%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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.11 Oberschule Calberlah, Anbauten

1.11 Oberschule Calberlah, Anbauten

Heizenergie' Strom!'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
157.434 kWhl/a 46 t/a 104.107 kWhl/a 63 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
8.211 €/a 20.218 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert R
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch CO,-Aquivalent
84 kWh/m2ygra 105 kWh/m?ygra 261.541 kWh/a 108 t/a
Anschrift Schulstr. 3, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Fricke
Nutzungskategorie Schule
Nutzergruppen Schulklassen
Baujahr 1990, 1995 (BA 7 + 8)
Grole Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
2.204 m2 1.866 m?2
Heizenergietrager
Heizkessel
. . S. Oberschule Calberlah, alt
Baujahr Heizkessel
Nennleistung Heizkessel

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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.11 Oberschule Calberlah, Anbauten

Bauliche e Fenster saniert 2012 auf der Ostseite des 7. BA
Auffalligkeiten

Warmwasser- | e Dezentral /Zentral — Speicher in der Lehrkliche, der

bereitung Pflanzenkiiche, der Einfeldhalle sowie der Zweifeldhalle
werden zentral versorgt

Heizungs- e Hydraulischer Abgleich notwendig

anlage

Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen

Dritter)

und Strom-

verbraucher

Nutzer- o teilweise LUftung mit Fenster auf Kipp mit aufgedrehten
verhalten Heizkdrpern

Weitere e im Aufenthaltsraum wurde eine ehemals automatische
Einzelbeob- Heizungssteuerung nach dessen Ausfall improvisiert
achtungen umgebaut

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

e Sofas direkt vor Heizkdrpern verhindern eine optimale
Funktion der Heizung
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.11 Oberschule Calberlah, Anbauten

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren

- Heizkdrper freiraumen

11  Oberschule I: Hydraulischer Abgleich, 215.806 € 3.120€/a -38%
Calberlah, Dammung Dach,
Anbauten AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
flr Fenster

215.806 € 3.367 €/a -41%
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11.12 Oberschule Calberlah, Verwaltung

[1.L12 Oberschule Calberlah, Verwaltung

Heizenergie'

Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
21.599 kWh/a 6 t/a 104.107 kWhl/a 63 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
1.126 €/a 20.218 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt

Heizenergieverbrauchs-
kennwert

Vergleichswert
nach EnEV 2009"

Verbrauch

CO,-Aquivalent

84 kWh/mZNGFa

105 kWh/mZNGFa

125.705 kWh/a

69 t/a

Anschrift SchulstralRe 3, 38547 Calberlah

Ansprechpartner Herr Fricke

Nutzungskategorie Schule

Nutzergruppen Verwaltung

Baujahr 1986

GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

324 m?

256 m?

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012
" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),

Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.12 Oberschule Calberlah, Verwaltung

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel s. Oberschule Calberlah, alt

Nennleistung Heizkessel

Bauliche ¢ Flachdachsanierung 2011
Auffalligkeiten

Warmwasser e dezentral

% L
oS 2
n £
3 <
o bereitung
“c
LEy-
© S g |Heizungs- e Hydraulischer Abgleich notwendig
é 3 E | anlage

o
= 20
Wq e _
Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstoffrohren
& © S | und Strom-
582 verbraucher
- - . —
S c Nutzer- e LUftung und Heizung gleichzeitig
59 verhalten
% c

>
0 c
£C | Weitere e Fenster auf Stand 1986
c2 Einzelbeob-

achtungen
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.12 Oberschule Calberlah, Verwaltung

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren

12 Oberschule I: Hydraulischer Abgleich, 62.683 € 507 €/a -45%
Calberlah, Dammung Dach,
Verwaltung AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

575 €/a -51%
62.683 €
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11.13 Kindergarten Calberlah

[1.13 Kindergarten Calberlah

[ ]
" \=
w
o

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
138.785 kWh/a 40 t/a 16.505 kWh/a 10 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
7.016 €/a 3.634 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichsmert ey cn Co-Aquivalent
131 kWh/m2ygea 110 kWh/m2ygea 155.290 kWh/a 50 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.13 Kindergarten Calberlah
Anschrift Posener Stral3e 16, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Kiss
Nutzungskategorie Kindertagesstatte
Nutzergruppen Kindergruppen, Erzieher
Baujahr 1973, 1990 (1999, 2007, 2009 nicht begangen)
Grolie Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.279 m2 1.063 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus Logamax plus GB 112-60
Baujahr Heizkessel 1996
Nennleistung Heizkessel | 60 kW
Bauliche e AuRenwanddammung

Auffalligkeiten

Fenster von 2009 mit Holzrahmen machen bereits einen
ungepflegten Eindruck
Eingangstiiren sind verzogen und haben Luftspalten

Warmwasser- e zentral mit Zirkulation

bereitung

Heizungs- e Drei Heizkreise: Altbau, Mittelteil, Neubau
anlage ¢ keine Effizienzpumpen

Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung

Dritter)

T8-Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom- e Licht wird angeschaltet und nicht mehr der natirlichen
verbraucher Beleuchtung (Sonne) angepasst
¢ Kichenausstattung
e zwei PC, beide komplett ausgeschaltet
Nutzer- e Bei Heizung und Luftung keine Sensibilitat der Nutzer zu
verhalten erkennen
Weitere o
Einzelbeob-
achtungen

Mdgliches Pelletsystem

Gesamtsystem

Lager auRerhalb Containerlésung

innenliegend

X

Stuhllager als
Lagerraum
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11.13 Kindergarten Calberlah

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Eingangsturen richten und abdichten
- Hocheffizienzpumpen einbauen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Nutzerschulungen durchfiihren

Nicht-Investive Mal3nahmen:

13 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 81.369 € 2.736 €/a -39%
Calberlah Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 134.369€ 3.859€/a -55%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und

Solaranlage
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

.14 Freibad Edesbiittel

11.14 Freibad Edesbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
0 kWh/a 0t/a 84.030 kWh/a 51t/a
Heizkosten' Stromkosten'
0 €/a 16.808 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | eprayeh cO-Aquivalent
0 kWh/m2ygea 0 kWh/m2ygra 84.030 kWh/a 51 t/a
Anschrift An der Badeanstalt 13, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Mollenhauer
Nutzungskategorie Freibad
Nutzergruppen Schwimmgéste

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

.14 Freibad Edesbiittel

Baujahr 1977
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
550 m? 493 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel keine Raumheizung vorhanden, Notheizung elektrisch

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e Bausubstanz gealtert, noch ausreichend fir
Auffalligkeiten Sommernutzung

Warmwasser- | ¢ Elektrische Durchlauferhitzer 4x 21 kW, an den Duschen

bereitung
Heizungs- ¢ keine Raumheizung vorhanden
anlage e Luft-Warmepumpe wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme neu

installiert
e Alte Solarheizung mit 36 km Absorberschlauch wurde aus
Altersgriinden abgebaut

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen
(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

Beleuchtung | ¢ Wasserpumpen und Badetechnik
und Strom- e T8-Leuchtstofflampen
verbraucher e Durchlauferhitzer in den Duschen
o Fone mit 1800 W, laufen etwas zu lange, was behoben
werden soll
e Kiichengerate
Nutzer- e warmes Duschen fur 4 Minuten kostet 50 €-Cent
verhalten
Weitere ¢ keine Schwimmbecken-Abdeckung vorhanden, daher
Einzelbeob- Auskihlung des Wassers uber die Nacht
achtungen

Empfehlung: Stromverbrauch der neuen Luftwarmepumpe genau im Auge behalten!
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

.14 Freibad Edesbiittel

Malnahmenempfehlungen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Féndauer anpassen

- Stromverbrauch der Luftwarmepumpe auswerten

14 Freibad Edesbittel  I: Hydraulischer Abgleich, - € 0 €/a 0%
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | - € 0 €/a 0%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

Begangene Gebaudeteile sind unbeheizt und werden nur im Sommer wahrend der Badesaison genutzt, daher hier keine Sanierungsempfehlungen.

Der Auftraggeber hat Voruntersuchungen angestellt und sieht die Mdglichkeit, mit der Installation einer PV-Anlage die Warmeluftpumpe und den
Schwimmbadbetrieb mit Strom versorgen zu kénnen. Uberschissiger Strom wirde in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist und vergitet werden.
Angesetzt dafir sind 140 000 € fir die Installation der Anlage, pro Jahr wirden sich die Stromkosten um 7 000 € verringern.
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.15 Jugendtreff Wettmershagen

[1.15 Jugendtreff Wettmershagen

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
12.067 kWh/a 4 t/a 1.123 kWh/a 1lt/a
Heizkosten" Stromkosten'
760 €/a 294 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzni\?:rrtgleverbrauchs- X:é%lleﬁg/wg(r)tog”‘ Verbrauch CO,-Aquivalent
192 kWh/m2ygra 105 kWh/m2ygra 13.190 kWh/a 4 tla
Anschrift Dorfstrafle 4, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Frau Linke
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus / Unterbringung fur Flichtlinge
Nutzergruppen eine Fluchtlings-Familie
Baujahr 1900
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
79 m2 63 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Vaillant VCW-196 Gas-Brennwert-Therme
Baujahr Heizkessel 2000
Nennleistung Heizkessel | 20 kW

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.

152/371
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11.15 Jugendtreff Wettmershagen

Bauliche e Fassade fir das Alter in gutem Zustand
Auffalligkeiten | «  Fenster von 2000 in gutem Zustand

Warmwasser | e zentral

5 L
oS 2
n £
3
05 bereitung
@ 5
C = ) . .
€S g | Heizungs- e Durchlauferhitzer
é S E | anlage
5 g2
Lo Beleuchtung | e Gliihlampen, Halogenstrahler
& © © | und Strom-
3 .U‘JPE verbraucher
O — .
NI Nutzer- e Heizung voll aufgedreht, Raumtemperatur 30 °C
59 verhalten
< c
8 S
< . . — —
g g Weitere ¢ Bewohner haben keine Einweisung in die korrekte
c2 Einzelbeob- Benutzung von Thermostatventilen erhalten
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
innenliegend
Mogliches Pelletsystem
X
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11.15 Jugendtreff Wettmershagen

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Nutzerschulung fur Heizen und Erklarung der Thermostatventile durchfiihren(!)
- Effiziente Leuchtmittel einsetzen und Nutzer schulen (Schaltfestigkeit erklaren!)

Nicht-Investive MalRnahmen: -

15 Jugendtreff I: Hydraulischer Abgleich, 30.826 € 357 €/a -47%
Wettmershagen Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 456 €/a -60%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 78.826 €
Pelletheizung
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1.16 Grundschule Ribbesbiittel

11.16 Grundschule Ribbesbhiittel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
111.789 kWh/a 32t/a 10.010 kWh/a 6 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
6.239 €/a 2.251 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert R
kennwert nach EnEV 2009" | Verbrauch CO-Aquivalent
118 kWh/m2ygra 105 kWh/m2ygra 121.799 kWhl/a 38 t/a
| Anschrift | DorfstraBe 12, 38551 Ribbesbiittel

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.16 Grundschule Ribbesbuittel

Ansprechpartner Frau Kruger

Nutzungskategorie Schule

Nutzergruppen Grundschdiler, Lehrer, Chor

Baujahr 1956, 1063, 1982, 1991, 1996 unberticksichtigt

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

762 m2 946 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

Fernwarme vom BHKW der benachbarten Biogasanlage

Bauliche
Auffalligkeiten

Gebaude ist im relativ guten Zustand, Dach noch nicht
saniert

oberste Geschossdecke sollte neu geddmmt werden, da
hier der Marder Schaden angerichtet hat

AulRenddmmung 10 cm vorhanden

Fenster von 2009 weisen teilweise beschéadigte Dichtungen
auf

Eingangstiren undicht

Warmwasser- | ¢ dezentral

bereitung

Heizungs- e Ein Heizkreis mit Hocheffizienzpumpen und Handmischer,
anlage Motor muss nachgeristet werden

Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung

T5-/T8-Leuchtstofflampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen (Eigene
Beobachtungen, Informationen Dritter)

und Strom- e Tageslichtkuppeln in den Fluren
verbraucher
Nutzer- e meistens ist ein bewusster Umgang mit Liftung und Heizen
verhalten zu erkennen
e die Schiiler und Lehrer werden durch Hinweisschilder
standig auf das korrekte Luften, Heizen und die
Lichtnutzung hingewiesen
¢ ,Pinguin“-Thema motiviert die Kinder, energieeffizient zu
handeln
Weitere Tauwasserbildung an Fenstern in WCs
Einzelbeob- seit zwei Jahren auffallend gestiegene Heizkosten
achtungen ,Umweltschule® seit 12 Jahren

Heizen und Luften wird mit den Kindern aktiv gelbt
Reinigungskrafte haben Anweisung, Heizungen
runterzudrehen, falls noch nicht geschehen
Ruckmeldung von Energiekosten an die Lehrerschaft und
Schiiler
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1.16 Grundschule Ribbesbiittel

Gesamtsystem

. . Lager aulRerhalb Containerldsung
innenliegend

Mogliches Pelletsystem
X
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1.16 Grundschule Ribbesbiittel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Oberste Geschossdecke nachdammen und mardersicher machen

- Fenster mit Tauwasserbildung erneuern, bevor sich Schimmel ansiedelt

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Phdnomen der gestiegenen Heizkosten klaren und Ursache abstellen

16 Grundschule I: Hydraulischer Abgleich, 151.742€ 2121€/a -34%
Ribbesbuttel Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 189.742€ 2.308€/a -37%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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11.17 Kindergarten Ribbesbiittel

[1.17 Kindergarten Ribbesbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
73.876 kWh/a 22 tla 5.310 kWh/a 3t/a
Heizkosten' Stromkosten'
3.388 €/a 1.203 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /oy cn Co-Aquivalent
166 kWh/m2ygra 110 kWh/m2ygra 79.186 kWh/a 25t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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.17 Kindergarten Ribbesbiittel

Anschrift Am Kindergarten 6, 38551 Ribbesbiittel

Ansprechpartner Herr Tesch

Nutzungskategorie Kindergarten

Nutzergruppen Krippe, Kindergarten

Baujahr 1993, Anbau von 2005 wird nicht betrachtet

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

464 m? 445 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

Fernwarme von Biogasanlage

Bauliche
Auffalligkeiten

e Holzrahmen der Fenster sind deutlich gealtert
e Ausgangsturen sind alle undicht, Sanierung notwendig
e Dachdeckung ist teilweise undicht

35

T

% i Warr_nwasser— e zentral, 160 | liegender Speicher

@ o bereitung e dezentral Untertischgerat am Wickeltisch mit 10 |

@ 5

E % o Heizungs- e (berall FuRbodenheizung

S 8= anlage e Hocheffizienzpumpen installiert

<9 a e FuRbodenheizung ist nicht pro Raum einstellbar

"5 ﬁ S | Beleuchtung | e Uberwiegend Kompakt-Leuchtstofflampen, sonst T8-
% = S | und Strom- Leuchtstoffrohren und Glihlampen

>0%F verbraucher | e Kiichengeréte

© Le Nutzer- e Raumheizung ist fest programmiert

NG verhalten

£2

@ 2 . ———

<G Weitere e Luftung nur Gber Fenster moglich. Die Raume werden
E 2 | Einzelbeob- schnell stickig.

X o achtungen e Raumtemperatur genutzter Raume: 25-26 °C

e Tauwasserbildung an Dachfenstern

Mogliches Pelletsystem

Gesamtsystem

. . Lager aul3erhalb
innenliegend

Containerldsung
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.17 Kindergarten Ribbesbdittel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- FuRbodenheizung fiir jeden Raum einzeln regelbar machen, Gesundheit der Nutzer durch Uberhitzung gefahrdet!
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Laftung mit Warmertickgewinnung ermdglichen, da Raume auffallend schnell stickig werden

- Dachfenster mit Tauwasserbildung sanieren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Raumtemperatur leicht reduzieren

17 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 1.288€/a -38%
Ribbesbuttel Dammung Dach, 115.836 €
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 1423 €/a -42%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 160.336 €

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter
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11.18 Mehrzweckhalle Vollbiittel

11.18 Mehrzweckhalle Vollbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
72.269 kWh/a 21 t/a 7.166 kWh/a 4 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
4.034 €/a 1.609 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert e
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
141 kWh/m?ygra 120 kWh/m?\gra 79.435 kWh/a 25t/a
| Anschrift | Am Sportplatz 1, 38551 Ribbesbiittel |

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.18 Mehrzweckhalle Vollbuttel

Ansprechpartner Frau Bosse

Nutzungskategorie Sporthalle

Nutzergruppen Schitzenverein, Sportvereine

Baujahr 1973

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
607 m? 512 m?

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel 2x Junkers ZR 24-3 AE21 Heizthermen im Kaskadenbetrieb

Baujahr Heizkessel 1997

Nennleistung Heizkessel | 2x 24 kW

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen

(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

Bauliche
Auffalligkeiten

e originale Bausubstanz

¢ Einfachverglasung und undichte Rahmen/Spaltmalie,
Erneuerung/Abdichtung dringend empfohlen

e Tiren undicht

e oberste Geschossdecke 1998 gedammt

Warmwasser- | ¢ dezentral

bereitung

Heizungs- e Frau Bosse regelt die Heizung manuell je nach Witterung
anlage e Heizung wird am 1. Mai aus- und am 1. Oktober wieder

eingeschaltet

o Deckenradiatoren in der Sporthalle

e Hydraulischer Abgleich notwendig
Beleuchtung | ¢ T8-Leuchtstofflampen, Glihlampen, Halogenspots
und Strom- e Beleuchtung schaltet sich um 22:15 Uhr automatisch aus
verbraucher
Nutzer- ¢ Licht wird meistens komplett angeschaltet bei Moglichkeit
verhalten der Drittelschaltung
Weitere e Vereine, die die Halle nutzen, sollen in Zukunft an den
Einzelbeob- Heizkosten beteiligt werden
achtungen e manche Gruppenleiter achten auf die Heizkorpereinstellung

nach ihren Kursen

Maogliches Pelletsystem

G_esam_tsystem Lager auRerhalb Containerlésung
innenliegend
X
Speicher im
Gerateraum
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11.18 Mehrzweckhalle Vollbiittel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Fenster gegen moderne Varianten austauschen, Dichtigkeit herstellen
- Gluhlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Dachfenster mit Tauwasserbildung sanieren

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen (Ubungsleiter) Heizung, Liftung und Lichtnutzung durchfithren
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11.18 Mehrzweckhalle Vollbittel

18 Mehrzweckhalle I: Hydraulischer Abgleich, 90.738 € 1.896 €/a -47%
Vollbuttel Dammung Dach,
Aulenwande,

Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 2.138€/a -53%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 150.238 €

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter
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11.19 Grundschule Wasbiittel

11.L19 Grundschule Wasbiittel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
126.498 kWh/a 37 t/a 21.242 kWh/a 13 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
6.966 €/a 4.819 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /ey cn Co-Aquivalent
78 kWh/m2ygra 105 kWh/m2ygra 147.740 kWh/a 50 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.19 Grundschule Wasblittel
Anschrift Grundschule 12, 38552 Wasblittel
Ansprechpartner Herr Trippel
Nutzungskategorie Schule
Nutzergruppen Schuiler, Lehrer, Sportkurse
Baujahr 1954, 1964, (1996 nicht begangen)
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.829 m2 1.614 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Hersteller unbekannt
Baujahr Heizkessel 1996
Nennleistung Heizkessel | 220 kW
Bauliche e Dachdeckung sollte dringend erneuert werden
Auffalligkeiten | ¢  Oberste Geschossdecke sollte nachgedammt werden
e AufRenddmmung teilweise angebracht
e Kellerraume nur wenig genutzt und stickig, Luftung sollte

verbessert werden

einzelne Fenster sind zugeschraubt, um die Zugluft auf ein
ertragliches Mafl3 zu halten. Damit verlieren sie ihre Funktion
als Notausgang.

einzelne Raume werden mit einem Ventilator direkt entliftet
Schimmelbildung an Dichtungen von Fenstern in
Klassenraumen, dringend sanieren!

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen (Eigene
Beobachtungen, Informationen Dritter)

Warmwasser- | ¢ dezentral
bereitung
Heizungs- e Heizkreise: Schule, Lehrerzimmer, Jugendtreff
anlage
Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen
und Strom- e Licht wird angeschaltet, wenn nétig
verbraucher | o  Kindern priifen das Licht nach Verlassen der Klassenraume
Nutzer- ¢ laut Hausmeister ist das Verhalten der Nutzer sehr bewusst
verhalten e Licht wird von den Kindern selbst gepriift
Weitere e Raumtemperaturen zwischen 21 und 25 °C
Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager aul3erhalb Containerlosung
innenliegend
Mogliches Pelletsystem X

Lager im

Hausmeisterraum

Sekundarkreis,

Regelungstechnik)
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1.19 Grundschule Wasbilittel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen: - Fenster sind dringlichst(!) zu sanieren
- Dachdeckung sollte teilweise erneuert werden
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Laftung im Keller verbessern

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Raumtemperatur auf 21 °C reduzieren

19 Grundschule I: Hydraulischer Abgleich, 201.759€ 3.344€/a -48%
Wasbdttel Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 259.259€ 3.344€/a -48%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter

168/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.20 Kindertagesstatte Wasbdittel

.20 Kindertagesstatte Wasbuttel

TR

Heizenergie Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
69.152 kWh/a 20 t/a 5.439 kWh/a 3t/a
Heizkosten" Stromkosten'
3.703 €/a 1.229 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleohowert | ygpyaycn CO.-Aquivalent
203 kWh/m2ygra 110 kWh/m?ygra 74.591 kWh/a 23 t/a
Anschrift SchulstrafRe 20, 38553 Wasbdttel
Ansprechpartner Herr Trippel
Nutzungskategorie Kindertagesstatte
Nutzergruppen ca. 50 Kinder, Erzieherinnen
Baujahr 1993
Grole Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
378 m?2 341 m?
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Viessmann Vitola-biferral
Baujahr Heizkessel 1993
Nennleistung Heizkessel | 43 kW

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.

169/371



Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.20

Kindertagesstatte Washiittel

Bauliche e 60 mm Kerndammung, Dach 140 mm Sparrendammung.
g’ - Auffalligkeiten | ¢  Holzrahmen der Fenster teilweise im schlechten Zustand
2 o e Fenster von 1993 und 2013
= 2 e Turen undicht
S g Warmwasser- | e  zentral
% g bereitung
o =
a qc)" Heizungs- e ein Heizkreis
o anlage e FuBbodenheizung, nicht pro Raum regelbar!
== ’8 ¢ Hocheffizienzpumpen installiert
g S E e Thermostate im R&dumen teilweise defekt
o3 O | Beleuchtung | e Kompakt-Leuchtstofflampen, Gliihlampen
23 und Strom- | e« Kiichengerate
S ﬁ verbraucher
% o Nutzer- ¢ Raumluft wird schnell als stickig empfunden, daher viel
N verhalten Fensterluftung
2z e Hohe Raumtemperaturen von 25 °C
a2 e Licht wird gerne und viel genutzt
g = Weitere o Essen wird warm geliefert
o< Einzelbeob-

achtungen

Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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11.20 Kindertagesstatte Wasbuttel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Fuzbodenheizung fiir einzelne Raume regelbar machen!
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Fenster von 1993 sanieren
- Thermostate ersetzen und Funktion sicherstellen
Nicht-Investive MaRhahmen: - Raumtemperatur leicht reduzieren

- Nutzerschulung in Heizen, Liften und Lichtnutzung durchfuhren
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11.20 Kindertagesstatte Wasbdittel

20 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 1.222€/a -33%
Wasbittel Dammung Dach, 131.418 €
Aulenwande,

Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 1.333€/a -36%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 190.918 €

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter
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.21 Schitzenheim Calberlah

11.21 Schitzenheim Calberlah

Heizenergii Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
24.114 kWh/a 7 t/a 4.900 kWh/a 3t/a
Heizkosten' Stromkosten'
1.355 €/a 1.122 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Ilzleerllzn?,\r;:rt[gleverbrauchs- X:é%lgﬁg/wggog"i Verbrauch CO,-Aquivalent
60 kWh/m2ygra 135 kWh/m?ygra 29.014 kWh/a 10t/a
Anschrift Gorlitzer Strafe / Am Drens, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Pelke
Nutzungskategorie Schitzenanlage
Nutzergruppen Schitzenverein

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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.21 Schiitzenheim Calberlah

Baujahr 1978, 1985, 1995

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
455 mz2 400 m2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel Vaillant VCW196-2C

Baujahr Heizkessel 2005

Nennleistung Heizkessel | 20 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

e stetig erweiterter Bau, ohne Sanierung
e Fensterrahmen teilweise mit kleinen Schwachstellen
e Eingangstur undicht, sonst in Ordnung

Warmwasser- | ¢ zentral

bereitung e dezentral

Heizungs- e ein Heizkreis

anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung

e T8-Leuchtstofflampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

und Strom- e Halogenspots im Gemeinschaftsraum mit insgesamt ca.
verbraucher 2500 W(!) Leistung
e Kuchengerate
e Leuchtschalter machen Nutzer auf Licht-Aus aufmerksam
o Regel ,Letzter macht das Licht aus” wird erfolgreich
eingesetzt
Nutzer- e Heizung ist auf Automatik von 17 - 22 Uhr
verhalten
Weitere ¢ Innenrdume gut gepflegt
Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerlésung
o innenliegend
Mdgliches

Pelletsystem
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.21 Schitzenheim Calberlah

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MalRnahmen: -

21 Schitzenheim I: Hydraulischer Abgleich, 121.665 € 569 €/a -42%
Calberlah Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 664 €/a -49%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 169.665 €

Pelletheizung
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11.22 Dorfgemeinschaftshaus Allenbiittel

[1.22 Dorfgemeinschaftshaus Allenbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
31.559 kWh/a 9t/a 2.694 kWh/a 2 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
1.716 €/a 640 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerlﬁ:\al\rlleerrtgleverbrauchs- ngﬂlgﬁg/wggog"i Verbrauch CO,-Aquivalent
127 kWh/m?ygra 135 kWh/m?ygra 34.254 kWh/a 11 t/a
Anschrift MuhlenstrafRe 2, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Dohmes
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Schitzenverein, Dorfverein, Feuerwehr, Privatveranstaltungen

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.22 Dorfgemeinschaftshaus Allenbuttel

Baujahr 1910, Sanierung 1989 abgeschlossen

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
297 m? 249 m?

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel 2x Buderus GB152 (1x DGH, 1x Feuerwehr)

Baujahr Heizkessel 2006

Nennleistung Heizkessel | 2x 20 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

e Fenster undicht und sanierungsbedurftig
e Turen ebenfalls undicht, sanierungsbediirftig
e Dachboden ungedammt

Warmwasser- | e zentral

bereitung

Heizungs- Feuerwehr hat eigene Heizungsanlage

anlage e Heizkdrper teilweise auf Frostsicherung gestellt und 38 °C

warm(!)

Beleuchtung

mationen Dritter)

e Gluhlampen im Gemeinschaftsraum mit 45 x 75 W = 3375

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den
Begehungen (Eigene Beobachtungen, Infor-

und Strom- w(!)
verbraucher
Nutzer- e Heizkorper werden von den Nutzern selbst eingestellt
verhalten e Nach der Veranstaltung geht der Hausmeister noch einmal
durch und dreht alles runter
Weitere e Warmwasser braucht lange, bis es am Verbrauchsort
Einzelbeob- ankommt
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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11.22 Dorfgemeinschaftshaus Allenbuttel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen: - Eingangsturen und Fenster sanieren
- oberste Geschossdecke dammen
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen!
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Thermostatventile an Heizungen auf korrekte Funktion prifen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulung

22 Dorfgemeinschafts- I: Hydraulischer Abgleich, 114.380€ 1.047€/a -61%
haus Allenbuttel Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 1.064 €/a -62%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 163.880 €

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter
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11.23 Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel

[1.23 Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
77.041 kWh/a 22 tla 6.000 kWh/a 4t/a
Heizkosten' Stromkosten'
4.225 €/a 1.412 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Verglelchswert | yqrpray ch CO.-Adquivalent
83 kWh/m2ygra 135 kWh/m?ygra 83.040 kWh/a 26 t/a
Anschrift MolkereistralRe 1, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Luer, Frau Thiede, Frau Brechbihler
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Privatfeiern, DRK, 2 Wohnungen im OG

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.23 Dorfgemeinschaftshaus Allerbiittel

Baujahr 1900, 1979, 1991 (BA 1, 3, 5, 6) ohne Anbau und Garagen
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

720 m? 933 m?
Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel

2x Vaillant VC 192, saniert 2014

Baujahr Heizkessel

1994, saniert 2014

Nennleistung Heizkessel

2x 24 KW

Bauliche
Auffalligkeiten

o Dachboden ungedammt

¢ Fenster mit Holzrahmen und Zweifachverglasung, haufig
undicht

e Eingangsturen undicht

Warmwasser- | e zentral fir die Wohnungen
bereitung

Heizungs- e Hydraulischer Abgleich durchgefiihrt
anlage

Dritter)

Beleuchtung

e T8-Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen,

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom- Glihlampen, LED
verbraucher | e sechs(!) Kiihlschranke vorhanden
e Bierkihler lauft ca. 10x im Jahr
Nutzer- e kein bewusstes Verhalten beziglich Liften und Heizen
verhalten
Weitere o
Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager aulR3erhalb Containerldsung
o innenliegend
Mdgliches
Pelletsystem
X
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11.23 Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren und Fenster sanieren
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Notwendigkeit der Nutzung von sechs(!) Kuhlschrénken prifen

- oberste Geschossdecke dammen

Nicht-Investive MaRnahmen: - Nutzerschulungen in Heizen, Liften und Lichtnutzung durchfiihren

23 Dorfgemeinschafts- I: Hydraulischer Abgleich, 129.201€ 2.028€/a -48%
haus Allerbuttel Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 2408 €/a -57%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 162.201 €
Pelletheizung
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11.24 Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

[1.24 Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

- 1 [N ] i
Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
12.067 kWh/a 4 t/a 1.959 kWh/a 1t/a
Heizkosten" Stromkosten'
1.229 €/a 474 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | yqrpray ch CO.-Aquivalent
101 kWh/m2ygra 135 kWh/m2ygra 14.027 kWh/a 5t/a
Anschrift Im Dorfe 7, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Gemeindebiro Calberlah
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Dorfversammlungen, Privat

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.24 Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

Baujahr 1979
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
145 m2 120 m2

Heizenergietrager Flissiggas

Heizkessel 6x Gasspeicherofen

Baujahr Heizkessel 1975

Nennleistung Heizkessel | 6x 4,2 kW

Bauliche e Fenster 2-fach verglast, Kunststoffrahmen

T 5 Auffalligkeiten | o  Viele Luftschlitze fur die Gaséfen

= e Dachboden ungedammt

I Warmwasser- | e«  Durchlauferhitzer in der Kiiche

o g bereitung

-

B

c =2 ~ A A

€ G 5 | Heizungs- e keine

& S E |anlage

<90

Wm e

Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen

& © O | und Strom- e Gluhlampen als Hauptbeleuchtung im G

o .2 ® | verbraucher

s YE

5 c Nutzer- o

58 verhalten

< c

9 3

< .

£ o Weitere e ca. 15x im Jahr genutzt

=0 Einzelbeob-

¥ m

achtungen
Gesamtsystem Lager L
innenliegend auB3erhalb Containerlosung
Mogliches X

Pelletsystem . .
Speicher im

Gemeinschaftsraum
+ Umbau zu Zentralheizung,
ca. 9.000,- € pro HK mit
Leitungen
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11.24 Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - oberste Geschossdecke dammen

- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren / Schilder mit Nutzerhinweisen fir effiziente Energienutzung aufhangen

24 Dorfgemeinschafts- I: Hydraulischer Abgleich, 22.803 € 442 €/a -36 %
haus Jelpke Dammung Dach,
Auf3enwande,
Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 85.803 € 713 €/a -58 %
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.25 Sportheim Wettmershagen

[1.25 Sportheim Wettmershagen

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
26.649 kWh/a 8 t/a 4.303 kWh/a 3t/a
Heizkosten" Stromkosten'
2.218 €/a 1.428 €/a

Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
E::lzr]e\:,\rll:rt[gleverbrauchs- X:é%lgﬁg/wgegogi“ Verbrauch CO,-Aquivalent
195 kWh/m?ygra 135 kWh/m?ygra 30.952 kWh/a 11 t/a
Anschrift Hoépenweg 6, 38547 Calberlah
Ansprechpartner Herr Ehlers, Herr Dietrich
Nutzungskategorie Sportstatte
Nutzergruppen Sportverein, FuRballverein

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.25 Sportheim Wettmershagen

Baujahr 1955, Anbau von 2002 wurde nicht begangen
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
160 m? 137 m?
Heizenergietrager Flissiggas
Heizkessel Buderus GB112-29
Baujahr Heizkessel 1997
Nennleistung Heizkessel | 28 kW
Bauliche e Fenster aus den 90ern, 2-fach verglast

Auffalligkeiten | ¢  Eingangsturen sehr undicht
e Dach wurde angefangen zu dammen mit 200mm WLG 035
Dammstoff, sehr unregelménig

Warmwasser- | ¢ zentral

c L
58

[
0n =
> -
® C

)
() . .
o 2 bereitung e 2x 300l Speicher
= 3
C
- c
s g 2 | Heizungs- e ein Heizkreis
L= = | anlage
g @

m c
() ()
22 £ Beleuchtung | ¢ Gliihlampen, Halogenspots, T8-Leuchtstoffrohren
s %% und Strom- ¢ Sportfeldbeleuchtung mit Quecksilber-Dampf-Lampen
< 1 g | verbraucher
N S Nutzer- e Sportlerheim wird kaum noch genutzt
22 | verhalten
O 5
(2]
C G
£ > Weitere ¢ Die Halfte der Energiekosten tragt der Verein
¥ m Einzelbeob-

achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
innenliegend

Mogliches Pelletsystem
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11.25 Sportheim Wettmershagen

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Dammung der obersten Geschossdecke korrekt(!) durchfihren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Ersatz von Gluhlampen durch effiziente Leuchtmittel

- Tauglichkeit von LED-Leuchtmittel fir die Spielfeldbeleuchtung prifen

Nicht-Investive MalRnahmen: -

25 Sportheim I: Hydraulischer Abgleich, 33.223 € 998 €/a -45%
Wettmershagen Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 1.131€/a -51%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 81.223 €

Pelletheizung
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11.26 Gemeindezentrum Ribbesbiittel

.26 Gemeindezentrum Ribbesbiittel

il g
o s NS 2, k\ i
. AR : !

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
68.701 kWh/a 20 t/a 6.959 kWh/a 4 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
3.935 €/a 1.626 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerlﬁ:\al\rlleerrtgleverbrauchs- ngﬂ'gﬁgﬁ,w%togm Verbrauch CO,-Aquivalent
108 kWh/m?ygra 135 kWh/m?ygra 75.660 kWh/a 24 tla
Anschrift Birkenweg 2, 38551 Ribbesbiittel
Ansprechpartner Herr Kleiss
Nutzungskategorie Mehrzweckhalle
Nutzergruppen Schulsport, Sportvereine

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.26 Gemeindezentrum Ribbesbiittel

Baujahr 1994
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
676 m? 636 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel Fernwarme von der benachbarten Biogasanlage (BHKW)

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e Tiren im Eingang stark undicht
Auffalligkeiten | ¢  Dachboden ist gedammt, sollte nachgedammt werden

Warmwasser- | ¢  Warmwasserspeicher 300 | fir die Duschen

5 L
S 2
w E
3 c
o 3 bereitung e dezentral
0 c
2 5
© S g | Heizungs- e Drei Heizkreise: Turnhalle, Verwaltung, Schitzenheim
é S E | anlage

o
oS
Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen
§ © S |und Strom- e Gemeinschaftsraum ca. 700 W Glihlampen/Halogenspots
3 .U‘JPE verbraucher
ST [Nutzer- e Liftung in Umkleiden
59 verhalten
< c
8 S

< .
g g Weitere e Raumtemperaturen: Verwaltung 22-23 °C, Turnhalle 21 °C,
c2 Einzelbeob- Feuerwehr 20-22 °C

achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerlgsun
o innenliegend g g
Mogliches

Pelletsystem
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11.26 Gemeindezentrum Ribbesbiittel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Glihlampen gegen effiziente Leuchtmittel ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Dachboden nachdammen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Hallentemperatur leicht reduzieren

26 Gemeindezentrum | Hydraulischer Abgleich, 186.572 € 1417 €/a -36%
Ribbesbuttel Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | - -
(s. 0.); versorgt mit Warme 186.572 €
der Biogasanlage
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.27 Schitzenheim Ausbiittel

11.27 Schitzenheim Ausbuttel

e e e

S

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
36.017 kWh/a 11 t/a 2.859 kWh/a 2t/a
Heizkosten" Stromkosten'
2.069 €/a 674 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | eprayeh cO,-Aquivalent
149 kWh/m2ygra 135 kWh/m?ygra 38.876 kWh/a 12 t/a
Anschrift Waldweg 4, 38551 Ribbesbuttel
Ansprechpartner Herr Erich Muller
Nutzungskategorie Gemeinschaftsgebaude
Nutzergruppen Schitzenverein

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.27 Schiitzenheim Ausbiittel

Baujahr 1976, 1985, 1998 (nicht bewertet), ohne Kleinkaliber-
Schie3stand (unbeheizt)

Grole Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
273 m?2 241 m2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel Buderus Logamax Plus GB162-35

Baujahr Heizkessel 2011

Nennleistung Heizkessel | 35 kW

Bauliche e GroRe Glasbausteinflache im Windfang

Auffalligkeiten viele alte, undichte Fenster

Eingangstur undicht

Warmwasser-

bereitung

Heizungs- e ein Heizkreis

anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung | e Durchgehend T8 Leuchtstoffréhren

und Strom- e Liftungsanlage gegen Schmauch im KK-StandKuche ist
verbraucher ausgestattet mit Sptlmaschine, Herd mit Backofen, zwei
Kuhlschranken, zwei Kaffeemaschinen und einem
Toaster
o Betrieb der Gerate nur bei Veranstaltungen
Nutzer- ¢ mehr Bewusstsein fiir Energie- und Wasserverbrauch
verhalten erwiunscht
Weitere o Wasserzufuhr in der Herrentoilette durch Hauptventil
Einzelbeob- geregelt, nachdem defekte Spulungen viel Wasser und
achtungen Geld gekostet hatten

¢ Dachdammung des Luftgewehrstands betragt 30 cm
Steinwolle, weitere Dachteile werden in naher Zukunft
gedammt werden

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen
(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

G_esam_tsystem Lager auRerhalb Containerlésung
innenliegend
Mdgliches
Pelletsystem X
Lager im
Geréteraum
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.27 Schitzenheim Ausbiittel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir sanieren
- Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Dammung der obersten Geschossdecke weiterflihren

- Glasbausteine durch moderne Fenster ersetzen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen

27 Schitzenheim I: Hydraulischer Abgleich, 71.594 € 890 €/a -43%
Ausbduttel, alt Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 99.594 € 931 €/a -45%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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11.28 Schiitzenheim Wasbiittel

11.28 Schiitzenheim Washiittel

v, s
B e ]

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
34.712 kWh/a 10t/a 5.571 kWh/a 3t/a
Heizkosten" Stromkosten'
2.160 €/a 1.321 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | yyqrpraycn CO.-Aquivalent
51 KWh/m2ygra 135 kWh/m?\gra 40.283 kWh/a 13 t/a
Anschrift SchulstralRe 16, 38553 Wasbdttel
Ansprechpartner Herr Kegel
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Schiitzenverein, Privatveranstaltungen vertrauenswurdiger

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&dudebestand vom 30.07.2009.
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11.28 Schitzenheim Wasbdttel

Personen
Baujahr 1984, Anbau aus 2008 nicht begangen
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
747 m? 680 m?
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus GB172-24
Baujahr Heizkessel 2012
Nennleistung Heizkessel | 24 kW
Bauliche e Fenster gealtert, sollten erneuert werden

G 5 Auffalligkeiten | ¢«  Tiren gealtert

g = e Dach sollte nachisoliert werden

I Warmwasser- | e« dezentral in den WCs

o bereitung

0 e

B

G 5 | Heizungs- e ein Heizkreis

é _§ £ | anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

g

Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen

& © S | und Strom- e Kichengerate

3 UEJ’ g verbraucher

% = Nutzer- e Herr Kegel achtet sehr auf Heizkorpereinstellung und
E o verhalten Lichtnutzung, prift vor Verlassen der Stétte, ob alles
S S ausgeschaltet ist

& é) Weitere .

=0 Einzelbeob-

¥ m

achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
Im Gerdteraum
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11.28 Schitzenheim Wasbilittel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir sanieren
- Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Dach sollte nachisoliert werden

Nicht-investive MalRnahmen: -

28 Schitzenheim I: Hydraulischer Abgleich, 112.129 € 778 €/a -36%
Wasbittel Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 151.629 € 778 €/a -36%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und Aus-

tausch Warmwasser-

bereiter

196/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.29 Dorfgemeinschaftshaus Dannenbiittel

.29 Dorfgemeinschaftshaus Dannenbittel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
72.079 kWh/a 21 t/a 14.536 kWh/a 9t/a
Heizkosten' Stromkosten'
3.826 €/a 3.266 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn%ceer;gleverbrauchs- Xaeéﬂlgﬁg/wze(r)tog”‘ Verbrauch CO,-Aquivalent
169 kWh/m2ygra 135 kWh/m2ygra 86.615 kWh/a 30 t/a
Anschrift SchulstraBe 11, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Probst
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Jugendliche, Kita, Krippe
Baujahr 1949, 1989
GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
478 m? 427 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus SB315 + weishaupt WG10N/1-D
Baujahr Heizkessel 2005
Nennleistung Heizkessel | 90 kW

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.29 Dorfgemeinschaftshaus Dannenbiittel

Bauliche e Eingangstur neu und undicht

Auffalligkeiten | ¢  Fensterrahmen aus Holz sanierungsbediirftig
e Glasbausteine als Fenster in Garage/Lager
Warmwasser- | ¢ zentral

S <
S L2
n £
g c
o g bereitung
-
B2
5 $ | Heizungs- e Heizkreise: Speicher, Altbau, Anbau, Turnhalle Lufter
é 3 E | anlage  Radiatoren und Konvektoren verbaut
A é g e Hydraulischer Abgleich notwendig
Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstoffrohren, Halogen-Spots
8 © S |und Strom- e Kichengerate
.2 ® | verbraucher
s YE
NI Nutzer- e Schaltersteckdosen nicht genutzt
58 verhalten
< c
93
< . . . . . .
g o Weitere e Anleitung der Heizung fur die Hausmeister-Vertretung ist
c2 Einzelbeob- bei der Reglung angebracht
achtungen
G_esam_tsystem Lager aufRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mdgliches

Pelletsystem
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11.29 Dorfgemeinschaftshaus Dannenbiittel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir dichten
- Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Glasbausteine durch moderne Fenster ersetzen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Heizkdrper freiraumen

- den Schalter an den Schaltersteckdosen nutzen

1 Dorfgemeinschafts- | I: Hydraulischer Abgleich, 94.919 € 1.645€/a -43%
haus Dannenbittel | Dammung Dach,

AulRenwande,

Warmeschutzverglasung fur

Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | 152.919€ 2.181€/la -57%

(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und

Solaranlage
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11.30 Sporthalle Dannenbiittel

[1.30 Sporthalle Dannenbuttel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
126.427 kWh/a 37 t/a 14.536 kWh/a 9t/a
Heizkosten" Stromkosten'
6.711 €/a 3.266 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert o
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch CO.-Aquivalent
281 kWh/mzNGFa 120 kWh/mzNG,:a 140.963 kWh/a 46 t/a
| Anschrift | Schulstrae 11, 38524 Sassenburg |

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.

200/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.30 Sporthalle Dannenbiittel

Ansprechpartner Herr Probst

Nutzungskategorie Sporthalle

Nutzergruppen Sportvereine, Kita, Kirche, DRK

Baujahr 1974

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
496 m? 450 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel s. Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuittel

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e ungedammt

Auffalligkeiten | ¢ Fenster in der Halle veraltet, teilweise Lichtsteinfenster
e Tiren sehr undicht

Warmwasser- | e zentral

S L
-2
n £
3 S
o2 berei
Q5 ereitung

c
£ 3
5 g Heizungs- e groRtenteils Konvektoren
$ S £ | anlage
x S
5 8o

0 c
8 o @ | Beleuchtung | e T8-und Kompakt-Leuchtstofflampen
S & © | und Strom-
E.‘U_j’g verbraucher
O — .
S5 c Nutzer- e Duschen werden wenig genutzt
58 verhalten
< c
93
ST [ wei
e Jeitere .
=0 Einzelbeob-
¥ m

achtungen
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11.30 Sporthalle Dannenbiittel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstiiren sanieren
- Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Dammung der obersten Geschossdecke durchfiihren

- Glasbausteine durch moderne Fenster ersetzen

Nicht-Investive MaRnahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen
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11.30 Sporthalle Dannenbiittel

2 Sporthalle I: Hydraulischer Abgleich, 145.782€ 3.020€/a -45%
Dannenblittel Dammung Dach,

AulRenwande,

Warmeschutzverglasung fr

Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | 181.782€ 3.960€/a -59%
(s. 0.) zzgl. einer

Solaranlage (gemeinsame

Heizungsanlage mit DGH

Dannenbiuittel)
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11.31 Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf

[1.31 Dorfgemeinschaftshaus Gruf3endorf

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
83.744 kWh/a 32 t/a 2.089 kWh/a 1lt/a
Heizkosten" Stromkosten'
6.104 €/a 510 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert e
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
160 kWh/m?ygra 135 kWh/m?ygra 85.832 kWh/a 33t/a
Anschrift Birkenweg 55, 38524 Sassenburg

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&dudebestand vom 30.07.2009.
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11.31 Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf

Ansprechpartner Herr Wegmeyer
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Deutsches Rotes Kreuz, Tanzgruppen, Chor, Feuerwehr,
Private
Baujahr 1940
Grolie Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
665 m?2 523 mz
Heizenergietrager Heizol
Heizkessel Buderus PG 03.10
Baujahr Heizkessel 1986
Nennleistung Heizkessel | 57-64 kW
Bauliche e Bausubstanz veraltet
Auffalligkeiten | ¢  Fenster sanierungsbediirftig
e Glasbausteine als Fensterersatz in den Toilettenraumen
¢ alte Thermostate an den Heizkérpern in den Wohnungen
o oberste Geschossdecke nicht gedammt
Warmwasser- | o
bereitung
Heizungs- e Uberwiegend Konvektoren
anlage

Dritter)

Beleuchtung e T8-/T5-Leuchtstoffréhren, Glihlampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom- e Kichengerate
verbraucher | o Biiro mit Multifunktionsgerat
Nutzer- .
verhalten
Weitere .
Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager auBerhalb | Containerldsung
innenliegend
Mdégliches Pelletsystem
X
Raum 23 EG
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11.31 Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Dammung der obersten Geschossdecke durchfiihren
- Glasbausteine durch moderne Fenster ersetzen
- Alternativ: Abriss und Neubau

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen

3 Dorfgemeinschafts- I: Hydraulischer Abgleich, 132.008 € 3.418€/a -56%
haus GruRendorf Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 170.008 € 3.785€/a -62%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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11.32 Herman L6ns-Schule GruRendorf

11.32 Herman LOdns-Schule GruRendorf

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
112.021 kWh/a 43 t/a 14.048 kWh/a 8 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
8.230 €/a 3.169 €/a

Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert o
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
92 kWh/mzNGFa 105 kWh/mzNGFa 126.069 kWh/a 51 t/a

| Anschrift | Steingartenstrae 18, 38524 GruRendorf

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.32 Herman Lons-Schule GruRendorf

Ansprechpartner Frau Strese

Nutzungskategorie Schule (ohne Turnhalle)

Nutzergruppen Schiiler, Volkshochschule, Kinderhort

Baujahr 1995

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.515 mz 1.222 m?

Heizenergietrager Heizol

Heizkessel Buderus S415

Baujahr Heizkessel 1995

Nennleistung Heizkessel | 95 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

¢ Dachdammung (Warmdach) von 2010

TlUren am Eingang teilweise undicht

5 L
© £
g~ Warmwasser- | ¢ dezentral in den Klassen
S8 bereitung

(@]
“c
Q2 5
E £ — | Heizungs- o Hocheffizienzpumpen installiert
= § 2 | anlage e Heizungsnalage 2014 umgebaut zu Erdgas-BHKW von
X0 5 Lichtblick
lﬂ @ < | Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen
£ 2 £ |und Strom-
S 5% | verbraucher
LiIe
L — Nutzer- .
NG verhalten
=)
% c

>
< S Weitere o alle Heizk6rper missen auf Il gestellt sein (20 °C)
Eo Einzelbeob- | e PV-Anlage auf dem Dach
X o achtungen e Essen wird warm geliefert und ggf. warm gehalten

e PCs am Netz auch bei Nichtnutzung
Gesamtsystem Lager aul3erhalb Containerlésung
o innenliegend
Mdgliches
Pelletsystem
X
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11.32 Herman Lons-Schule GruRendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir sanieren

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

Nicht-Investive MaRhahmen: - PCs bei Nichtnutzung vom Stromnetz trennen
4 Hermann-Lons- I: Hydraulischer Abgleich, 353.186 € 2.716€/a -33%
Schule GruRendorf Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 391.186 € 2.881€/a -35%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.33 Kindergarten GruRendorf

[1.33 Kindergarten Gru3endorf

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
41.885 kWh/a 16 t/a 7.688 kWh/a 5t/a
Heizkosten" Stromkosten'
3.083 €/a 1.757 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | gpaych co-Aquivalent
103 kWh/m?ygra 110 kWh/m?ygra 49.573 kWh/a 21 t/a
Anschrift Steingartenstral3e 18 a, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Wegmeyer
Nutzungskategorie Kindertagesstatte
Nutzergruppen Kinder, Krippe

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.

210/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.33 Kindergarten Gru3endorf

Baujahr 1993

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
485 m2 407 m2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel BHKW VW

Baujahr Heizkessel 2013

Nennleistung Heizkessel | unbekannt

Bauliche
Auffalligkeiten

Eingang undicht

c ¢ Dachfenster sanierungsbedurftig
o e Fenster mit Dichtmasse abgedichtet
S - e Fenster mit Schaumstoffblocken gegen Zugluft gedichtet
S § ¢ teilweise marode Fensterrahmen, dringend
D= sanierungsbedurftig! > mittlerweile saniert (Jan. 2015)
m g e aus der Dachrinne Uberschwappendes Regenwasser
S < schadigt Fundament und Mauerwerk dauerhaft -
© 5 mittlerweile saniert (Jan. 2015)
n = i
= e obere Geschossdecke gedammt
o £ | Warmwasser- |« dezentral
@< | bereitung
c £
¢ . _ . :
$ L | Heizungs- e Hydraulischer Abgleich notwendig
X< S anlage e Hocheffizienzpumpen installiert
w =
25
= Beleuchtung | ¢ T8-Leuchtstoffrohren, Halogen-Spots, Kompakt-
o und Strom- Leuchtstoffrohren, Gliihlampen
© % verbraucher e LED-Leuchten im Aul3enbereich
g $ | Nutzer- e Raume sehr warm
S .2 | verhalten
o W
g N—r
= Weitere o Essen wird warm geliefert
Einzelbeob- e Elektroverdrahtung fehlerhaft
achtungen e BHKW iber Contracting mit Fa. Lichtblick
Gesamtsystem Lager auRerhalb Containerlosun
o innenliegend 9 9
Mogliches
Pelletsystem
X

211/371




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.33 Kindergarten GruRendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir sanieren
- Fenster sanieren(!) > zwischenzeitlich erfolgt!
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Dachrinnen umbauen(!) = zwischenzeitlich erfolgt!

- Gluhlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MalRnahmen: -
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.33 Kindergarten Gru3endorf

5 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 151.660 € 771 €/a -25%
GrulRendorf Dammung Dach,
Aulenwande,

Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 199.660 € 1.449 -47%
(s. 0.) zzgl. einer einer €/a
Solaranlage (gemeinsame
Heizungsanlage mit
Hermann-Lons-Schule
Grul3endorf)
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.34 Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

[1.34 Feuerwehrgeratehaus GrulRendorf

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
40.123 kWh/a 12 t/a 2.826 kWh/a 2t/a
Heizkosten" Stromkosten'
2177 €/a 673 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichowert gy CO,-Aquivalent
151 kWh/m2ygra 100 kWh/m2ygra 42.949 kWh/a 13 t/a
Anschrift LindenstraRe 39, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Jorzik
Nutzungskategorie Feuerwehrgeratehaus
Nutzergruppen Feuerwehr

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.34 Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

Baujahr 1959, 1986
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
289 m2 266 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus Logano G124X-32
Baujahr Heizkessel 1997
Nennleistung Heizkessel | 32 kW
—~ | Bauliche e ungedammt
FRSC Auffalligkeiten | ¢  Dach unsaniert
35 e Fenster aus den 90ern, 2-fach verglast
2 R e Garagentore undicht
g 2 | warmwasser- | e Boiler
T 9o bereitung
2w
>S5
S £
$ o Heizungs- o keine Effizienzpumpe
g £ anlage e Rohrleitungen nicht gedammt
c qc; e Hydraulischer Abgleich notwendig
S > e Heizkorper zugedeckt mit Einsatzkleidung und
E E Handschuhen
oG | Beleuchtung | e T8-Leuchtstoffrohren
= S | und Strom- e Gluhlampen
> 3 verbraucher e Kuchenausstattung, Gefrierfach
% e Getrankekihler
28 Nutzer- .
5
£ 2@ | verhalten
O W
) ~
© c
E & | Weitere .
X C Einzelbeob-
< achtungen
Gesamtsystem Lager aul3erhalb Containerlésung
L innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.34 Feuerwehrgeratehaus Gruf3endorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Garagentoren abdichten
- Oberste Geschossdecke dammen
- Hocheffizienzpumpen einbauen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Gluhlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerschulung durchfiihren

6 Feuerwehrgeréate- I: Hydraulischer Abgleich, 77.959 € 1.023€/a -47%
haus GrufRendorf Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 115960€ 1.176€/a -54%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.35 Jugendtreff GruRendorf

11.35 Jugendtreff Gruf3endorf

Heizenergie'

Strom!'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
20.775 kWh/a 6 t/a 1.290 kWh/a 1lt/a
Heizkosten" Stromkosten'
1.129 €/a 335 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn%ceer;gleverbrauchs- Xaeéﬂlgﬁg/wze(r)tog”‘ Verbrauch CO,-Aquivalent
261 kWh/m2ygea 105 kWh/m2ygra 22.064 kWh/a 7 t/a

Anschrift LindenstraBe 39 A, 38524 Sassenburg

Ansprechpartner Herr Jorzik

Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus

Nutzergruppen Jugend

Baujahr 1959

GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
91 m? 79 m2

Heizenergietrager
Heizkessel

Baujahr Heizkessel
Nennleistung Heizkessel

s. Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

- . c o ( Bauliche
5 & 8 G J Auffalligkeiten
n © S D¢
>
20 =Wg

ungedammt

Fenster aus den 90ern, doppelt verglast
Eingang extrem undicht

Dach alt

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre
m

Bekanntmachung der Regeln

2010 bis 2012

Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),

fir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im

Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.35 Jugendtreff GruBendorf

Warmwasser- | ¢ Boiler

bereitung
Heizungs- e versorgt von Feuerwehrgeratehaus Gruf3endorf
anlage
Beleuchtung | e Gliihlampen und Halogenspots
und Strom- e PC/ Drucker auf Stand-by
verbraucher | e Bildschirm, Musikanlage, Spielkonsolen

e Kiiche, Kiihlschrénke, Gefrierschrank
Nutzer- e Heizung wird nach Nutzung heruntergedreht
verhalten
Weitere e Radiator fast vollstandig durch Sofa verdeckt
Einzelbeob-
achtungen

218/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.35 Jugendtreff GruRendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Eingangstir sanieren
- Oberste Geschossdecke dammen
- Hocheffizienzpumpen einbauen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Gluhlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen

- Heizkorper frei raumen

7 Jugendtreff I: Hydraulischer Abgleich, 39.345 € 564 €/a -50%
Grul3endorf Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

-€ 621 €/a -55%
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.36 Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

11.36 Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

T /
g A
e o vl

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
189.548kWh/a 54 t/a 22.208 kWh/a 13 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
8.302 €/a 4.978 €/a

Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert | yqrpray ch CO.-Aquivalent
182 kWh/m2ygra 135 kWh/m2ygra 211.755 kWh/a 68 t/a
Anschrift Am Mittelpunkt 9, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Mahnke
Nutzungskategorie Mehrzweckhalle
Nutzergruppen Schulklassen, Sportvereine, Ortsrat, private Feiern

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.36 Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

Baujahr 1970
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.209 m2 1.044 m2
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus GB312
Baujahr Heizkessel 2010
Nennleistung Heizkessel | 160 kW
o Bauliche o Dachdammung unregelmafig
= Auffalligkeiten | ¢  Tiren undicht im Metallrahmen
k=2 e Fenster teilweise saniert
S e in der Sporthalle wurden durch die neuen Stitzkonstruktion
S fur das Dach der Austausch einiger Deckenlampen
=X unmaglich gemacht
2% Warmwasser- |«  zentral
g £ | bereitung e Boiler
a4
5 S Heizungs- e Heizkreise: Turnhalle, Vereinsheim, Luftheizung,
S § |anlage Jugendzentrum
% b= e Heizungspumpen hocheffizient
o £ o teilweise veraltete Thermostate installiert
8L o Warmluftgeblase in der Turnhalle
£~ e Thermostat in Turnhalle in drei Metern Hohe installiert
% o e Hydraulischer Abgleich notwendig
x =% Beleuchtung | e T8-Leuchtstoffrohren
w E und Strom- e Halogen-Spots
2°g | verbraucher | o Getrankekiihler
s e Kiichengerate
% & | Nutzer- e Vereinsheim Mo. — Fr. 1 - 2 Stunden; Sa./So. jeweils 5 — 6
~i verhalten Stunden
E « Sporthalle Mo.-Fr. 08:00 — 22:00 Uhr
2 e Schuler duschen nicht, Vereine duschen viel
& Weitere e Sicherungskasten weitgehend veraltet
= Einzelbeob-
X achtungen
Gesamisystem Lager aulRerhalb Containerldsung
Lo innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.36 Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Dachdammung erneuern
- Turen dichten
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Gluhlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen

8 Mehrzweckhalle I: Hydraulischer Abgleich, 165147 €  2.242€/a -27%
Neudorf-Platendorf Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 223.147€  3.487€/a -42%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und

Solaranlage
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

.37 Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

11.37 Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
131.649 kWh/a 39 t/a 44.319kWh/a 27 t/a

Heizkosten' Stromkosten'

5.546 €/a 10.600 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert po
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
79 KWh/m2ygra 105 kWh/m?ygra 175.968 kWh/a 66 t/a
| Anschrift | DorfstraBe 83, 38524 Sassenburg

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.37 Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Ansprechpartner Herr Mahnke
Nutzungskategorie Schule
Nutzergruppen Schiiler, Lehrer
Baujahr 1964, 1970, 1991, 2011 (nicht begangen)
Grolie Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.865 m2 1.658 m2
Heizenergietrager Erdgas, Strom
Heizkessel Buderus GB312 und Luftwarmepumpe zur Unterstiitzung
Baujahr Heizkessel 2011
Nennleistung Heizkessel | 100 kW
Bauliche e Setzungsrisse zwischen Alt-und Neubau
e Auffalligkeiten
k<)
w Warmwasser- | ¢ zentral
G bereitung e im Werkraum und Putzmittelraum dezentraler Boiler
2 ¢ Durchlauferhitzer an Waschbecken, ausgesteckt
2 T;‘ Heizungs- e Heizkreise: Altbau Schule, Neubau Schule, Feuerwehr
% £ |anlage e Hocheffizienzpumpen sind installiert
m QO o Pufferspeicher scheint etwas zu klein zu sein
S e Heizkorper teils Radiatoren, teils Konvektoren
'S) 5 e Hydraulischer Abgleich nétig
= © e Heizungspumpen liefen, obwohl Heizkreis ausgeschaltet
o E und Heizkdrper heruntergedreht waren
@ g e Holzabdeckungen vor Heizkorpern
S —. | Beleuchtung | e Luftwarmepumpe mit hohem Stromverbrauch von ca.
= und Strom- 7 000 kWh in zwei Monaten
g 2 | verbraucher | e T8-Leuchtstofflampen
w 2 e T5-Leuchtstofflampen
% S e Kihlung im Serverraum
s e Teekiche
% h e Smartboards in Klassenrdumen auf Stand-by
N Nutzer- e It. Hausmeister recht bewusst
5 verhalten
<
(&)
©
= Weitere o -
Z Einzelbeob-
achtungen
G'esam'tsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mdogliches
Pelletsystem
X
Raum 23 EG
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

.37 Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen:- Hydraulischen Abgleich fir den Altbau durchfiihren

- Einstellungen der Heizungsregelung prifen, warum bei ausgeschaltetem Heizkreis die Heizungspumpen arbeiten

Nicht-Investive MaRhahmen: - elektrische Geréte bei Nichtbenutzung vom Stromnetz trennen
- Stromverbrauch der Luft-Warmepumpe beobachten

- Kiihlung im Serverraum prifen, ob h6here Umgebungstemperatur vertretbar ist

9 Findorff-Schule I: Hydraulischer Abgleich, 225.305€ 2440€/a -44%
Neudorf-Platendorf =~ Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 300.305€ 2.662€/a -48%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.38 Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf

[1.38 Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
2.697 kWh/a 2t/a 4.204 kWhl/a 3t/a
Heizkosten" Stromkosten'
113 €/a 979 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleiohowert | ygpyayqn CO.-Aquivalent
9 kKWh/m2ygea 100 kWh/m2ygra 6.901 kWh/a 4 tla
Anschrift Am Mittelpunkt 1, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Jorzik
Nutzungskategorie Feuerwehrgeratehaus
Nutzergruppen Feuerwehr

' Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&dudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.38 Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf

Baujahr 1988, Anbau von 1999 nicht beriicksichtigt

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
353 m? 287 m?

Heizenergietrager s. Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Heizkessel

Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e Garagentore undicht
Auffalligkeiten

Warmwasser- | ¢ zentral

% L
S 2
n £
3 c
0 3 bereitung
@ 5
G5 | Heizungs- ¢ teilweise sind noch Rippenheizkdrper verbaut
é 3 E anlage e Heizkorper teilweise als Ablageflache verwendet
= 30
Wm e
Lo Beleuchtung | ¢ T8-leuchtstofflampen
& © .S | und Strom- e vereinzelt Glilhlampen-Spots
3 .ILPg verbraucher |+ Kiche
< g Nutzer- .
3 o verhalten
O 5
QS -
c g Weitere .
3 Einzelbeob-
achtungen
G_esam_tsystem Lager auRerhalb Containerlésung
o innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.38 Feuerwehrgeréatehaus Neudorf-Platendorf

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen:

Nicht-Investive MalRnahmen:

- Garagentoren abdichten

- Glihlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

- Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen

- Heizkdrper freiraumen

10 Feuerwehrgeréate- I: Hydraulischer Abgleich, 65.341 € 40 €/a -35%
haus Neudorf- Dammung Dach,
Platendorf Auf3enwande,
Warmeschutzverglasung
fir Fenster
II: wie Malinahmenpaket | 66.841 € 43 €/a -38%

(s. 0.); zzgl. Austausch
Warmwasserbereiter
(gemeinsame
Heizungsanlage mit
Findorff-Schule Neudorf-
Platendorf
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.39 Jugendtreff Neudorf-Platendorf

[1.39 Jugendtreff Neudorf-Platendorf

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
10.972 kWh/a 3t/a 22.208 kWh/a 13 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
479 €/a 4.978 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn%c:r;gleverbrauchs- Xaeéﬂlgﬁg/wzegog”i Verbrauch CO,-Aquivalent
113 kWh/m2NGFa 105 kWh/m2ygra 33.180 kWh/a 16 t/a
Anschrift Am Mittelpunkt 11, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Jorzik, Herr Mahnke
Nutzungskategorie Jugendtreff
Nutzergruppen Jugendliche
Baujahr 1995
GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
112 m? 97 m2

Heizenergietrager
Heizkessel

Baujahr Heizkessel
Nennleistung Heizkessel

s. Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

o o» ( Bauliche e Baulich guter Zustand
D o S & (] Auffalligkeiten
m c 3

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.39 Jugendtreff Neudorf-Platendorf

Warmwasser- | ¢ Zentral

bereitung

Heizungs- s. Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf
anlage

Beleuchtung | e Halogenspots

und Strom- e Kompakt-leuchtstofflampen
verbraucher |« Fernseher, Spielkonsolen, Musikanlage
Nutzer- ¢ unauffallig

verhalten

Weitere e Stromverbrauch extrem hoch!
Einzelbeob-

achtungen
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.39 Jugendtreff Neudorf-Platendorf

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfuhren

- Glihlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MalRnahmen: -

11 Jugendtreff Neudorf-  I: Hydraulischer Abgleich, 50.4409 € 149 €/a -31%
Platendorf Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 50.440 € 192 €/a -40%
(s. 0.); versorgt durch

Pelletheizung der Mehr-

zweckhalle Neudorf-

Platendorf
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Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.40 Birgerhaus Stiide

[1.40 Birgerhaus Stide

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
76.511 kWh/a 29 t/a 6.017 kWh/a 4 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
5.680 €/a 1.381 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert e
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
214 kWh/mzNGFa 135 kWh/mzNGFa 82.529 kWh/a 33 t/a
Anschrift Im Hagen 2, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Gillich und Frau Gillich in Vertretung
Nutzungskategorie Gemeinschaftshaus
Nutzergruppen Schitzenverein, Yoga-Kurse, Seniorenbetreuung, diverses

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.40 Birgerhaus Stiide
Baujahr 1991
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
398 m? 357 m?
Heizenergietrager Heizol
Heizkessel Viessmann Vitola-uniferral-e
Baujahr Heizkessel 1991
Nennleistung Heizkessel | 58-67 kW
. Bauliche e Fenster und Tlren von guter Qualitat ohne erkennbare
S Auffalligkeiten Luftschlitze
G
2 -% Warr_nwasser— e Dezentral tber Durchlauferhitzer und Boiler
o £ bereitung
25
$ 5 Heizungs- o Drei Heizkreise: Mehrzweckraum, Schiitzenanlage,
&5 anlage Feuerwehr
s2 e Anlage ohne automatische Sommer/Winter-Umschaltung,
s 3 ’8 wird vom Hausmeister gemacht
g S E o Heizungspumpen veraltet
0 8 5 |Beleuchtung |e Gluhlampenspots
% g und Strom- e Halogenspots
S verbraucher | e Kiiche, Waschmaschine
% o Nutzer- e wenig Bewusstsein fur Effizienz in Licht, Warme und
N verhalten Liftung erkennbar
2c e Mehrzweckhalle wird fur manche Sportangebote sehr warm
a2 geheizt (25 °C in Bodennahe)
g = Weitere e Gardinen bedecken teilweise die Heizkorper
= < Einzelbeob-
x achtungen
G_esam_tsystem Lager auRerhalb Containerlésung
o innenliegend
Mogliches
Pelletsystem
X
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11.40 Birgerhaus Stide

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Hocheffizienzpumpen einbauen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Glihlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen
- Gardinen so anordnen, dass sie die Zirkulation der Warmluft nicht behindern

- Raumtemperatur in der Mehrzweckhalle auf 19 °C verringern oder Kurse verlagern

12 Birgerhaus Stude I: Hydraulischer Abgleich, 54.852 € 2.045€/a -36%
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 102.852€ 2.428€/a -40%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.41 Feuerwehrgeratehaus Stiide

.41 Feuerwehrgeratehaus Stude

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
1.564 kWh/a 1lt/a 3.780 kWh/a 2t/a
Heizkosten' Stromkosten'
116 €/a 886 €/a

Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn%ceer;gleverbrauchs- X:é%lleﬁg/wze(r)tog”‘ Verbrauch CO,-Aquivalent
8 kWh/m2ygea 100 kWh/m2ygra 5.344 kWh/a 3t/a
Anschrift Neue Stral3e 12, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Jorzik
Nutzungskategorie Feuerwehrgeratehaus
Nutzergruppen Feuerwehr
Baujahr 1991
GroR3e Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

254 m2 202 m2
Heizenergietrager
Heizkessel N .
Baujahr Heizkessel s. Blrgerhaus Sttde
Nennleistung Heizkessel
o o (¢ Bauliche ¢ Flachdach, Klinker
D §§ 5 E‘ Auffalligkeiten

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&udebestand vom 30.07.2009.
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.41 Feuerwehrgeratehaus Stlide

Warmwasser- | ¢ zentral
bereitung

Heizungs- e s. Burgerhaus Stide
anlage

Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen

und Strom- e Gluhlampen im Gemeinschaftsraum
verbraucher

Nutzer- ¢ unauffallig
verhalten

Weitere °
Einzelbeob-
achtungen
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11.41 Feuerwehrgeratehaus Stude

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Hydraulischen Abgleich durchfuhren

- Glihlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRhahmen: - Nutzerhinweise fur effizienteren Umgang mit Energie anbringen
13 Feuerwehrgerate- I: Hydraulischer Abgleich, 87.050 € 41 €/a -35%
haus Stide Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 88.550 € 44 €/a -38%
(s. 0.); zzgl. Austausch
Warmwasserbereiter
(gemeinsame
Heizungslanlage mit dem
Birgerhaus Stude)
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11.42 Kindergarten Triangel

[1.42 Kindergarten Triangel

=

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
83.449 kWh/a 24 tla 9.527 kWh/a 6 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
4.479 €/a 2.162 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert Ko
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
141 kWh/m2ygea 110 kWh/m2ygra 92.976 kWh/a 30 t/a
| Anschrift | Schulweg 7, 38524 Sassenburg

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.42 Kindergarten Triangel

Ansprechpartner Herr Wegmeyer

Nutzungskategorie Kindergarten

Nutzergruppen Kinder 3 — 6 Jahre, Erzieherinnen

Baujahr 1955, 1972

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

739 m? 591 m?
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Viessmann Vitodens 200
Baujahr Heizkessel 2011-2013
Nennleistung Heizkessel | 90 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

¢ teilweise einfach verglaste Fenster im alten Gebaudeteil
o Wasserschaden in der Decke wurde durch

Trocknungsbohrungen behoben

o Dachziegel teilweise durchlassig verlegt
e Sanierter Gebdudeteil ist mit AuRendammung versehen

Warmwasser- | ¢ zentral

bereitung

Heizungs- e Heizkreise: Wohnung, Kita Anbau, Kita
anlage e Hocheffizienzpumpen eingebaut

Dritter)

Beleuchtung

e T8-Leuchtstofflampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom-
verbraucher
Nutzer- e Licht wenn notig
verhalten Abends Heizung runtergedreht
Weitere e Nutzung von Fluren als Spielraum, beengte Verhaltnisse
Einzelbeob- e Wohnung grof3tenteils ausgeraumt
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
. innenliegend
Mogliches

Pelletsystem
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11.42 Kindergarten Triangel

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Einfach verglaste Fenster ersetzen
- Dachabdeckung erneuern
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Erweiterung der Raumlichkeiten, da Flure als Spielraum sehr kalt sind

Nicht-Investive Mal3nahmen: -

14  Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 103.694€ 1.792€/a -40%
Triangel Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 161.694 € 2374€/a -53%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und

Solaranlage
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11.43 Feuerwehrgeratehaus Triangel

.43 Feuerwehrgeratehaus Triangel

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
48.450 kWh/a 14 t/a 3.709 kWh/a 2 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
2.659 €/a 869 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Eeerllzn%c;igleverbrauchs- ngﬂlgﬁg/wzegog"i Verbrauch CO,-Aquivalent
204 kWh/m2ygra 100 kWh/m?ygra 52.159 kWh/a 16 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.43 Feuerwehrgeratehaus Triangel

Anschrift Ludwig-Jahn-Stral3e 31, 38524 Sassenburg

Ansprechpartner Herr Jorzik

Nutzungskategorie Feuerwehrgeratehaus

Nutzergruppen Feuerwehr

Baujahr 1986, Anbau von 2008 mit gewertet, da untrennbar integriert
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

249 m?

237 m?

Heizenergietrager

Erdgas

Heizkessel Viessmann Vitodens 222
Baujahr Heizkessel 2013
Nennleistung Heizkessel | 24 kW
Bauliche e Undichtigkeiten bei Tlren und Toren

Auffalligkeiten | ¢  Obere Geschossdecke gedammt

Warmwasser- | ¢ zentral

S L
© £
0n =
3 c
o g bereitung
v c
Q2 5
c = ~—~ p
© G 5 | Heizungs- e zentral
é S E | anlage
= 30
Wem o -
AT Beleuchtung | e T8 und Glihlampen / Halogenspots
S & © | und Strom-
3 UEJ’ g verbraucher
L — . .
5 c Nutzer- e Verantwortlicher achtet auf zeitiges Aufdrehen und
E 8 verhalten Abdrehen der Heizungen nach der Veranstaltung
o 5
2 < .
c g Weitere o
c2 Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mdgliches

Pelletsystem
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11.43 Feuerwehrgeratehaus Triangel

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Turen und Garagentore dichten
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Glihlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MalRnahmen: -

15 Feuerwehrgerate- I: Hydraulischer Abgleich, 73.817 € 1.090 €/a -41%
haus Triangel Dammung Dach,
Auf3enwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 116.817€ 1.223€/a -46%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.44 Rathaus Westerbeck

.44 Rathaus Westerbeck

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
128.425 kWh/a 37 tla 21.759 kWh/a 13 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
6.900 €/a 4.930 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /oy cn Co-Aquivalent
109 kWh/m2NGFa 80 kWh/m2ygra 150.184 kwh/a 50 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.44 Rathaus Westerbeck

Anschrift Bokensdorfer Weg 12, 38524 Sassenburg

Ansprechpartner Herr Probst

Nutzungskategorie Verwaltung

Nutzergruppen Verwaltungsangestellte

Baujahr 1970, 1986, 1993

GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

1.415 m?

1.180 m?

Heizenergietrager

Heizkessel

Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

s. Bauhof Westerbeck

Bauliche
Auffalligkeiten

e Einfachverglasung grofRer Fenster im Atrium mit alten

Rahmen

o Dauerliiftung im Foyer durch Schlitze oberhalb der

Eingangstur

e Tageslichtkuppeln in Fluren

Warmwasser- | ¢ zentral

bereitung

Heizungs- e Warmwasser wird vom Brenner im Bauhof Westerbeck bis
anlage in das Rathaus gepumpt. Dort wird es dann verteilt.

e komplexes und altes Rohrsystem ohne echten Uberblick,
da keine Plane vorhanden (,gewachsene Struktur®)

Beleuchtung

e viele Halogen-Spots verbaut, davon werden immer mehr

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen (Eigene
Beobachtungen, Informationen Dritter)

und Strom- gegen LED in den von den Nutzern gewtinschten
verbraucher Farbtemperaturen ersetzt
LED-Leisten im Test anstatt T8-Leuchtstofflampen
o teilweise Gluhlampen mit hoher Leistung >100 W in der
Arbeitsplatzlampe verbaut
e zentrale Drucker in Fluren aufgestellt, nur vereinzelt
Einzelplatzdrucker vorhanden
Fotoautomat im Eingangsbereich verbraucht viel Strom
¢ Thin-Clients am Arbeitsplatz als stromsparende
Arbeitsrechner
¢ Klimatisierung des Serverraums ist sehr stromintensiv
Nutzer- e Nutzer teilweise bewusst liftend und beleuchtend
verhalten
Weitere e LED-Leisten werden von Nutzern teilweise nicht akzeptiert
Einzelbeob- aufgrund komplexer Reflektionsmuster
achtungen
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11.44 Rathaus Westerbeck

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Einfach verglaste Fenster durch moderne Fenster ersetzen
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- LOftungsschlitze schliel3en

- Gluhlampen gegen effizientere Leuchtmittel ersetzen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Fotoautomat im Eingang nur anschalten, wenn benétigt

- Raumtemperatur im Serverraum nach Absprache mit Administrator leicht erhdhen

16 Rathaus I: Hydraulischer Abgleich, 312.765€ 3.473€/a -51%
Westerbeck Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 327.765€ 4.630€/a -68%
(s. 0.); zzgl. Solaranlage

(gemeinsame Heizungs-

anlage mit Bauhof)

246/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.45 Mehrzweckhalle Westerbeck

11.45 Mehrzweckhalle Westerbeck

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
75.436 kWh/a 22 t/la 39.302 kWh/a 24 tla
Heizkosten' Stromkosten'
4.053 €/a 8.777 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert po
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch COz-Aquivalent
159 kWh/m2NGFa 120 kWh/m?ygra 114.739 kWh/a 46 t/a
| Anschrift | Bokensdorfer Weg 12, 38524 Sassenburg

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.

2471371



Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

11.45 Mehrzweckhalle Westerbeck

Ansprechpartner Herr Probst

Nutzungskategorie Mehrzweckhalle

Nutzergruppen Sportler, Mo. — Fr. 08:00 Uhr bis 21:30 Uhr, Wochenende ca.
30 Tage im Jahr belegt

Baujahr 1970

Grole Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
616 m? 473 m?

Heizenergietrager

Heizkessel
s. Bauhof Westerbeck

Baujahr Heizkessel

Nennleistung Heizkessel

Bauliche e Glasbausteinelemente wurden zugebaut

Auffalligkeiten | ¢  Fenster in Umkleiden und AuRentiir in der Halle im
groben Metallrahmen mit hoher Warmedurchlassigkeit

e Triblne abgetrennt und als Lager genutzt

o teilweise zugebaute Konvektoren in der Halle sorgen fur
ineffiziente Beheizung

e durchgehend veraltete Thermostatventile an den
Heizkdrpern

Warmwasser- | ¢ zentral

bereitung

Heizungs- e s. Bauhof Westerbeck
anlage

Beleuchtung | ¢ T8-Leuchtstofflampen, gewissenhaft gepflegt

(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen

und Strom- e Kichengerate

verbraucher

Nutzer- e intensiv genutzt

verhalten e in den Umkleiden viel Luftung und wenig Energieeffizienz

zu erkennen

Weitere e Bauteile sollten saniert werden

Einzelbeob- e Schimmelbildung an Tragern

achtungen e Fenster im Lager nachtréaglich mit Silikon gedichtet
Gesamtsystem

. . Lager auRerhalb Containerlésung
innenliegend

Mdgliches Pelletsystem
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11.45 Mehrzweckhalle Westerbeck

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Fenster sanieren
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Thermostatventile an Heizkérpern erneuern

- Verbaut der Heizkorper prifen und gegen durchlassigeren Schutz ersetzen

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Nutzerschulungen durchfiihren und Hinweise zur energieeffizienten Benutzung anbringen

17 Mehrzweckhalle I: Hydraulischer Abgleich, 131.512€ 2.015€/a -49%
Westerbeck Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 139.512€ 2797 €/a -68%
(s. 0.); zzgl. Solaranlage

(gemeinsame

Heizungsanlage mit

Bauhof)
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11.46 Jugendtreff / Krippe Westerbeck

[1.46 Jugendtreff / Krippe Westerbeck

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
8.560 kWh/a 2t/a 3.220 kWh/a 2t/a
Heizkosten" Stromkosten'
460 €/a 756 €/a

Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- | Vergleichswert A
kennwert nach EnEV 2009" Verbrauch CO,-Aquivalent
87 kWh/mZNGFa 110 kWh/mZNGFa 11.780 kWh/a 4 tla
Anschrift Bokensdorfer StralRe 12, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Probst
Nutzungskategorie Kinderkrippe
Nutzergruppen Erziehrinnen, Kinder <3 Jahre alt
Baujahr 1986
GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)

123 m2 98 m?2

Heizenergietrager
Heizkessel
Baujahr Heizkessel s. Bauhof Westerbeck
Nennleistung Heizkessel

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.46 Jugendtreff / Krippe Westerbeck

Bauliche e zwei Container mit Wasch- und Ruheraum wurden an das
Auffalligkeiten Gebaude angesetzt

Warmwasser- | ¢ zentral

% L
oS 2
n £
3 <
o bereitung
=
2 5
C = ) .
€S g | Heizungs- e s. Bauhof Westerbeck
é S E | anlage
e
Lo Beleuchtung | e T8-Leuchtstofflampen
& © © | und Strom- e Kiiche
E.U‘JPE verbraucher
O — - - T -
NI Nutzer- ¢ Raume sind mit 25 °C recht warm wegen der Kleinkinder
59 verhalten
< c
8 =
g g Weitere e Fensterdichtungen teilweise austauschwirdig
c2 Einzelbeob-
achtungen
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsun
innenliegend 9 g
Mogliches Pelletsystem
X
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11.46 Jugendtreff / Krippe Westerbeck

Malnahmenempfehlungen

Dringliche MalRnahmen: - Fensterdichtungen teilweise austauschwiirdig

Nicht-Investive MalRnahmen: -

18 Jugendtreff / Krippe I: Hydraulischer Abgleich, 34.218 € 177 €/a -38%
Westerbeck Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

34.218 € 238 €/a -51%
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.47 Bauhof Westerbeck

11.47 Bauhof Westerbeck

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
28.966 kWh/a 8 t/a 21.759 kWh/a 13 t/a
Heizkosten' Stromkosten'
1.556 €/a 4,930 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /oy cn Co-Aquivalent
98 KWh/m2NGFa 110 kWh/m2ygra 50.7250 kWh/a 22 tla

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt iiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fiir Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.47 Bauhof Westerbeck

Anschrift Bokensdorfer Weg 12, 38524 Sassenburg

Ansprechpartner Herr Probst

Nutzungskategorie Bauhof

Nutzergruppen Bauhof-Mitarbeiter

Baujahr 1990

GroRRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
384 m? 296 m?

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel

Viessmann Vitola-biferral Il mit KlIéckner KL 16/32 Brenner,
zweiter Benner abgeschaltet

Baujahr Heizkessel

1992

Nennleistung Heizkessel

100 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

e Geklinkerter Bau
e Garagentore leicht undicht

Warmwasser | e Elektrischer Boiler

bereitung

Heizungs- e Versorgt auch die Gebdude 67 Rathaus, 68

anlage Mehrzweckhalle und 69 Jugendtreff / Krippe Westerbeck

e das Einstellen der Heizung war Uber ein Programm am
PC im Hausmeisterbiiro méglich, seit einer der letzten
Wartungen durch die Firma Kirschke ist dies nicht mehr
mdglich. Das Menlu am Brenner direkt wird als kompliziert
und umstéandlich empfunden

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Begehungen
(Eigene Beobachtungen, Informationen Dritter)

e Heizkreisverteiler ist im Rathaus untergebracht
e Garagenheizung Uber Deckengeblase
Beleuchtung |e T8
und Strom- e Kiuhlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine
verbraucher
Nutzer- °
verhalten
Weitere o
Einzelbeob-
achtungen
G'esam'tsystem Lager aufRerhalb Containerlésung
o innenliegend
Mogliches

Pelletsystem
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.47 Bauhof Westerbeck

Malnahmenempfehlungen

Dringliche Mal3nahmen: - Garagentore dichten

Nicht-Investive MalRnahmen: -

19 Bauhof I: Hydraulischer Abgleich, 76.028 € 632 €/a -40%
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 124.028 € 774 €/a -49%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.48 Kindergarten Westerbeck

[1.48 Kindergarten Westerbeck

el A b

Heizenergie' Strom'

Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
129.278 kWh/a 38t/a 16.235 kWh/a 10 t/a
Heizkosten" Stromkosten'
6.946 €/a 3.647 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /oy cn Co-Aquivalent
161 kWh/m2ygra 110 kWh/m2\gra 145.513 kWh/a 47 tla

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fiir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngebaudebestand vom 30.07.2009.
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11.48 Kindergarten Westerbeck

Anschrift Hauptstral3e 36, 38524 Sassenburg
Ansprechpartner Herr Probst
Nutzungskategorie Kindertagesstatte
Nutzergruppen 6 Mitarbeiter, 33 Hortkinder, 25 Kindergartenkinder
Baujahr 1947, 1973, 1995
GroRe Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
1.024 m? 801 m?
Heizenergietrager Erdgas
Heizkessel Buderus G234X
Baujahr Heizkessel 1994
Nennleistung Heizkessel | 50 kW
Bauliche ¢ Dachdeckung undicht, Geschossdecke mit
Auffalligkeiten Wasserschaden

e Fensterflachen in den Bauabschnitten von 1947 und 1973
dringend erneuerungsbedurftig!
Warmwasser- | ¢ 3x Elektrische Wasserboiler, Stiebel Eltron SH 80 S

bereitung
Heizungs- e 3 Heizkreise (Kindergarten Siid, Nord und Wohnung
anlage e Hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung | ¢ T8 und Kompakt-Leuchtstofflampen

Dritter)

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom-
verbraucher
Nutzer- e Licht wird nahezu standig benutzt, auch wenn die Sonne
verhalten genugend Licht liefert

o Heizkorper werden bewusst geregelt

e verdeckte Heizkdrper werden genutzt
Weitere e Gebaude dringend sanierungsbedurftig
Einzelbeob- e Da Glasscheiben aus veralteten Fenstern fallen und
achtungen Kinder gefahrden kénnen, ist ein Austausch dieser

Fenster dringlich!
Gesamtsystem Lager aulRerhalb Containerldsung
o innenliegend
Mogliches

Pelletsystem
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11.48 Kindergarten Westerbeck

Malnahmenempfehlungen
Dringliche MalRnahmen: - Dachdeckung dringend(!) erneuern
- Durchfeuchtete Innenwande sanieren und Schimmel beseitigen

- Fenster dringend(!) erneuern, da bei Benutzung die Gefahrdung von Personen durch herausfallende Glasscheiben
besteht

- Hydraulischen Abgleich durchfiihren
- Neubau in Erwagung ziehen
Nicht-Investive MaRhahmen: - Heizkorper frei raumen

- Nutzerschulung in Heizen, Liften und Lichtnutzung durchfiihren

20 Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich, 215.531€ 3.959€/a -57%
Westerbeck Dammung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung
fir Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 270.531€ 4.168€/a -60%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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11.49 Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

11.49 Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

VIEZMANN

Heizenergie' Strom'
Verbrauch, bereinigt CO,-Aquivalent Verbrauch CO,-Aquivalent
47.093 kWh/a 14 t/a 5.456 kWh/a 3t/a
Heizkosten' Stromkosten'
2.603 €/a 1.249 €/a
Vergleichswerte (Heizenergie) Gesamt
Heizenergieverbrauchs- [ Vergleichswert /ey cn Co-Aquivalent
133 kWh/m2ygra 100 kWh/m2ygra 52.549 kWh/a 17 t/a

' Durchschnitt Giber die Jahre 2010 bis 2012

" Durchschnitt tiber die Jahre 2010 bis 2012

" Quelle zu den Vergleichswerten nach EnEV: Bundesministerium fir Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBS),
Bekanntmachung der Regeln fur Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im
Nichtwohngeb&udebestand vom 30.07.2009.
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11.49 Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

Anschrift Am Hagen 3 — 5, 38524 Sassenburg

Ansprechpartner Herr Jorzik

Nutzungskategorie Feuerwehrgeratehaus

Nutzergruppen Feuerwehr

Baujahr 1992, 2005 (30 m2 Anbau in die Garage integriert, keine
Trennung mdoglich)

Grolie Bruttogrundflache (BGF) Nettogrundflache (NGF)
417 m? 354 m2

Heizenergietrager Erdgas

Heizkessel Viessmann Vitodens 222

Baujahr Heizkessel 2013

Nennleistung Heizkessel | 24 kW

Bauliche
Auffalligkeiten

¢ Fenster aus den 80er und 90er Jahren

Warmwasser- | ¢ zentral

bereitung

Heizungs- e ein Heizkreis

anlage e Hocheffizienzpumpen installiert

¢ hydraulischer Abgleich notwendig

Beleuchtung

Dritter)

e T8 Leuchtstofflampen

Klimaschutzrelevante Erkenntnisse aus den Bege-
hungen (Eigene Beobachtungen, Informationen

und Strom- ¢ Kiiche mit zwei Kiihlschrdnken und einem Gefrierschrank
verbraucher ausgestattet
e Getrankekuhler in der Fahrzeughalle und in der Theke im
Gemeinschaftsraum
Nutzer- e alle 2 Woche eine Ubung
verhalten e Fahrzeughalle geheizt
e Vorgesetzter kontrolliert nach Nutzung die Einstellung der
Heizkorper
Weitere e Eingangsturen undicht
Einzelbeob- e Heizkorper teilweise verdeckt
achtungen
G_esam_tsystem Lager auRerhalb Containerlésung
o innenliegend
Mdgliches

Pelletsystem
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11.49 Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

Malnahmenempfehlungen
Dringliche Mal3nahmen: - Fenster erneuern
- Eingangstir abdichten
- Hydraulischen Abgleich durchfiihren

- Umkleideraum einrichten und diesen heizen statt die ganze Fahrzeughalle

Nicht-Investive MaRRnhahmen: - Heizkdrper freiraumen

21 Feuerwehrgeradteha  I: Hydraulischer Abgleich, 82.152 € 1.041€/a -40%
us Westerbeck Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
flr Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 130.152€ 4.021€/a -58%
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung
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[} Wirkung der gebaudespezifischen Investitionsmalnahmen

1] Wirkung der gebaudespezifischen Investitionsmal3inahmen

In diesem Kapitel werden die Wirkungen der gebaudespezifischen investiven Malinahmen aus
Baustein Il dargestellt.

.1 Einsparungen

Eine MaRRnahme ist dann aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoll, wenn sie maf3geblich dazu beitragt,
Emissionen von Klimagasen zu vermeiden. Neben der Emissionsvermeidung sind fur die
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der einzelnen Investitionsmafinahmen die Heizkosteneinsparungen
interessant. Beidem liegt die Energieeinsparung zugrunde. Die Energieeinsparungen der einzelnen
Malnahmen wurden mit Hilfe des vereinfachten Verfahrens ermittelt (Erlauterung des Verfahrens
siehe Kap. II).

Fur jedes Gebaude wurden fur die MaZnahmenpakete die prozentualen Einsparungen des
Heizenergieverbrauchs und der Heizkosten sowie die prozentuale Verminderung der
Klimagasemissionen aus der Energieberater-Software ibernommen. Damit wurden der zu
erwartende Heizenergieverbrauch, die Heizkosten sowie Emissionen nach Umsetzung des jeweiligen
Malnahmenpakets ermittelt. Dabei wurden flir gemeinsam mit Heizenergie versorgte Gebaude die
Heizenergieverteilungen anhand der Verhaltnisse von beheizter Nettogrundflache und
Nutzungsintensitat durchgefiihrt (siehe auch Kap. 1.1.1 Energie- und CO,-Bilanz).

Die Berechnung der Brennstoffeinsparung beim Einsatz einer Pelletheizung im Vergleich zum
bestehenden System kann niedriger ausfallen als erwartet. Dies liegt darin begriindet, dass das
Berechnungsprogramm immer von Wirkungsgraden wie vom Hersteller angegeben und von einer
optimalen Heizungseinstellung ausgeht, also beispielsweise, dass Brennwertheizungen immer im
optimalen Temperaturbereich mit bester Effizienz arbeiten. Da Pelletheizungen nicht Gber
Brennwerttechnik verfligen, verringert sich die Systemeffizienz und der Brennstoffverbrauch steigt
gegenuber einer herkdmmlichen Heizungstechnik.

Dieser Effekt ist in der Realitat nur zu erwarten, wenn alle Bedingungen geschaffen werden, um die
herkdmmliche Brennwerttechnik effektiv nutzen zu kénnen. Dazu zahlen eine Ricklauftemperatur am
Kessel von unter 45 °C, ein korrekt durchgefiihrter hydraulischer Abgleich des Heizungssystems und
eine exakt eingestellte Heizkurve. Dies ist im Bestand selten zu finden. Diese
Nutzungsschwankungen zwischen Brennwert- und Heizwertnutzung des Gerétes im Jahresverlauf
wird nicht vom Berechnungsprogramm berticksichtigt.

Die angegebenen Brennstoffeinsparungen der Ma3nahmenpakete Il sollten daher als
Mindesteinsparungen verstanden werden, die in der Realitat fast immer gré3er ausfallen, als
berechnet.
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1.1 Einsparungen

Einsparungen durch gebaudespezifische InvestitionsmalRnahmen fiir die Liegenschaften der
Samtgemeinde Isenbuttel und ihrer Mitgliedsgemeinden

Werden alle empfohlenen MalRnahmenpakete | zur Verbesserung der Gebaudehille umgesetzt, ist
jahrlich mit einer Energieeinsparung von etwa 1.180 MWh zu rechnen. Dies entspricht einer jahrlichen
Heizkosteneinsparung von etwa 58.100 Euro' und einer Verringerung der Klimagasemissionen von
jahrlich etwa 312 t CO,. Werden zusatzlich die Heizungsanlagen wie empfohlen erneuert — also alle
Malnahmenpakete Il umgesetzt — fallt die jahrliche Energieeinsparung durch den Einsatz von
Holzpellets zwar mit etwa 849 MWh geringer aus, die Heizkosteneinsparung mit etwa 64.100 Euro
und die Reduktion der CO,-Emissionen mit etwa 517 t CO, liegen aber héher. Damit wiirden bei
Umsetzung aller MalZnahmenpakete die durch Heizung hervorgerufene CO,-Emissionen insgesamt
um etwa 50 % reduziert.

Die Umsetzung der Mal3Bnahmenpakete | filhrte in den betrachteten Gebauden zu durchschnittlich

44 % Emissionsminderung — am geringsten fiele sie im Kindergarten Wasbdittel mit 27 % aus und am
hdchsten mit 64 % im Dorfgemeinschaftshaus Allenbittel. Nach Durchfiihrung von MaRhahmenpaket
I wirden bei 19 Gebauden von 27die Emissionen um mehr als 70 % verringert. Die gréf3ten
absoluten Minderungen kénnten in der ,Grundschule und Oberschule Isenblttel, alt*, der
,Grundschule und Oberschule Isenblittel, neu“ sowie der ,Oberschule Isenbiittel, Zweifeldsporthalle®
erzielt werden. Dort liegen die ermittelten jahrlichen Minderungen je Geb&ude bei mindestens 46 t
CO, und insgesamt bei etwa 159 t CO..

In folgender Tabelle werden die aus den gebaudespezifischen investiven Mal3nahmen resultierenden
Einsparungen in der Summe fiir alle in Baustein Il betrachteten Gebaude dargestellt.

i Energiekosten sind Verbraucher-, als Bruttokosten.
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1.1 Einsparungen

IST-Zustand Einsparungen Einsparungen
MalRnahmenpaket | MaRnahmenpaket I
@ @ c o @ @ c o @ @ c o,
o< > cog| o5 > 2og | @5 > og 822
.. O S — o._ OO0 x| © 5 — _ o L x O S — O_ OO0 X |2 03>
Name des Gebaudes c gs cc 50|l cswgo cc R=Ne) cC 30 cc 53S0 €55
T = = S| 0O | © == T O a0 O = = T O ao0 |33
NSE |Ng®| 2N NSE Nom| 2N NSS INgw|2n N2T
oz |2cm | 522|202 |2cow|f522 |22 |2ow| 522 £EES
Rathaus Isenbiittel 154513 |8.422 |45.139 |-60.260 2442 |-13.993 |-24.722 |-2.274 |-25278 |-56 %
Grundschule u. Oberschule | 55 50, | 12407 | 67.309 |-130034 | -6.959 |-37.744 |-90560 |-6.959 |-58.637 |-87 %
Isenbdttel, alt
Grundschule und Oberschule | 36 759 | 12931 | 60502 | -105.494 | -4.610 | -26.445 |-50.940 |-4.747 |-46.627 | -67 %
Isenbittel, neu
Grundschule Isenbuittel, 62.920 |3.367 |18.263 |-20.572 1549 |-8584 |-21.393 |-1.818 |-15.706 |-86%
Einfeldsporthalle
Oberschule Isenbiittel, 220.641 |12.436 |61.192 |-99.288 5596 |-27.537 |-97.082 |-7.461 |-53.849 |-88%
Zweifeldsporthalle
Kindergarten Isenbiittel | 114716 |6.421 | 33554 |-51.622 2825 |-15.099 |-52.770 |-3.981 |-29.527 |-88%
Kindergarten Isenbiittel |1 109.477 |5.746 |31.780 |-51.454 2298 |-13.348 |-47.075 |-2.815 |-22.882 |-72%
Jugendtreff Isenbiittel 13.057 |1.044 |3.842 |-7.442 512 -1.9098 |-4962 |-522 2920 |-76%
Einfeldsporthalle Calberlah | 87.816 | 4.580 | 25.406 | -46.543 2382 |-13211 |-35.126 |-2.656 |-22.357 |-88%
Oberschule Calberlah, alt 159.459 |8.317 |46.133 |-92.486 4158 |-23.989 |-76.540 |-4.408 |-34.600 |-75%
(A)r?ggi‘t‘gg'e Calberlah, 157.434 |8.211 |45547 |-70.845 -3.120 |-18.219 |-51.953 |-3.367 |-30.972 |-68%
Oberschule Calberiah, 21599 | 1.126 |[6.249 |[-11.447 507 |-2999 |-9287 |-575 |-4686 |-75%
Verwaltung
Kindergarten Calberlah 138.785 |7.016 |39.574 |-55514 2736 |-15.830 |-48575 |-3.859 |-34.034 |-86%

' Energiekosten sind Verbraucher-, als Bruttokosten.
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1.1 Einsparungen

IST-Zustand Einsparungen Einsparungen
MalRnahmenpaket | MaRnahmenpaket I
@ @ co @ @ c o @ @ c o o,
o< > cog| o5 > 2og | @5 > og 822
" QS5 — O._ o0 QS — o_ OO0 O S5 — o_ OO0 X |&# 0>
Name des Gebaudes c T8 cc 0| s cc »n SO c T8 c c w0 S5 o
T = = S| 0O | © == T O a0 O = = T O ao0 |33
NSE |Ngw | 2N NoE Nool 2N NoE |Ngw|2n N.2T
oz |2cm | 522|202 |2cow|f522 |22 |2ow| 522 £EES
Jugendtreff Wettmershagen 12.067 760 3.616 -6.758 -357 -1.917 -5.792 -456 -2.929 -81 %
Grundschule Ribbesbiittel 111.789 |6.239 |32.398 |-44.715 2121 |-9.071 |-23.476 |-2.308 |-13.607 |-42%
Kindergarten Ribbesbiittel 73.876 |3.388 |21.616 |-33.244 -1.288 |-7.133 |-19.947 |-1.423 |-9.943 |-46%
Mehrzweckhalle Vollbittel 72269 | 4.034 |20.985 |-39.025 -1.896 |-10.493 |-32521 |-2.138 |-15.949 |-76 %
Grundschule Wasbiittel 126.498 | 6.966 |36.710 |-72.104 -3.344 |-18.355 |-53.129 |-3.344 |-26.431 |-72%
Kindergarten Wasbiittel 69.152 |3.703 |20.129 |-27.661 1222 |-5.435 |-13.830 |-1.333 |-7.850 |-39%
Schiitzenheim Calberlah 24114 |1.355 |6.970 |-10.369 -569 2997 |-6.029 |-664 .5.925 | -85%
Dorfgemeinschaftshaus 31559 | 1716 |9274 |-21.460 -1.047 |-5.935 |-17.673 |-1.064 |-7.790 |-84%
Allenbuttel
iﬁ’erfr%ﬁ?;'”“haﬂs“aus 77.041 | 4225 |22.349 |-39.201 2.028 |-11.175 |-30.816 |-2.408 |-19.221 |-86%
?;gggme'”smaﬂs“a“s 12067 |1.229 |3.763 |-4.706 442 1355 |-3.982 |-713 2822 |-75%
Sportheim Wettmershagen 26.649 2.218 8.231 -12.792 -998 -3.869 -6.929 -1.131 | -6.914 -84 %
Gemeindezentrum 68.701 |3.935 |19.777 |-25.420 1.417 |-7120 |- - - -36 %'
Ribbesbiittel
Schiitzenheim Ausbittel, alt | 36.017 | 2.069 | 10.568 | -15.847 -890 4650 |-7564 |-931 8771 |-83%
Schiitzenheim Wasbiittel 34712 |2160 |10082 |-14.926 -778 3831 |-6.942 |-778 6.856 | -68 %

"hier: prozentuale Einsparung bzw. Vermeidung von Emissionen des MaRnahmenpakets |
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1.1 Einsparungen

IST-Zustand Einsparungen Einsparungen
MalRnahmenpaket | MaRnahmenpaket I
L) k) co |9 k) c o k) k) co O,
25 > cowm| o5 > cow | @5 > 2ow |82¢
" QS5 — O._ o0 QS — o_ OO0 O S5 — o_ oo X | 0>
Name des Gebaudes c g cc 50|l cswgo cc R=Ne) cC 30 cc 53S0 €55
O = = OO | OO | © == 0O n 90 O = = (I T) n 0 |Qvo
_E_Qg N & ®© .éNm NQ; N ST ENU’ NQ; N 2@ EN@ Bl.éc._
- NS N N o No® N N o No® N CEET
TCx | PS¥|SPx|2CX TOW| 52X |£29% | £S® | S22 £HE
Summe 2.488.893 | 135.941 | 720.140 | -1.185.356 | -58.369 | -313.791 | -854.278 | -64.134 | -517.450 | -72,8 %

Tab. lll.1-1  Ubersicht tber die aus den geb&audespezifischen MalRnahmenpaketen resultierenden Einsparungen — Samtgemeinde Isenbiittel

Weitere Einsparungen sind durch Umsetzung der in Kapitel IV dargestellten MaRnahmen mdglich.
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1.1 Einsparungen

Einsparungen durch gebaudespezifische InvestitionsmalRnahmen fiir die Liegenschaften der
Gemeinde Sassenburg

Werden alle empfohlenen MalRnahmenpakete | zur Verbesserung der Gebaudehille umgesetzt, ist
jahrlich mit einer Energieeinsparung von etwa 643 MWh zu rechnen. Dies entspricht einer jahrlichen
Heizkosteneinsparung von etwa 34.300 Euro' und einer Verringerung der Klimagasemissionen von
jahrlich etwa 192 t CO,. Werden zusatzlich die Heizungsanlagen wie empfohlen erneuert — also alle
Malnahmenpakete Il umgesetzt — fallt die jahrliche Energieeinsparung durch den Einsatz von
Holzpellets zwar mit etwa 501 MWh geringer aus, die Heizkosteneinsparung mit etwa 42.300 Euro
und die Reduktion der CO,-Emissionen mit etwa 356 t CO, liegen aber héher. Damit wirden bei
Umsetzung aller MalZnahmenpakete die CO,-Emissionen um etwa 81 % reduziert.

Die Umsetzung der MalBhahmenpakete | fihrte zu durchschnittlich 43 % Emissionsminderung — am
geringsten fiele sie im Kindergarten GruRendorf mit 26 % aus und am hdchsten mit 59 % im
Kindergarten Westerbeck. Nach Durchfiihrung von MaRhahmenpaket Il wirden bei 18 Geb&duden von
21 die Emissionen um mindestens 70 % verringert. Die gréf3ten absoluten Minderungen kénnten in
der Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf, im Rathaus Westerbeck und in der Sporthalle Dannenbiittel
erzielt werden. Dort liegen die ermittelten jahrlichen Minderungen je Gebaude bei mindestens 32 t
CO, und insgesamt bei fast 105t CO.,.

In folgender Tabelle werden die aus den gebaudespezifischen investiven MalRnahmen resultierenden
Einsparungen in der Summe fur alle in Baustein Il betrachteten Gebaude dargestellt. Weitere
Einsparungen sind durch Umsetzung der in Kapitel IV dargestellten Malinahmen maéglich.

i Energiekosten sind Verbraucher-, als Bruttokosten.
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1.1 Einsparungen

IST-Zustand Einsparungen Einsparungen
MalRnahmenpaket | MaRnahmenpaket I
@ @ c 9 @ D c @ @ c 0 Q.
D5 ol c 2P| 25 ol c 2« o5 = c 2w |8 2 e
" QS5 — O._ o0 QS — o_ OO0 O S5 — o_ oo X | 0>
Name des Gebaudes c g cc 50|l cswgo cc R=Ne) cC 30 cc 53S0 €55
T = = S| 0O | © == T O a0 O = = T O ao0 |33
305 (335 £30|555 fiF|fio |85% |5%m £i Siis
2ox | Po¥W | FPx|2ox ToW | o | 9% | T8W | O0TX |AweE’
Dorfgemeinschaftshaus 72079 | 3.826 |21.108 |-31.715 1645 |-9288 |-26.669 |-2.181 |-18.364 |-87.0
Dannenblttel
Sporthalle Dannenbuittel 126.427 | 6.711 37.025 |-58.157 -3.020 |-17.031 |-53.099 |-3.960 |-32.582 |-88,0
Dorfgemeinschaftshaus 83.744 | 6.104 |31.550 |-47.734 .3.418 |-17.668 |-40.197 |-3.785 |-28.711 |-91,0
GrulRendorf
Hermann-Lons-Schule 112.021 |8.230 |42585 |-45.929 2716 |-17.034 |-25.765 |-2.881 |-27.254 |-64.0
GruRendorf
Kindergarten GruRendorf 41.885 3.083 15.950 |-10.890 771 -4.147 -10.052 |-1.449 |-12.919 |-81,0
Feuerwehrgeratehaus 40123 | 2177 |11.711 |-22.068 1.023 |-5.855 |-18.055 |-1.176 |-9.017 |-77.0
GrulRendorf
Jugendtreff GruRendorf 20.775 1.129 6.072 -12.257 -564 -3.279 -9.349 -621 -4.736 -78,0
'\P"IZ?éﬁggrf,kha"e Neudorf- 165.810 |8.302 |46.723 |-44.769 2242 |-12.615 |-28.188 |-3.487 |-38.780 |-83,0
E'I’;?:r:gﬁf‘:h“'e Neudort- 109.065 |5.546 |30.745 |-54.533 2440 |-14.143 |-18541 |-2.662 |-22.136 |-72,0
Feuerwehrgeratehaus 2.236 113 628 -962 -40 -239 -492 .43 421 -67.0
Neudorf-Platendorf
Jugendtreff Neudorf- 9.607 479 2.698 | -3.747 -149 -944 1729 | -192 -1.889 | -70.0
Platendorf
Blrgerhaus Stude 76.511 5.680 29.444 | -31.370 -2.045 |-11.189 |-23.719 |-2.385 |-23.261 |-79,0

' Energiekosten sind Verbraucher-, als Bruttokosten.
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1.1 Einsparungen

IST-Zustand Einsparungen Einsparungen
MalRnahmenpaket | MaRnahmenpaket I
@ @ co @ @ c o @ @ c o o,
o< > cog| o5 o 2og | @5 > og 822
" QS5 — O._ o0 QS — o_ OO0 O S5 — o_ oo X | 0>
Name des Gebaudes c g cc 50|l cswgo cc R=Ne) cC 30 cc 53S0 €55
O = = OO | OO | © == 0O n 90 O = = (I T) n 0 |Qvo
No3 Now| 2N Nos Ngme| 2N Nos | NgF| 2N N27T 4
oz |2cm 522282 Pow | 522 |22 |Pow| 522 £EES
Feuerwehrgeratehaus Stlide | 1,564 116 602 -657 -41 -223 -328 -44 -409 -68,0
Kindergarten Triangel 83.449 4.479 24.361 |-34.214 -1.792 | -9.988 -26.704 | -2.374 |-21.194 |-87,0
$ﬁg‘n33’gfhrgeratehaus 48.450 | 2.659 |14.206 |-20.834 1.090 |-6.109 |-10.175 |-1.223 |-11.791 |-83,0
Rathaus Westerbeck 126.742 | 6.809 36.900 | -64.639 -3.473 |-18.819 |-69.708 |-4.630 |-33.210 |-90,0
Mehrzweckhalle Westerbeck | 76.560 4.113 22.290 | -38.280 -2.015 |-11.145 |-42.108 |-2.797 |-20.061 |-90,0
Jugendireff / Krippe 8.687 467 2529 | -4.083 177 -1.088 |-3214 |-238 -1.897 | -75,0
Westerbeck
Bauhof 29.398 1.579 8.559 -14.111 -632 -3.680 -11.465 | -774 -6.248 -73,0
Kindergarten Westerbeck 129.278 | 6.946 37.727 |-82.738 -3.959 |-22.259 |-71.103 |-4.168 |-29.804 |-79,0
Feuerwehrgeratehaus 47.093 |2.603 |13.703 |-19.779 -1.041 |-5.755 |-10.360 |-1.224 |-11.373 |-83,0
Westerbeck
Summe 1.411.504 | 81.154 | 437.116 | -643.461 -34.293 | -192.497 | -501.021 | -42.292 | -356.059 | -81,5 %

Tab. 111.1-2
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1.2 Wirtschatftlichkeitsbetrachtungen

1.2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Energiesparende und damit klimaschitzende MalRnahmen an Altbauten sind oftmals mit hohen
Investitionen verbunden. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, in diesem Zusammenhang auch
betriebswirtschaftliche Betrachtungen anzustellen. Ausschlaggebendes Entscheidungskriterium fir
oder gegen eine Klimaschutzinvestition sollte allerdings nicht vorrangig, schon gar nicht allein, die
finanzielle Wirtschaftlichkeit darstellen. Die weitreichenden Auswirkungen von Energieeinsparungen
und Klimaschutz auf die gesellschaftliche Entwicklung wirden damit nicht ausreichend bewertet.
Hinweise flr die Prioritatensetzung der Mal3nahmendurchfihrung liefert eine betriebswirtschaftliche
Betrachtungsweise aber durchaus.

I11.2.1 Investitionskosten

Nachfolgend werden die abgeschatzten Investitionsbedarfe fur die empfohlenen Mal3nahmenpakete
gebaudeweise aufgefiihrt. Die Kosten wurden Uberschlagig auf Basis von Kostenindizes und
Erfahrungswerten ermittelt. Eine Darstellung der Planungskosten findet nicht statt.

Neben den gesamten Investitionskosten werden die Ersatz- und die Mehrkosten dargestellt. Die
Ersatzkosten geben die notwendigen Kosten fur die Erneuerung mit aktuellem Standard wieder, die
Mehrkosten den klimaschutzbedingten Anteil. Ein Beispiel: Zurzeit sind Fenster mit Zweischeiben-
Verglasung eingebaut. Es wird empfohlen, sie durch Fenster mit Dreischeiben-Warmeschutz-
Verglasung zu ersetzen. Die Ersatzkosten stellen den aktuellen Kostenanteil fir ein Fenster mit
Zweischeiben-Verglasung dar, die Mehrkosten den zusatzlichen Anteil fir den verbesserten Standard
der Dreischeiben-Warmeschutz-Verglasung. Damit fiihrt erst der verbesserte Standard zu
Energieeinsparungen.

Hinweis: Die MalRhahmenempfehlungen basieren auf einem wéhrend der Begehungen festgestellten
Ist-Zustand der Gebaude Anfang/Mitte 2014.
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111.2.1  Investitionskosten

Investitionskosten fiir Gebdude der Samtgemeinde Isenbittel und ihrer Mitgliedsgemeinden

Mehrkosten
far
Investitions- energetische
Gebaude Malnahmenpakete kosten Ersatzkosten Verbesserung
Rathaus I: Hydraulischer Abgleich,
Isenbittel Dammung Dach,
AuRRenwande, 173.884 € 126.527 € 47.357 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und 251.384 € 179.027 € 72.357 €
Austausch
Warmwasserbereiter
Grundschule  I: Hydraulischer Abgleich,
und Dammung Dach,
Oberschule  AufRRenwénde, 724.944 € 418.219 € 305.795 €
Isenbuttel, alt Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 754.014 € 433.219 € 320.795 €
Pelletheizung
Grundschule  I: Hydraulischer Abgleich,
und Dammung Dach,
Oberschule  AuRRenwénde, 413.136 € 293.374 € 119.762 €
Isenbuttel, Warmeschutzverglasung
neu fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der 413.136 € 293.374 € 119.762 €
Grundschule und
Oberschule Isenbiittel, alt
Grundschule  I: Hydraulischer Abgleich, 67.972 € 49.880 € 18.092 €
Isenbttel, Dammung Aulenwande,
Einfeldsport- Warmeschutzverglasung
halle fur Fenster
II: wie MalZnahmenpaket | 67.972 € 49.880 € 18.092 €
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der
Grundschule und
Oberschule Isenblittel, alt
Oberschule I: Hydraulischer Abgleich, 490.275 € 392.870 € 97.405 €
Isenbiittel, Dammung Dach,
Zweifeld- AulRenwande,
sporthalle Warmeschutzverglasung

fur Fenster
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II.2.1  Investitionskosten
Mehrkosten
far
Investitions- energetische
Gebéaude MaRnahmenpakete kosten Ersatzkosten  Verbesserung
II: wie Malinahmenpaket | 490.275 € 392.870 € 97.405 €
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der
Grundschule und
Oberschule Isenbdttel, alt
Kindergarten  I: Hydraulischer Abgleich,
Isenbittel | Dammung Dach,
Auf3enwande, 116.770 € 52.560 € 64.210 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 174.770 € 76.560 € 98.210 €
Pelletheizung
Kindergarten I: Hydraulischer Abgleich,
Isenbittel 1 Dammung Dach,
Auf3enwande, 121.550 € 56.720 € 64.830 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 179.550 € 80.720 € 98.830 €
Pelletheizung
Jugendtreff I: Hydraulischer Abgleich,
Isenbuttel Dammung Dach,
AuBenwande, 49.979 € 31.552 € 18.427 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 77.979 € 47.552 € 30.427 €
Pelletheizung
Einfeldsport-  I: Hydraulischer Abgleich,
halle Dammung Dach,
Calberlah AulRenwande, 202.482 € 155.994 € 46.488 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie MalZnahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der 202.482 € 155.994 € 46.488 €
Oberschule Calberlah, alt
Oberschule I: Hydraulischer Abgleich,
Calberlah, alt D&ammung Dach,
AuRRenwande, 319.171 € 200.537 € 118.634 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 374171 € 241.037 € 133.134 €

Pelletheizung
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Investitionskosten

Gebaude

Mallnahmenpakete

Investitions-
kosten

Ersatzkosten

Mehrkosten
far
energetische
Verbesserung

Oberschule
Calberlah,
Anbauten

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der
Oberschule Calberlah, alt

215.806 €

215.806 €

117.480 €

117.480 €

98.326 €

98.326 €

Oberschule
Calberlah,
Verwaltung

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der
Oberschule Calberlah, alt

62.683 €

62.683 €

35.150 €

35.150 €

27.533 €

27.533 €

Kindergarten
Calberlah

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Solaranlage

81.369 €

134.369 €

46.410 €

70.410 €

34.959 €

63.959 €

Jugendtreff
Wettmers-
hagen

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

30.826 €

78.826 €

22.102 €

38.102 €

8.724 €

40.724 €

Grundschule
Ribbesbiittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
Auf3enwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

151.742 €

189.742 €

66.580 €

90.580 €

85.162 €

99.162 €
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I11.2.1  Investitionskosten

Mehrkosten
far

Investitions- energetische

Gebaude

Mallnahmenpakete

kosten

Ersatzkosten

Verbesserung

Kindergarten
Ribbesbuttel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
Aulenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Austausch
Warmwasserbereiter

115.836 €

160.336 €

90.396 €

115.896 €

25.440 €

44.440 €

Mehrzweck-
halle
Vollbittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AuRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Austausch
Warmwasserbereiter

90.738 €

150.238 €

54.468 €

79.968 €

36.270 €

70.270 €

Grundschule
Wasbttel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AuRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Austausch
Warmwasserbereiter

201.759 €

259.259 €

132.829 €

175.829 €

68.930 €

83.430 €

Kindergarten
Wasbuittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AuRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Austausch
Warmwasserbereiter

131.418 €

190.918 €

103.368 €

128.868 €

28.050 €

62.050 €

Schitzen-
heim
Calberlah

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

121.665 €
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111.2.1  Investitionskosten

Mehrkosten
far
Investitions- energetische
Gebéaude MaRnahmenpakete kosten Ersatzkosten  Verbesserung

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 169.665 € 106.120 € 63.545 €
Pelletheizung

Dorfgemein-  I: Hydraulischer Abgleich,
schaftshaus =~ Dammung Dach,
Allenbdittel AulRenwande, 114.380 € 85.845 € 28.535 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und 163.880 € 103.345 € 60.535 €
Austausch
Warmwasserbereiter

Dorfgemein-  I: Hydraulischer Abgleich,
schaftshaus = Dammung Dach,
Allerbuittel AuRRenwande, 129.201 € 95.906 € 33.295 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung 162.201 € 111.906 € 50.295 €

Dorfgemein-  I: Hydraulischer Abgleich,

schaftshaus ~ Dammung Dach,

Jelpke AulRenwande, 22.803 € 7.560 € 15.243 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 85.803 € 23.560 € 62.243 €
Pelletheizung

Sportheim I: Hydraulischer Abgleich,

Wettmers- Dammung Dach,

hagen AulRenwande, 33.223 € 19.146 € 14.077 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer 81.223 € 35.146 € 46.077 €
Pelletheizung

Gemeinde- I: Hydraulischer Abgleich,

zentrum Dammung Dach,

Ribbesbuttel AulRenwande, 186.572 € 118.819 € 67.753 €
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
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I11.2.1  Investitionskosten

Gebaude

Investitions-
Mallnahmenpakete kosten

Ersatzkosten

Mehrkosten
far
energetische
Verbesserung

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt mit Warme 186.572 €
der Biogasanlage

118.819 €

67.753 €

Schutzen-
heim
Ausblttel, alt

I: Hydraulischer Abgleich,

Dammung Dach,

AulRenwande, 71.594 €
Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |

(s. 0.) zzgl. Einbau einer 99.594 €
Pelletheizung

41.328 €

57.328 €

30.266 €

42.266 €

Schutzen-
heim
Wasbttel

I: Hydraulischer Abgleich,

Dammung Dach,

AulRenwande, 112.129 €
Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |

(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und 151.629 €
Austausch

Warmwasserbereiter

46.140 €

71.640 €

65.989 €

79.989 €

Tab. 111.2.1-1 Geb&udespezifische Mallnahmenempfehlungen mit Investitionskosten und

jahrlichen Heizkosteneinsparungen der Samtgemeinde Isenbttel und ihrer
Mitgliedsgemeinden

Sind die Investitionskosten des MalRhahmenpakets Il flr ein Gebaude genauso hoch wie die
Investitionskosten des Malihahmenpakets I, so liegt das daran, dass das Gebaude uber eine
Heizungsanlage einer anderen Liegenschaft mitbeheizt wird. Die Investition in die Pelletheizung wird
dann nur dem Geb&ude angerechnet, in dem die Anlage steht.

Bei Umsetzung aller MaBnahmenpakete |l betriigen die Investitionskosten insgesamt 5.528.477 € €.
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.2.1

Investitionskosten

Investitionskosten fiir Gebdude der Gemeinde Sassenburg

Gebaude

Malnahmenpakete

Investitions-
kosten

Ersatzkosten

Mehrkosten
far
energetische
Verbesserung

Dorfgemein-
schaftshaus
Dannenblittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Solaranlage

94919 €

152.919 €

55.705 €

79.705 €

39.214 €

72.711 €

Sporthalle
Dannenblttel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

Il: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung des
Dorfgemeinschaftshauses
Dannenblittel zzgl. einer
Solaranlage

145.782 €

153.782 €

114.705 €

114.705 €

31.077 €

39.077 €

Dorfgemein-
schaftshaus
GruRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

132.008 €

170.008 €

77.994 €

101.994 €

54.014 €

68.014 €

Hermann-
Lons-Schule
GrulRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

353.186 €

391.186 €

270.254 €

294.254 €

82.932 €

96.932 €

Kindergarten
Grul3endorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
Auf3enwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

151.660 €
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I11.2.1  Investitionskosten

Gebaude

Mallnahmenpakete

Investitions-
kosten

Ersatzkosten

Mehrkosten
far
energetische
Verbesserung

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der
Hermann-Lo6ns-Schule
Grul3endorf zzgl. einer
Solaranlage

199.660 €

126.786 €

72.874 €

Feuerwehr-
geratehaus
GrufRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

77.960 €

115.960 €

56.520 €

80.520 €

21.440€

35.440 €

Jugendtreff
GruRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie MaRnahmenpaket
I (s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung des
Feuerwehrgeratehauses
GrulRendorfPelletheizung

39.343 €

20.989 €

18.354 €

Mehrzweck-
halle
Neudorf-
Platendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung und
Solaranlage

165.147 €

223.147 €

101.652 €

125.652 €

63.495 €

97.495 €

Findorff-
Schule
Neudorf-
Platendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

225.305 €

300.305 €

154.492 €

194.992 €

70.813 €

105.313 €

Feuerwehr-
geratehaus
Neudorf-
Platendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AuRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

65.341 €
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Mehrkosten
far
Investitions- energetische
Gebéaude MaRnahmenpakete kosten Ersatzkosten  Verbesserung
II: wie Malinahmenpaket |  66.841 € 30.140 € 36.701 €
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung der Findorff-
Schule Neudorf-Platendorf
zzgl. Austausch
Warmwasserbereiter
Jugendtreff I: Hydraulischer Abgleich, 50.440 € 37.317 € 13.123 €
Neudorf- Dammung Dach,
Platendorf AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |  50.440 € 37.317 € 13.123 €
(s. 0.); versorgt durch

Pelletheizung der

Mehrzweckhalle Neudorf-

Platendorf
Blrgerhaus I: Hydraulischer Abgleich,  54.852 € 35.988 € 18.864 €
Stide Dammung Dach,

AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 102.852 € 51.988 € 50.864 €
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung

Feuerwehr- I: Hydraulischer Abgleich, 87.050 € 52.625 € 34425 €
geratehaus Dammung Dach,
Stide AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket| 88.550 € 54.125 € 34.425 €
(s. 0.); versorgt durch

Pelletheizung des

Birgerhauses Stude zzgl.

Austausch

Warmwasserbereiter
Kindergarten I Hydraulischer Abgleich,  103.694 € 70.042 € 33.652 €
Triangel Dammung Dach,

AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket | 161.694 € 94.042 € 67.652 €
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung und

Solaranlage
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2.1

Investitionskosten

Gebaude

Mallnahmenpakete

Investitions-
kosten

Ersatzkosten

Mehrkosten
far
energetische
Verbesserung

Feuerwehr-
geratehaus
Triangel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

73.817 €

116.817 €

46.191 €

70.191 €

27.626 €

46.626 €

Rathaus
Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung des Bauhofs
zzgl. Solaranlage

312.765 €

327.765 €

252.242 €

252.242 €

60.523 €

75.523 €

Mehrzweck-
halle
Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung des Bauhofs
zzgl. Solaranlage

131.512 €

139.512 €

102.775 €

102.775 €

28.737 €

36.737 €

Jugendtreff /
Krippe
Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie MalZnahmenpaket |
(s. 0.); versorgt durch
Pelletheizung des Bauhofs

34.218 €

34.218 €

25.784 €

25.784 €

8.434 €

8.434 €

Bauhof

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach,
AulRenwande,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster

II: wie Malinahmenpaket |
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

76.028 €

124.028 €

59.002 €

75.002 €

17.026 €

49.026 €
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Mehrkosten
far
Investitions- energetische
Gebéaude MaRnahmenpakete kosten Ersatzkosten  Verbesserung
Kindergarten I Hydraulischer Abgleich, 215.531 € 141.126 € 74.405 €
Westerbeck  Dadmmung Dach,
AulRenwande,

Warmeschutzverglasung

fur Fenster

II: wie Manahmenpaket | 270.531 € 181.626 € 88.905 €
(s. 0.) zzgl. Einbau einer

Pelletheizung

Feuerwehr- I: Hydraulischer Abgleich, 82.152 € 60.798 € 21.354 €
geratehaus Dammung Dach,
Westerbeck  AuRenwénde,
Warmeschutzverglasung
fur Fenster
II: wie Malinahmenpaket |  130.152 € 76.798 € 53.354 €
(s. 0.) zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

Tab. lll.2.1-2 Gebaudespezifische MaBnahmenempfehlungen mit Investitionskosten und
jahrlichen Heizkosteneinsparungen der Gemeinde Sassenburg

Sind die Investitionskosten des MaRnhahmenpakets Il fir ein Gebaude genauso hoch wie die
Investitionskosten des MalRnahmenpakets I, so liegt das daran, dass das Gebaude lber eine
Heizungsanlage einer anderen Liegenschaft mitbeheizt wird. Die Investition in die Pelletheizung wird
dann nur dem Geb&ude angerechnet, in dem die Anlage steht. Das trifft auch auf die
Feuerwehrgeratehduser Neudorf-Platendorf und Stude zu, die geringen Differenzen zum
Malnahmenpaket | begriinden sich hier mit dem Ersatz der dezentralen Warmwasserbereitung durch
neue Durchlauferhitzer.

Bei Umsetzung aller MaRBnahmenpakete |l betriigen die Investitionskosten insgesamt 3.320.367 €.

[11.2.2 Wirtschaftliche Bewertung

In der weiteren wirtschaftlichen Betrachtung werden aus Sicht des Klimaschutzes nur die Mehrkosten
bertcksichtigt, da die Ersatzkosten zur Instandhaltung des Geb&audes sowieso anfallen wiirden und
keine Auswirkungen auf Energieeinsparungen héatten.

Fur wirtschaftliche Betrachtungen steht eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfiigung, die durchaus
auch unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen konnen. Deshalb ist es wichtig, die Zahlen richtig
interpretieren zu kénnen. Dabei sollen nachfolgende Erlauterungen behilflich sein.

Ausgewahlt wurden sechs Kenngré3en, die im Zusammenhang mit energetischen Investitionen
Ublicherweise eingesetzt werden bzw. allgemein aus Investitionsrechnungen bekannt sind:
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e jahrliche Brennstoffkosten ohne MalRnahme
e jahrliche Brennstoffkosten nach MalRhahme
e jahrliche Gesamtkosten nach MaRhahme

o Kapitalwert

e Amortisation

Preis der eingesparten Kilowattstunde

Jahrliche Brennstoffkosten ohne bzw. nach MaRnahme

Uber den Betrachtungszeitraum von 30 Jahren werden — unter Beruicksichtigung von einer jahrlichen
Preissteigerung fir Brennstoffe von 4 % — die mittleren Brennstoffkosten pro Jahr berechnet. Es kann
ein direkter Vergleich zwischen den so ermittelten jahrlichen Brennstoffkosten ohne und nach
Durchfuihrung der empfohlenen Mal3nahmenpakete gezogen werden.

Jahrliche Gesamtkosten nach MalRhahme

Uber den Betrachtungszeitraum von 30 Jahren werden aus der Summe von jahrlichen Kapital- und
Wartungskosten (nur Mehrkosten) sowie den mittleren Brennstoffkosten die mittleren Gesamtkosten
nach Maf3nahmendurchfihrung pro Jahr berechnet. Dabei werden folgende Annahmen getroffen:

o Der Kapitalzinssatz betragt 1,5 % pro Jahr.

e Wartungskosten fallen fir Pellets- und Erdgasbrennwert-Heizungsanlagen an. Die
Nutzungsdauer betréagt 15 Jahre, die Anlagenteuerung 3,5 % pro Jahr.

o Die Brennstoffkosten unterliegen einer Preissteigerung von 4 % pro Jahr.

Kapitalwert

Die Kapitalwertmethode gibt die Mdglichkeit — unter der Zielstellung einer Gewinnmaximierung — eine
Vorteilhaftigkeit zwischen zwei Investitionsalternativen festzustellen.

In den hier angewendeten Fallen wird die Mehrinvestition in die energetische Sanierungsmalinahme
(nur Mehrkosten) einer Geldanlage mit einer Verzinsung von jahrlich 1,5 % in dem
Betrachtungszeitraum von 30 Jahren gegenulbergestellt. Im Falle der Mehrinvestition ergeben sich
jahrliche Energiekosteneinsparungen — eine Preissteigerung fir Brennstoffe von 4 % pro Jahr ist
bertcksichtigt — flir die unterstellt wird, dass die eingesparten Gelder ebenfalls zu einem Zinssatz von
1,5 % pro Jahr angelegt werden.

Ist der Kapitalwert gréer als Null, ist die Mehrinvestition in die energetische Sanierung vorteilhaft, ist
der Kapitalwert kleiner als Null, ist die Geldanlage der Verzinsung von 5,5 % vorteilhaft. Betragt der
Kapitalwert genau Null sind Mehrinvestition und Geldanlage entscheidungsneutral.

Ein wesentlicher Nachteil der Kapitalwertmethode ist allerdings, dass in der Realitat oft
Abweichungen zu den getroffenen Annahmen eintreten.
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Amortisation

Es wird gepruft, nach wie vielen Jahren die durch die energetische Sanierung bewirkten
Energiekosteneinsparungen in Summe groR3er sind als die Mehrinvestitionskosten. Fur die
Brennstoffkosten wurde eine Preissteigerung von 4 % pro Jahr angenommen.

Preis der eingesparten Kilowattstunde

Die Mehrinvestitionskosten werden ins Verhéltnis zu der in dem Betrachtungszeitraum von 30 Jahren
eingesparten Energiemenge gesetzt. Dabei wird fur die Brennstoffkosten eine Preissteigerung von
4 % pro Jahr unterstellt.

In den nachfolgenden Tabellen sind die oben beschriebenen KenngréZen fir die
gebaudespezifischen Mal3nahmenpakete dargestellt.

283/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg
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Wirtschaftliche Bewertung

Wirtschaftliche Bewertung der gebadudespezifischen MalRnahmen fir die Gebdude der Samtgemeinde Isenbittel und ihre Mitgliedsgemeinden

Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum

von 30 Jahren

shrliche jahrliche jahrliche
J Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete Brennstoff- kosten kosten Kapitalwert Amortisation eingespar-
kosten ohne h h nach Jahren KWh
MaRnahme nac nac ten kKW
MaRnahme MalRnahme
I: Hydraulischer Abgleich,
. Dammung Dach, Aul3enwéande,
Rathaus Isenbittel . 3 15.664 €/a 11.122 €/a 13.111 €/a 61.861 € 15 0,03 €/kWh
Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
22g|. Einbau einer Pelletheizung | 45 gor g0 11435€/a  16.439€/a | 29320 € 21 0,20 €/kWh
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser
Grundschuleu. o e oninde
Oberschule N g ' L 23.113 €/a 10.170€/a 23.013 €/a 5.408 € 26 0,10 €/kWh
. Warmeschutzverglasung fir
Isenbttel, alt
Fenster
II: alle MaRRnahmenpakete | der
GS und OS Isenbdttel alt und neu,
GS Isenbittel, Einfeldsporthalle 76.372€/a 37.338€/a 53.144 €/a 378.629 € 19 0,09 €/kWh

und Zweifeldsporthalle zzgl.
Einbau einer Pelletheizung

284/371



Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

111.2.2  Wirtschaftliche Bewertung
Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
) Brennstoff- Brennstoff- Gesamt- . Amortisation Preis der
Gebaude Malnahmenpakete kosten kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne nach Jahren
MaRnahme nach nach ten kWh
MalRhahme MalRnahme
Oberschule N g ' R 23.866 €/a 15.274€/a 20.304 €/a 86.806 € 18 0,05 €/kWh
. Warmeschutzverglasung fur
Isenbiittel, neu
Fenster
s. Grundschule und Oberschule
Isenblttel, alt
Grundschule I:"Hydraullscher Ab:qlelch,
) Dammung AulRenwande,
Isenbiittel, N .
Einfeldsoorthalle Warmeschutzverglasung fir
P Fenster 6.263 €/a 3.382 €/a 9.943 €/a 51.176 € 10 0,23 €/kWh
s. Grundschule und Oberschule
Isenblttel, alt
Oberschule [I):aFrLyr?]Liu“S[;::ceg A:)ugrlzlrf\?v};inde
Isenbiittel, 9 ' ’ 23.130€/a 12.722€/a 19.061 €/a 99.325 € 12 0,06 €/kWh

Zweifeldsporthalle

Warmeschutzverglasung fir
Fenster
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111.2.2  Wirtschaftliche Bewertung
Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
; Brennstoff- Brennstoff- Gesamt- . Amortisation Preis der
Gebaude Malnahmenpakete kosten ohne kosten kosten Kapitalwert nach Jahren €ingespar-
MaRnahme nach nach ten kWh
MalBnahme MalBhahme
s. Grundschule und Oberschule
Isenbiittel, alt
I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Dammung Dach, AuRenwande, 11944 €la 6689€a 9.385€a | 62.144€ 17 0,05 €/kWh
Isenbuittel | Warmeschutzverglasung fur
Fenster
Il wie MaBnahmenpaket| (5. 0.) |41 911 e/n 4530€/a  10.949€a | 79.834 € 18 0,12 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Dammung Dach, AuRenwande, 10.687 €/a  6412€/a  9.135€/a | 37.949€ 19 0,05 €/kWh
Isenbuittel Il Warmeschutzverglasung fur
Fenster
I wie MaSnahmenpaket (s.0.) | 14 sa7¢/0 54502 11.887€a | 27.074€ 22 0,14 €/kWh
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
) Brennstoff- Brennstoff-  Gesamt- . Amortisation /€IS der
Gebaude Malnahmenpakete kosten kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne nach Jahren
MaRnahme nach nach ten KkWh
Mallhahme Malhahme
I: Hydraulischer Abgleich,
Jugendtreff Isenbittel Dammung Dach, Autenwande, 1942 €/a  990€/a  1.764€a | 4450€ 23 0,10 €/kWh
Warmeschutzverglasung fir
Fenster
Il: wie Manahmenpaket | (5. 0) |y g0 s g71€a  3206€/a | -7.083€ 30 0,47 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Einfeldsporthalle Dammung Dach, AufSenwande, 8519€a  4.089€a 36.932€a | 60.019€ 15 0,04 €/kWh
Calberlah Warmeschutzverglasung fir
Fenster
s. Oberschule Calberlah, alt
I: Hydraulischer Abgleich,
Oberschule Dammung Dach, Auenwande, | 5 joqe1n 7734€/a  12717€a | 67.326¢€ 19 0,05 €/kWh
Calberlah, alt Warmeschutzverglasung fir
Fenster
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren

jahrliche jahrliche jahrliche
) Brennstoff- Drennstoff-- Gesamt- . Amortisation '&iS der
Gebaude Malnahmenpakete kosten kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne nach Jahren
MaRnahme nach nach ten kWh
Mallhahme Malhahme
II: alle MaRnahmenpakete | der
Einfeldsporthalle Calberlah, der
OS Calberlah, alt, der OS
Calberlah, Anbauten und OS 41.355€/a 20.886€/a 35.090 €/a 186.675 € 26 0,08 €/kWh
Calberlah, Verwaltung zzgl.
Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Oberschule Dammung Dach, AuBenwande, | 45 75 ¢13  gap9€/a 13509 €/a | 41.200 € 21 0,06 €/kWh
Calberlah, Anbauten  Wéarmeschutzverglasung fur
Fenster
s. Oberschule Calberlah, alt
Oberschule Damimung bach, Adtenwnde
Calberlah, ) g ' o 2.095 €/a 1.152 €/a 2.309 €/a -4.864 € 29 0,10 €/kWh
Warmeschutzverglasung fur
Verwaltung

Fenster

s. Oberschule Calberlah, alt
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete Brennstoff- kosten kosten Kapitalwert Amortisation eingespar-
kosten ohne h h nach Jahren KWh
MaRnahme Nac nac ten kW
MalRnahme Mal3inhahme
I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Dammung Dach, AuBenwande, |14 h51 /0 7951€a  9429€/a | 108.556 € 10 0,03 €/kWh
Calberlah Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung 13.051 €/a 5.873 €/a 9.719 €/a 138.434 € 13 0,08 €/kWh
und Solaranlage
I: Hydraulischer Abgleich,
Jugendtreff Dammung Dach, AulSenwande, 1413€/a  749€/a  1115€a | 7.242¢€ 17 0,05 €/kWh
Wettmershagen Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
1.413 €/a 565 €/a 4.449 €/a -20.342 € - 0,67 €/kWh
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Vollbuttel

Warmeschutzverglasung fur
Fenster
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111.2.2  Wirtschaftliche Bewertung
Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete Brennstoff- kosten kosten Kapitalwert Amortisation eingespar-
kosten ohne nach Jahren
MaRnahme nach nach ten kWh
MalBnahme MalBhahme
I: Hydraulischer Abgleich,
Grundschule Dammung Dach, Ausenwande, 11604 €/a 7.658€a 11.235€a | 9.695€ 24 0,08 €/kWh
Ribbesbuttel Warmeschutzverglasung fir
Fenster
Il wie MaBnahmenpaket| (s.0.) | 44 601 e/n  7310€/a  12.635€a | 4.065€ 25 0,23 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Dammung Dach, Auenwande, 6302€/a 3907€a 4976€a | 32.138€ 15 0,03 €/kWh
Ribbesbuttel Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
2zg|. Einbau einer Pelletheizung | o 0> /) 36s5€a 6.963€a | 19.199 € 21 0,17 €/kWh
und neue Durchlauferhitzer fur
Warmwasser
I: Hydraulischer Abgleich,
Mehrzweckhalle Dammung Dach, Aulenwande, 7503€/a 3.976€/a 5500€a | 48.510€ 15 0,04 €/kWh
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete E(gg?:nsfhffr;e kosten kosten Kapitalwert ﬁ;%ﬂ;ﬂ?g: eingespar-
MaRnahme nach nach ten KkWh
Mallhahme Malhahme
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fiir 7.503 €/a 3.526 €/a 8.763 €/a 25.333 € 21 0,16 €/kWh
Warmwasser
I: Hydraulischer Abgleich,
Grundschule Dammung Dach, AuBenwéande,
Wasbiittel Warmeschutzverglasung far 12.958 €/a 6.738 €/a 9.633 €/a 80.609 € 15 0,04 €/kWh
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
Ef]%'niﬂf‘:’[‘)“uf;?}f;u'?:r'ﬁ:eer'ﬁz?g 12.958€/a 6.738€/a 11.616€/a | 66.109€ 18 0,09 €/kWh
Warmwasser
I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Dammung Dach, Auenwande, 6.888€/a  4.615€a  5793€a | 26.604€ 17 0,04 €/kWh

Wasblittel

Warmeschutzverglasung fur
Fenster

291/371




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

111.2.2  Wirtschaftliche Bewertung

Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren

jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete E(gg?:nsfhffr;e kosten kosten Kapitalwert ﬁ;%ﬂ;ﬂ?g: eingespar-
MaRnahme nach nach ten KkWh
Mallhahme Malhahme

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)

zzgl. Einbau einer Pelletheizung | g gg0 e/2 4400€/a  9300€/a | -2428€ 27 0,35 €/kWh

und neue Durchlauferhitzer fir

Warmwasser

I: Hydraulischer Abgleich,
Schutzenheim Dammung Dach, AufSenwande, 2520€/a 1461€/a 2786€a | -6.102€ 30 0,13 €kWh
Calberlah Warmeschutzverglasung fir

Fenster

Il: wie Manahmenpaket | (5. 0) |, 5y ¢/0  12g5€/a  6.127€/a | -33.861¢€ . 0,80 €kWh

zzgl. Einbau einer Pelletheizung

I: Hydraulischer Abgleich,
Dorfgemeinschafts-  Dammung Dach, AulSenwande, 3193€/a  1245€/a 2444€a | 18.287€ 19 0,06 €/kWh
haus Allenbuttel Warmeschutzverglasung fir ' ’ ’ ’ ’

Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)

2zgl. Einbau einer Pelletheizung | - 4 193 ¢/0 12132 5929€/a | -12.945€ 30 0,27 €/kWh

und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren

jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete E(gg?:nsfhffr;e kosten kosten Kapitalwert ﬁ;%ﬂ;ﬂ?g: eingespar-
MaRnahme nach nach ten kWh
Mallhahme Malhahme
I: Hydraulischer Abgleich,
Dorfgemeinschafts-  Dammung Dach, AulSenwande, 7859€/a  4.086€a 5485€a | 57.398€ 13 0,04 €/kWh
haus Allerbittel Warmeschutzverglasung fir ’ ' ) ’ ’
Fenster
Il: wie Manahmenpaket | (5. 0) | 7 ggo g0 3379€/a  6.820€/a | 57.404 € 16 0,11 €kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Dorfgemeinschafts- - Dammung Dach, Aulsenwande, 2286€/a  1.463€a 2103€a | 4545€ 22 0,14 €/kWh
haus Jelpke Warmeschutzverglasung fir ' ' ' ' ’
Fenster
Il: wie Malinahmenpaket | (5. 0) 1) ye6 610 g0€a  5747€a | -30.363€ . 1,20 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Sportheim Dammung Dach, Auenwande, 4125€a  2269€a  2.860€a | 30.552€ 12 0,05 €/kWh
Wettmershagen Warmeschutzverglasung fir

Fenster
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
Brennstoff- Gesamt- L Preis der
Gebaude Malnahmenpakete E(gg?:nsfhffr;e kosten kosten Kapitalwert ﬁ;%ﬂ;ﬂ?g: eingespar-
MaRnahme nach nach ten KkWh
Mallhahme Malhahme
Il: wie Manahmenpaket | (5. 0) |y yo5¢/0 20210 6.120€/a | 4.502€ 25 0,59 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich,
Gemeindezentrum  Dammung Dach, Auenwande, 7319€/a  4684€a 7530€a | -4400€ 27 0,11 €/kWh
Ribbesbuttel Warmeschutzverglasung fir ’ ' ) ) ’
Fenster
[l identisch mit |, da das
Gebaude Uber ein an eine 7.319€/a  4684€a  7.530€a | -4.400 €la 27 €/a 0 €/a
Biogasanlage angeschlossenes
BHKW warmeversorgt wird
I: Hydraulischer Abgleich,
Schatzenheim Dammung Dach, AufSenwande, 3.849€/a 2194€a  3465€a | 9.524€ 22 0,08 €/kWh
Ausbilittel, alt Warmeschutzverglasung fur
Fenster
Il: wie MaSnahmenpaket | (5. 0) | - 53 g1q.6/0  2117€/a  4030€a | -626€ 26 0,37 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche jahrliche jahrliche
) Brennstoff- Brennstoff-  Gesamt- . Amortisation /€IS der
Gebaude Malnahmenpakete kosten kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne nach Jahren
MaRnahme nach nach ten KkWh
Mallhahme Malhahme
I: Hydraulischer Abgleich,
Schutzenheim Dammung Dach, AufSenwande, 4017€a  2571€/a  5343€a | -31.216€ . 0,19 €kWh
Wasbduttel Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung | -, 1761, 5571€a  7.001€a | -45216€ i 0,65 €/kWh
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

Tab. 111.2.2-1 Wirtschaftliche Kenngréf3en fur die empfohlenen MaRnahmenpakete — Samtgemeinde Isenbuttel und ihre Mitgliedsgemeinden
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Wirtschaftliche Bewertung

Wirtschaftliche Bewertung der gebdudespezifischen MalRnahmen fir die Gebadude der Gemeinde Sassenburg

Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren

jahrliche  jahrliche jahrliche .
Gesamt- L Preis der
Gebaude MaRnahmenpakete Brennstoff-  Brennstoff- /oo Kapitalwert Amortisation eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
MalBnhahme MalRhahme nach ten kWh
Malnhahme
I: Hydraulischer Abgleich, 7.117 €/a 4.057 €/a 5.704 €/a 34.364 € 17 0,05 €/kWh
Dorfgemeinschafts- ~ Dammung Dach, Auf3enwande,
haus Dannenbdittel Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: alle MaRBnahmenpakete | fir 19.600 €/a 8.178 €/a 14.966 €/a 106.681 € 24 0,09 €/kWh
DGH und Sporthalle Dannenbdttel
zzgl. Pelletheizung und
Solaranlagen (20 m2 fir DGH und
10 mz fir Sporthalle)
I: Hydraulischer Abgleich, 12.483 €/a 6.866 €/a 8.171 €/a 103.984 € 9 0,02 €/kWh

Sporthalle
Dannenblttel

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fir
Fenster

II: s. Dorfgemeinschaftshaus
Dannenbiuittel
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
; Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
nach ten KkWh
MalBhahme MaRRnhahme
Malnhahme
I: Hydraulischer Abgleich, 11.354 €/a 4.996 €/a 7.264 €/a 98.861 € 13 0,05 €/kWh
Dorfgemeinschafts- ~ Dammung Dach, Auf3enwande,
haus GruRendorf Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 11.354 €/a 4.315€/a 8.331 €/a 101.240 € 14 0,10 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich, 15.308 €/a 10.256 €/a 13.740 €/a 38.525 € 20 0,08 €/kWh
Hermann-Lons- Dammung Dach, AuBenwéande,
Schule GruRendorf Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 15.308 €/a 9.950 €/a 15.181 €/a 31.886 € 22 0,20 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich, 5.734 €/a 4.300 €/a 6.017 €/a -6.411 € 29 0,16 €/kWh

Kindergarten
Grul3endorf

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fir
Fenster
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
; Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten ohne kosten nach kosten Kapitalwert nach Jahren €ingespar-
nach ten KkWh
MalBhahme MaRRnhahme
Malnhahme

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 5.734 €/a 3.039 €/a 7.428 €/a -8.084 € 28 0,44 €/kWh

zzgl. Einbau einer Pelletheizung

und Solaranlage

I: Hydraulischer Abgleich, 4.050 €/a 2.146 €/a 3.047 €/a 24.324 € 16 0,04 €/kWh

Feuerwehrgeratehau Dammung Dach, AuRenwéande,
s GrulRendorf Warmeschutzverglasung fur

Fenster

II: alle MaRBnahmenpakete | fiir 6.150 €/a 2.808 €/a 6.227 €/a 26.554 € 27 0,12 €/kWh

Feuerwehr und Jugendtreff

Grul3endorf zzgl. Pelletheizung

I: Hydraulischer Abgleich, 2.100 €/a 1.050 €/a 1.821 €/a 6.890 € 21 0,06 €/kWh

Jugendtreff
GruRendorf

Dammung Dach, Aul3enwénde,
Warmeschutzverglasung for
Fenster

s. Feuerwehrgeratehaus
GrulRendorf
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
; Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten ohne kosten nach kosten Kapitalwert nach Jahren €ingespar-
MalBhahme MaRRnhahme nach ten kWh
Malnhahme
I: Hydraulischer Abgleich, 15.442 €/a 11.273 €/a 13.940 €/a 36.752 € 19 0,06 €/kWh
Mehrzweckhalle Dammung Dach, AuBenwéande,
Neudorf-Platendorf Warmeschutzverglasung fir
Fenster
II: alle MaRBnahmenpakete | fir 16.334 €/a 9.492 €/a 16.423 €/a 53.898 € 20 0,23 €/kWh
Mehrzweckhalle und Jugendtreff
Neudorf-Platendorf zzgl.
Pelletheizung und Solaranlage
(MZH)
I: Hydraulischer Abgleich, 10.315 €/a 5.776 €/a 8.751 €/a 38.310 € 20 0,05 €/kWh
Findorff-Schule Dammung Dach, AuBenwéande,
Neudorf-Platendorf Warmeschutzverglasung fir
Fenster
[I: alle MaRBnahmenpakete | fur 10.526 €/a 5.495 €/a 13.959 €/a -21.045 € 29 0,44 €/kWh

Findorff-Schule und Feuerwehr
Neudorf-Platendorf zzgl.
Pelletheizung und Austausch
Durchlauferhitzer (Feuerwehr)
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
N Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
nach ten kWh
MaRnahme Maflhahme
MalRhahme
I: Hydraulischer Abgleich, 211 €/a 137 €/a 1.678 €/a -34.927 € - 1,60 €/kWh
Feuerwehrgeratehau Dammung Dach, AuRenwénde,
s Neudorf-Platendorf  Warmeschutzverglasung fir
Fenster
s. Findorff-Schule Neudorf-
Platendorf
I: Hydraulischer Abgleich, 892 €/a 615 €/a 1.167 €/a -6.476 € - 0,15 €/kWh
Jugendtreff Neudorf- Dammung Dach, AuRenwéande,
Platendorf Warmeschutzverglasung fir
Fenster
s. Mehrzweckhalle Neudorf-
Platendorf
I: Hydraulischer Abgleich, 10.564 €/a 6.761 €/a 7.553 €/a 72.572 € 8 0,03 €/kWh

Birgerhaus Stide

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fir
Fenster
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
; Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
nach ten KkWh
MalBhahme MaRRnhahme
Malnhahme
II: alle MaRBnahmenpakete | fir 10.780 €/a 6.261 €/a 12.016 €/a 54.326 € 22 0,24 €/kWh
Birgerhaus und Feuerwehr Stude
zzgl. Pelletheizung und Austausch
Durchlauferhitzer (Feuerwehr)
I: Hydraulischer Abgleich, 216 €/a 140 €/a 1.586 €/a -32.608 € - 2,20 €/kWh
Feuerwehrgeratehau Dammung Dach, AuRenwénde,
s Stlde Warmeschutzverglasung fir
Fenster
s. Birgerhaus Stiide
I: Hydraulischer Abgleich, 8.332 €/a 4,999 €/a 6.412 €/a 46.476 € 14 0,04 €/kWh
. . Dammung Dach, AuBenwéande,
Kindergarten Triangel N i
Warmeschutzverglasung fir
Fenster
[I: wie Malnahmenpaket | (s. 0.) 8.332 €/a 3.916 €/a 8.199 €/a 38.518 € 19 0,16 €/kWh

zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und Solaranlage
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
; Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
nach ten KkWh
MalBhahme MaRRnhahme
Malnhahme
I: Hydraulischer Abgleich, 4.945 €/a 2.918 €/a 4.078 €/a 21.120 € 18 0,06 €/kWh
Feuerwehrgeratehau Dammung Dach, AuRenwénde,
s Triangel Warmeschutzverglasung fir

Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 4,945 €/a 2.670 €/a 6.070 €/a 8.065 € 24 0,33 €/kWh

zzgl. Einbau einer Pelletheizung

I: Hydraulischer Abgleich, 12.665 €/a 6.206 €/a 8.748 €/a 94779 € 14 0,04 €/kWh

Rathaus Westerbeck Da}.m mung Dach, AuBenwz?l.nde,

Warmeschutzverglasung fir

Fenster

s. Bauhof

I: Hydraulischer Abgleich, 7.651 €/a 3.902 €/a 5.109 €/a 61.396 € 12 0,03 €/kWh

Mehrzweckhalle
Westerbeck

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fir
Fenster
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren

N N jahrliche
jahrliche jahrliche Gesamt- Preis der
N Brennstoff- Brennstoff- . Amortisation .
Gebaude Malnahmenpakete kosten Kapitalwert eingespar-
kosten ohne kosten nach nach Jahren
nach ten kWh
Malnahme MalRnahme
MalRnahme
s. Bauhof
I: Hydraulischer Abgleich, 868 €/a 538 €/a 892 €/a -503 € 27 0,09 €/kWh
Jugendtreff / Krippe  Dammung Dach, AuRenwéande,
Westerbeck Warmeschutzverglasung fir
Fenster
s. Bauhof
2.938 €/a 1.763 €/a 2.478 €/a 11.227 € 19 0,05 €/kWh

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur
Fenster

Bauhof
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Mittelwerte Uber Betrachtungszeitraum
von 30 Jahren
jahrliche  jahrliche ~ Jahriche oreis der
Gebaude MaRnahmenpakete Brennstoff- — Brennstoff- kosten Kapitalwert Amortisation eingespar-
P kosten ohne kosten nach P nach Jahren gesp
MaRnahme Maflhahme r'\1/|ach ten kWh
allnahme
II: alle MaRBnahmenpakete | fir 24 122 €/a 8.425 €/a 17.726 €/a 207.686 € 24 0,07 €/ kWh
Rathaus, Mehrzweckhalle,
Jugendtreff/Krippe Westerbeck
und Bauhof zzgl. Pelletheizung
und Solaranlagen (Rathaus und
MZH)
I: Hydraulischer Abgleich, 12.920 €/a 5.555 €/a 8.680 €/a 102.651 € 14 0,04 €/kWh
Kindergarten Dammung Dach, AuBenwande,
Westerbeck Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 12.920 €/a 5.168 €/a 10.276 €/a 97.470 € 16 0,07 €/kWh
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
I: Hydraulischer Abgleich, 4.842 €/a 2.905 €/a 3.802 €/a 25.214 € 15 0,05 €/kWh
Feuerwehrgeratehau Dammung Dach, AuRenwénde,
s Westerbeck Warmeschutzverglasung fur
Fenster
II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.) 4.842 €/a 2.566 €/a 6.980 €/a 1.363 € 26 0,43 €/kWh

zzgl. Einbau einer Pelletheizung
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Tab. 111.2.2-2 Wirtschaftliche Kenngréf3en fur die empfohlenen MalRnahmenpakete — Gemeinde Sassenburg
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[11.2.3 Wirtschaftliche Okobilanz

Die Investitionen in die energetische Sanierung der Gebaude bewirken Energieeinsparungen und
damit die Reduzierung von Brennstoffkosten einerseits und von Klimagas-Emissionen andererseits.
Um letztgenannte Wirkung wirtschaftlich zu bewerten, werden die Mehrinvestitionskosten in Relation
zu den vermiedenen CO,-Emissionen gesetzt.

Wirtschaftliche Okobilanz der geb&dudespezifischen MaRnahmen fiir die Geb&ude der
Samtgemeinde Isenbittel und ihrer Mitgliedsgemeinden

Preis des jahrlich
Gebaude Malhahmenpakete vermiedenen kg
CO,-Emission

I: Hydraulischer Abgleich,
Rathaus Isenbittel Dammung Dach, AuBenwéande, 3€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

3€

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande, 8 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Grundschule u.
Oberschule Isenblittel, alt

II: alle MaBnahmenpakete | der GS
und OS Isenbuttel alt und neu, GS
Isenbittel, Einfeldsporthalle und 3€
Zweifeldsporthalle zzgl. Einbau
einer Pelletheizung

Grundschule und I: Hydraulischer Abgleich,
Oberschule Isenblittel, Dammung Dach, AuBenwande, 5€
neu Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Grundschule und Oberschule
Isenbittel, alt

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung AulRenwénde, 2€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Grundschule Isenbittel,
Einfeldsporthalle
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Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

s. Grundschule und Oberschule
Isenbittel, alt

Oberschule Isenbiittel,
Zweifeldsporthalle

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Grundschule und Oberschule
Isenbiittel, alt

5€

Kindergarten Isenbdttel |

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie Malnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

4 €

3€

Kindergarten Isenbdittel 1l

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

5€

4 €

Jugendtreff Isenbittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

9€

10 €

Einfeldsporthalle
Calberlah

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Oberschule Calberlah, alt

4 €
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Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

Oberschule Calberlah, alt

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuRenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: alle MaRnahmenpakete | der
Einfeldsporthalle Calberlah, der OS
Calberlah, alt, der OS Calberlah,
Anbauten und OS Calberlah,
Verwaltung zzgl. Einbau einer
Pelletheizung

5€

3€

Oberschule Calberlah,
Anbauten

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Oberschule Calberlah, alt

5€

Oberschule Calberlah,
Verwaltung

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Oberschule Calberlah, alt

9€

Kindergarten Calberlah

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und Solaranlage

2€

2€

Jugendtreff
Wettmershagen

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

5€

14 €

Grundschule Ribbesbiittel

I: Hydraulischer Abgleich,
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Preis des jahrlich
Gebéaude MalRnahmenpakete vermiedenen kg
CO,-Emission

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MaRnahmenpaket I (s. 0.)

: : : 7
zzgl. Einbau einer Pelletheizung €

I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Ribbesbittel Dammung Dach, Auzenwande, 4 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie Mal3nahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

4€

I: Hydraulischer Abgleich,
Mehrzweckhalle Vollbittel Dammung Dach, Auf3enwande, 3€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

4 €

I: Hydraulischer Abgleich,
Grundschule Wasblttel Dammung Dach, AuBenwéande, 4 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

3€

I: Hydraulischer Abgleich,
Kindergarten Wasbdittel Dammung Dach, Aul3enwande, 5€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

8 €
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Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

Schuitzenheim Calberlah

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuRenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

11€

11€

Dorfgemeinschaftshaus
Allenbittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

5€

8 €

Dorfgemeinschaftshaus
Allerbuttel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie Mal3nahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

3€

3€

Dorfgemeinschaftshaus
Jelpke

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

11€

22 €

Sportheim
Wettmershagen

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

4 €

7€

Gemeindezentrum
Ribbesbiittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster
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Preis des jahrlich
Gebéaude MalRnahmenpakete vermiedenen kg
CO,-Emission

[I: identisch mit |, da das Geb&ude
Uber ein an eine Biogasanlage
angeschlossenes BHKW
warmeversorgt wird

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande, 7€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Schiitzenheim Ausbittel,
alt

II: wie Mal3nahmenpaket | (s. 0.)

zzgl. Einbau einer Pelletheizung 5¢€

I: Hydraulischer Abgleich,
Schitzenheim Wasbittel Dammung Dach, AuRenwéande, 17 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und neue Durchlauferhitzer fir
Warmwasser

12 €

Tab. I11.2.3-1 Wirtschaftliche Oko-Bilanz der empfohlenen MaRnahmenpakete — Samtgemeinde
Isenbittel und ihre Mitgliedsgemeinden
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Wirtschaftliche Okobilanz der geb&dudespezifischen MaRnahmen fiir die Gebaude der

Gemeinde Sassenburg

Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

Dorfgemeinschaftshaus
Dannenbuittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuRenwéande,
Warmeschutzverglasung fir Fenster

II: alle MaRBnahmenpakete | fir
DGH und Sporthalle Dannenbuttel
zzgl. Pelletheizung und
Solaranlagen (20 m2 fur DGH und
10 mz fir Sporthalle)

4 €

2€

Sporthalle Dannenbiittel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: s. Dorfgemeinschaftshaus
Dannenbdittel

2€

Dorfgemeinschaftshaus
Gruf3endorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

3€

2€

Hermann-LOns-Schule
GrulRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

5€

4€

Kindergarten Gruf3endorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster
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Preis des jahrlich
Gebéaude MalRnahmenpakete vermiedenen kg
CO,-Emission

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung 6 €
und Solaranlage

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande, 4 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Feuerwehrgeratehaus
GruRendorf

II: alle MaRnahmenpakete | fir
Feuerwehr und Jugendtreff 4€
Grul3endorf zzgl. Pelletheizung

I: Hydraulischer Abgleich,
Jugendtreff Gru3endorf Dammung Dach, AuRenwéande, 6 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Feuerwehrgeratehaus
GruRendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande, 5€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Mehrzweckhalle Neudorf-
Platendorf

II: alle MaRBnahmenpakete | fir
Mehrzweckhalle und Jugendtreff
Neudorf-Platendorf zzgl. 3€
Pelletheizung und Solaranlage
(MZH)

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande, 5€
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Findorff-Schule Neudorf-
Platendorf

[I: alle MaBnahmenpakete | fr
Findorff-Schule und Feuerwehr
Neudorf-Platendorf zzgl. 6 €
Pelletheizung und Austausch

Durchlauferhitzer (Feuerwehr)

Feuerwehrgerétehaus I: Hydraulischer Abgleich, 154 €
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Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

Neudorf-Platendorf

Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Findorff-Schule Neudorf-
Platendorf

Jugendtreff Neudorf-
Platendorf

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Mehrzweckhalle Neudorf-
Platendorf

14 €

Birgerhaus Stide

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: alle MaRnahmenpakete | fir
Burgerhaus und Feuerwehr Stlide
zzgl. Pelletheizung und Austausch
Durchlauferhitzer (Feuerwehr)

2€

4€

Feuerwehrgeratehaus
Stide

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Bilrgerhaus Stide

155 €

Kindergarten Triangel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung
und Solaranlage

3€

3€

Feuerwehrgeratehaus
Triangel

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Au3enwande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster
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Gebaude

MalRnahmenpakete

Preis des jahrlich
vermiedenen kg
CO,-Emission

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

4€

Rathaus Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Bauhof

3€

Mehrzweckhalle
Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Bauhof

3€

Jugendtreff / Krippe

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuBenwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

s. Bauhof

8 €

Bauhof

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, Aul3enwéande,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: alle MaRnahmenpakete | fir
Rathaus, Mehrzweckhalle,
Jugendtreff/Krippe Westerbeck und
Bauhof zzgl. Pelletheizung und
Solaranlagen (Rathaus und MZH)

5€

3€

Kindergarten Westerbeck

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AulRenwénde,
Warmeschutzverglasung fur Fenster

II: wie MalRnahmenpaket I (s. 0.)
zzgl. Einbau einer Pelletheizung

3€

3€
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Preis des jahrlich
Gebéaude MalRnahmenpakete vermiedenen kg
CO,-Emission

I: Hydraulischer Abgleich,
Dammung Dach, AuRenwande, 4 €
Warmeschutzverglasung fur Fenster

Feuerwehrgeratehaus
Westerbeck

II: wie MalRnahmenpaket | (s. 0.)

zzgl. Einbau einer Pelletheizung 5¢€

Tab. I11.2.3-2 Wirtschaftliche Oko-Bilanz der empfohlenen MaBnahmenpakete — Gemeinde
Sassenburg

Die Feuerwehrgeratehduser Neudorf-Platendorf und Stiide werden jeweils von externen
Heizungsanlagen versorgt. Da fir diese Heizstrédnge keine eigenen Zahler installiert sind, wurden die
Verbrauche Uber die jeweiligen Nutzungszeiten aller an diese Heizsysteme angeschlossenen
Gebéaude berechnet. Aufgrund der geringen Nutzungszeiten von zwei Stunden in zwei Wochen fielen
die Verbrauche fir die Feuerwehrgeratehauser extrem niedrig aus. Das Verhaltnis von
Modernisierungskosten und deren Einsparungspotenziale bei ohnehin sehr niedrigen berechneten
Verbréuchen zeigt sich in den extrem hohen CO,-Vermeidungskosten. Genaue Zahlen erhalt man nur
mit der Installation eigener Warmemengenzahler fur die Heizstrange dieser Gebaude.

[11.2.4 Fazit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Die wirtschaftliche Bewertung beruht auf mehreren — mit dem Auftraggeber abgestimmten —
Pramissen, die eingangs des Kapitels 1.2 dargelegt sind. Mit der Wahl dieser Kriterien kann man die
Ergebnisse erheblich beeinflussen. So liegt die jahrliche Teuerungsrate fir Brennstoffe mit 4 %
deutlich unterhalb der tatséchlichen Preissteigerungsraten der letzten Jahrzehnte und kann auch vor
dem Hintergrund der derzeit voriibergehenden Olpreissenkungen als vorsichtig angesehen werden.

Auch der Kalkulationszins hat erheblichen Einfluss auf die Hohe der wirtschaftlichen
BewertungsgrofRen. Der gewahlte Ansatz von 1,5 % wirkt sich Giber den Betrachtungszeitraum von 30
Jahren fur Investitionen sehr beglinstigend aus. In einem alternativen Szenario wurde mit einem
Kalkulationszins von 5,5 % gerechnet, um zu zeigen, was eine aktuell nicht zu erwartende
Hochzinsphase hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit bewirken kénnte. Die wesentlichen Erkenntnisse
dieses Szenarios flie3en im nachfolgenden Fazit ein.
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Fazit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen fiur die Gebdude der Samtgemeinde Isenbittel und
ihrer Mitgliedsgemeinden

Nimmt man den Kapitalwert mit einem Kalkulationszins von 1,5 % als Entscheidungskriterium, stellen
sich die meisten Maflihahmenpakete als wirtschaftlich dar. Besonders hohe Kapitalwerte (>100.000 €)
wurden ermittelt fir:

e Grundschule und Oberschule Isenbdittel, alt (MP 11)
e Oberschule Calberlah, alt (MP 1)
e Kindergarten Calberlah (MP | und II)

Die genannten Mal3nahmenpakete Il der Grundschule und Oberschule Isenbdttel, alt sowie der
Oberschule Calberlah, alt umfassen jeweils die gesamte energetische Sanierung beider
Gebaudekomplexe.

Der Kindergarten Calberlah ist in der ABC-Analyse (s. Kapitel .1.1 Energie- und CO,-Bilanzen) der
Prioritat A zugeordnet, d. h. der Kindergarten gehort zu den grof3en Energieverbrauchern und
Uberschreitet mit seinen Heizenergieverbrauchen den EnEV-Vergleichswert.

Auch das Rathaus Isenbittel, das der Prioritat A in der ABC-Analyse zugeteilt ist, erreicht hohe
Kapitalwerte: etwa 62.000 Euro fur das MaRnahmenpaket | und etwa 29.000 Euro fur das
Malnahmenpaket II.

Nachfolgend aufgefuhrte Malinahmenpakete erzielen dagegen keinen positiven Kapitalwert:

e Jugendtreff Isenbuttel (MP 11)

e Oberschule Calberlah, Verwaltung (MP I)
e Jugendtreff Wettmershagen (MP 1)

e Kindergarten Washittel (MP II)

e Schitzenheim Calberlah (MP | und II)

¢ Dorfgemeinschaftshaus Allenbittel (MP 11)
¢ Dorfgemeinschaftshaus Jelpke (MP II)

e Gemeindezentrum Ribbesbittel (MP 1)

e Schitzenheim Ausbuttel, alt (MP II)

e Schutzenheim Wasbiittel (MP | und 1)

Die fett gedruckten Gebaudenamen zeigen die Gebaude an, die die Vergleichswerte der EnEV fir
den Heizenergieverbrauch tbersteigen.

Wahlt man als Berechnungsgrundlage einen Kapitalzins von 5,5 %, verandert sich das Bild deutlich.
Viele MaRnahmenpakete stellen sich wirtschaftlich kritisch dar, da der Kapitalwert negativ ausfallt,
also die alternative Geldanlage zum Kalkulationszins lohnender ware. Einen positiven Kapitalwert
verzeichnen fir das Mallnahmenpaket | zur energetischen Verbesserung der Gebaudehille und
Durchfuhrung des hydraulischen Abgleichs:
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e Rathaus Isenbuttel

¢ Kindergarten Isenbittel |

e Einfeldsporthalle Calberlah

e Kindergarten Calberlah

¢ Kindergarten Ribbesbdttel

o Mehrzweckhalle Vollbttel

e Grundschule Wasbuttel

¢ Kindergarten Washbiittel

e Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel
e Sportheim Wettmershagen

Von den MalRnahmenpaketen Il erreichen im Szenario mit einem Kapitalzins von 5,5 % nur der
Kindergarten Calberlah und das Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel positive Kapitalwerte.

Die Amortisation sollte wenigstens innerhalb der Lebensdauer von 30 Jahren erfolgen. Das ist bei
fast allen MalZnahmenpaketen der Fall, lediglich fiunf MalRnahmenpakete amortisieren sich nicht:

e Jugendtreff Isenbuttel (MP 11)

e Jugendtreff Wettmershagen (MP II)

e Schutzenheim Calberlah (MP 1 und II)

e Dorfgemeinschaftshaus Allenbttel (MP 11)
¢ Dorfgemeinschaftshaus Jelpke (MP 1)

e Schutzenheim Wasbdttel (MP | und II)

Der Preis der eingesparten Kilowattstunde gilt als hoch, wenn er 0,30 € pro Kilowattstunde
Uberschreitet. Das trifft zu auf:

e Jugendtreff Isenbuttel (MP 11)

e Jugendtreff Wettmershagen (MP II)

¢ Kindergarten Wasbuttel (MP 11)

e Schutzenheim Calberlah (MP II)

¢ Dorfgemeinschaftshaus Jelpke (MP 1)
e Sportheim Wettmershagen (MP 1)

e Schutzenheim Ausbuttel, alt (MP II)

e Schitzenheim Wasbdttel (MP 1)

Wirtschatftlich kritisch, da alle drei Kriterien — Kapitalwert mit Kapitalzins von 1,5 %, Amortisation und
Preis der eingesparten Kilowattstunde — nicht eingehalten werden, sind:

e Jugendtreff Isenbuttel (MP 11)
e Jugendtreff Wettmershagen (MP 1)
e Schutzenheim Calberlah (MP 11)
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o Dorfgemeinschaftshaus Jelpke (MP 1)
e Schitzenheim Wasbdittel (MP II)

Der Preis des vermiedenen Kilogramms CO,-Emission zeigt, bei welchen MalRhahmenpaketen das
Geld besonders klimaschonend angelegt wirde. Folgende Maflinahmenpakete stellen sich vor
diesem Hintergrund besonders positiv dar (< 3 €):

e Grundschule Isenbuttel, Einfeldsporthalle (MP 1)
e Kindergarten Calberlah (MP | und II)

Die Malinahmenpakete dieser Liegenschaften sind also nicht nur betriebswirtschaftlich sinnvoll (s. 0.),
sondern auch unter Klimaschutzaspekten!
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Fazit der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen fiir die Gebdude der Gemeinde Sassenburg

Nimmt man den Kapitalwert mit einem Kalkulationszins von 1,5 % als Entscheidungskriterium, stellen
sich die meisten MalRnahmenpakete als wirtschaftlich dar. Besonders hohe Kapitalwerte (>100.000 €)
wurden ermittelt fir:

e Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuttel (MP II)
e Sporthalle Dannenbuttel (MP 1)

¢ Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf (MP 1)

e Bauhof (MP II)

e Kindergarten Westerbeck (MP 1)

Die genannten MalRBnahmenpakete Il des Dorfgemeinschaftshauses Dannenbuttel und des Bauhofs
umfassen auch Maf3nahmenpakete | anderer Gebaude. Beim Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuttel
ist dies die Sporthalle Dannenbdttel, bei der sich das Malinahmenpaket | alleine auch schon einen
hohen Kapitalwert erreicht (s. 0.). Beim Bauhof sind die Mal3inahmenpakete | des Rathauses, der
Mehrzweckhalle, Jugendtreff/Krippe und Bauhof (alle in Westerbeck) enthalten.

Die Sporthalle Dannenbiittel, das Dorfgemeinschaftshaus GruB3endorf, der Kindergarten
Westerbeck und das Rathaus Westerbeck (enthalten im Mal3nahmenpaket Il des Bauhofs) sind in
der ABC-Analyse (s. Kapitel I.1.1 Energie- und CO,-Bilanzen) der Prioritat A zugeordnet, d. h. sie
gehoren zu den grol3en Energieverbrauchern und Uberschreiten mit ihren Heizenergieverbrauchen
den EnEV-Vergleichswert.

Auch die anderen Gebaude der Prioritat A — Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf und Kindergarten
Triangel — erreichen hohe Kapitalwerte.

Nachfolgend aufgeflihrte MalRnahmenpakete erzielen dagegen keinen positiven Kapitalwert:

¢ Kindergarten GruRendorf (MP | und II)

¢ Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (MP 1)

o Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (MP 1) — ebenfalls enthalten im MP 1l der Findorff-
Schule

e Jugendtreff Neudorf-Platendorf (MP 1)

o Feuerwehrgeratehaus Stide (MP 1)

e Jugendtreff/Krippe Westerbeck (MP I)

Der Jugendtreff Neudorf-Platendorf ist hervorgehoben, da bei diesem Gebaude die Vergleichswerte
der EnEV fur den Heizenergieverbrauch tberschritten werden.

Wahlt man als Berechnungsgrundlage einen Kapitalzins von 5,5 %, verandert sich das Bild deutlich.
Von 42 MalRnahmenpaketen stellen sich 17 wirtschaftlich kritisch dar, da der Kapitalwert negativ
ausfallt, also die alternative Geldanlage zum Kalkulationszins lohnender ware. Zusatzlich zu den
auch far einen geringeren Kapitalzins von 1,5 % wirden einen negativen Kapitalzins verzeichnen:
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e Feuerwehrgeratehaus GrufRendorf (MP 1)

e Jugendtreff Gru3endorf (MP I) — enthalten im MP |l des Feuerwehrgeratehauses
o Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf (MP | und I1)

e Birgerhaus Stude (MP 1)

e Kindergarten Triangel (MP 1)

o Feuerwehrgeratehaus Triangel (MP | und I1)

¢ Bauhof (MP I)

e Feuerwehrgeratehaus Westerbeck (MP 1)

Die Amortisation sollte wenigstens innerhalb der Lebensdauer von 30 Jahren erfolgen. Das ist bei
fast allen MaBnahmenpaketen der Fall, lediglich drei Mal3hahmenpakete amortisieren sich nicht:

¢ Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (MP 1) Jugendtreff Neudorf-Platendorf (MP |)
e Feuerwehrgeratehaus Stude (MP 1)

Der Preis der eingesparten Kilowattstunde gilt als hoch, wenn er 0,30 € pro Kilowattstunde
Uberschreitet. Das trifft zu auf:

¢ Kindergarten Gruf3endorf (MP II)

¢ Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (MP 11)

o Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (MP 1) — ist enthalten im MP Il der Findorff-Schule
e Jugendtreff Neudorf-Platendorf (MP I)

o Feuerwehrgeratehaus Stide (MP I)

e Feuerwehrgeratehaus Triangel (MP 1)

e Feuerwehrgeratehaus Westerbeck (MP II)

Wirtschaftlich kritisch, da alle drei Kriterien — Kapitalwert mit Kapitalzins von 1,5 %, Amortisation und
Preis der eingesparten Kilowattstunde — nicht eingehalten werden, sind:

¢ Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf (MP 1)
e Feuerwehrgeratehaus Stude (MP 1)

Bei den nachfolgenden Malinahmenpaketen werden die Kapitalwerte und die Preise der eingesparten
Kilowattstunde ebenfalls nicht eingehalten und die Amortisation liegt mit 28 bis 29 Jahren ebenfalls
sehr hoch, so dass auch sie als unwirtschaftlich gewertet werden kénnen:

e Findorff-Schule Neudorf-Platendorf (MP 1)
o Kindergarten Gruf3endorf (MP II)

Der Preis des vermiedenen Kilogramms CO,-Emission zeigt, bei welchen MaRhahmenpaketen das
Geld besonders klimaschonend angelegt wirde. Folgende MalRhahmenpakete stellen sich vor
diesem Hintergrund besonders positiv dar (< 3 €):
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e Dorfgemeinschaftshaus Dannenbuttel (MP II)

e Sporthalle Dannenbiittel (MP I) — gemeinsame Heizungsanlage mit dem
Dorfgemeinschaftshaus

e Dorfgemeinschaftshaus Gruf3endorf (MP 1)

e Birgerhaus Stide (MP 1)
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\Y Weitere klimaschutzfordernde MalRhahmen

IV.1 Gebé&udelibergreifende Mainahmen
Bezug von zertifiziertem Okostrom

Neben den zahlreichen dargestellten Mdglichkeiten zur Verbrauchsreduzierung sowie zur Produktion
von Solarstrom auf den eigenen Liegenschaften wird der Samtgemeinde Isenbittel und ihren
Mitgliedsgemeinden sowie der Gemeinde Sassenburg empfohlen, fur ihre Liegenschaften in Zukunft
ausschlieRlich zertifizierten Okostrom zu beziehen. Damit wére einerseits eine deutliche Reduzierung
der von ihnen verursachten CO,-Emissionen von derzeit ca. 513 t/a verbunden, andererseits wiirde
damit einen Beitrag zum weiteren Ausbau der regenerativen Energien geleistet.

Der Begriff ,Okostrom* ist rechtlich nicht geschiitzt. Folgende Kriterien sollten daher bei der Wahl des
Okostromanbieters eingehalten werden:

e Der Okostrom stammt aus Erneuerbaren Energien oder zu gewissen Anteilen aus
hocheffizienter Kraft-Warme-Kopplung (KWK) auf Erdgasbasis. Die Energieeffizienz dieses
Systems ist sehr hoch und die CO2-Emissionen sind vergleichsweise gering. Biotriebstoffe
sind umestritten.

e Einen Umweltnutzen hat Okostrom nur dann, wenn er konventionell erzeugten Strom aus
Atom- oder Kohlekraft vom Markt verdrangt. Der Anbieter des Okostroms sollte sich also
offiziell dazu verpflichten, Ertrdge aus dem Stromverkauf in neue Anlagen zur regenerativen
Stromerzeugung zu reinvestieren, z. B. in PV-Anlagen, naturvertragliche Wasserkraft und
Windenergieanlagen.

Bezug von Okogas

Okogas oder Oko-Erdgas ist eine Alternative zu Erdgas, weil hier die Quelle entweder Biogasanlagen
ist oder entsprechende Zertifikate hinzugefiigt wurden, die aus erneuerbaren Energiequellen
stammen. Zu bevorzugen ist Okogas aus Biogasanlagen, die ihr Biogas auf Erdgasqualitat bringen.

Dichtigkeitsprifung der Fenster und Oberlichter

Im Rahmen der Begehungen sind stichprobenartig Fensterdichtungen untersucht worden. Dabei sind
zahlreiche veraltete, fehlende oder defekte Dichtungen bei Fenstern, Tlren und bei Oberlichtern
festgestellt worden. Daher wird empfohlen, als tibergreifende Mal3nahme in allen Geb&uden die
Dichtungen dieser Offnungen zu tberprifen und ggf. zu erneuern.

Einsatz von schaltbaren Steckerleisten

Elektrische Geréte, die am Stromnetz angeschlossen sind, kdnnen auch im ausgeschalteten Zustand
Strom verbrauchen. Dies kann mit einem Strommessgerate schnell geprift werden. Sofern keine
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dringenden Grinde fur den stindigen Kontakt zum Stromnetz bestehen, sollten alle Gerate vom
Stromnetz abgekoppelt werden. Als Losung eignen sich schaltbare Steckerleisten und kleine
Schaltsteckdosen, die Uber eine Leuchte anzeigen, ob die Geréate vom Stromnetz getrennt sind. Mit
Hinweisen und regelm&Rigen Kontrollen sollte anschlieRend das Nutzerbewusstsein geschult werden,
denn die tatsachliche Benutzung der Schalter muss gelibt werden.

Erweiterung der vorhandenen Messstellen

In zahlreichen Fallen werden in der Samtgemeinde Isenbuttel und der Gemeinde Sassenburg
mehrere kommunale Geb&ude gemeinsam mit Warme, zum Teil auch mit Strom versorgt. Um ein
effektives Energiecontrolling betreiben zu kénnen und die Wirksamkeit der Malnahmen sinnvoll
Uberprifen zu kdnnen, sind Zahleinrichtungen fir jedes Gebaude einzusetzen. Insbesondere wenn
unterschiedliche Nutzungsarten betroffen sind, ist der Einsatz von separaten Energiezahlern
notwendig.

Hydraulischer Abgleich

Zu Beginn der Begehungen der Gebaude im Baustein Il war in keinem bis auf einem Gebaude ein
hydraulischer Abgleich vorgenommen worden.
Anzeichen fir fehlenden hydraulischen Abgleich:

o Heizkérper werden nicht warm, da andere Anlagenteile Uberversorgt sind (,hydraulischer
Kurzschluss®) oder Raume in einem Heizkreis werden unterschiedlich schnell warm.

o Heizkdrperventile geben Gerausche ab, da der Differenzdruck im Ventil zu grof3 ist.

e Heizkorperventile und Rohrleitungen geben Gerdusche ab, da die Stromungsgeschwindigkeit
Zu grof3 ist.

e Heizkorperventile 6ffnen und schlieen nicht bei der gewilinschten Innentemperatur, ebenfalls
wegen zu hoher Differenzdriicke im Ventil.

¢ Das Regelverhalten von Thermostatkdpfen ist schlecht durch starkes ,,Uberschwingen“.

¢ Die Heizungsanlage wird mit zu hohen Temperaturen betrieben, um die Unterversorgung auf
diesem Wege auszugleichen.

o Es werden Pumpen mit zu hoher Leistung eingesetzt, die sowohl in der Anschaffung als auch
im Betrieb zu hohe Kosten verursachen.

e Der Wirkungsgrad des Warmeerzeugers verschlechtert sich, da die Anlage mit zu hohen
Temperaturen und stark schwankenden Volumenstromen betrieben wird.

e Die Vor- und Rucklauftemperaturen sind unndétig hoch. Insbesondere beim Einsatz moderner
Brennwerttechnik oder bei Warmepumpen und Anlagen mit solarer Heizungsunterstitzung
verschlechtert sich der Nutzungsgrad.
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Fiar samtliche Geb&aude mit wassergefiihrten Heizungen sollte ein fachgerechter hydraulischer
Abgleich vorgenommen werden, sofern keine Sanierung der Heizungsanlage ansteht, die den
Abgleich sowieso als Bestandteil haben muss. Ein hydraulischer Abgleich reduziert in der Regel den
Energieverbrauch (Strom flr Pumpen und Heizenergie) im deutlich zweistelligen Prozentbereich und
erhéht zudem den Komfort betréachtlich.

Aus dem nicht optimalen Betriebsverhalten resultiert ein erheblicher Mehrverbrauch an Strom- und
Heizungsenergie. Die EnEV schreibt aus diesem Grund den hydraulischen Abgleich fur zu erstellende
oder zu sanierende Anlagen vor. Danach ist eine fachgerechte Planung mit Heizlast-, Rohrnetz-, und
Heizflachenberechnung von einem Planer erforderlich. Aus der Planung ergeben sich Warmebedarf
und Volumenstréme. In Deutschland ist der Handwerker nach der Vergabe- und Vertragsordnung fir
Bauleistungen (VOB) Teil C verpflichtet, Heizungsrohrnetze hydraulisch abzugleichen.

Einsatz von Hocheffizienzpumpen

Moderne Hocheffizienzpumpen verbrauchen heutzutage erheblich weniger Energie fir die gleiche
Pumpleistung als noch vor wenigen Jahren. In einem hydraulisch abgeglichenen System kénnen sie
mit ca. einem Finftel der Pumpenleistung alter Pumpen betrieben werden. Dort, wo noch keine
Hocheffizienzpumpen eingebaut sind, sollte dies kurzfristig geschehen — spatestens im Rahmen von
Sanierungs- und Instandhaltungsmafl3nahmen von Heizungsanlagen. Die Mal3nahme rechnet sich im
Durchschnitt innerhalb von ca. funf Jahren.

Installation von Thermometern

Zur Uberprifung von Raumtemperaturen sollten in jedem beheizten Raum dort und in der Raumhdohe,
wo der Nutzer sich aufhalt, Thermometer angebracht werden. Dies ermdglicht die Uberpriifung der
subjektiven Warmewahrnehmung, erleichtert den Hausmeistern ihre Aufgabe, insbesondere wenn
eine allgemein verbindliche Verwaltungsrichtlinie Energie mit definierten Raumtemperatur-
Obergrenzen existiert. Sofern trotz ausreichender Raumtemperatur keine angenehme Atmosphére
entsteht, wird es so leichter, auf geeignete Weise nach Ursachen zu suchen (z.B. Undichtigkeiten mit
der Folge von Zugluft, niedrige Oberflachentemperaturen, etc.) und spezifische z.T. auch individuelle
Abhilfe zu schaffen (z.B. andere Position von Schreibtisch und Burostuhl im Raum).

Erneuerung, Nutzung und Wartung von Thermostatkdpfen und Heizungsventilen

Stichproben bei den Begehungen lassen darauf schlie3en, dass viele Thermostatkdpfe und

Heizkorperventile veraltet (>15 Jahre alt), defekt oder sogar véllig funktionsuntiichtig sind. Es wird

empfohlen, die Thermostatkdpfe und die Heizkdrperventile flachendeckend zu tberprifen und ggf. zu

erneuern. Dieses sollte mit einem hydraulischen Abgleich eines Geb&udes (s. 0.) kombiniert werden.
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Thermostatkopfe missen ungehindert von der Raumluft umgeben werden und sich mdglichst auf
Hohe der Nutzer befinden. Sind sie durch Vorhénge verdeckt oder befinden sie sich in Nischen,
kénnen Fernfuhler eingesetzt werden, die Uber ein Kapillarrohr die Warmeausdehnung an das
Heizkorperventil weitergeben. Thermostate, die sich in Bodennahe oder in drei Metern Hohe
befinden, wie in Turnhallen vorgefunden, sollten in ihrer Position korrigiert werden. Gegebenenfalls
sind hier MalBhahmen gegen Beschadigung und Manipulation zu ergreifen.

Auf der mittleren Einstellung (meist Stufe 3) regelt das Thermostat — sofern es dem aktuellen
technischen Standard entspricht — die Raumtemperatur immer auf 20°C. Eine Stufe hdher bedeutet
eine um 4°C angehobene Raumtemperatur. Ist die Raumtemperatur erreicht, schlief3t das
Thermostat. Stellt man in der Aufheizphase das Thermostat auf eine hdhere Stufe, bewirkt das
KEINE schnellere Aufheizzeit, sondern riskiert lediglich eine Uberhitzung des Raumes und damit
Energieverschwendung, bis das Thermostat auf die richtige Stufe eingestellt wird. Dieser negative
Effekt verstarkt sich noch, wenn kein hydraulischer Abgleich gemacht wurde, weil die letzten
Heizkorper im Heizkreis moglicherweise wenig Warme erhalten, weil vorn das Thermostat noch zu
hoch eingestellt ist und daher nicht geschlossen hat.

Das ,Behdrdenmodell® ist die spezielle Ausflihrung eines Thermostatkopfs, welches den
Wasserdurchfluss eines Ventils fir Heizkdrper regelt. Es unterscheidet sich von einem
Standardmodell dadurch, dass der Einstellbereich begrenzt (z. B. 17-21 °C) oder blockiert (z. B.
genau 20 °C) werden kann. Ohne Spezialwerkzeug oder genaues Hintergrundwissen, wie oder wo
die Sperre aufzuheben ist, kann dann keine andere Einstellung vorgenommen werden. Die
Behdrdenmodelle werden in Behérden und anderen 6ffentlich zuganglichen Bereichen an Heizkorper-
Thermostatventilen montiert, um zu verhindern, dass die gewiinschte Raumsolltemperatur von nicht
autorisierten Personen verstellt werden kann.

Um die Lebensdauer der Thermostatkdpfe und der Ventile zu erhéhen, sollten diese aul3erhalb der
Heizsaison auf die hochste Stufe gestellt werden, damit die Elemente, die den Druck auf den
Ventilkdrper erzeugen, so weit wie mdglich entspannt werden.

Nutzerverhalten

Eine zentrale Mal3nahme fir alle Liegenschaften ist die Erwirkung eines klimafreundlichen
Nutzerverhaltens. Je nach Nutzungsintensitat betragt das Einsparpotenzial durch eine Anderung des
Nutzerverhaltens erfahrungsgemalf 10-15% der eingesetzten Energie. Im Organisationskonzept
(Kapitel 1.2) werden die Einsparméglichkeiten ndher betrachtet und vor allem auch eine Mdglichkeit
aufgezeigt, diesen Prozess zu verstetigen, da die Uberpriifung und Beeinflussung des
Nutzerverhaltens eine immer wiederkehrende Aufgabe ist.
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Infoveranstaltungen zum Thema Klimaschutz

Uber die im Organisationskonzept empfohlenen umfassenden MaRnahmen hinaus, das Thema
Klimaschutz in den Schulalltag zu implementieren, sollten als Ubergreifende MalRnahme fir alle
Schulen und Verwaltungsgebaude regelméRige Veranstaltungen des Energiemanagements (mind.
einmal im Jahr) durchgefiihrt werden. Diese Veranstaltungen haben zum Ziel, das
Verantwortungsbewusstsein fir das Gebaude zu férdern und ein energieverantwortungsbewusstes
Verhalten bei den Nutzern zu wecken.

Die Verwaltungen prasentieren sich bei diesen Veranstaltungen als Eigentimer und Betreiber der
Liegenschaften und machen auf die fur dieses Gebaude aus energetischer bzw. klimaschutzender
Sicht einzuhaltenden Aspekte aufmerksam. Bei einem externen Betreiber ist eine entsprechend gute
und konstruktive Zusammenarbeit wichtig. Durchgefiihrt wird eine solche Veranstaltung gemeinsam
mit dem Energiemanager aus der Verwaltung und dem vor Ort zustandigen
Gebaudeverantwortlichen, also dem Hausmeister. Dabei werden die Nutzer direkt angesprochen und
missen an der Veranstaltung teilnehmen. An Schulen werden dabei nicht nur die Lehrer, sondern
auch die Schuler an der Veranstaltung teilnehmen. In Verwaltungsgeb&uden nehmen samtliche
Mitarbeitenden teil. Fir Externe ist es moglich, dass beispielsweise Vereinsvorsitzende und
Kursleitungen bei Sportvereinen an der Veranstaltung teilnehmen.

Was die inhaltliche Gestaltung der Veranstaltung angeht, wird in erster Linie die Verwaltungsrichtlinie
Energie und deren Bedeutung fir die genutzte Liegenschaft erlautert. In diesem Zusammenhang wird
auch die Vorgehensweise bei Entstehung oder Feststellung von Méangeln dargestellt. In diesem
Zusammenhang werden Uber den Hausmeister hinaus Ansprechpartner fir energetische Fragen in
der Verwaltung genannt.

Mindestens ein Termin sollte vor oder zu Beginn der Heizperiode gewahlt werden. Auf Grund der
hohen Fluktuation insbesondere in Schulen, aber auch bei externer Nutzung, ist mindestens eine
jahrliche Wiederholung der Veranstaltung zwingend notwendig. Dartiber hinaus gibt es vielfaltige
Mdglichkeiten das Thema Klimaschutz den Nutzern nahe zu bringen: als Beispiel seien hier
Workshops oder ein Lehrpfad zum Thema ,Richtig heizen, luften und beleuchten genannt.

IV.2 Solarstrom-Erzeugung

Es wurde untersucht, auf welchen Liegenschaften PV-Anlagen installiert werden kénnen. Die
Untersuchung umfasst keine statische Prifung der Dachflachen und keine Detailplanung, sie dient
dem Uberblick iber das Potential der Dachflachen an sich und zeigen einen rein theoretischen Wert.

Grundsatzlich kann gesagt werden, dass durch die Verpachtung von Dachflachen keine hohen
Einnahmen erzielt werden kdnnen. Verpachtung ist eher als politisches Signal und Unterstitzung fur
regionale Projekte anzusehen. Wenn der Pachter der Dachflache seinen Firmensitz in der Region
hat, kbnnen noch Einnahmen aus Gewerbesteuer entstehen.

Durch den Betrieb von PV-Anlagen kénnen grundsatzlich h6here Einnahmen als durch die
Verpachtung erzielt werden. Jedoch muss das Risiko bewertet werden und es kann die
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Wirtschaftlichkeit durch die Kosten fir eine evtl. nétige Ausschreibung erheblich verschlechtert
werden. In einigen Orten werden kommunale Betreibergesellschaften fur den Betrieb gegrundet, die
mit den Gewinnen u.a. kommunale Aufgaben wie Jugendarbeit finanzieren. Diese
Betreibergesellschaften kdnnen im Eigentum der Kommune sein und/oder als Burger-
Beteiligungsgesellschaft angelegt sein.

Der produzierte Strom wird entweder komplett in das 6ffentliche Stromnetz eingespeist oder teilweise
selbst oder in direkter Nachbarschaft verbraucht, wenn der Bezugspreis fur Strom eine bestimmte
Grolde Ubersteigt. Die Vergutung fir den erzeugten Strom ist im ,Gesetz zum Vorrang von
Erneuerbaren Energien® (EEG) geregelt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Konzepts (2014) sind
PV-Anlagen gekoppelt mit hohem Eigenverbrauch statt Einspeisung eine sehr attraktive Investition.
Dafir sollte die Anlage so ausgelegt werden, dass sie dem Eigenverbrauch entspricht. Als Richtwert
sind mehr als 60 % Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms als sehr wirtschaftlich einzuschatzen.
Um die Auslastung zu erhéhen, kdnnen Batteriespeicher eingesetzt werden. Diese erhdhen die
Investitionskosten und kdnnen den Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms erheblich steigern
sowie die Versorgungssicherheit im Stromsystem erhéhen. Die Einrichtung von Batteriespeichern
wird zurzeit vom Staat gefordert, eine Wirtschaftlichkeit muss mit aktuellen Angeboten ermittelt
werden.

Die Dachflachen wurden mittels Luftbilder und, wenn vorhanden, Fotos von Begehungen ermittelt.
In den Berechnungen wurden folgende Eckzahlen benutzt:

o Gezahlte Dachflachen: Als PV-Flachen wurden alle Dachflachen gezahilt, die eine sldliche,
westliche oder dstliche Ausrichtung zeigen

e Verschattete Dachflachen (durch Bdume, Gebdudeteile etc.) wurden nicht gezahlt

e Einstrahlungsertrag: 750 kWh/(kWh,ea*a): Dies ist ein Mischwert aus der Einstrahlung auf
sudliche, westliche und 6stliche Dachflachen

o Erlds fir eine kWh laut EEG 2012: 13,0 €Ct/kWh. Dies ist ein abgerundeter Mischwert aus der
Vergutung von Anlagen mit Leistungen <10 kW, 10 kW, < 40 kW, und 40 kW, < 1000 kW,

e Investition pro kW, PV-System: 1310 €/kW,; hierin sind Module, Wechselrichter, Zahler und
Montage enthalten.

e CO,-Aquivalent fiir ein kWh Netzstrom wurde von 2012 gewahlt, um die Vergleichbarkeit
innerhalb dieses Berichts zu gewahrleisten: 613 gCO,/kWh

Es wurden Prioritaten festgelegt, welche Dacher zuerst genutzt werden sollen. Dabei wurde bewertet
mit

Prioritat 1: In der Liegenschaft wird tagstiber der meiste Strom verbraucht. Dies sind die Schulen,
Kindertagesstatten und Verwaltungen. Diese Décher bieten wahrscheinlich eine
bessere Wirtschaftlichkeit als die wenig genutzten Liegenschaften.

Prioritat 2: Die Liegenschaft wird voraussichtlich einen geringen Eigenverbrauch des erzeugten
Solarstroms zeigen, da sie eher am Nachmittag bis Abend genutzt wird.
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Grundsatzlich sind alle hier gelisteten Empfehlungen vor der Realisierung vor Ort im Detail von einem
Fachbiiro zu prifen. Die Listen geben nur eine gute Schatzung des Potenzials, so wie die
Rechnungen GréRenordnungen angeben, in der die Ergebnisse zu erwarten sind. Auf das einzelne
Gebaude bezogen koénnen sich die Zahlen bei einer Detailbetrachtung voneinander unterscheiden.

Bei einer Dachsanierung sollte grundsatzlich die Installation einer PV-Anlage geprift werden.
Inzwischen gibt es viele neue Losungen in Leichtbauweise oder Dachintegration fiir Dacher mit
geringen Tragfahigkeiten. So ist auf fast jedem Dach eine wirtschaftliche Lésung mdglich,
insbesondere wenn Synergien mit anderen notwendigen Arbeiten genutzt werden. Bei einem
Gebaude mit einem hohen Warmwasser-Verbrauch wére auch die Installation von Solarthermie-
Modulen mit Anschluss an den Warmwasser-Speicher sinnvoll. Die Abschatzung dieses Potenzials ist
hier nicht vorgenommen worden.

Die Dachflachen wurden weniger nach maximalen Ertragen ausgewabhlt, als vielmehr nach den
Maoglichkeiten des Gebaudes selbst. Falls Dacher vermietet werden sollen, um einen externen
Investor hinzuzuziehen, kann mit ihm Uber einen Strompreis verhandelt werden, zu dem er die
Liegenschatft teilweise versorgt. Da die Variablen hier vielféltig sind, kann dieses Szenario im Rahmen
dieses Konzepts nicht aussagekraftig durchgerechnet werden — an dieser Stelle seiauf Spezialisten in
diesem Bereich verwiesen.
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IV.2.1 Photovoltaik-Potenziale in der Samtgemeinde Isenblttel

Die untersuchten Liegenschaften in der Samtgemeinde Isenblittel zeigen eine geschatzte mogliche
Gesamtleistung von rund 1 100 kW, und einer geschétzten Investition von knapp 1,5 Mio. €. Die
prognostizierten Stromertrage liegen bei ca. 850 000 kwWh pro Jahr und damit bei 155 % des
Eigenverbrauchs aller Liegenschaften der Samtgemeinde. Die Einnahmen daraus beziffern sich bei
vollstéandiger Einspeisung in das 6ffentliche Stromnetz auf ca. 110 000 € pro Jahr. Dies ist ein
Mindestwert, der sich durch den eigenen Verbrauch dieses Stroms deutlich erhdht. Die statische
Amortisation mit diesem Mindestwert betrégt 13,4 Jahre, bei einer zu erwartenden Lebensdauer des
Systems von ca. 25 Jahren. Je mehr der Strom selbst verbraucht wird und deutlich teurer
eingekauften Strom ersetzt, desto schneller machen sich die PV-Systeme bezahlt und die
Amortisationszeit sinkt weiter.

Rathaus Isenbttel 31,7 1 SW, WSW

Bauhof Isenbuttel 25,7 2 o, W

Grundschule u. Oberschule 74,0 1 SSO, WSW

Isenbittel, alt

Grundschule und Oberschule 59,4 1 SSO, WSW

Isenbuttel, neu

Grundschule und Oberschule 15,7 1 WSW

Isenbuttel, Verwaltungsgebaude

Grundschule Isenbuttel, Sporthalle 17,9 1 WSW

Oberschule Isenbittel, 14,3 1 Aufstadnderung auf

Zweifeldsporthalle Flachdach

Kindergarten Isenbttel | - - Beschattung durch Baum
zu stark

Kindergarten Isenbuttel Il 24,0 1 SSW, WSW, OSO

Jugendtreff Isenbuttel 7,4 2 0SO

Feuerwehrhaus Isenbittel - - max. PV bereits installiert

Grundschule Calberlah 54,3 1 S, O,WwW

Einfeldsporthalle Calberlah 21,4 1 S

Oberschule Calberlah, alt 57,1 1 W, O

Oberschule Calberlah, Anbauten 13,4 1 O, S

Oberschule Calberlah, neu 14,3 1 S

Oberschule Calberlah, Verwaltung 8,6 1 S

Oberschule Calberlah, 68,6 1 o,Ww

Zweifeldsporthalle

Kindergarten Calberlah 39,3 1 o, W

Feuerwehrhaus Calberlah 25,6 2 O, W, Dach teilweise
bereits fur PV genutzt

Feuerwehrhaus Allenbuttel 15,0 2 0,S
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Freibad Edesbttel

10,7

SW

Jugendtreff Wettmershagen

Verschattung durch einen
grof3en Baum

Feuerwehrhaus Wettmershagen 9,1 2 SSW

Grundschule Ribbesbittel 26,7 1 S, O,W

Kindergarten Ribbesbiittel 30,0 1 S, SO, teilweise
Verschattung durch
Baume

Feuerwehrhaus Ribbesbuttel 52,9 2 O, W, Dach teilweise
bereits fur PV genutzt

Mehrzweckhalle Vollbuttel 46,0 2 W, O

Feuerwehrhaus Vollbuttel - - Verschattung durch
Baume

Grundschule Wasbittel 40,7 1 S, O,WwW

Sportfunktionsstatte Wasbdttel 75,1 2 S, O,W

Kindergarten Wasbittel 32,1 1 S, O,W

Feuerwehrhaus Wasbttel 15,4 2 WSW

Schitzenheim Calberlah 14,3 2 S, grenzt direkt an
Waldstiick, starke
Verschmutzungen durch
Laub sind zu erwarten

Dorfgemeinschaftshaus 26,6 2 S,0,W

Allenbittel

Dorfgemeinschaftshaus Allerbuttel 7,9 2 SO, SO mit
Aufstanderung

Alte Schule Allerbuttel 14,3 2 o, W

Dorfgemeinschaftshaus Jelpke 11,4 2 o, W

Sportheim Wettmershagen - - starke Verschattung
durch Baume

Haus der Vereine, Wettmershagen 12,0 2 SSW

Gemeindezentrum Ribbesbittel - - max. PV bereits installiert

Gemeindezentrum Ribbesbiittel, 68,6 2 o,wW

Anbauten

Schiitzenheim Ausbduttel, alt 4.3 2 @)

Raiffeisengebaude Vollbittel 28,6 1 o,w

Alte Schule Wasbiittel 7,1 2 SSW

BlrgerbegegnungsstatteWasbittel - - s. 0. Sportfunktionsstatte
Wasbiuittel

Schiitzenheim Wasbduttel 12,8 2 S

Tab. IV.2.1-1 PV-Potenziale der Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbttel
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Rund 680 kW, der PV-Anlagen sind mit Prioritat 1 (s. 0. Kap. IV.2) versehen das entspricht ca. 60 %
des Potenzials. Insgesamt kdnnen durch die Installation aller PV-Anlagen bis zu 522 t CO, pro Jahr
vermieden werden.

Die folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht tiber wirtschaftliche Aspekte der Solarstrom-Erzeugung.

Ertragsansatz 750 kWh/(kW, *a)
(sehr niedrig angesetzt, weil auch
Ost/West-Ausrichtung enthalten ist)

Ertrag pro Jahr 850 741 kWh/a

Einnahmen gem. EEG 2012 0,13 €/kWh
Abgerundeter Mischwert durch
unterschiedliche grofl3e Anlagen

Einnahmen pro Jahr fur den Betreiber 110596 €/a
(gem. EEG 2012; zzgl. MwSt. - diese muss
an Finanzamt abgefihrt werden)

Investitionsansatz 1.310 €/kWp
Investition 1485961 €
(zzgl. MwSt. - diese wird zurlickerstattet)

"Statische" Amortisationszeit 13,4 Jahre

Tab. IV.2.1-2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Solarstrom-Erzeugung auf
offentlichen Dachern in der Samtgemeinde Isenbuttel
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IV.2.2 Photovoltaik-Potenziale in der Gemeinde Sassenburg

Die untersuchten Liegenschaften in der Gemeinde Sassenburg zeigen eine geschatzte mogliche
Gesamtleistung von rund 300 kW, und einer geschatzten Investition von knapp 390 000 €. Die
prognostizierten Stromertrage von ca. 220 000 kWh entsprechen und 74 % des Stromverbrauchs in
den Liegenschaften der Gemeinde. Die Einnahmen belaufen sich bei vollstindiger Einspeisung in das
offentliche Stromnetz auf ca. 28 600 € pro Jahr. Dies ist ein Mindestwert, der sich durch den eigenen
Verbrauch dieses Stroms deutlich erhéht. Die statische Amortisation mit diesem Mindestwert betragt
13,4 Jahre, bei einer zu erwartenden Lebensdauer des Systems von ca. 25 Jahren. Je mehr der
Strom selbst verbraucht wird und deutlich teurer eingekauften Strom ersetzt, desto schneller machen
sich die PV-Systeme bezahlt und die Amortisationszeit sinkt weiter.

Dorfgemeinschaftshaus 35,4 2 0OSO0, SswW

Dannenbuttel

Sporthalle Dannenbittel 14,2 2 SSW, Aufstanderung auf
Flachdach

Feuerwehrgeratehaus - Gebaude liegt unter grof3en

Dannenbttel Eichenbaumen

Dorfgemeinschaftshaus 7,1 2 SSW, Zukunft des Gebaudes tber

GruRendorf 20 Jahre ungewiss

Hermann-Lons-Schule 17,1 1 OSO, PV-Anlage bereits

GruRendorf vorhanden

Schulsporthalle - - PV-Anlage bereits vorhanden,

GruRendorf Daten nicht ermittelt

Kindergarten GruRBendorf 15,7 1 0OSO

Feuerwehrgeratehaus 4.6 2 S

GrufRRendorf

Jugendtreff GruBendorf 4.3 2 S

Mehrzweckhalle Neudorf- - 1 SSW, Tragfahigkeit des Daches

Platendorf bereits ausgereizt

Findorff-Schule Neudorf- 27,0 1 0OSO

Platendorf

Kindergarten Neudorf- 17,1 1 0OSO

Platendorf

Feuerwehrgeratehaus 7,1 2 SSW

Neudorf-Platendorf

Jugendtreff Neudorf- 17,9 2 0SO, SSW

Platendorf

Birgerhaus Stide 8,6 2 SO

Feuerwehrgeratehaus 9,5 2 S, Aufstanderung auf Flachdach

Stide

Sport- und Freizeitstatte 19,3 2 S

Triangel

Kindergarten Triangel 28,9 1 0OSO
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Feuerwehrgeratehaus 10,0 2 0SO

Triangel

Rathaus Westerbeck 13,0 1 S, Aufstanderung auf Flachdach

Mehrzweckhalle 13,3 1 S, Aufstanderung auf Flachdach

Westerbeck

Jugendtreff / Krippe - - Unglnstige Lage

Westerbeck

Bauhof 6,7 1 S, Aufstdnderung auf Flachdach

Grundschule Westerbeck 10,0 1 WSwW

Kindergarten Westerbeck - 1 Zukunft des Gebaudes lUiber 20
Jahre ungewiss

Feuerwehrgeratehaus 7,1 2 WSW

Westerbeck

Tab. IV.2.2-1 PV-Potenziale der Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg

Rund 190 kW, der PV-Anlagen sind mit Prioritat 1 (s. 0. Kap. I1V.2) versehen — das entspricht ca.
57 % des Potenzials. Insgesamt kdnnen durch die Installation aller PV-Anlagen bis zu 155 t CO, pro
Jahr vermieden werden.

Die folgende Tabelle zeigt eine Ubersicht tiber wirtschaftliche Aspekte der Solarstrom-Erzeugung.

Ertragsansatz 750 kWh/(kW, *a)
(sehr niedrig angesetzt, weil auch
Ost/West-Ausrichtung enthalten ist)

Ertrag pro Jahr 252 642 kWhl/a

Einnahmen gem. EEG 2012 0,13 €/kWh
Abgerundeter Mischwert durch
unterschiedliche grol3e Anlagen
Einnahmen pro Jahr fur den Betreiber 32844 €/a
(gem. EEG 2012; zzgl. MwSt. - diese muss
an Finanzamt abgefihrt werden)

Investitionsansatz 1.310 €/kWp
Investition 441 283 €
(zzgl. MwSt. - diese wird zurlickerstattet)

"Statische" Amortisationszeit 13,4 Jahre

Tab. IV.2.2-2 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Solarstrom-Erzeugung auf
offentlichen Dachern in der Gemeinde Sassenburg
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IV.3 Klimaschutzférdernde Heizsysteme

Uber 90% des Energiebedarfs in schlecht gedammten Gebauden entfallen auf den Warmebedarf
(Heizung + Warmwasser) und in besonders gut gedammten Gebauden immer noch 50%. Daher ist in
einem Klimaschutzkonzept besonderes Augenmerk auf die Heizungssanierung zu legen. Aus Sicht
des Klimaschutzes ist hier der Wechsel des Brennstoffes von fossilen Energietragern auf
nachwachsende Rohstoffe und andere Erneuerbare Energien der wichtigste Schritt. Wenn diese
Energieanlagen nicht eingesetzt werden kdnnen, ist der Einsatz von effizienten Energieanlagen wie
Blockheizkraftwerke oder moderne Brennwerttechnik maoglich.

Im folgenden Abschnitt werden grundlegende technische Informationen Uber verschiedene
Heizungssysteme/Energieanlagen dargestellt. Diese Informationen bieten die Mdglichkeit, im
Rahmen der Detailplanung die Maf3Bnahmenvorschlage fir die einzelnen Geb&ude zu Uberprifen.

Zentral-Pelletkessel [Quelle: DEPV]

Sollen Ein- und Zweifamilienhduser oder gréRere Verbrauchseinheiten allein mit Holzpellets beheizt
werden, kbnnen sogenannte Pellet-Zentralheizungen im Heizraum eines Gebéaudes oder in einer
externen Heizzentrale (vormontierte Beistellzentrale) installiert werden. Diese Méglichkeit wurde bei
der Malinahmenentwicklung primar in Betracht gezogen.

Im Handel sind momentan halb- und vollautomatische Pellet-Zentralheizungen erhéltlich. Die beiden
Heizungstypen unterscheiden sich lediglich in dem Arbeitsaufwand bei der Befilllung ihres
Vorratsbehalters bzw. Lagerraums. Die halbautomatischen Kompaktanlagen besitzen einen groReren
Vorratsbehdlter, der von Hand mit Pellets befullt wird. Empfohlen wird hierbei ein Vorratsvolumen von
mindestens 400 I. Vollautomatische Anlagen dagegen sind Uber eine Férderschnecke oder eine
Saugaustragung mit einem Lagerraum oder -tank verbunden, aus dem die Pellets vollautomatisch
zum Heizkessel transportiert werden. Dabei ist der Lagerraum im Ideal fall so konzipiert, dass er nur
einmal im Jahr mit Hilfe eines Pellet-Tankwagens aufgeflillt werden muss. Eine Beschickung von
Hand entfallt hierdurch véllig, wodurch die vollautomatische Zentralheizung in Bezug auf ihren
Bedienkomfort ohne weiteres mit herkdommlichen Olheizungen konkurrieren kann.

Anstelle der Forderschnecke kann wahlweise auch eine Anlage mit Saugaustragung gewéahlt werden.
Die Austragung der Pellets durch eine Saugférderung hat den Vorteil, dass der Lagerraum der Pellets
nicht zwangsweise im Nachbarraum liegen muss, sondern sich auch in gré3erer Entfernung (bis zu
20 m) und nicht unbedingt ebenerdig zum Heizraum befinden kann. Dadurch kénnen z.B. auch
Erdtanks im Garten als Lagerraum fur die Pellets genutzt werden. Nachteilig ist der etwas héhere
Gerauschpegel bei der Forderung der Pellets, der sich jedoch durch den Einbau eines
zwischengeschalteten Vorratsbehélters, der nur periodisch aufgefillt wird, sowie eine gute
Schallisolierung der Rohrleitungen reduzieren lasst. Wie bei den Einzel6fen werden auch bei den voll-
und halbautomatischen Zentralheizungen die Pellets mit Hilfe einer Férderschnecke vollautomatisch
in den Brennraum transportiert. Die Menge der eingetragenen Pellets wird bei modernen Geraten
durch einen Mikroprozessor gesteuerte Regelung der Kesselleistung angepasst.
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Im Gegensatz zu den Einzeltfen, bei denen die Abgabe von Strahlungs- und Konvektionswarme zur
Beheizung des Wohnraumes erwunscht ist, sind die Zentralheizungen zur Reduzierung von
Abstrahlungsverlusten vollstandig warmegedammt.

Pellet-Kaminofen [Quelle: DEPV]

Neben der Pellet-Zentralheizung werden besonders im privaten Bereich Pellet-Kamintfen eingesetzt.
Pellet-Kamintfen haben eine Leistung bis ca. 11 kW und werden hauptsachlich zur Beheizung
einzelner Wohnraume oder in Kombination mit anderen Heizsystemen wie zum Beispiel
Solarkollektoren eingesetzt. Sie werden wie Kamintfen im Wohnraum des Hauses aufgestellt.

Die Pellet-Einzeldfen besitzen einen vom Brennraum abgetrennten Vorratsbehalter, der in
regelmafigen Abstanden von Hand beflllt werden muss. Der Behalter ist so ausgelegt, dass der
Vorrat fir eine Brenndauer zwischen 24 und 100 Stunden ausreicht (abhangig vom Heizbedarf) und
auch wahrend des Heizbetriebes gefahrlos aufgefiillt werden kann.

Die Pellets werden mittels einer Schnecke vollautomatisch aus dem Vorratsbehélter in den
Verbrennungsraum gefdrdert und elektrisch geziindet. Die Menge der eingetragenen Pellets wird
hierbei durch die zuvor gewtlinschte Heizleistung bzw. Raumtemperatur bestimmt. Bei hochwertigen
Anlagen steuert eine digital-elektronische Uberwachung das optimale Verhéltnis von
Verbrennungsluft, Pelletmenge und Betriebstemperatur und flhrt dadurch zu einem exakt
aufeinander abgestimmten Verbrennungsvorgang mit geringen Emissionen und hohen
Wirkungsgraden von bis zu 95%.

Kaminofen/Einzelofen

Der klassische Kaminofen/Einzelofen ist als Zusatzheizung gedacht und erwarmt Gber
Strahlungswéarme und Konvektion den Aufstellraum.

Als Heizung mit besonderem Flair durch das sichtbare Feuer werden im Wohnbereich haufig
Kaminofen verbaut. Aber auch in Arbeitsraumen kann das Kaminofen-Flair das Arbeitsklima
verbessern.

Der wasserfiihrende Kaminofen gibt neben der Warme im Aufstellraum einen Teil der Warme an das
Heizungssystem ab. Je nach Warmebedarf wird die Hauptheizung untersttitzt oder ganz ersetzt. Bei
kleinem Warmebedarf ist der Einsatz eines Pufferspeichers notwendig.

Als Brennstoff fir Kamindéfen kommen je nach Bauart Scheitholz oder Holzpellets in Frage. Einzeltfen
kénnen mit Scheitholz und/oder Kohle oder mit Ol/Gas betrieben werden.

Der notwendige Schornstein und der bauartbedingte kleine Leistungsbereich (bis 11 kW) schréanken
die Einsatzmdglichkeiten fir Kamindfen stark ein. Einzeldfen sind auch mit héherer Leistung
erhéltlich.

Die Abgasnormen werden in den nachsten Jahren immer weiter verschérft. Einfache Kaminéfen und
holz-/kohlebefeuerte Einzelofen werden die dann geforderten Emissionsgrenzwerte nicht ohne
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Abgasreinigung einhalten. Pellet-Kamindfen haben durch die geregelte Verbrennung deutlich
geringere Emissionen.

Holzkessel

Holzkessel werden in Zentral-Heizungssystemen im kleinen und grof3en Leistungsbereich eingesetzt.
Die Holzscheite kénnen je nach Kesselbauart von 25 cm bis 100 cm lang sein, bei Industrieanlagen
auch daruber.

Holzkessel (Naturzugkessel) haben bauartbedingt hbhere Emissionen als Holzvergaserkessel, sind
aber finanziell meist gunstiger.

Holzvergaserkessel

Der Holzvergaserkessel ist eine Weiterentwicklung des gewdhnlichen Holzheizkessels. Dank des
Zweikammerprinzips erreicht der Holzvergaserkessel eine hohere Effizienz. Das Brennholz wird in
einem Holzvergaserkessel in der einen Kammer getrocknet und dann vergast, bevor das Holzgas zur
eigentlich Verbrennung kommit.

Holz-Hackschnitzelkessel
Hackschnitzel sind grob gehackseltes Holz, das in Anlagen > 50 kW verfeuert wird.

Die Investitionskosten fir Holz-Hackschnitzel-Heizungen sind mit den Investitionskosten von
Pelletheizungen vergleichbar. Die Entscheidung, welche Heizungsart genutzt wird, ist von der
Verfligbarkeit und dem Einkaufspreis von Holz-Hackschnitzeln und von der Méglichkeit der Betreuung
der Heizungssysteme abh&ngig.

Der Vorteil gegentiber Holzpellets ist der geringere Einkaufspreis, vor allem, wenn der Brennstoff aus
regionalen Arbeitsprozessen verfligbar ist. Dem steht jedoch der héhere Platzbedarf bei der
Einlagerung der Hackschnitzel gegenuiber. Zudem kann die Qualitat der Holz-Hackschnitzel stark
schwanken, was eine Qualitatstiberwachung nétig macht, die aufwandiger ist als bei Holzpellets. Der
gesamte Bedienungsaufwand fur diese Feuerungssysteme ist hoher als bei anderen Systemen und
muss bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und der Personalplanung mit den individuellen und
objektbezogenen Rahmenbedingungen beriicksichtigt werden. Erfahrungen aus laufenden Anlagen
zeigen, dass ein Betrieb nur bei Holz-Hackschnitzel-Anlagen > 100 kW wirtschaftlich und sinnvoll
werden kann.
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Einsatz von Pufferspeichern bei Holzheizungen

Pufferspeicher sind bei der Installation von Holzheizungen zwar nicht zwingend notwendig, kénnen
aber einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz leisten. Durch den Einbau eines
Pufferspeichers ist es jedoch mdoglich, die Zahl der Brennerstarts deutlich zu reduzieren und den
Heizkessel im optimalen Wirkungsgradbereich laufen zu lassen. Dies erhoht den Wirkungsgrad und
reduziert die Emissionen der Verbrennung. Insbesondere flr Gebaude mit einem niedrigen
Warmebedarf ist der Einbau eines Pufferspeichers sehr empfehlenswert. Insgesamt gesehen erhoht
der Einbau eines Pufferspeichers den Komfort der Anlage und spart unabhangig vom Brennstoff bis
zu 10% Heizenergie.

Warmepumpe

Die Warmepumpe ist eine variantenreiche Technik, die unter bestimmten Rahmenbedingungen
umweltfreundliche Warme erzeugt. Grundsatzlich ist die Warmepumpe eine umweltfreundliche
Alternative, wenn niedrige Temperaturen mit geringer Spreizung (Temperaturdifferenz zwischen Vor-
+ Rucklauf) gebraucht werden und eine Primarwarmequelle mit ganzjahrigem Temperaturniveau um
ca. 10°C und héher zur Verfigung steht (Erdwarme, Grundwasser, Fluss, See, Abwarme). Die
Einhaltung dieser Grundlagen fuhrt zu guten Jahresarbeitszahlen, also zu geringem Bedarf an
Antriebsenergie bei gleichzeitig hoher Nutzenergie.

Uber die Umweltfreundlichkeit entscheidet dartiber hinaus die verwendete Antriebsenergie (siehe
Abb. 11.4-1). Strom aus fossilen Brennstoffen fuhrt zu einer schlechteren Gesamtokobilanz als direkt
mit Gas betriebene Warmepumpen. Optimaler Klimaschutz lieRe sich mit Warmepumpen erzielen, die
mit elektrischer Energie aus Erneuerbaren Energiequellen oder mit Biogas (aus 6kologischem
Landbau) betrieben werden.
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Abb. IV.3-1 Priméarenergiebedarf verschiedener Heizungssysteme (Quelle: ASUE)

Im Gebaudebestand der Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg werden
Uberwiegend hohe Vorlauftemperaturen gebraucht. Um die Vorlauftemperaturen auf ein geeignetes
Temperaturniveau fir Warmepumpen zu senken, ist neben der Verbesserung der Dammung auch die
Installation von Flachenheizungen (Ful3boden-, Wand- oder Deckenheizung) notwendig. Der Aufwand
dafir Iasst sich in keiner Liegenschaft der Kommunen sinnvoll darstellen.

Infrarot-Heizung

Infrarot-Heizungen (IR-Heizungen) sind elektrische Warmewellen-Heizungen. Die platzsparenden,
flachen Platten in unterschiedlichsten Bauformen konnen an der Wand z.B. als dekorative
Bildheizung oder an der Decke angebracht werden. Als Zusatzheizung eingesetzt werden gezielt
bestimmte Bereiche beheizt oder es werden komplette Raume, Hauser, Kirchen und Hallen beheizt.

Die Auslegung dieser Heizung ist noch nicht normiert. Erfahrungswerte sagen im Gebaudebestand 50
W pro m? Nutzflache. Besser gedammte Geb&ude kénnen mit 10 bis 20 W weniger angesetzt
werden. Umkleiden und Duschbereiche werden mit 80 W/mz2 angesetzt.

Durch die positive Strahlungswarme wird nicht zuerst die Luft, sondern der Mensch direkt erwarmt —
wie von der Sonne. Erst als zweites, quasi als Nebeneffekt, werden Mobel und Wande erwarmt, die
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dann mit den positiven Eigenschaften einer Fu3boden- bzw. Wandheizung die Luft erwdrmen. So
stellt sich ein Wohlbefinden bereits bei 2 bis 3 Kelvin (umgangssprachlich °Celsius) niedrigeren
Raumtemperaturen ein, als bei tUblichen Konvektionsheizkérpern. Gemeinsam mit der schnellen
Warmeverfugbarkeit, der individuellen Regelbarkeit, sowie den nicht entstehenden
Bereitschaftsverlusten und Verlusten durch einen Schornstein, spart eine IRH bis zu 60% Energie
gegenuber konventionellen Heizungssystemen.

Wie hoch die Energiekosten sind, ist abhéngig vom Stromtarif. Es kénnen Kosteneinsparungen bis zu
50% erzielt werden, wenn man Nachtspeicherheizungen durch IRH ersetzt. Weitere kostensparende
Einsatzgebiete sind da, wo wegen eines geringen Warmebedarfes grol3e Heizungssysteme laufen
missten, z.B. beim Elternabend in einer Schule, einer Sitzung im Rathaus oder zum Frostschutz in
Feuerwehrgeratehausern.

Der volle Klimaschutzeffekt wird jedoch nur erzielt, wenn nicht der billigste Stromtarif gewahlt wird,
hinter dem sich in der Regel der Strom aus den fossilen Kraftwerken verbirgt, sondern wenn
Erneuerbare Energiequellen zur Versorgung genutzt werden. Das kann Uber einen Griinstrom-Tarif
oder mindestens bilanziell Gber eigene Energie-Erzeugungsanlagen, wie z.B. Photovoltaik-Anlagen,
auf den Dachern der Liegenschaften realisiert werden.

Kondensationskraftwerk — Blockheizkraftwerk (BHKW)

Der Uberwiegende Teil des in Deutschland erzeugten Stroms wird in Kondensationskraftwerken
produziert. Das bedeutet, dass Warmeenergie tber eine Dampfturbine in elektrischen Strom
umgewandelt wird. Der durchschnittliche Wirkungsgrad liegt bei allen konventionellen Kraftwerken um
38 %, was bedeutet, dass Uber 60 % der eingesetzten Energie als Abwérme ungenutzt an die Umwelt
abgegeben werden.
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Abb. IV.3-2 Energieflussdiagramm fiir ein modernes Kondensationskraftwerk'

Will man die Abwarme nutzen, muss man die Abwéarme in ein Heizungssystem tbergeben und an die
Verbraucher/Nutzer verteilen. Anlagen zur Stromerzeugung, bei denen die Abwarme genutzt wird
nennt man Heizkraftwerk, wenn es sich um Anlagen zur Versorgung gréRerer Verbraucher oder
mehrerer Verbraucher handelt. Ein Heizkraftwerk zeichnet sich dadurch aus, dass durch Nutzung der
Abwarme der Gesamtwirkungsgrad der Anlage gesteigert wird.

Eine andere Moglichkeit zur Stromerzeugung ist der Antrieb eines Generators durch einen Motor.
Nutzt man die Abwarme des Motors fiir die Heizung oder als Prozesswarme, spricht man von einer
Form der Kraft-Wéarme-Kopplung (KWK) - einem Blockheizkraftwerk (BHKW).

Antriebsenergie fur den Motor kdnnen herkémmliche Verbrennungsmotoren fir Diesel, Benzin und
Erdgas/Flussiggas sein oder auch neue Treibstoffe wie Pflanzendl, Biogas, Bioethanol und alle Bio-
Treibstoffe, die in der Entwicklung sind. Dartber hinaus kann der Generator auch Uber einen Stirling-
Motor angetrieben werden, der Uber eine Warmequelle lauft. Auch Wasserstoff ist als Antriebsenergie
fur BHKWSs in der Erprobung.

BHKWs sind als kleine Anlagen mit 5 kW und 12 kWy, erhéltlich und werden fiir Grof3projekte mit
z.B. Schiffsmotoren in Heizkraftwerken der MW-Klasse eingesetzt. Sie laufen immer im

i Quelle: Viessmann
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Grundlastbereich und werden in Kombination mit einem Spitzenlastkessel zur Warmeversorgung
betrieben.

Durch die Nutzung der bei der Stromproduktion entstehenden Warme sind BHKWSs aus
Gesichtspunkten des Klimaschutzes als positiv zu bewerten. Wenn fossile Treibstoffe eingesetzt
werden spricht man von klimaschonender Energieeinsparung durch Effizienzsteigerung. Mit fossilen
Treibstoffen betriebene BHKWSs sind als Briickentechnologie sinnvoll. Wird umweltgerecht erzeugter
Bio-Treibstoff verwendet, kann, durch die Eingliederung in den natirlichen CO,-Kreislauf, von einer
klimaneutralen Energieerzeugung gesprochen werden.

Als Anreiz zur Nutzung von BHKWSs gibt es diverse Férderungen: Zinsgiinstige Darlehen, Erstattung
der Mineral6lsteuer und Einspeisevergutung fiir den verkauften Strom. Die Einspeisevergitung richtet
sich nach dem eingesetzten Brennstoff. Beim Betrieb mit Heizdl oder Erdgas wird nach dem Kraft-
Warme-Kopplungs-Gesetz vergutet, beim Betrieb mit Biomasse wie Pflanzendl, Bioethanol, Biogas
oder Pellets nach dem EEG (Gesetz fur den Vorrang Erneuerbarer Energien — Erneuerbare Energien
Gesetz).

Grundsatzlich ist durch die Forderungen ein wirtschaftlicher Betrieb mdglich. Die Wirtschatftlichkeit
von BHKWs ist von einer Reihe von Faktoren abhangig. Die Amortisationszeit kann zwischen zwei
und 15 Jahren liegen. Eine lange jahrliche Betriebszeit (Vollbenutzungsstunden) steigert die
Einnahmen, biologische Treibstoffe werden héher gefordert als fossile Treibstoffe und fir die
Warmenutzung gibt es einen Sonderbonus.

Ein BHKW muss individuell geplant und die Wirtschaftlichkeit im Einzelfall geprift werden.
Beispielhaft kbnnen folgende Zahlen angesetzt werden:

Nachteilig fir BHKWs muss bemerkt werden, dass die Wirtschaftlichkeit mit zunehmender Nutzung
schon allein durch den Verkauf des Stromes steigt. Einige Betreiber vernachlassigen daher die
Gebaudedammung und produzieren moglichst viel Strom ohne die Wéarme sinnvoll zu nutzen. Der
volle Klimaschutzeffekt tritt allerdings nur ein, wenn das BHKW richtig dimensioniert ist und die
Warme komplett und sinnvoll genutzt wird.

Ein BHKW spart ca. 60% CO, - Emissionen. Dieser hohe Wert entsteht hauptséchlich durch die
Stromproduktion, die mit 0,2 kg/kWhg im Vergleich zum bundesdeutschen Strommix (0,613
kg/kWhg,) sehr emissionsarm ist, wenn die BHKW-Warme vollstéandig genutzt wird. Wenn der
Wechsel der Heizung auf nachwachsende Rohstoffe nicht moglich ist, kann das BHKW eine sinnvolle
Ldsung sein.

IV.4 Nahwarmekonzepte

Bei der Zusammenlegung von Heizungsanlagen geht es neben dem Umweltnutzen durch niedrigere
Emissionen darum, durch ein Nahwarmenetz den Aufwand fiir den Betrieb und die Wartung von
Warmeerzeugern zu reduzieren und ggf. auf alternative Brennstoffe wie Holzhackschnitzel oder
Holzpellets umzustellen. Sollte sich dabei ein Heizwerk realisieren lassen, sind die Emissionen eines
Heizwerkes meist niedriger als die Summe der Einzelfeuerstatten.
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Der Aufwand lasst sich jedoch nur rechtfertigen, wenn die Verluste der Nahwarmeleitung die
Bereitschaftsverluste und Abgasverluste der bestehenden Heizkessel deutlich unterschreiten und
wenn die Lagerung und Anlieferung (Lkw-Zufahrt zum Lager) des alternativen Brennstoffes in der
notigen GrofRenordnung madglich ist.

Das einzige Nahwarmenetz, in das untersuchte Gebaude eingebunden sind, liegt in Ribbesbittel an
drei Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel. Es wird durch das BHKW einer naheliegenden
Biogasanlage versorgt. Es liegen keine Daten vor, ob noch weitere Anschliisse mitversorgt werden
konnen. Weitere Anschlisse konnten die anteiligen Fixkosten reduzieren und die Warmenutzung
weiterhin verbessern. Die Umweltbilanz des Systems wirde sich verbessern, da die Abwérme
sowieso entsteht und fossile Brennstoffe abldsen kénnte.Konkret sollten folgende Gebaude darauf
geprift werden, ob fir sie ein Anschluss an das Nahwarmenetz in Frage kame:

e Gemeindezentrum / Sporthalle
o Feuerwehr

e Grundschule

¢ Kindergarten

IV.5 Uberprufung einzelner Gebaude im Hinblick auf Abriss

In manchen Féllen tbersteigen die Kosten einer Gebdudemodernisierung die eines Neubaus auf
modernem Niveau. Dies ist inshesondere der Fall, wenn langst fallige Wartungs- und
Modernisierungsarbeiten zu lange verzégert wurden.

IV.5.1 Samtgemeinde Isenbittel

In der Samtgemeinde Isenbittel sind unter den begangenen Gebauden keine aufgefallen, deren
Abriss empfohlen werden kann.

IV.5.2 Gemeinde Sassenburg

Der Kindergarten Westerbeck in der Gemeinde Sassenburg ist in einem Gebaude untergebracht,
dass in mehreren Aspekten dringend sanierungsbeddrftig ist: die Dachdeckung muss erneuert, die
Wasserschaden in der obersten Geschossdecke und den darunter liegenden Innenwénden missen
behoben werden. Die Fenster in den Bauabschnitten von 1947 und 1973 mussen dringend
ausgetauscht werden, stellenweise ist die akute Gefahr von herausfallenden Glasscheiben
anzunehmen. Die Bausubstanz an sich ist deutlich gealtert. Eine Modernisierung durfte im Hinblick
auf die zu erreichende Geb&udegute langfristig teurer werden als ein Neubau.

Das Dorfgemeinschaftshaus Gruf3endorf von 1940 weist eine stark veraltete Bausubstanz auf. Die
oberste Geschossdecke ist nicht gedammt und die Fenster sind sanierungsbediirftig. Eine
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energetische Sanierung wére sehr kostenintensiv und das Ergebnis wirde nicht die Werte eines
Neubaus erreichen.

Der Kindergarten in Triangel ist in seinem alten Geb&udetrakt stark modernisierungsbedurftig. Die
Heizungsrohre sind stark veraltet und eine Modernisierung der Heizungsanlage sollte diese mit
einschlieRen. Die daraus entstehenden Kosten legen die Uberlegung nahe, den alten Gebaudeteil zu
ersetzen und bei dieser Gelegenheit zu erweitern, da der Raummangel bei der Begehung sehr
deutlich wurde. Zusammen mit dem bereits sanierten Gebaudeteil hatte man anschliel3end eine
energetisch runde Losung.

In allen Fallen empfehlen wir, unter Abwagung aller relevanten Faktoren, z. B. kinftiger
Bevdlkerungsentwicklungen und kommunaler Planungsaspekte, den Abriss der Geb&aude bzw.
Gebaudeteils als eine sinnvolle Moéglichkeit in Betracht zu ziehen.

IV.6 Stromverbrauchsreduzierende MaRnhahmen

Die Bilanzen zeigen die groRRe Klimarelevanz der Stromverbrauche der Liegenschaften der
Samtgemeinde Isenbdttel und der Gemeinde Sassenburg:

e Strom macht bei beiden ca. 15 % des Energieverbrauchs aus
e Strom ist jeweils fur 25 % der Emissionen verantwortlich

Eine Reduzierung der Verbrauche und Emissionen von Strom sollte also einen hohen Stellenwert bei
den Klimaschutzbemihungen haben.

In der Praxis gestalten sich diese deutlich schwieriger als im Warmebereich, weil die
Stromverbrauche breit auf eine Vielzahl von ,Verursachern® verteilt sind. Es ist praktisch nahezu
unmdglich, alle einzelnen Gerate zu erfassen, geschweige denn, dass deren Verbréauche im
Einzelnen gemessen und dokumentiert werden kénnten.

Wesentliche Verbraucher-Gruppen sind

¢ tausende von Lichtquellen in unterschiedlichen Funktionen und Anforderungen
e hunderte von Pumpen in Heizungsanlagen

e tausende von EDV-Geraten in unterschiedlichen Funktionen und Anforderungen
e Luftungsanlagen

¢ Kihlanlagen

e Haushaltsgerate (Kaffeemaschinen, Wasserkocher, usw.)

Es ist im Rahmen dieses Konzepts nicht méglich, im Detail fur alle Stromverbraucher detaillierte
Mafnahmenvorschlage zur CO,-Reduzierung zu erarbeiten. Allerdings umfasst das Konzept eine
Vielzahl von MalRnahmenvorschlagen, deren Umsetzung direkt oder indirekt auf den Stromsektor
Einfluss haben:

e Einsatz effizienterer Leuchtmittel, ggf. Anderung der Lampenfassung und der Reflektoren
e Jede Warmeverbrauchsreduzierung bedingt niedrigere Leistungen der Heizungspumpen
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o mehrere liegenschaftstibergreifende Mallnhahmen® zielen auf den Stromsektor (z. B.
Hocheffizienzpumpen, hydraulischer Abgleich, abschaltbare Steckerleisten)

¢ die ,Richtlinie Energie® umfasst diverse stromrelevante Regelungen

e samtliche Vorschlage zur Beeinflussung des Nutzerverhaltens

e die Hinweise zu den Beleuchtungssituationen in den einzelnen Liegenschaften

o Erhdhung der tolerierbaren Temperaturen in Serverrdumen

e Prifung, ob wirklich alle Kiihlschréanke angeschlossen werden missen

e die organisatorischen Vorschlage zur Entwicklung von Standards im Beschaffungs- und
Ausschreibungswesen

¢ die Empfehlung zum Bezug und Erzeugung von regenerativem Strom

Die Umsetzung dieser Malinahmen wird einen erheblichen Rickgang der Stromverbrauche zur Folge
haben, der hier nicht quantifiziert werden kann. Die Klimarelevanz der so noch verbleibenden
Verbrauche kann weiter deutlich verringert werden, indem die Kommunen dem Vorschlag zum Bezug
von regenerativem Strom folgt. Letztlich kdnnen die Kommunen einen Klimaschutzbeitrag leisten,
indem sie die Mdglichkeiten zur Produktion von Strom durch PV-Anlagen auf den Déachern ihrer
Liegenschaften konsequent nutzt.

Im Rahmen der Begehungen war es auffallig, dass in Computerrdumen haufig Sonnenschutz- und
Verschattungselemente eingesetzt werden, um der Blendwirkung zu entgegnen und gleichzeitig
kunstliches Licht zum Einsatz kommt. Besonders in Schulen kommt dem Thema ,neue Medien®
kinftig eine immer stérkere Bedeutung zu. Daher sind fur diesen Fall aus Sicht des Klima- und
Gesundheitsschutzes folgende Kriterien bei der Gestaltung von Computerrdumen zu bertcksichtigen:

¢ Anordnung der Tische mdglichst fensterfern mit einer fensterparallelen Blickrichtung

e Verschattung muss dazu fuhren, dass die Leuchtdichteunterschiede im Blickfeld nicht groRer
als 10:1

e eine komplette Verdunklung ist nicht erwiinscht, da Tageslicht soweit wie moglich genutzt
werden soll

¢ Die Verschattungselemente sollen eine moglichst einheitliche Verdunklung bewirken mit der
Maoglichkeit einer freien Sicht nach drauf3en

e die Lichtdurchlassigkeit des Sonnenschutzes wird entsprechend der Lage der Fenster
gewabhilt:
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Lichtdurchléssigkeit des Verschattungssystems
Nord 20%
Ost 10%
Sid 5%

West 15%

OO O olb

Abb. IV.6-1: Lichtdurchlassigkeit des Verschattungssystems nach Lage der Fenster (Quelle:
»Das Medienbiiro“, Broschiire der BG ETEM, Berufsgenossenschaft Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse)

¢ Folienrollos mit 80% Reflektion der Sonnenenergie bei Gebauden, die im Sommer auch einen
Hitzeschutz bendtigen
¢ je nach Bedarf auch der Einsatz von Systemen, die von unten nach oben schlie3en
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V.1 Sanierungsfahrplan fir die Mallhahmenumsetzung

In den Ablaufplan fir die MaBnahmenumsetzung gehen die gebaudespezifischen sowie ein Teil der
gebaudelbergreifenden MalRnahmen ein. Der Investitionsplan bezieht sich in erster Linie auf funf
Jahre (2016 bis 2020). Zuséatzlich wurde eine Kategorie 2020+ eingefiihrt, der MaZnahmen
zugewiesen wurden, die aus Sicht des Klimaschutzes in den darauffolgenden fiinf Jahren
durchgefihrt werden sollten.

Die Empfehlungen fur MaRnahmenpaket | oder 1l wurde auf Basis des allgemeinen Zustands des
Gebaudes, der Heizungsanlage, die Emissionsvermeidung und der Wirtschaftlichkeit entschieden.
Gebaude mit einem Heizdlkessel wurde grundséatzlich der Wechsel auf die wesentlich
klimafreundlichere Pellet-Technologie des MalRnahmenpakets empfohlen, soweit das Gebaude einen
Einbau zulasst. Es wurde nur die Heizenergie betrachtet.

Strategische Empfehlungen fir Sanierung von Gebaudehille und Anlagentechnik

Sanierungen der Gebéaudehllle sind meistens sehr planungs- und kostenintensiv, weshalb sie nur
Schritt fir Schritt umgesetzt werden kénnen. Notwendig ist ein langfristig angelegtes
Sanierungskonzept fur den gesamten Gebaudebestand, in dem die Aspekte von Energie und
Klimaschutz vordringlich Eingang finden. Insgesamt sollte ein solches langfristiges
MalRnahmenprogramm in das Energie- und Klimaschutzmanagement der Samtgemeinde Isenbdittel
und der Gemeinde Sassenburg integriert werden, um eine langfristige Zielverfolgung zu
gewabhrleisten.

Um den richtigen Zeitpunkt fur die Heizungssanierung festzulegen, wird in der Regel eine
Lebenserwartung fir Heizkessel von 15 Jahren zu Grunde gelegt. Haufig gehen Planungen davon
aus, dass die seiner Zeit getatigte Investition mdglichst lange Bestand haben soll und eine neue
Investition soweit wie mdglich rausgezégert werden muss, um eine optimale Ausnutzung der
Investition zu erhalten. Diese Vorgehensweise ist ebenso richtig wie falsch. Betrachtet man die
getatigte Investition, ohne die méglichen Alternativen einzubeziehen, ist diese Vorgehensweise
richtig. Vergleicht man jedoch die getatigte Investition mit den aktuell vorhandenen Alternativen, die
ggf. zum Zeitpunkt der getatigten Investition nicht als Alternative zur Verfligung standen, dann kénnen
klimaschutzrelevante und auch wirtschaftliche Aspekte eine frilhere Heizungssanierung rechtfertigen.

Klimaschutzrelevante und wirtschaftliche Aspekte kénnen der Brennstoffwechsel auf nachwachsende
Rohstoffe oder die Ergéanzung der Heizung mit Solarthermie sein. Des Weiteren sparen neue
Warmeerzeuger durch bessere Kesselddmmung, optimale Dimensionierung, bessere Modulation,
effizientere Verbrennungstechnik, automatische Abgasklappen und niedrigere Abgastemperaturen
(Brennwert) bis zu 30 % Brennstoff gegeniiber einem alten Standardkessel ein. Diese
Einsparpotenziale kdnnen existieren, selbst wenn die Messungen des Schornsteinfegers keine
Mangel ausweisen und damit optimale Bedingungen zu signalisieren scheinen. Dazu kommen
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Effizienzgewinne, wenn man durch D&mmmalRnahmen eine niedrigere Heiztemperatur ermoglicht
und z. B. Brennwertkessel im optimalen Brennwertbereich betreiben kann.

Treten haufig Stdrungen auf, entstehen Zeitaufwande, zusatzliche Kosten fir Ersatzteile und
Stérungsbeseitigung sowie Komfortverluste oder gar Nutzungsausfalle.

Wenn sich durch eine Sanierung niedrigere Betriebs- und Energiekosten erzielen lassen, sollte man
nicht langer ineffizient heizen, sondern die Einsparung sofort zur Finanzierung der
KlimaschutzmalRnahme nutzen. Prinzipiell kann aus dieser Sicht jede fossil befeuerte Heizungsanlage
saniert werden, wenn z. B. eine Holzheizung mdglich ist. In diesem Klimaschutzkonzept wurden
grundsatzlich Heizungssysteme ab einem Alter von 15 Jahren fiir eine Sanierung vorgesehen, wenn
klimaschutzrelevante MaRnahmen mdglich sind.

Erlauterung zum Sanierungsfahrplan

Die jahrliche CO,-Einsparung und die dargestellten Investitionskosten beziehen sich auf das gewéhlte
MaRnahmenpaket. Fir einen besseren Uberblick und Darstellung der Schiatzung sind die CO,-
Einsparungen auf Hunderter abgerundet und die Investitionskosten auf Tausender aufgerundet.

Wenn eine Heizungsanlage mehrere Gebaudeteile und Liegenschaften versorgt, sollte zur
Uberprufung der Energieverbrauche dieser haufig unterschiedlich genutzten Geb&ude einzelne
Messstellen in die entsprechenden Versorgungsleitungen eingebaut werden. Nur so kann gebaude-
und maRhahmengenaues Controlling durchgefuhrt werden.

Unter dem Punkt ,Kleine Investitionen und Anschaffungen® sind die Anbringung von Thermometern,
der Austausch von Thermostatventile, die Instandhaltung von Holzrahmenfenster, Dichtungsmitteln
fur die Instandhaltung von Turen und Fenster und schaltbare Steckerleisten zusammengefasst.

Die Einfiihrung und Fortfiihrung des Energiemanagements erzeugt zunachst Kosten, die mindestens
in den ersten zwei Jahren durch Fordermittel gemildert werden kénnen, z. B. in Form einer Férderung
einer Stelle fur den Klimaschutzmanager. Aus der Erfahrung rechnen sich die Bemihungen im
Energiemanagement so gut, dass die daftir bendtigte Stelle durch die Einsparungen bei den
Energiekosten sich mehr als auszahilt.

Jede vorgeschlagene Sanierung zeigt sich in den Berechnungen wirtschaftlich. Es wurden drei
Kategorien definiert, die bei der Priorisierung helfen:

e Sanierungsprioritdt A: Die Emissionen der Liegenschaft kénnen durch das vorgeschlagene
Sanierungspaket erheblich gesenkt werden. Die Erneuerungszyklen der Liegenschaft liegen
gunstig fur Neuinvestition.

e Sanierungsprioritdt B: Die Emissionen der Liegenschaften kénnen durch das vorgeschlagene
Sanierungspaket deutlich gesenkt werden.

e Sanierungsprioritat C: Die Liegenschaft ist in gutem Zustand und bedarf vorerst keine
Modernisierung oder eine Modernisierung lasst sich nicht wirtschaftlich darstellen. Auch

Liegenschaften, die Anderungen in der Nutzung oder Nutzungsintensitat erfahren, sind in
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dieser Kategorie. Uber sie muss nach Klarung der zuknftigen Nutzung entschieden werden.
Prioritat C ist im Sanierungsfahrplan nicht dargestellt.

Forderung einer ausgewahlten KlimaschutzmaflRnahme

Bei Umsetzung des Konzepts und Einstellung eines Klimaschutzmanagers entsprechend der
Fordermdglichkeiten des Bundes kdnnen fir eine ausgewahlte Klimaschutzmalnahme fir 50 % der
Investitionskosten Fordermittel in Hohe von bis zu 200.000 Euro beantragt werden. Voraussetzung
hierfur sind die Einstellung eines Klimaschutzmanagers, eine CO,-Einsparung von mindestens 70 %
nach Umsetzung der MaRnahme und die Beantragung der Malinahme innerhalb von 18 Monaten
nach Dienstantritt des Klimaschutzmanagers.

Pro Konzept kann eine MaRnahme gefordert werden.

Diese Regeln gelten aktuell fir die Jahre 2015 und 2016.
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V.1.1 Sanierungsfahrplan Samtgemeinde Isenbuttel und Mitgliedsgemeinden

Fir die Auswahl der Mal3Bnahmen wurden in einem ersten Schritt die zu erwartenden CO,-
Einsparungen betrachtet. Wiirden alle gebaudespezifischen Mal3nahmen des nachfolgenden
Sanierungsfahrplans umgesetzt, konnte der aus Heizenergie resultierende CO,-Ausstol3 um etwa 338
t oder 33 % der jahrlichen Gesamtemissionen durch Heizenergieverbrauch reduziert werden. Die
nationalen Ziele verlangen eine Reduktion des GesamtausstofRes um 40 % bis 2020 gegentber 1990.
An dieser Stelle kann fur die eigenen Liegenschaften kein Bezug zum Jahr 1990 hergestellt werden.
Nach Umsetzung der im Ablaufplan bis 2020 vorgesehenen Gebaude wird eine Reduktion der
Klimagase um etwa 15 % gegentber der vorliegenden Bilanz (siehe Kap. 1.1) erreicht. Noch gréf3ere
Emissionsreduktionen kdnnen durch konsequente Umstellung der Geb&dudeheizung auf erneuerbare
Energiequellen erreicht werden.

Die Investitionskosten stellen den letzten betrachteten Faktor dar. Ziel ist es, eine moglichst
gleichmafRige Verteilung der Investitionskosten tber die Jahre zu gewahrleisten. In der Kategorie
2020+ sind Investitionen in H8he von durchschnittlich etwa 530.000 Euro im Jahr nétig, um die
ausgewahlten Gebaude mdoglichst schnell zu sanieren. Wenn die Bereitstellung von 530.000 € pro
Jahr gelingt und beibehalten werden kann sowie die Sanierungskosten gleich bleiben, werden die
Gebaude mit Sanierungsprioritdten A und B (s. V.1 Erlauterungen zum Sanierungsfahrplan) bis
inklusive 2024 modernisiert sein.

Fur die Forderung einer ausgewdhlten KlimaschutzmalRnahme qualifizieren sich folgende
Gebaude:

e Grundschule Wasbuittel

¢ Kindergarten Calberlah

e Mehrzweckhalle Vollbittel

e Kindergarten Isenbdittel |

¢ Kindergarten Isenbittel Il

o Dorfgemeinschaftshaus Alllerbittel

Diese Gebaude sind in der folgenden Tabelle in fett gekennzeichnet.
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Sanierungsfahrplan Samtgemeinde Isenbittel

Grundschule -26.400 kg/a All 260.000 €
Washbdttel

Grundschule u. -37.700 kg/a Al 240.000€ 500.000 € 225.000 €
Oberschule Isenblittel,
alt

Kindergarten -34.000 kg/a All 135.000 €
Calberlah

Oberschule -27.500 kg/a Al 140.000 € 351.000 €
Isenbttel,
Zweifeldsporthalle

Grundschule und -26.400 kg/a Al 149.000 € 265.000 €
Oberschule Isenbiittel,
neu

Oberschule -23.900 kg/a Al 235.000 € 85.000 €
Calberlah, alt

Oberschule -18.200 kg/a Al 216.000 €
Calberlah, Anbauten

Mehrzweckhalle -15.900 kg/a All 151.000 €
Vollbuttel

Einfeldsporthalle -13.200 kg/a Al 203.000 €
Calberlah
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Grundschule -8.500 kg/a Al 68.000 €
Isenblittel,
Einfeldsporthalle

Kindergarten -7.800 kg/a All 191.000 €
Wasbiittel

Kindergarten -29.500 kg/a Bl 175.000 €
Isenbuttel |

Kindergarten -22.800 kg/a B Il 180.000 €
Isenbuttel Il

Dorfgemeinschafts- -19.200 kg/a Bl 163.000 €
haus Allerbuttel

Grundschule -9.000 kg/a Bl 152.000 €
Ribbesbdttel

Kindergarten -7.100 kg/a Bl 116.000 €
Ribbesbuttel

Dorfgemeinschafts- -5.900 kg/a Bl 115.000 €
haus Allenbdttel

Schitzenheim -4.600 kg/a Bl 72.000 €
Ausbdttel, alt
Hydraulischen Abgleich durchfihren in allen 35.000 € 35.000 €
Liegenschaften
Erweiterung der Messstellen (Warme und Strom) 20.000 €
Kleinere Investitionen und Anschaffungen 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 40.000 €
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Einfihrung und Fortfihrung Energiemanagement 15.000 € 15.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 80.000 €
Summe -337.600 kg/a 580.000 € 560.000 € 530.000 € 530.000 € 530.000 € 2.007.000 €

Ende des Fahrplans 2024

Tab. V.1.1-1 Sanierungsfahrplan Samtgemeinde Isenbuttel
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V.1.2 Sanierungsfahrplan Gemeinde Sassenburg

Fir die Auswahl der MalBnahmen wurden in einem ersten Schritt die zu erwartenden CO,-
Einsparungen betrachtet. Wirden alle gebaudespezifischen MaRhahmen des nachfolgenden
Sanierungsfahrplans umgesetzt, kdnnte der aus Heizenergie resultierende CO,-Ausstol3 um etwa 197
t oder 38 % der jahrlichen Gesamtemissionen durch Heizenergieverbrauch reduziert werden. Die
nationalen Ziele verlangen eine Reduktion des GesamtausstofRes um 40 % bis 2020 gegentber 1990.
An dieser Stelle kann fir die eigenen Liegenschaften kein Bezug zum Jahr 1990 hergestellt werden.
Nach Umsetzung der im Ablaufplan bis 2020 vorgesehenen Gebaude wird eine Reduktion der
Klimagase um etwa 21 % gegenuber der vorliegenden Bilanz (siehe Kap. I.1) erreicht. Noch grof3ere
Emissionsreduktionen kénnen durch konsequente Umstellung der Gebéudeheizung auf erneuerbare
Energiequellen erreicht werden.

Die Investitionskosten stellen den letzten betrachteten Faktor dar. Ziel ist es, eine moglichst
gleichmaBige Verteilung der Investitionskosten Uber die Jahre zu gewéhrleisten. In der Kategorie
2020+ sind Investitionen in Hohe von durchschnittlich etwa 275.000 Euro im Jahr nétig, um die
ausgewahlten Gebaude mdoglichst schnell zu sanieren. Wenn die Bereitstellung von 275.000 € pro
Jahr gelingt und beibehalten werden kann sowie die Sanierungskosten gleich bleiben, werden die
betrachteten Gebaude mit Sanierungsprioritdten A und B (s. V.1 Erlauterungen zum
Sanierungsfahrplan) bis inklusive 2025 modernisiert sein.

Fur die Forderung einer ausgewdahlten KlimaschutzmalRnahme qualifizieren sich folgende
Gebaude:

e Kindergarten Westerbeck (Achtung: hier auch Abrissempfehlung!)

¢ Dorfgemeinschaftshaus GrufRendorf

e Bauhof Westerbeck (davon versorgt auch Rathaus, Mehrzweckhalle und Kinderkrippe!)
o Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

Diese Gebaude sind in der folgenden Tabelle in fett gekennzeichnet.
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Kindergarten Westerbeck -29.800 kg/a All 250.000 € 21.000 €

Kindergarten Triangel -9.900 kg/a Al 104.000 €

Dorfgemeinschafts-haus -28.700 kg/a All 125.000 € 46.000 €

GruRendorf

Rathaus Westerbeck -18.800 kg/a Al 204.000 € 109.000 €

Sporthalle Dannenbdittel -17.000 kg/a Al 141.000 € 4.000 €

Bauhof Westerbeck -6.200 kg/a All 125.000 €
Mehrzweckhalle Westerbeck -11.100 kg/a Al 121.000 € 11.000 €
Kindergarten Gruf3endorf -4.100 kg/a Al 152.000 €
Hermann-Lons-Schule -17.000 kg/a Bl 354.000 €
GruRendorf

Mehrzweckhalle Neudorf- -12.600 kg/a Bl 166.000 €
Platendorf

Findorff-Schule Neudorf- -14.100 kg/a Bl 226.000 €
Platendorf
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Dorfgemeinschaftshaus ~ -9.200kgla Bl 95000€
Dannenbuittel
Feuerwehrgeréte-haus -9.000 kg/a Bl 116.000 €
Grul3endorf
Feuerwehrgeratehaus -6.100 kg/a Bl 74.000 €
Triangel
Jugendtreff GruRendorf -3.200 kg/a Bl 40.000 €
Hydraulischen Abgleich durchfihren in allen Liegenschaften 20.000€ 20.000 €
Erweiterung der Messstellen (Warme und Strom) 12.000 €
Kleinere Investitionen und Anschaffungen 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €
Einfuhrung und Fortfihrung Energiemanagement* 15.000€ 15.000€ 20.000€ 20.000 € 20.000 € 100.000 €

Summe -196.800 kg/a 302.000 € 290.000 € 275.000€ 275.000€ 275.000 € 1.359.000 €
Ende des Fahrplans 2025

Tab. V.1.2-1 Sanierungsfahrplan Gemeinde Sassenburg

* = mit Fordermitteln fir die Einrichtung des Energiemanagements
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V.2 Konzept fur die Offentlichkeitsarbeit

Das Konzept fir Offentlichkeitsarbeit betrifft umfassend die interne und externe Kommunikation der
Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg bezogen auf das Thema Klimaschutz und
geht damit weit tiber die haufig im klassischen Sinne verstandene Aufgabe von Offentlichkeitsarbeit —
die Verdffentlichung von Presseartikeln — hinaus. Zum einen muss die Motivation der Nutzer der
kommunalen Geb&ude geweckt, gepflegt und belohnt werden, um den Energieverbrauch dauerhaft
im Bewusstsein zu halten und unnétigen Verbrauch zu senken. Zum anderen soll die
Kommunalverwaltung eine Vorbildfunktion einnehmen und dartber ausfuhrlich und regelmalig
berichten.

Das bedeutet, dass dem Konzept fur Offentlichkeitsarbeit in der Samtgemeinde Isenbiittel und der
Gemeinde Sassenburg eine besondere Bedeutung zukommt.

Regelmafige Berichte in den ortlichen Bekanntmachungsmedien (Samtgemeindekurier,...) und der
Tagespresse (Allerzeitung, Gifhorner Rundschau) werden die Offentlichkeit motivieren, mitzumachen.

V.2.1 Ziele der internen Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, insbesondere des Energie-Managements, ist eine
Daueraufgabe. Dem entsprechend sind die interne Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit aus dem
Organisationskonzept zu entwickeln und ebenfalls kontinuierlich anzulegen. Sie sollen dazu beitragen

¢ die hohe Bedeutung, die der Klimaschutz fir die Einheitsgemeinde hat, bewusst zu machen
e eine breite Akzeptanz fur die Umsetzung von Mal3Bhahmen zu erreichen

¢ Nutzer dazu bewegen, ihren persénlichen Teil zu einem klimaschonenden Verhalten in den
kommunalen Liegenschaften beizutragen.

Dabei sollte die Kommunikation keine ,Einbahnstrae“ sein, sondern dialogische Elemente
beinhalten. Nur so kdnnen Befirchtungen und Widerstéande ebenso wie ldeen friihzeitig
wahrgenommen und berticksichtigt werden.

Ein weiteres Ziel ist sicherlich eine positive 6ffentliche Wahrnehmung der Samtgemeinde Isenbttel
und der Einheitsgemeinde Sassenburg nach innen und auf3en. Dadurch kénnen wiederum
Sekundareffekte verschiedener Art erzeugt werden.

V.2.2 Akteure und Beteiligte und ihre Aufgaben

Viele Akteure und Beteiligte in unterschiedlichen Funktionen und unterschiedlicher Relevanz sind zu
bertcksichtigen. Die folgende Abbildung macht die Konstellation in vereinfachter Form deutlich:
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Bauamt, Stelle
"Klimaschutzmanagement”

Multiplikataren, Willensbildner,
Verwaltungsspitze, Politik, Leiterlnnen
von gemeindeeigenen
Einrichtungen

MNutzerinnen

Allgemeine Offentlichkeit

Abb. V.2.2-1 Akteure und Beteiligte des Kommunalen Klimaschutzmanagements

Notwendig ist ein gutes Zusammenspiel der verschiedenen Akteure und Beteiligten in ihrer jeweiligen
Funktion.

o Die zentralen Akteure (Bauamt, Stelle ,Klimaschutzmanagement) sind auch Haupttrager der
internen Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit: Sie haben die Aufgabe, ihr Handeln
transparent zu machen und die notwendigen Informationen zu liefern sowie Anreize zu
energiebewusstem Handeln zu entwickeln. Als wesentliche Bestandteile werden empfohlen:

o die Verbreitung und permanente Bewusstmachung einer noch zu erlassenden
Lverwaltungsrichtlinie Energie“ als Grundlage fir jegliches energierelevantes Handeln
in den kommunalen Liegenschaften
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o kontinuierliche Information tUber Verbrauche (einschl. Kosten und Emissionswerte) mit
Vergleichswerten, gestaffelt in Umfang und zeitlichem Turnus (z. B. monatlich auf dem
Dienstweg an Hausmeister und Leiter/-innen der Einrichtungen, ggf. mit Hinweise zur
Budgetausschopfung — jahrlich als Energiebericht an die Politik und Offentlichkeit
sowie Uber Aushange in den Einrichtungen an die Nutzer/-innen)

o Organisation von Fortbildungen und Mdglichkeiten des Erfahrungsaustauschs fur
Hausmeister, aber auch Leiter/-innen von Einrichtungen

o Erarbeitung von Materialien fur die Multiplikatoren (Pressemitteilungen fur die
Verwaltungsspitze, Handreichungen flr Einrichtungsleiter/-innen, Argumentationshilfen
fur politische Vertreter/-innen)

o Entwicklung von Anreizsystemen (,fifty-fifty-Modelle“, Wettbewerbe, etc.) in
Zusammenarbeit mit pAdagogischen Einrichtungen, Vereinen etc.

Hilfreich fur die Wahrnehmung sind ,Wiedererkennungseffekte“. Dazu konnte eine ,Marke”
entwickelt und etabliert werden (z.B. ein Name oder Motto, ein Logo, Figuren als
Identifikationsangebote usw.).

Wichtige Multiplikatoren sind die Verwaltungsspitze, die politischen Vertreter/-innen sowie die
Leiter/-innen von kommunalen Einrichtungen: lhr Agieren ist entscheidend fiir den Erfolg der
Arbeit der zentralen Akteure. Die notwendigen Informationen, damit sie ihre Rollen ausfillen
koénnen, erhalten sie von den zentralen Akteuren. Sie haben entscheidende Aufgaben:

o Die zentralen Akteure, insbesondere die Hausmeister, sind darauf angewiesen, dass
ihnen der Riicken gestarkt wird. Das kann z.B. n6tig sein, wenn Hausmeister mit
inakzeptablen Nutzeranspriichen (z.B. sehr hoher Raumtemperaturen) konfrontiert
sind, insbesondere durch Personen mit einem ,h6heren” sozialen Status, z.B.
Schulleiter/-innen. Fehlt diese Rickendeckung, werden an sich motivierte Mitarbeiter/-
innen ihr Engagement flr energiebewusstes Nutzerverhalten zurlickfahren und es
entstehen rasch ,Umsetzungsdefizite®, die nur schwer wieder zu beseitigen sind.

o Nicht zu unterschatzen ist die Vorbildfunktion in ihrem eigenen energierelevanten
Handeln.

o Multiplikatoren sind wichtige Kontaktstellen zu den Nutzern: Neben der Vermittiung von
wichtigen Informationen zum aktiven Klimaschutz an die Nutzerinnen und Nutzer,
tragen Sie Wiinsche, Beschwerden und Anregungen aus Nutzerkreisen an die
zentralen Akteure und ermdglichen so eine kontinuierliche Weiterentwicklung des
Energie-Managements.

Die Nutzer/-innen der kommunalen Liegenschaften — Verwaltungsmitarbeiter/-innen,
Schulkollegien, Schilerschaften, aber auch externe Nutzer wie u. a. Sportvereine, haben
durch ihr tagliches Handeln einen grol3en Einfluss auf den Energieverbrauch. Damit ihr
Handeln zum Erreichen der Ziele der Einheitsgemeinde beitragt, sind sie auf Unterstitzung
angewiesen. Hilfreich sind:
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o Informationen utber die Energie- und Klimaschutz-Ziele und -Strategien der
Einheitsgemeinde einschliel3lich der Hintergrinde

o Informationen Uber Verbrauche, Kosten und Emissionen — und den daraus
resultierenden Konsequenzen

o Informationen tber Verhaltensregeln in kommunalen Liegenschaften mit
Begrindungen

o fachliche Informationen tber Mdglichkeiten eines klimaschutzenden
Verbraucherverhaltens

o Erinnerungshilfen im Alltag, um den Aufbau von Gewohnheiten zu erleichtern

Den starksten Effekt haben solche MaRnahmen, wenn sie direkt am ,,Ort des Geschehens®,
direkt zum Zeitpunkt des energierelevanten Handelns wahrgenommen werden: in
Umkleideraumen, neben Fenstern, an Lichtschaltern, an Waschbecken oder Duschen, in
Foyers von Schulen usw. Durch diese unterstiitzenden Elemente werden energiebewusst
agierende Nutzer in ihrem Verhalten gestarkt, auch gegeniber anderen Nutzern, die dem
Ansinnen noch uninformiert, gleichgultig oder gar ablehnend gegentiberstehen.

Fur Bedienstete der Einheitsgemeinde muss deutlich werden, dass energiebewusstes
Handeln im Arbeitsalltag eine selbstverstandliche Dienstpflicht darstellt. Fir diese Gruppe hat
die ,Verwaltungsrichtlinie Energie“ den Charakter einer Dienstanweisung. Versammlungen
konnen fur die Implementierung genauso genutzt werden wie Arbeitsvertrage,
Stellenbeschreibungen und individuelle wie kollektive Zielvereinbarungen.

Besondere Bedeutung haben padagogische Einrichtungen, also Schulen und
Kindertagestatten. Hier besteht die Moglichkeit, den Aufbau klimabewussten Handelns mit der
padagogischen Arbeit zu verknipfen. Empfehlenswert ist der Ansatz, in jeder Einrichtung
zumindest eine Person zu gewinnen, die sich in besonderer Weise um das Thema kiimmert.
Es gibt zahlreiche Unterstiitzungsangebote (Schriften, Unterrichtsmaterialen,
Erfahrungsberichte, externe Referenten, Exkursionsangebote usw.), die es relativ leicht
machen, Energie- und Klimaschutzthemen — auch fachertbergreifend — in den Unterricht bzw.
die frihkindliche Bildung zu integrieren. Ideal ware es, wenn die Stelle
.Klimaschutzmanagement®, z.B. (ber den kommunalen Schulausschuss, den Aufbau eines
energiepadagogischen Netzwerkes in der Kommune oder in Kooperation mit weiteren
Kommunen unterstitzen und die Verbindung zum Klimaschutzmanagement herstellen konnte.
Uber diesen Weg hat die Kommune die Moglichkeit, bei Kindern friihzeitig
Energiebewusstsein zu pragen und dariiber auch Einfluss auf das Energienutzungsverhalten
des familiaren Umfelds der Kinder und Jugendlichen auszutuben.

Ahnliche Bedeutung wie padagogisches Personal haben Gruppenleiter/-innen im Sportsektor,
Feuerwehrfunktionstrager/-innen und ahnliche Fihrungspersonlichkeiten im Freizeitsektor: Sie
sind Entscheidungstrager im Alltag, pragen aber auch das Verhalten ,ihrer* Gruppen und sind
Multiplikatoren fur die Verbreitung von Informationen sowie potenzielle ,Feedbackgeber fur
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die zentralen Akteure. Die Stelle Klimaschutzmanagement sollte spezielle Instrumente
entwickeln, um mit wenig Aufwand turnusmalfiig auch diese Akteure aktiv einbeziehen.

Den gleichen Zweck hat auch die Offentlichkeitsarbeit in die breite Bevolkerung hinein. Uber
die 6ffentlichen Medien — Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Aller-Zeitung, Peiner Allgemeine
Zeitung, Gifhorner Rundschau, Samtgemeindekurier Isenbiittel, (wie den Gifhorner Rundblick
und den Gifhorner Kurier), die Internetseite der Kommunen — sollten die Samtgemeinde
Isenbittel und die Gemeinde Sassenburg ihr eigenes Handeln vermitteln und auch Parallelen
zu privatem Verhalten aufzeigen (so ist z.B. davon auszugehen, dass die Bevolkerung der
Samtgemeinde Isenbiittel ca. 13,9' Mio. Euro pro Jahr und der Gemeinde Sassenburg ca. 9,9
Mio. Euro pro Jahr flr Energie ausgibt — wovon sich alleine durch ressourcenschonendes
Nutzerverhalten im Alltag ein erheblicher Anteil vermeiden lie3e). Von besonderem
offentlichen Interesse sind

strategische Entscheidungen der Kommune (z. B. Erlass der Verwaltungsrichtlinie
Energie, Aufbau des Klimaschutzmanagements)

o

o Investitionen mit dem Zweck von Verbrauchs- oder Emissionsminderungen
o Verbrauchsbilanzen und -entwicklungen
o besondere Aktionen und Erfolge

o der jahrliche Energiebericht

Das hier dargestellte Konzept zur internen Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit ist als
dynamischer Prozess zu verstehen. Es gilt, in der Praxis Erfahrungen zu machen, auszuwerten und
das Konzept und seine Umsetzung schrittweise weiterzuentwickeln. Es wird empfohlen, den kiinftigen
Klimaschutzmanager mit dieser Aufgabe zu betrauen.

V.2.3 Grundlagen fir die Offentlichkeitsarbeit in der Umsetzungsphase

Die folgenden grundsétzlichen Uberlegungen zur Partizipation und Offentlichkeitsarbeit bilden die
Maoglichkeit, konkrete Einzelaktivitaten sinnvoll in einem Gesamt-Zusammenhang zu sehen und
entsprechend sinnvoll auszugestalten.

Grunderkenntnis 1:

Auf Grund der hirnphysiologischen Strukturen des Menschen braucht dieser Motivatoren, um konkret
zu handeln; dies gilt auch fir jegliches Handeln im Bereich Energie und Klimaschutz:

' abgeschatzt mit Hilfe von Durchschnittswerten (2.952 Euro Ausgaben fiir Energie pro deutschem Haushalt
(Quelle: BMWi, 2013) und 4.497 Haushalten im Jahr 2011 in der Einheitsgemeinde Wendeburg (Quelle:
Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2013)
" ebenda

361/371



Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

V.2.3  Grundlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit in der Umsetzungsphase

Innere Uberzeugung:

,Es funktioniert!
und und
Personlicher Vorteill Gemeinschaftlicher Vorteil
(kurzfristiges Motiv) oder (langfristiges Motiv)

Abbildung V.2.3-1 Motivatoren fir menschliches Handeln

Wichtig fiir die Offentlichkeitsarbeit ist also:

¢ Die Machbarkeit der MaRnahmen ,nachweisen” und dabei auch irrationale und emotionale
Bedenken aufnehmen, ernst nehmen und soweit mdglich zerstreuen.

o Den personlichen Vorteil des eigenen Handelns herausarbeiten (materiell, sozial,
lebensqualitativ).

o Die ,6ffentliche Meinung® in Richtung ,pro Klimaschutz* beeinflussen, so dass ein ,einheitliche
Denkrichtung® entsteht: Klimaschutz ist von der Gemeinschaft, in der ich lebe, erwiinscht!

Grunderkenntnis 2:
Die Gruppensoziologie sagt uns, womit wir in etwa zu rechnen haben:

o 10 % ,Vorkampfer®
e 70 % ,Mitmacher”

e 20 % ,Desinteressierte“ und ,Widerstandler®

Wichtig fur die Offentlichkeitsarbeit ist also:

o Die Motivation der ,Vorkdmpfer® nutzen,
e damit einen Humus fur die Aktivierung der ,Mitmacher” entwickeln

¢ und sich an den Desinteressierten und Widerstandlern nicht ,verkampfen®.
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Grunderkenntnis 3:

Aus der Werbewirtschaft ist bekannt: ,Es braucht sieben Kontakte, um einen Neukunden zu
gewinnen®

Wichtig fur die Offentlichkeitsarbeit ist also:

e Das Thema kontinuierlich ,am Kodcheln® halten.

e Gleichzeitig durch Neuigkeitswerte einer Abstumpfung (,Kenne ich schon®) entgegen wirken.

Grunderkenntnis 4:
Jeder Mensch ,lernt* iber seine personlichen ,Kanale*:

e Selber machen
e Horen

e Sehen

e Sprechen

e vielleicht sogar Fuhlen, Schmecken und Riechen
Wichtig fir die Offentlichkeitsarbeit ist also:

¢ Informationen so aufbereiten, dass sie eine gute Kombination von Wahrnehmungskanalen
anspricht.

Grunderkenntnis 5:

Der Mensch ist ein ,Gewohnheitstier®. Verhaltensanderungen passieren durch

e traumatische Erlebnisse (Unfall, Tod, .....)

e willentliches Umsteuern, z. B. durch Einsicht

Dem willentlichen Umsteuern steht der Gewohnungseffekt — also unbewusst wirkender Automatismus
— entgegen, der erst durch haufige Wiederholung und einer gewissen Zeit (vergleiche: Rauchen
abgewohnen; Uben eines Instrumentes) tiberwunden werden kann.

Wichtig fur die Offentlichkeitsarbeit ist also:

e bei MalBnahmen, die auf Anderungen im Nutzerverhalten zielen, ,Eintagsfliegen“ vermeiden,
und stattdessen die Gelegenheit zur kontinuierlichen Umgewdhnung geben.
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Grunderkenntnis 6:
Der Mensch handelt zu 80 %, um Anerkennung von auf3en zu bekommen.
Wichtig fiir die Offentlichkeitsarbeit ist also:

¢ Es mussen Anerkennungssysteme entwickelt werden. Diese kbnnen im Wesentlichen
immateriell sein, materielle Elemente kénnen erganzend wirken.

Grunderkenntnis 7:

Es gibt unterschiedliche Motivationen, um Energie zu sparen und klimafreundlich zu handeln:

e Sparsamkeits-Ethos (,Man ist sparsam!®)
e aus personlicher rationaler Einsicht (,Es ist vernunftig so zu handeln®)

e aus Verantwortung fur andere (,Das bin ich meinen Kindern schuldig®)
Wichtig fiir die Offentlichkeitsarbeit ist also:

o Die verschiedenen Grundmotivationen akzeptieren und gezielt ansprechen.

Grunderkenntnis 8:

Konkret wirkt mehr als abstrakt: Ein krankes Kind im eigenen Dorf, das einen Knochenmarkspender
bendtigt, erzeugt mehr Betroffenheit als Millionen Uberschwemmungsopfer in Pakistan. Fiir
MalRRnahmen im Energiebereich bedeutet das: Tausend Fakten und Aufklarungen im Internet, im
Fernsehen und in der Zeitung bewirken nicht so viel wie drei anschauliche, funktionierende Beispiele
in der eigenen Lebenswelt.

Wichtig fur die Offentlichkeitsarbeit ist also:

e klimawirksame Erfolge im Kleinen wie im Grof3en publizieren, wirdigen und zur Nachahmung
aufbereiten.

Grunderkenntnis 9:

Erfolgreiche Werbung basiert auf dem Prinzip AIDA:

o Attention (Aufmerksamkeit)
e Interest (Interesse)
o Desire (Verlangen)

e Action (Handlung)
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Das heildt: Der potentielle ,Kunde® muss im ersten Schritt zum Hinschauen veranlasst werden, damit
er im tausendfachen Einerlei der Welt die eine Sache bewusst zur Kenntnis nimmt.

In kirzester Zeit sollte er dann registrieren konnen: Das hat mit mir (meinen Wiinschen, Angsten,
Bedurfnissen) zu tun! Im dritten Schritt beschaftigt sich der Interessent mit dem Angebot und stellt
fest: Das ist gut, das will ich haben! Im vierten und letzten Schritt erhalt er eine konkrete
Handlungsanleitung: Wenn ich das und das tue, dann wird mein Wunsch befriedigt.

Wichtig fur die Offentlichkeitsarbeit ist also:

e Jedem potenziellen Akteur den Weg vom Erstkontakt bis zur konkreten Handlung durch ein
stufenweise aufeinander aufgebautes Kontaktszenario so leicht wie moglich gestalten.
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Abkirzungsverzeichnis

Abkurzungsverzeichnis

a Jahr

ASUE Arbeitsgemeinschaft flr sparsamen und
umweltfreundlichen Energieverbrauch e.V.

BAFA Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
BGF Bruttogrundflache

BHKW Blockheizkraftwerk

BW Brennwert

BMU Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und

Reaktorsicherheit

bzw. beziehungsweise

ca. circa

CoO, Kohlendioxid

DEPV Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V.
DGH Dorfgemeinschaftshaus

EW Einwohner

EnEvV Energieeinsparverordnung

Fa. Firma

FGH Feuerwehrgeratehaus

ggf. gegebenenfalls

GWh Gigawattstunde

ha Hektar

HWK Handwerkskammer

i.d.R. in der Regel

IEKP Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm
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IHK

IR
IR-Heizung
Kfw

kg

km

KMU

KWe

kWh

KWK
kWp

kWin

m?2
mind.
Mio.
MWh
NGF
PV
RL

RPA

Industrie- und Handelskammer

Infrarot

Infrarot-Heizung

Kreditanstalt fur Wiederaufbau
Kilogramm

Kilometer

Kleine und mittelstandische Unternehmen

Kilowatt elektrisch
Kilowattstunde
Kraftwarmekopplung
Kilowatt-Peak

Kilowatt thermisch
laut

Meter
Quadratmeter
mindestens
Million/en
Megawattstunde
Nettogrundflache
Photovoltaik
Rucklauf
Rechnungsprifungsamt
Sekunde

siehe
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Abkirzungsverzeichnis

St. Stuck

t Tonnen

u. U. unter Umstanden

VL Vorlauf

VOB Vergabeordnung Bauleistungen ...
VOL Vergabeordnung Dienstleistungen ...
WWwW Warmwasser

WRG Warmeriickgewinnung

z. B. zum Beispiel

z. T. zum Teil

z. Zt. zur Zeit
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Glossar

Glossar

Amortisationszeit

CO,-Aquivalent

CO»-neutral

Effektivitat
Effizienz

Endenergie

Energiedienstleistung

Energiemix

Energieproduktivitat

Dauer des Prozesses, den eine
Investition bendtigt, um ertragreich zu
sein

Als Vergleichswert fur alle
Treibhausgase gilt die Klimawirkung
von Kohlendioxid (CO;). So hat bspw.
Methan ein CO,-Aquivalent von 25,
also eine 25-fach klimaschéadlichere
Wirkung als CO..

Sollen klimaschadigende Wirkungen
vermieden werden, dirfen nach
aktuellem Kenntnisstand pro Kopf
jahrlich maximal 2 t CO, emittiert
werden. Bezugnehmend darauf wird
im Klimaschutzkonzept der Begriff
,CO2-neutral® verwendet, wenn die
CO,-Emissionen diesen Grenzwert von
2 t pro Kopf und Jahr nicht
Uberschreiten.

Zielerreichungsgrad
Verhaltnis von Nutzen und Aufwand

Teil der Primarenergie, welcher dem
Verbraucher nach Abzug von
Transport- und Umwandlungsverlusten
zur Verfligung steht.

Je hoher die Energiedienstleistung,
umso hoher der Nutzen der
eingesetzten Energie.

Verwendung verschiedener
Primarenergieformen zur
Energieversorgung

Je hoher die Energiedienstleistung pro

eingesetzter Energie, umso hoher ist
die Energieproduktivitat.
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Glossar

Energiesparlampe

Energietrager

Kompaktleuchttstofflampe

Nutzenergie

Primarenergie

T5-Leuchtstoffrohre

T8-Leuchtstoffrohre

Treibhausgase
(klimaschéadliche Gase)

Warmeschutzverglasung

s. Kompaktleuchtstofflampe

Stoffe oder Quellen, die nutzbare,
transport- und speicherfahige Energie
enthalten.

- fossil: gespeicherte Sonnenenergie
- regenerativ: erneuerbare Energie

- nuklear: Energie aus Kernreaktion
(Fusion, Spaltung)

Eine besonders kleine
Leuchtstofflampe, wird
umgangssprachlich auch als
.-Energiesparlampe” bezeichnet.

Energie, die dem Endnutzer fir die
gewiinschte Energiedienstleistung zur
Verfligung steht

Energie, die mit den natirlich
vorkommenden Energieformen oder
Energiequellen zur Verfigung steht

Leuchtstofflampe mit 5/8 Zoll
Durchmesser. Diese
Weiterentwicklung der T8-
Leuchtstoffréhre ist kleiner und rund
20% energieeffizienter.

Leuchtstoffrohre mit 8/8 Zoll
Durchmesser. Umgangssprachlich
auch als ,Neonrohre“ bekannt.

Kohlenstoffdioxid, Methan,
Distickstoffoxid, Halogenierte
Fluorkohlenwasserstoffe, Perfluorierte
Kohlenwasserstoffe und
Schwefelhexafluorid

Eine besonders dammaktive
Verglasung mit mindestens zwei
Scheiben. Dreifach-Verglasung
bendttigt spezielle Fensterrahmen.
Bezeichnet immer das gesamte
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Glossar

Fenster mit Verglasung und
Rahmenkonstruktion.
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Protokoll
der Veranstaltung ,,Workshop 1 - Energie in Geb&ude*
am 15. Oktober 2014, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der Grundschule Isenbiittel

Teilnehmer:

Hausmeister, Leitungen, Verwaltung, Betreiber der im Klimaschutz-Teilkonzept Eigene
Liegenschaften in der Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg untersuchten
Geb&ude - s. Anhang

Im ersten Teil des Workshops beantworteten die Teilnehmer eine 2-Punkt-Frage. Die Fragen
waren:

~Wenn ich an den Umgang mit Energie & Wasser
in den Gebauden der Samt-/Gemeine denke, dann
finde ich, dass...

e ... der bewusste Umgang mit diesen
Ressourcen sehr wichtig ist!
e ... es dort noch eine Menge

Verbesserungsmaoglichkeiten gibt!“

Das Ergebnis fiel deutlich aus: Mit sehr groRRer
Mehrheit empfinden die Teilnehmer die Themen
Energie und Wasser flr sehr wichtig.

Anschliel3end trug Herr Altstadter
zusammengefasst Ergebnisse der
Untersuchungen der Gebaude vor, wie sie im
Zwischenbericht Stand August 2014 stehen.

In einer Gruppenarbeit sammelten die Teilnehmer in sechs Arbeitsgruppen Ideen und
Vorschlage, wie Klimaschutz und Energieeffizienz in ihren Einrichtungen verbessert werden
konnen.

Dabei sollten sich die Teilnehmer von zwei Fragen leiten lassen:
e Was kdnnen wir unter gunstigen Bedingungen dazu [fur die Verbesserung des Umgangs

mit Energie und Wasser] beitragen?
e Welche Schritte sind notwendig, damit das Realitat wird?
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Die Ergebnisse im Detail:

Erlauternde Erganzungen des Autors wurden mit [ ] gekennzeichnet.

Arbeitsgruppe
»Nicht-padagogische Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshauser, Schitzenheime etc.)“:

Warmeisolierung

moderne Fenster und Turen

Optimiertes Nutzerverhalten

Aufsichtpersonen (?)

Zeitschaltuhren fir Stromnutzung (Licht)

Prasenz- und Bewegungsmelder

Nacht- und Wochenendabsenkung

Moderne und effiziente Gebaude-, Mess- und Regeltechnik
wassersparende Technologien (Toiletten, Duschen)

Arbeitsgruppe
,Hausmeister Schulen“

kombinierte Heizsysteme mit Festbrennstoff-Kesseln
Nutzerverhalten verbessern

technische Gegebenheiten veréandern

Zusammenlegung von Veranstaltungen in einen Bauabschnitt (Beheizung optimieren)
Flexibilitat des Kostentragers bei Neuanschaffung und Reparaturen
Fassadendammung

Dachdammung

Fenstersanierung

Lampensanierung (LED)

Heizung und Warmwasser von Schulen und Sporthallen trennen
Zentraler Stromschalter

Einzelraumregelung

Automatik Wasserarmaturen

Windkraft

Solaranlagen

Blockheizkraftwerk

Sporthallen neue Duscharmaturen

Licht tber Dammerungssensor [regeln lassen]

Arbeitsgruppe
»Schulleitungen®

Gebaude
o Windfange an allen Eingadngen
o neue, dichte, energetisch ger. Verb. Fenster und Tiren
o Isolierung diverser Aul3enwéande
o Turnhallenglasdach wasserdicht, 3-fach-Verglasung, Warmespar [ausfuhren]
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Verhalten
o Unterrichtsprojekte
o Mitarbeiterunterweisung

Ubergeordnetes
o alternative Energiegewinnung regional und direkt vor Ort
Regelung
o Regelungstechnik anwenderfreundlich und einfach ZENTRAL handhabbar
o Funktionierende Energiespartechnik
o Heizung der Raume an Einzelnutzung koppeln (automatisch)
o Zimmerthermostate

o Alle Steckdosen zentral ausschaltbar
EinzelmalRnahmen
o verbrauchsarme elektrische Gerate (z.B. Beamer)
Einhandmischer an Waschbecken
Automatische Wasserhahne
LED-Beleuchtung mit differenzierten Schaltungen
Prasenzmelder
Spulschaltung
wassersparende Mischbatterien
Computerprogramm zum automatischen Herunterfahren des Rechners

O O O O o0 o0 O

Arbeitsgruppe
,Hausmeister Kitas“

Bewegungsmelder [Licht]

Zeitschaltuhren

LED Leuchtmittel

Reihenschaltung

Energieeffizienzklassen bei Elektrogeraten [bei der Beschaffung berticksichtigen]
Aquastop-[Wasser-] hahne

Stopper an Thermostaten (elektr.)

Fenster und Turen schliel3en

Beluften (Stof3luften)

Heizungsanlage (auf welchem Stand) [erneuern]
Warmedammung (Wand und Dach)

Verglasung (1fach oder 3fach?)

Erneuerbare Energie

Briefing

Selbstkontrolle

andere Leute mobilisieren (Personal)
Vorgesetzte informieren

Schulungen

Arbeitsgruppe
»Leitung Kindergarten*

FuRbodenheizung angepasst an die Heizungsanlage
neue Heizungsanlage



mer

Raumfuhler

Wasserhahn mit Stoppfunktion

Sparlampen

neue Fenster + Turen

Isolierung verbessern

Bewegungsmelder (Licht)

Mitarbeiter, Eltern und Kinder sensibilisieren
finanzielle Ressourcen zur Verfliigung stellen
To-Do-Liste erstellen

Info an Gebaudemanagement

Arbeitsgruppe
,vereinsgebaude und Sportanlagen“

Sensibilisierung der Nutzer und Verwaltung

regelmanige Begehung der Objekte durch Verwaltung und Betreuer

StoRluftung, keine Kippfunktion
Reaktionsgeschwindigkeit der Verwaltung verbessern
Bewegungsmelder

LED-Beleuchtung

bedarfsgerechtes Licht (Bereichsweise)

wasserlose Urinale

Bedarfsbeheizung von Trinkwasser und Duschwasser
Dammmaterial verbessern (andern)

Hydraulischer Abgleich

Heizungssanierung Brennwerttechnik
Bedarfsbeheizung DGH

Schaltzeiten von Heizungsanlagen und Funktionsbereichen

ATT

Energiemanagement



Teilnehmerliste Workshop:

.Energie in lhren Gebauden‘ am 15.0ktober 2014
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Name, Vorname Gebaude Position Email Telefon

Day, Erich Diverse Stellv. FBL erich.day@isenbuettel.de 05374 -88 37
. . . Sachbearbeitung - .

Linke, Melina Diverse SG Isenbiittel melanie.linke @isenbuettel.de 05374-8836

Bartsch, Martin Diverse Hochbautechniker Martin.bartsch@isenbuettel.de 05374 -8835

Ehrhardt, Ralf

Kiss, Daniel

Kriger, Kerstin

Meiners, Gabriele

Eppers, Jens

Schule Isenbiittel

Kitas

Grundschule
Isenbittel

Grundschule
Ribbesbttel

Freibad Edesbuttel

SG Isenblttel

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeisterin

Schulleiterin

Badleitung

Kissgdk74@gmail.com

krueger.sieben@t-online.de

gs-ribbesbuettel@isenbuettel.de

0175-7323476

01578-91568 95

05374-3101

05374-1645

05374-672020


mailto:krueger.sieben@t-online.de
mailto:gs-ribbesbuettel@isenbuettel.de

Kleinschmidt, Peter

Reupke, Karin

Smeikal, Gabriele

Mduller, Thorsten

Kehlert, Ulf

Reimann, Christiane

Fricke, Petra

Fricke, Hans-Georg

Niemann, Monika

Bosse, Silvia

Grundschule
Calberlah

Kita St. Marien

Grundschule
Isenbiittel

Jugendtreffs

Diverse

Alte Schule
Allerbittel

Grundschule
Calberlah

Oberschule
Calberlah

Oberschule
Calberlah

Mehrzweckhalle

Vollbittel

Schulleiter

Kita-Leiterin

Schulleitung

Jugendpfleger

Burgermeister

Vorstand Dorf-

und Kulturverein

Hausmeisterin

Hausmeister

Schulleiterin

Hausmeisterin

mer

gs-calberlah@isenbuettel.de

kitastmarien@t-online.de

schulleitung@gs-isenbuettel.de

thorsten.mueller@isenbuettel.de

ulfkehlert@gmx.de

chr.reimann@gmx.net

niemann@oberschule-isenbuettel.de
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05374 -9656 10

05374-2373

05374-3633

05374 -8828

05374-37 94

05374-3996

0171-50505 26

0171-5055101

05374 -96 56 30

05373-3323334


mailto:gs-calberlah@isenbuettel.de
mailto:kitastmarien@t-online.de
mailto:schulleitung@gs-isenbuettel.de
mailto:thorsten.mueller@isenbuettel.de

Finke, Renate

Kleiss, Heinrich

Biller, Natalia

Jander, Sonja

Germer, Andreas

Kollus, Matthias

Wehmann, Michael

Mahnke, Martin

Kollay, Rudiger

Wolpers, Jorg

Gemeindebiiro

Sporthalle
Ribbesbittel

Kita Wendehof

DRK Kita
Wasbittel

Schitzenheim
Calberlah und
viele Andere

Gemeindegebaude

Gemeindegebaude
Calberlah

Grundschule,
Mehrzweckhalle
und Kiga
Platendorf

Kita Altbau,

Neubau, Krippe,
Hort Westerbeck

Gemeinde
Sassenburg,
Verwaltung

Angestellte

Hausmeister

Leitung

Hausmeister

Gemeindearbeiter

Ratsmitglied

Hausmeister

Hausmeister

mer

gemeindeamt@ribbesbuette.de

kita-isenbuettel@drk-gifhorn.de

kita-wasbuettel@drk-gifhorn.de

a.germer@artur-maier-gmbh.de

gemeinde-calberlah@isenbuettel.de

herrmahnke@googlemail.com

rudi.kollay1969@kabelmail.de

Fachbereichsleiter joerg.wolpers@sassenburg.de

ATT
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05374-3794

05374-1390

05374 -5384

05374-5573

05374-1380

05374-12 46

0171-2888199

05371-688-66



Biisse-Radiinz,
Gabriele

Trippel, Vladimir

Kraus, Gerhard

Wegmeyer, Ralf

Probst, Ingo

Fichtler, Bettina

Lau, Lothar

Grundschule
Wasbittel

Grundschule
Wasbdittel,
Sporthalle
Wasblittel

SG Isenbittel,
Rathaus Bauamt

2 Kitas, 2 DGH's

Rathaus,
Mehrzweckhalle,
DGH Dannebiittel

Grundschule
Sassenburg

DGH,
Vereinsheime

Lehrerin

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeisterin

Burgermeister

ATT

Energiemanagement

mer

gs-wasbuettel@isenbuettel.de 05374-2450

0175-760 2847

05374-880
0157-72850103

0170-5218951

0152-20297 6294

fichtler@sassburg-schule.de 0176-61513334

gemeinde.wasbuettel@isenbuettel.de 053 74 - 6 63 52
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Klimaschutzteilkonzept
Eigene Liegenschaften
SG Isenbiuttel &

Gemeinde Sassenburg

15.10.2014
Workshop 1 — Energie im Gebaude

Ziele des Klimaschutzkonzepts

+ BRD: Reduktion der Treibhausgase um 40% bis 2020 gegentber 1990

+ Klimaschutzkonzepte = strategische Planungs- und
Entscheidungshilfen mit dem Ziel Treibhausgase und Energieverbrauche
nachhaltig zu reduzieren

+ Samtgemeinde Isenbiittel / Gemeinde Sassenburg: Betrachtung der
eigenen Liegenschaften

Vortragstitel
o mer ATT
Veranstaltung, Datum -2-
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Projektaufbau

» Baustein I: Klimaschutzmanagement
— Energie- und CO,-Bilanz
» 47 Gebaude der Samtgemeinde Isenbdttel
» 26 Gebaude der Gemeinde Sassenburg

— Organisationskonzept —> Workshops / Arbeitsgruppen
— Controllingkonzept

» Baustein Il: Energetische Gebaudebewertung
— Betrachtung von 28 Gebauden der Samtgemeinde Isenbiittel
— Betrachtung von 21 Gebauden der Gemeinde Sassenburg
— Entwicklung von MaBnahmen und wirtschaftliche Betrachtung

+ Ablaufplan, Konzept fur Offentlichkeitsarbeit

Vortragstitel
o mer |
Veranstaltung, Datum -3-

Inhalte der heutigen ersten Sitzung

.Energie in Gebauden“ — Ergebnisse der Begehungen und der
Analysen

» Erstellung eines Organisationskonzepts (Teil 1) flr ein Energie-
Management mit und fir Hausmeister, Leitungen und Verwaltung

Vortragstitel
’ mer ATT
Veranstaltung, Datum -4-



Ziele des Energie-Managements

= Funktion und Nutzbarkeit der Liegenschaften auf

definiertem Niveau gewdhrleisten

= und dafir so wenig Energie wie moéglich verbrauchen

= Optimierungen im Hinblick auf
— Organisation
— Technik
— Betriebswirtschaft

— Nutzerverhalten

Vortragstitel

Veranstaltung, Datum -5-

Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

Samtgemeinde Isenbiittel

1% 4%

» o Gesamtverbrauch:
a%_ N\ | ST ca. 3,5 Mio. kWh/a
Gesamtkosten:
ca. 200.000 €/a
Gesamtemissionen:
ca. 900 t/a
Bauhof m Feuerwehren u Freibad
Gemeinschaftshauser m Kitas/Jugendtreffs Schulen
Sporthallen Verwaltung

Stand: Zwischenbericht, August 2014

Vortragstitel
y mer KF
Veranstaltung, Datum -6-

03.12.2014
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GrolRverbraucher Heizung — SG Isenbiittel

Zwei Bewertungskriterien:
= hoher absoluter Verbrauchswert und
= hoher spezifischer Verbrauchswert

Rathaus Isenbuttel

Grundschule und Oberschule Isenbittel, neu
Oberschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle
Oberschule Calberlah, Zweifeldsporthalle
Kindergarten Calberlah

YV V V V V

Vortragstitel
o mer |
Veranstaltung, Datum -7-

Stromverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

Samtgemeinde Isenbiittel

2% 3% Gesamtverbrauch:
~ ca. 0,5 Mio. kWh/a

Gesamtkosten:
ca. 120.000 €/a

Gesamtemissionen:

ca. 300 t g

0,4 % <

u Feuerwehren Gemeinschaftshauser Schulen :;
Verwaltung Bauhof m Kitas/Jugendtreffs g
m Freibad m Schulen/Sporthallen Sporthallen E

Vortragstitel
y mer KF
Veranstaltung, Datum -8-
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Heizenergieverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

Gemeinde Sassenburg
2%

Gesamtverbrauch:
8 % w ca. 1,7 Mio. kWh/a
Gesamtkosten:

ca. 90.000 €/a

Gesamtemissionen:

Bauhof

ca. 400 t/a g
m Feuerwehren Gemeinschaftshauser = Schulen E
Sporthallen m Kitas/Jugendtreffs Verwaltung L

Vortragstitel
o mer |
Veranstaltung, Datum -9-

Grofldverbraucher Heizung — Sassenburg

Zwei Bewertungskriterien:
= hoher absoluter Verbrauchswert und
= hoher spezifischer Verbrauchswert

Sporthalle Dannenbttel
Dorfgemeinschaftshaus GruRendorf
Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf
Kindergarten Triangel

Rathaus Westerbeck

Kindergarten Westerbeck

YV V. V V V VY

Vortragstitel
y mer KF
Veranstaltung, Datum -10 -
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Stromverbrauche nach Gebaudekategorien
(Durchschnitt 2010-2012)

Gemeinde Sassenburg

» Gesamtverbrauch:
8% 8 % i, ca. 0,3 Mio. kWh/a

26 % Gesamtkosten:
ca. 60.000 €/a

Gesamtemissionen:

ca. 150 t g

= Feuerwehren » Gemeinschaftshauser E
= Schulen = Sporthallen £
m Gemeinschaftshauser/Sporthallen m Kitas/Jugendtreffs §
Verwaltung/Bauhof u Gemeinschaftshauser/Jugendtreffs a

Vortragstitel
o mer ATT
Veranstaltung, Datum -11-

Vortragstitel
o mer KTT
Veranstaltung, Datum -12-
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Protokoll
der Veranstaltung ,,Workshop 2 — Organisation spart Geld und CO,"
am 12. November 2014, 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in der Grundschule Isenbittel

Teilnehmer:

Hausmeister, Leitungen, Verwaltung, Leitungen der im Klimaschutz-Teilkonzept Eigene
Liegenschaften in der Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg untersuchten
Gebaude - s. Anhang

Ziel des Workshops:

Inhaltliche und organisatorische Grundlagen fiir ein kontinuierliches Energiemanagement in der
Samtgemeinde Isenbittel und der Gemeinde Sassenburg erstellen

Ablauf

- Ergebnisse und Eindriicke von den Begehungen

- Was tun andere Kommunen? — Einige Beispiele

- Systematisch Geld und CO; sparen in Isenbuttel und Sassenburg: Instandhaltung und
Nutzerverhalten

- Grundlagenarbeit in zwei Arbeitsgruppen

Nach der Begriuf3ung durch Herrn Day prasentierte Herr Fuder als Erinnerung das Ergebnis der
2-Punkt-Abfrage aus dem 1. Workshop, in der klar wurde, dass einem Grof3teil der Teilnehmer
einen bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen sehr wichtig ist und grof3e Potenziale
fur Verbesserungsmoglichkeiten gesehen werden.

Anschliel3end beschrieb Herr Altstadter die positiven und negativen Eindriicke, die er wahrend
der Begehungen von 46 Geb&auden sammelte. Es wurde klar, dass als am besten
beeinflussbare Faktoren die Instandhaltung und das Nutzerverhalten gelten miissen, wahrend
grundsatzliche bauliche Veranderungen deutlich grof3ere Investitionen verlangen.

Beispiele etablierter Programme fur Kindergarten, Schulen und Verwaltungen folgten und
zeigten den Teilnehmern, dass es bereits erfolgreiche Modelle fir umfangreiche Aktivitaten im
Rahmen von kommunalem Energie-Management gibt. Dazu gehort auch die Beeinflussung des
Nutzerverhaltens.

In zwei Arbeitsgruppen zu den Themen ,Nutzerverhalten“ und ,Instandhaltung® beantworteten
die Teilnehmer anschlieRend vier grundlegende Fragen.

Thema: Nutzerverhalten

e Wie konnen wir selbst direkt auf das Nutzerverhalten Einfluss nehmen?
o Vorbild sein
o Hinweise deutliche anbringen
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o Rickmeldung von Verbrauchen an Nutzer

e Welche Aktivitaten sollten unsere Kommunen auf die Beine stellen, um das
Nutzerverhalten zu verbessern?
o Unterstltzung mit Angebot von Weiterbildungen
o Verhaltensregeln aufstellen und kommunizieren
o Hinweise Energie in Einrichtungen anbringen

e \Was sollte der erste Schritt sein?
o Verbrauche an Nutzer kommunizieren

e Welche Rahmenbedingungen wirden helfen, dass unsere Arbeitsgruppe dauerhaft und
mit konkreten Ergebnissen arbeiten kann?
o Kooperation zwischen Verwaltung und den Tragern [der Einrichtungen]
o Finanzielle Mittel bereitstellen

iy eweise/ B
=
A e
Wi, dheudleh Weeirods.

Thema: Instandhaltung
e Was kdnnen wir selbst zu einer besseren Instandhaltung beitragen?
o Fehler missen schriftlich festgehalten werden

e Welche organisatorischen Regeln brauchen unsere Kommunen fir eine bessere
Instandhaltung?
o Erfassung aller Defekte
o Erfassung veralteter Technik
o Umgehend reparieren
o In neue Technik investieren
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Nutzer bei Fehlererfassung einbeziehen
Hausmeister muss alles erfahren, was ,sein“ Gebaude angeht
Klar definierte Vertretungsregelung notig
Hausmeister mussen im Notfall selbst Auftrage erteilen durfen

O O O O

Was sollte der erste Schritt sein?
o Gebaudespezifisch: Auflistung alles Defekte und Méangel

Welche Rahmenbedingungen wirden helfen, dass unsere Arbeitsgruppe dauerhaft und
mit konkreten Ergebnissen arbeiten kann?

B Tl o Yaserem

= sk fagl

Widin

Kontinuierliche weitere Bearbeitung der Themen in den Kommunen:

Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Samtgemeinde Isenbuittel und der
Gemeinde Sassenburg aul3erten die Vertreter der Verwaltungen ihre Vorstellungen fir die
nachsten Schritte:

In der Samtgemeinde Isenbuttel soll méglichst schnell ein Arbeitskreis seinen Dienst
aufnehmen, der sich um Verbesserungen vor allem in den Bereichen ,Instandhaltung*
und ,Nutzerverhalten“ kimmert. Auf Nachfrage fanden sich schnell einige Teilnehmer,
die in diesem Arbeitskreis mitwirken mochten. Die Namen wurden von Herrn Day notiert.
Die Gemeinde Sassenburg wird nach Beratung des Klimaschutz-Teilkonzepts in den
politischen Gremien prifen, wie die kontinuierliche weitere Bearbeitung der Themen

-3-
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Energiemanagement

aussehen soll. Voraussetzung dafir ist, dass angemessene Ressourcen (Arbeitskraft,
Finanzmittel fur Sachausgaben) zur Verfiigung stehen.



Teilnehmerliste Workshop:

mer

»Organisation spart Geld und CO,“ am 12. November 2014

ATT

Energiemanagement

Name, Vorname Gebaude Position Email Telefon
Day, Erich Diverse Stellv. FBL erichday@isenbuettel.de 05374 -8837
Linke, Melanie Diverse Sachp_earbeltung SG melanie.linke@isenbuettel.de 053 74-88 36
Isenbdttel
Mollenhauer, André Diverse Sachp_earbeltung SG andre.mollenhauer@isenbuettel.de
Isenblttel
Bartsch, Martin Diverse Hochbautechniker Martin.bartsch@isenbuettel.de 053 74 - 8835

Ehrhardt, Ralf

Kiss, Daniel

Drast, Beate

Kriger, Kerstin

Schule Isenblittel

Kitas

Kita Calberlah

SG Isenblittel

Hausmeister

Hausmeister

Leitung

Grundschule Isenbiittel Hausmeisterin

Kissgdk74@gmail.com

krueger.sieben@t-online.de

0175-7323476

01578-91568 95

05374-3101


mailto:krueger.sieben@t-online.de
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Energiemanagement

mer

Baszmana, Christine  Kita Wasbuttel Leitungen

Eppers, Jens Freibad Edesbuttel Badleitung 05374-672020
Kleinschmidt, Peter Grundschule Calberlah Schulleiter gs-calberlah@isenbuettel.de 05374-9656 10
Smeikal, Gabriele Grundschule Isenbiittel Schulleitung schulleitung@gs-isenbuettel.de 05374 -3633
Fricke, Petra Grundschule Calberlah Hausmeisterin 0171-5050526
Fricke, Hans-Georg  Oberschule Calberlah  Hausmeister 0171-5055101

Mehrzweckhalle

Bosse, Silvia N Hausmeisterin 05373-3323334
Vollbittel

Finke, Renate Gemeindebiro Angestellte gemeindeamt@ribbesbuette.de 05374-3794

Kleiss, Heinrich Sporthalle Ribbesbittel Hausmeister 05374-1390

Schitzenheim
Germer, Andreas Calberlah und viele Hausmeister 05374-1380

Andere a.germer@artur-maier-gmbh.de


mailto:gs-calberlah@isenbuettel.de

Kollus, Matthias

Mahnke, Martin

Kollay, Ridiger

Wolpers, Jorg

Trippel, Vladimir

Kraus, Gerhard

Wegmeyer, Ralf

Probst, Ingo

Fichtler, Bettina

Lau, Lothar

Gemeindegebaude

Grundschule,
Mehrzweckhalle und
Kiga Platendorf

Kita Altbau, Neubau,
Krippe, Hort
Westerbeck

Gemeinde
Sassenburg,
Verwaltung

Grundschule

Washdttel, Sporthalle

Wasbttel

SG Isenbittel, Rathaus

Bauamt

2 Kitas, 2 DGH's

Rathaus,

Mehrzweckhalle, DGH

Dannebuttel

Grundschule
Sassenburg

DGH, Vereinsheime

Gemeindearbeiter

Hausmeister

Hausmeister

Fachbereichsleiter

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeister

Hausmeisterin

BlUrgermeister

mer

herrmahnke@googlemail.com

rudi.kollay1969@kabelmail.de

joerg.wolpers@sassenburg.de

fichtler@sassburg-schule.de

gemeinde.wasbuettel@isenbuettel.de

ATT

Energiemanagement

0171-2888199

05371-688-66

0175-7602847

05374-880
0157-72850103

0170-5218951

0152-20297 6294

0176-61513334

05374-66352
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Klimaschutzteilkonzept
Eigene Liegenschaften
SG Isenbittel &

Gemeinde Sassenburg

12.11.2014
Workshop 2 — Organisation spart Geld und CO,

Organisation spart Geld und CO,

Ziel des Workshops:

Inhaltliche und organisatorische Grundlagen fur ein kontinuierliches
Energiemanagement in der Samtgemeinde Isenbuttel und der
Gemeinde Sassenburg legen

Was Sie erwartet:

+ Ergebnisse und Eindrucke von den Begehungen

*  Was tun andere Kommunen? — Einige Beispiele

+ Systematisch Geld und CO2 sparen in Isenbittel und Sassenburg:
Instandhaltung und Nutzerverhalten

+ Grundlagenarbeit in zwei Arbeitsgruppen

Organisation spart Geld und CO
s ’ ’ mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -2-




03.12.2014

Ihre Einschatzungen von Workshop 1

- Der bewusste Umgang
mit Energie ist sehr
wichtig!

- Es gibt noch zahlreiche
Verbesserungs-
maoglichkeiten!

Organisation spart Geld und CO,
¢ ’ § mer ATT
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -3-

Begehung von 49 Gebauden in
Isenbittel und Sassenburg

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014




Vieles hat uns positiv beeindruckt ©!

- Heizungssysteme
« Brennwertkessel: fast uberall
» Hocheffizienzpumpen: teilweise
* Rohre bestens isoliert: haufig
« Abwarmenutzung: vereinzelt

- Gebaudehdille
* AuRenddmmung: hier und da
* Dachddmmung: fast durchgangig
+ PV-Anlagen: mehrere ©

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -5-

- Licht-Technik
» T5-Leuchtstoffrohren: teilweise eingesetzt
» Kompakt-Leuchtstoffrohren: sehr haufig
» LED: stellenweise eingesetzt

- Warmwasser
» Dezentrale Durchlauferhitzer und Boiler: haufig

- T
» ThinClients am Arbeitsplatz
» Drucker zentral
» Server-Kuhlung moderat

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -6-

03.12.2014
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Vieles hat uns positiv beeindruckt ©!

- Organisation
» Reinigungspersonal angewiesen, Licht zu I6schen und Heizungen
herunterzudrehen
» Schiler werden intensiv in das Energiesparen mit einbezogen

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014

Vieles hat uns positiv beeindruckt ©!

- Energiemanagement
* SG Isenbiittel: Sammlung, Darstellung und Analyse der Verbrauche
* G Sassenburg: Sammlung der Verbrauche, Trends

Organisation spart Geld und CO
s ’ ’ mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -8-
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Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- Heizungssysteme
» Hydraulische Abgleiche nirgendwo durchgeftihrt
* Heizungspumpen z.T. veraltet
» Isolierungen von Rohren und Kesseln liickenhaft
* Warmevernichtung durch stromgefiihrte BHKW

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014

Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- Regelung
+ Programmierung der Heizkessel: teilweise verbesserungswiirdig
+ Heizkorperventile: haufig falsch eingestellt
» Heizkdrperventile: veraltet / defekt

4 N

Organisation spart Geld und CO
o > ’ mer KF
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014 -10 -



Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- Gebaudehdille

» Klinkerfassade ohne Da&mmung

« Dachdadmmung fehlt z.T. obwohl
gesetzlich vorgeschrieben oder
erneuerungsbedurftig

+ Fenster: haufig veraltet, z.T.
einfach verglast

* Aulenturen: haufig veraltet

Organisation spart Geld und CO
o ’ : mer |
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -11-

Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- Instandhaltung
* Fensterrahmen: teilweise undicht oder verrottet
* Fenster z.T. gefahrlich(!) defekt
* Auf3entiiren undicht
* Mangelhafte Informationsfliisse
» Lange Bearbeitungszeiten von Schadensmeldungen
» Stehen geniigend Mittel zur Verfigung?

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -12-

03.12.2014
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Aber auch: Verbesserungspotenziale!

S
- Licht-Technik R L
+ Gluhlampen fiir Raumbeleuchtung |

- Licht-Nutzung
+ Teilschaltungen nicht genutzt
+ Anpassung an natlrliche Beleuchtung wird selten vorgenommen

- Warmwasser-Nutzung
» Duschen in Turnhallen haufig mit veralteten Duschkdpfen
ausgestattet

Organisation spart Geld und CO
o ’ : mer |
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -13-

Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- Luftung
* Fenster weit offen + aufgedrehte Heizung
» Gekippte Fenster und ausgekuhlte Wande in Toiletten und Duschen
» Ventilatoren ohne Wéarmetauscher

- Heizkorper
* Heizkorper z.T. durch Mdébel, Vorhange, Tiicher oder Kleidung
verdeckt

* Raumtemperatur: teilweise unnétig hoch (bis zu 25°C)

Organisation spart Geld und CO
o > : mer KF
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014 -14 -
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Aber auch: Verbesserungspotenziale!

- T
+ Desktop-PC am Arbeitsplatz
» Einzelplatzdrucker
» Server-Kihlung zu stark

- Energiemanagement
» Energieberichte noch nicht Standard
» Rlckmeldung an die Nutzer findet fast nicht statt

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -15-

Zwel Kernbereiche...

merMATT

...fur Verbesserungen im Bereich Energiemanagement schalten

sich heraus:

Die laufende Instandhaltung Das Nutzerverhalten

von Gebauden und Technik
(,ordnungsgemafe Zustande®)

Was sagen Sie zu unseren

Beobachtungen?

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014 -16 -

mer‘MATT
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Verbrauchswerte im Vergleich...
...mit bundesweiten Kennwerten

Samtgemeinde Isenbiittel: Gemeinde Sassenburg:
25 Gebaude: niedrig 10 Gebé&ude: niedrig

8 Gebaude: normal 3 Gebaude: normal
13 Gebaude: hoch 13 Gebé&ude: hoch

Lhiedrig“ = bis 90 % vom Referenzwert
L,hormal“ =90 — 110 % vom Referenzwert
,hoch® = (iber 110 % vom Referenzwert

Achtung: Die Griinde kdnnen vielfaltig sein!

Organisation spart Geld und CO
s ° : mer ATT
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -17 -

Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- | Abweichung
Samtgemeinde verbrauchs- vom

absoluter Vermutete

0 Verbrauc Haupt-
Isenbittel kennwert Vl?lzfrfrenz- h [KWhia] Griinde

Kindergarten Isenbiittel | 126 +15 % 114716 6421€  dzer
verhalten
Kindergarten Isenbiittel Il 172 +56 % 100477 5746€  Nuer
verhalten
Einfeldsporthalle 159* +33% 87 816 4580 € Technik,
Calberlah Unterhaltung

Oberschule Calberlah,

Zyie deetel 159* +33% 266 677 13 732€ Unterhaltung
Unterhaltung
Kindergarten Calberlah 131 +19 % 138 785 7016 € , Nutzer-
verhalten

* = Mangels Messmadglichkeit aus Nettogrundflache und Nutzungszeiten berechnet

Organisation spart Geld und CO
s ’ ’ mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -18-




Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- Abweichun
9 9 absoluter

Samtgemeinde verbrauchs- vom Vermutete
g Verbrauch | Kosten

Isenbittel kennwert Referenz- Haupt-Grinde
kWh/a
[kWh/(m?ga)] wert [ I

ff
Jugendtre 192 +60 % 12 067
Wettmershagen

Srindschuile 118 +12 % 111789  6239€ Technik
Ribbesbiittel 0

Kindergarten Unterhaltung,

0,
Ribbesbdittel 532 *51% TBET PRl Nutzerverhalten

Nutzerverhalten

Hulle,
MZH Vollbittel 141 +18 % 72 269 4034€  Unterhaltung,
Nutzerverhalten

Sportfunktionsstatte Unterhaltung

162* + 35 % 119 308 6 463 € !
Wasbdittel ° Nutzerverhalten
* = Mangels Messmdglichkeit aus Nettogrundflache und Nutzungszeiten berechnet
Organisation spart Geld und CO, me FMA il |
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -19 -

Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- Abweichung
verbrauchs: Yol Verbrauch | Kosten
kennwert Referenz- [KWhia]
[kWh/(m?gra)] wert

Kindergarten Unterhaltung,

0,
203 ces%  eols2  37ose  Umemalng
Sportheim Hulle,

+ 0,

105 s e ozse M
Schutzenheim 149 +11% 36017 2069 € Hille,
Ausbuttel, alt Unterhaltung

Samtgemeinde absoluter

" Vermutete
Isenbittel

Haupt-Griunde

Organisation spart Geld und CO
o > : mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -20-

03.12.2014
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Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- Abweichun
9 9 absoluter

Gemeinde verbrauchs- vom Vermutete

Verbrauch | Kosten
Sassenburg kennwert Referenz- Haupt-Grunde

[KWh/(m2ycra)] wert [lkwWha]

H Dannenbiittel 171 +27 % 73284  3826€ Hulle,
Unterhaltung

fihalle 286* + 138 % 128 541 6711 € il
Dannenbiittel ([

DGH GruRRendorf 163 +21% 85 346 6 104 € Hulle
Hulle, Technik,

FWGH GruRendorf 151 +51 % 40132 2177€ n
Unterhaltung

<Ll 266+ +97 % 21137 1129€ Halle,
Bendorf Unterhaltung

* = Mangels Messmdglichkeit Aus Nettogrundflache und Nutzungszeiten berechnet

Organisation spart Geld und CO
s ° : mer ATT
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -21-

Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- Abweichung
. absoluter
Gemeinde verbrauchs- vom Vermutete
Verbrauch v
Sassenburg kennwert Referenz- Haupt-Grunde

[KWh/(m? )l wert [kWha]

Hulle,
162 + 20 % 169 457 8302€  Unterhaltung,
Nutzerverhalten

Technik,
Burgerhaus Stiide 219 +62 % 78 360 5680 € :
Nutzerverhalten
Kindergarten Triangel 144 +31% 84 849 4479 € Hille
FwGH Triangel 204 + 104 % 48 450 2659 € Garagentore

Hiille,
Rathaus Westerbeck 112* +32% 128 950 6 809 € e
Nutzerverhalten

* = Mangels Messmdglichkeit Aus Nettogrundflache und Nutzungszeiten berechnet

Organisation spart Geld und CO
o > : mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -22-

MZH Neudorf-
Platendorf

03.12.2014
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Ein Blick auf die auffalligen Gebaude

Heizenergie- Abweichun
9 9 absoluter

Gemeinde verbrauchs- vom Vermutete

Verbrauch | Kosten
Sassenburg kennwert Referenz- Haupt-Grunde

[KWh/(m2ycra)] wert [lkwWha]

Hulle,
MZH Westerbeck 165* +22% 77 893 4113 €

Nutzerverhalten
Kindergarten Hille,
161 + 46 % 129 27 16 2
Westerbeck 9 R Rt gl Unterhaltung
Unterhaltung,
FWGH Westerbeck 133 +33% 47093  2603€ 2
Nutzerverhalten
* = Mangels Messmdglichkeit Aus Nettogrundflache und Nutzungszeiten berechnet
Organisation spart Geld und CO, me T‘MA il |
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -23-

Das Rad neu erfinden? Nicht naotig!

Gute Beispiele aus anderen
Kommunen

Organisation spart Geld und CO
s ’ ’ mer ATT
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -24-

03.12.2014
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Projektbeispiel: ENER:KITA in Bremen

* Pramien bei Erreichen von Einsparzielen: z.B. Spiele, Ausflige
+ RegelmafRige Infobriefe an das Personal
» Langfristig seit 2009 in Bremen etabliert

+ 2013 Ubernahme des Konzepts in weiteren Kommunen

 Schulungen fiir Erzieher/-innen » Energieberater begutachtet
durch Fachkrafte: Arbeitsheft Gebaude, Heizungsanlage, Sanitér,
(ldeensammlung / Hinweise zur elektrische Gerate
Umsetzung) + Erzieher/-innen lernen Strom sparen
+ Aktionswoche zum Projektstart fir und Heizung nachjustieren
Kinder + Energie-Controlling: monatlich
» Erfolgsbestatigung durch visuelle Z&hler ablesen, Verwaltung meldet
Anzeige Entwicklungstrend
Organisation spart Geld und CO, me FMA T
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -25-

Energiesparen macht Schule:
Beispiel Hannover

- Rahmen
» Projektstart 1994, Neuauflage 2008
» Mittlerweile 94 teilnehmende Schulen
» Beratende Begleitung durch externes Biro geférdert vom BMU
» Eingebettet in stadtisches Klimaschutzprogramm

- Péadagogische MalRnahmen

» Energierundgang zur Weiterbildung fir
alle Schilerinnen und Schiiler

* Plakat-Malaktion
» Projekttage und Energiesparwoche

» Schulung von Energieverantwortlichen
in den einzelnen Klassen

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014 -26 -

03.12.2014
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Energiesparen macht Schule:
Beispiel Hannover

- Organisatorische MalRhahmen

« Gruppe schulinternes Energiemanagement ,GSE“ bestehend aus
Hausmeister, Lehrern und Schilern

+ Durchfuhrung von Begehungen unter energetischen Aspekten
+ SchulUbergreifende Treffen fur Erfahrungsaustausch

- Finanzielles Anreizsystem
30% an die Schule, 40% fur Sanierungen, 30%

Haushalt Stadt Hannover
- Ergebnisse

Einsparungen in Héhe von knapp 100.000 Euro im
ersten Halbjahr

Organisation spart Geld und CO
o i : mer |
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -27 -

Energiesparen in der Verwaltung:
Beispiel Gelsenkirchen

*+ Rahmen
— Initiative nach Energiesparwoche

— Zusammenarbeit von Referat fur Umwelt, Zentrales
Immobilienmanagement, Energieagentur NRW

— Begleitung durch externes Beratungsburo, Laufzeit 2x5 Jahre

+ Organisatorische Mallnahmen

— Motivation zu klimaschonendem Verhalten durch referatsbezogene
Energiebeauftragte und Hausmeister

— Betrachtung von Strom-, Heizenergie- und Wasserverbrauch von 10
Liegenschaften mit Erfolgskontrolle
* Anreizsystem

— 30% an Beratungsbiiro, 40% flir SanierungsmafRhahmen, 15% an die
Mitarbeiter als Motivationsanreiz, 15% an den stadtischen Haushalt

#o

Organisation spart Geld und CO
o > : mer KF
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014 -28-

03.12.2014
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Teilkonzept Eigene Liegenschaften:
Was untersuchen wir alles?

Energie-Management
(alle energierelevanten Prozesse)

Controllingkonzept Nutzerverhalten:
* Regeln und Kontrolle
* Anreize

» Bewusstseinsbildung

Bauliche Instandhaltung:
* Verantwortlichkeiten
* Prozesse

Gebaudetechnik . / Gebaudehdllen

Empfehlungen fur investive MalRnahmen

Organisation spart Geld und CO
g P 2 mer RiET
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014 -29-

Arbeit in zwei Gruppen

Gruppe 1: Gruppe 2:

Instandhaltung Nutzerverhalten
Organisation spart Geld und CO, me rMA T
Workshop 2 Isenbiittel, 12.11.2014 -30-

03.12.2014
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Fragestellungen

Gruppe 1: Instandhaltung

* Was kbénnen wir selbst zu einer
besseren Instandhaltung
beitragen?

* Welche organisatorischen Regeln
brauchen unsere Kommunen fir
eine bessere Instandhaltung?

* Was sollte der allererste Schritt
sein?

* Welche Rahmenbedingungen
wirden helfen, dass unsere
Arbeitsgruppe dauerhaft und mit
konkreten Ergebnissen arbeiten
kann?

03.12.2014

Gruppe 2: Nutzerverhalten
* Wie kdnnen wir selbst direkt auf das

Nutzerverhalten Einfluss nehmen?

Welche Aktivitaten sollten unsere
Kommunen auf die Beine stellen,
um das Nutzerverhalten zu
verbessern?

Woas sollte der erste Schritt sein?

Welche aulReren
Rahmenbedingungen wirden
helfen, dass unsere Arbeitsgruppe
dauerhaft und mit konkreten
Ergebnissen arbeiten kann?

Sie haben Zeit bis 15 Uhr

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbuttel, 12.11.2014

mermATT

Es gibt nichts Gutes,

auflder man tut es!

Erich Kastner

In diesem Sinne: Viel
Erfolg bei der Arbeit

Organisation spart Geld und CO,
Workshop 2 Isenbdttel, 12.11.2014

merMATT
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Datenerfassungsbogen

Liegenschaft:

Ableser:

Ablesedatum:

Verbrauch elektrische Energie: kWh

Zahlernummer:

ms3, Liter

Verbrauch Wasser: (zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

m3, Liter, rm, kg, kWh

Verbrauch Heizenergie: (zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

Brennerstarts:

Brennerlaufzeit: Stunden

Stérungen im Heizungssystem

- seit der letzten Ablesung

- Bitte alle Stérungen darstellen

- mit Datum, Uhrzeit wann sie
bemerkt wurde

- und beschreiben, wie sie
beseitigt wurde:

Sonstige Bemerkungen

zum Thema Energie in der
Liegenschaft

Z.B.: Zuséatzliche oder weggefallene
Heizzeiten, Fenster immer wieder offen
und Heizung an, Temperatur in einem
Raum immer zu hoch/zu niedrig,
Fenster in Raum X schlief3t nicht dicht,

Hinweis: Wenn mehrere Ablesestellen in der Liegenschaft abzulesen sind, muss der Datenerfassungsbogen
entsprechend angepasst werden. Jede Liegenschaft kann einen eigenen Datenerfassungsbogen haben.



Erfassungsbogen "Nutzung"

Liegenschaft:

Erfasser:

Erfassungszeitraum:

Hauptnutzungsart:

Anzahl der Hauptnutzer:

Zeiten der Hauptnutzung:

Anzahl der Nebennutzer

Nebennutzungsart 1

Anzahl der Nebennutzer 1

Zeiten der Nebennutung 1

Besondere Anforderungen der
Nebennutzung 1 (z.B. RaumgréRle,
Werkzeug, Instrumente, Mobiliar,
barrierefreier Zugang,...)

Nebennutzungsart 2

Anzahl der Nebennutzer 2

Zeiten der Nebennutung 2

Besondere Anforderungen der
Nebennutzung 2 (z.B. RaumgroRie,
Werkzeug, Instrumente, Mobiliar,
barrierefreier Zugang,...)

Falls mehr als zwei Nebennutzungen stattgefunden haben, bitte separaten Erfassungsbogen nutzen.
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Verwaltungsrichtlinie der Samtgemeinde Isenbuttel fir den Betrieb energie- und
wasserverbrauchender Einrichtungen in kommunalen Gebauden

Richtlinie Energie und Wasser

gultig ab:

Die Verwaltungsrichtlinie ist eine Anweisung flr den Betrieb energie- und
wasserverbrauchender Einrichtungen in den kommunalen Liegenschaften oder angemieteten
Gebauden, in denen Dienststellen und Einrichtungen der Samtgemeinde Isenbiittel
untergebracht sind. Sie richtet sich an die Objektverantwortlichen (Hausmeister, sonstiges
technisches Personal) der technischen Anlagen in kommunalen Gebauden und ist fir diese
bindend. Sie enthalt Hinweise flr das wirtschaftliche Betreiben von energieverbrauchenden
Anlagen.

Die Richtlinie enthéalt Regeln

[1[]zur Einhaltung und Uberpriifung von Raumtemperaturen,

[ 1 Jzur Bedienung der heizungs-, raumluft- und sanitartechnischen Anlagen,
[ I Jzur Einstellung von Mess-, Steuer- und Regelanlagen (MSR-Anlagen),
[1[Jzu betrieblichen MaRnahmen der Energieeinsparung,

[1Jzur Uberwachung von Fremdwartungsarbeiten.

0. Geltungsbereich

Der Birgermeister oder sein Vertreter kann im Einzelfall Abweichungen bzw. Erganzungen zu
dieser Anweisung festlegen.

Die Anweisung Energie gilt in alle kommunalen und angemieteten Geb&uden und ist
anzuwenden beim Betreiben von:

[ 1[JHeizungsanlagen (Eigenerzeugung oder Fernwarme),
[ IBrauch-warmwasserbereitungsanlagen,

[ I Jwasseraufbereitungs- und sanitaren Anlagen,

[ ][ JRaumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen),

1 ]elektrischen Anlagen,

1 ]Solaranlagen.
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Den Objektverantwortlichen sind die erforderlichen Werkzeuge, Messgerate, Betriebsstoffe und
schriftlichen Unterlagen (Bedienungsanleitungen, Schemata) durch das Bauamt zur Verfluigung
zu stellen.

Im Geltungsbereich der Anweisung Energie ist jeder Objektverantwortliche verpflichtet, den
Anweisungen des Bauamts zu folgen und an den vom Bauamt einberufenen Informations- und
Schulungsveranstaltungen teilzunehmen.

1. Allgemeines

Der Bediener der Anlage hat den Betrieb nach sicherheitstechnischen (Betriebsanweisung,
Herstellervorschriften) und wirtschaftlichen (Energieeinsparung) Gesichtspunkten zu fuhren.
Eventuell auftretende Stérungen sind umgehend dem Bauamt zu melden.

Die Bedienung umfasst die Funktionskontrolle und die Schalt- und Stellvorgange (An- und
Abstellen, Uberprifung und ggf. Anpassung der Sollwerteinstellungen von Temperaturen,
Einstellen von Zeitprogrammen) an den zentralen regeltechnischen Einrichtungen.

Der Hausverwalter hat daflr Sorge zu tragen, dass Unbefugte keinen Zugang zu den
Verbrauchsmessgeraten haben.

Samtliche fur die Anlage geltenden Anweisungen missen im Heizraum ausliegen.

Notausgange sowie Frisch- und Abluftéffnungen in den Heizrdumen dirfen nicht zugestellt
werden.

Wahrend der Ollieferungen und bis zu 30 min. danach sind alle Brenner auR3er Betrieb zu
setzen, die an den zu befiillenden Tank angeschlossen sind.

Die Einstellung der Feuerungseinrichtungen, die Uberprifung der zentralen
regelungstechnischen Einrichtungen, die Reinigung der Kesselheizflachen und andere
Wartungsarbeiten darfen nur durch fachkundige Personen ausgefihrt werden. Fachkundig ist,
wer die zur Wartung und Instandhaltung der Anlage notwendigen Fachkenntnisse besitzt.

2. Betriebs- und Nutzungshinweise

2.1 Gebaudebeheizung
Die Beheizung eines Gebaudes (Heizdauer und Temperaturniveau) ist abhangig von:

_1[Jden Witterungsverhaltnissen (AuRentemperatur, Wind, Sonne, Niederschlage),
LI Ider Art der Gebaudenutzung,
L[ lden Nutzungszeiten,

[IlJden gebaudespezifischen Kennwerten (z.B. Bauweise, Warmedammung,
Warmespeicherung, Fugendichtigkeit).

Als Grundsatz gilt:
Die Beheizung ist auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschranken!



Entwurf Verwaltungsrichtlinie Energie der Samtgemeinde Isenbiittel Seite 3
Stand: 28.11.2014

2.1.1 Beginn und Ende des Heizbetriebes

Beginn und Ende des Heizbetriebes richten sich nach den Witterungsverhaltnissen, den
baulichen und betrieblichen Erfordernissen. Die Entscheidungskriterien fur die Aufnahme oder
Beendigung des Heizbetriebs fur die Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbuttel sind:

Der Heizbetrieb beginnt, wenn an funf aufeinander folgenden Tagen die Tagesmitteltemperatur
von +15 °C unterschritten wird, frilhestens jedoch am 01. September.

Der Heizbetrieb endet, wenn an funf aufeinander folgenden Tagen eine Tagesmitteltemperatur
von + 15 °C Uberschritten wird, spatestens jedoch am 31. Mai.
Die Tagesmitteltemperaturen sind beim Bauamt zu erfragen.

In der Ubergangszeit ist eine zeitweise Beheizung eines Gebaudes oder eines Gebaudeteiles
mit einer flachen Heizkurve zuldssig, wenn bei Nutzungsbeginn in den Referenzrdumen die
zulassige Raumtemperatur (Anlage 1) um mehr als 2 Grad unterschritten wird und wenn zu
erwarten ist, dass dieser Zustand noch mehrere Stunden andauern wird. Referenzraume sind
fur das jeweilige Objekt durch das Bauamt im Einvernehmen mit dem Gebaudeverantwortlichen
festzulegen.

Das Objekt hat als Referenzraum

Hinweis:

Referenzrdume sind an der Nordseite von Gebauden festzulegen und sie verfligen uber
normale Fensterflachen, innere Warmelasten (Beleuchtung, Biromaschinen) und werden in der
Regelarbeitszeit genutzt. Evtl. ist es sinnvoll, fur jede Heizgruppe einen Referenzraum
festzulegen. In den Referenzraumen sind die Raumtemperaturen regelmafiig zu tUberwachen
und zu protokollieren (Anlage 3).

Organisatorische Hinweise:

(1) Grundsatzlich ist eine elektrische Zusatzbeheizung wegen erhéhten Betriebskosten und
der Unfall- und Brandgefahr nicht erlaubt. Die elektrische Beheizung einzelner Rdume
(Verwaltungsrdume, Wachzimmer usw.), die aullerhalb der allgemeinen Dienstzeit
genutzt werden maussen, ist dann zulassig, wenn dadurch im gesamten Gebaude
abgesenkter oder unterbrochener Heizbetrieb moglich wird. Die elektrische Beheizung
soll mittels Infrarot-Heizung erfolgen.

(2) AuBBerhalb der eigentlichen Dienstzeit liegende Gebdudenutzungen (z. B.
Fortbildungsveranstaltungen, Elternabende in Schulen usw.) sind méglichst zur gleichen
Zeit in Raumen, Raumgruppen oder Gebaudeteilen durchzufliihren, die Uber die gleiche
Heizgruppe beheizbar sind. In den Fallen, wo die Heizgruppe unndtig grol3 ware, sind —
soweit vorhanden - Infrarot-Heizungen einzusetzen.

2.1.2 Betriebsarten

Es ist zwischen folgenden Arten des Heizbetriebs zu unterscheiden:
I Jdurchgehender Betrieb:
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stetige, geregelte Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung der zur Geb&udenutzung
erforderlichen Raumtemperaturen

_I[Jabgesenkter Betrieb:
stetige, geregelte Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung reduzierter Raumtemperaturen

" I[Joptimierter Betrieb:
Uber ein Zeit- und Temperaturprogramm geregelter Aufheiz- und Absenkbetrieb unter
Berlicksichtigung von Nutzungszeiten, Nacht und Wochenende

1 Junterbrochener Betrieb (Sommer- und Ubergangszeit):
Unterbrechung der Warmezufuhr und ,freie“ Auskiihlung des Gebaudes.

2.1.3 Betriebseinschrankungen

(1) optimierter Heizbetrieb

Uber ein Zeit- und Temperaturprogramm geregelter Aufheiz- und Absenkbetrieb unter
Berlcksichtigung von Nutzungszeiten und erforderlichen Raumtemperaturen. Zur
Optimierung gehort auch die richtige Wahl der Heizkurve, die Einstellung der
Kesselthermostate und die Uberwachung und richtige Einstellung der Zeitprogramme
(siehe Anlage 2 Nutzungsprofil).

(2) abgesenkter Heizbetrieb

AulBerhalb der festgelegten Gebaudenutzungszeiten wird die Heizungsanlage
(Kesselregelung) bzw. die Heizgruppenregelungen auf abgesenkten Betrieb
(,Nachtabsenkung“) umgestellt. Die Nutzungszeiten des Gebdudes bzw. einzelner
Gebaudeteile sind anhand eines Belegungsplanes (Anlage 2) zu ermitteln und
regelmafig, mindestens zweimal jahrlich, zu aktualisieren. Entsprechend sind die Zeiten
fur den Normalbetrieb der Regelungen zu aktualisieren.

In zeitlich unterschiedlich genutzten Gebaudeteilen muss ein der Nutzung angepasster
Heizbetrieb erfolgen (z. B. Wohnung in Dienstgebduden). Sollte dies wegen fehlender
Aufteilung der Heizungsanlagen in Heizgruppen nicht méglich sein, muss das Bauamt informiert
werden. Infolge des Warmespeichervermodgens eines Gebaudes soll der abgesenkte
Heizbetrieb bis zu zwei Stunden vor Nutzungsende beginnen.

Beispiel: Bei Dienstschluss um 18.00 Uhr, kann der abgesenkte Heizbetrieb ab 16.00 Uhr
erfolgen.

Die Wiederaufnahme des durchgehenden Heizbetriebes am Morgen ist vom
Objektverantwortlichen so zu wéhlen, dass zu Beginn der Nutzungszeit die festgelegten
Raumtemperaturen (Anlage 1) nicht um mehr als 2 Grad unterschritten werden. War die
Heizungsanlage Uber das gesamte Wochenende im Absenkbetrieb, ist der Beginn der
Aufheizzeit 1-2 Stunden friher als an den anderen Wochentagen zu wahlen.
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Wahrend des abgesenkten Heizbetriebes sollte eine zu starke Auskihlung der R&ume
vermieden werden; als Anhaltspunkt gilt eine Raumtemperatur von ca. 15 °C fur Schul- und
Dienstraume und 12°C fir Sporthallen (gilt nicht in der Ferienzeit).

Bei AuBentemperaturen von Uber 10 °C soll aul3erhalb der Nutzungszeit der Heizbetrieb
unterbrochen werden, da eine zu starke Auskihlung des Gebaudes nicht zu befiirchten ist.
Dazu ist die Heizungsanlage auf3er Betrieb zu nehmen oder das entsprechende
Betriebsprogramm der Regelung zu wéhlen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die
Raumtemperatur bei Nutzungsbeginn wieder der Nutzungstemperatur entspricht. Bei langerer
Gebaudebetriebsunterbrechung (zusammenhangende Feiertage oder Ferien) ist die
Heizungsanlage dann auf3er Betrieb zu nehmen, wenn Kkeine Einfriergefahr von
wasserfihrenden Rohrleitungen besteht. Bei Frostgefahr sind die Raumtemperaturen auf ca. 10
°C zu halten.

Insbesondere in der Ubergangszeit ist ein zeitlich begrenzter Heizbetrieb ausreichend, um die
festgelegte Raumtemperatur zu erreichen. Der begrenzte Heizbetrieb kann sich u.U. auch auf
einzelne Gebaudeteile (Nordseite) beschranken, z.B. genugt in der Ubergangszeit eine
Beheizung von 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr.

2.1.4 Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen (Anlage 1) gelten fur die Nutzungszeit (Regelarbeitszeit, im
Allgemeinen zwischen 07.30 und 18.00 Uhr) der Gebaude bei Heizbetrieb und fir Raume mit
freier Luftung und ortlichen Heizflachen und fiir RGume mit einer raumlufttechnischen Anlage
(RLT-Anlage), sofern diese die Funktion einer Heizung Ubernimmt. Die Raumtemperaturen
beruhen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen vorliegen. Sie sind mit dem
Bundesgesundheitsamt abgestimmt worden bzw. beruhen auf Empfehlungen des Deutschen
Sportbundes bzw. der Schulbaurichtlinien der Lander.

Die Einhaltung der Raumtemperaturen ist aus energetischer Sicht wichtig, da eine
Uberschreitung von nur einem Grad Celsius einen Energiemehrverbrauch von 6-7% zur Folge
hat.

Ist in Einzelfallen wéahrend der Ubergangszeiten (Frithjahr, Herbst) und bei kiihler Witterung im
Sommer die thermische Behaglichkeit zeitweise nicht gegeben, ist in erster Linie ein Ausgleich
durch zweckmaRige Kleidung zu schaffen.

Bei festgestellten Abweichungen von der Raumtemperatur sind die Ursachen zu ermitteln und
MalRnahmen zur Abstellung der Mangel zu ergreifen.

Von Personen nicht genutzte Raume, wie z.B. Garagen, Akten-, Abstell- und Kellerraume sind
grundsatzlich nicht zu beheizen und bei zu erwartenden Frostsch&den nur zu temperieren
(5°C).

Zur Uberpriifung der Raumtemperaturen sind in allen beheizten Raumen an geeigneten Stellen
(ausreichend Abstand zu Turen und Fenstern) Thermometer zu montieren.
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2.1.5 Luften von Raumen

Wahrend des Heizbetriebes sind Gebdudeeingangstiren, Windfange, Hallentliren, Garagen-
und Kellertliren sowie samtliche Fenster geschlossen zu halten. Das Luften der Raume erfolgt
durch StoRluftung, wahrend der Luftung sind die Heizkorper-Thermostatventile zu schlief3en.
H&aufig oder lber langere Zeit getffnete oder gekippte Fenster oder getffnete Luftungsklappen
in den Fenstern sind ein Zeichen fur Uberheizte Raume. In solchen Fallen ist eine Absenkung
der Vorlauftemperatur vorzunehmen.

Sporthallen sind im Sommer und in der Ubergangszeit soweit moglich Gber die Fenster zu
luften. Eine vorhandene Liftungsanlage ist nur einzusetzen, wenn die Warmeabfuhr Uber die
Fenster nicht ausreichend ist. Die Fenster dirfen in der Heizzeit nicht geoffnet werden. Bei
Nichtbeachtung dieser Anweisung durch die Nutzer sind die Fenster wahrend der Heizperiode
mechanisch zu verriegeln.

2.1.6 Einstellungen von Heizungsreglern

Der Energieverbrauch wird mafgeblich durch die Vorlauftemperatur im Heizungssystem
bestimmt. Zu hohe Temperaturen verbrauchen unnétig Energie. Daher muss unbedingt die
Minimal-Temperatur gefunden werden, die notig ist, um die Solltemperaturen in allen RAumen
zu erreichen. Jeder Hausmeister ist verpflichtet, sich mit den Regelungseinstellungen vertraut
zu machen. Bei Bedarf werden Weiterbildungen angeboten.

Die Regler mit durch die AuRentemperatur gesteuerter Vorlauftemperaturregelung bieten die
Mdglichkeit, eine Heizkurve einzustellen, nach der die Vorlauftemperatur in Abhangigkeit der
AuBentemperatur errechnet und geregelt wird. Diese Heizkurve ist so flach und der FuRpunkt
der Heizkurve ist so niedrig wie moglich einzustellen.

Vorgehensweise zur Optimierung (moglichst in einer Zeit ohne Publikumsbetrieb,
Bedienungsanleitung des Reglers beachten):

1. Bei einer AuRentemperatur von ca. 10°C den Ful3punkt der Heizkurve nach ganz unten
stellen. Wenn die Raumtemperaturen bei mittlerer Stellung der Heizkdrperventile nach
drei Stunden zu niedrig sind, den Fu3punkt um 1°C anheben. Wieder nach drei Stunden
die Raumtemperatur Uberprifen und ggf. FuBpunkt anheben. Vorgang so oft
wiederholen, bis die Raumtemperatur die Solltemperatur erreicht hat (kann einige Tage
dauern, zumal nicht durchgehend die gleichen AuRRenbedingungen herrschen — es ist ein
Herantasten nétig).

2. Wenn der FufBBpunkt gefunden ist, muss die ,Steilheit® der Heizkurve an die
Dammcharakteristik des Gebaudes angepasst werden. Jedes Gebaude hat eine eigene
Charakteristik. Es gilt herauszufinden, um wie viel Grad die Vorlauftemperatur
angehoben werden muss, wenn die AuRentemperatur um 1°C sinkt. Diese Funktion ist
normalerweise nicht linear, sondern steigt bei kalteren AulRentemperaturen starker als
bei hohen AuBentemperaturen. Entscheidend ist die Dammungsqualitat des Gebaudes:
Gute Dammung => flachere Kurve, schlechte Dammung => steilere Kurve.

Um die richtige Steilheit zu finden, wird die Steilheit zundchst méglichst niedrig gewahilt,
und es wird sich wie in 1. beschrieben an die Raumsolltemperatur herangetastet.
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Erganzung der Empfehlungen zur Einstellung der Heizkurve um Abschnitt 3.5 aus bestehender
Heizungsbetriebsanweisung

2.2 Sanitare Anlagen und Brauchwarmwasserbereitung

Hierunter fallen alle Rohrleitungen fiur Trink- und Abwasser und alle sonstigen sanitéare
Einrichtungsgegenstéande. Auf hygienische Gesichtspunkte und auf einen sparsamen
Verbrauch sind zu achten.

Nicht dicht schlieRende oder defekte Armaturen missen unverziglich instandgesetzt werden,
Filter und Perlatoren sind regelméafig zu reinigen. Eine zeitgesteuerte Urinal-Spulung ist
hinsichtlich der Spulintervalle pro Stunde und der Spulzeit zu minimieren. Jedoch darf durch die
Minimierung keine Geruchsbelastigung entstehen. Auf3enentnahmestellen, z.B. fir
Griunanlagenbewéasserung, sind vor unbefugtem Gebrauch zu schitzen und nur durch
eingewiesenes Personal zu bedienen.

Erwarmtes Wasser ist in der Regel nur fur Kuchen, Dusch- und Waschrdume und die
Gebaudereinigung vorzuhalten. Wahrend der Zeiten ohne Warmwasserbedarf sind die Anlagen
grundsatzlich abzuschalten.

Die Warmwassertemperatur soll so niedrig wie moglich gehalten werden, da die Warmeverluste
im Speicher und Verteilungsnetz mit der Temperatur steigen. Als Richtwerte fir die
Wassertemperatur gelten

_I[lan den Zapfstellen 40 Grad Celsius (bei hoherer Temperatur je nach Hartegrad des
Wassers Verkalkungsgefahr!)
_1[lim Speicher 50 Grad Celsius

Soweit zentrale Wassererwdrmungsanlagen mit Zirkulationsleitungen und Zirkulationspumpen
ausgestattet sind, sind in Zeiten ohne Entnahme (z.B. nachts, Wochenende) die Zirkulations-
und Speicherladepumpen abzuschalten (Schaltuhr mit Wochenprogramm). Ist eine
Elektrozusatzheizung flr den Sommerbetrieb vorhanden, ist diese bei Aufnahme des
Heizbetriebs abzuschalten.

Wahrend langerer Zeiten ohne Warmwasserbedarf (Ferien, Urlaub) sind die Gerate zur
Warmwasserbereitung grundsatzlich auRer Betrieb zu nehmen.

Nach Wiederinbetriebnahme der Warmwasserbereitung ist eine thermische Desinfektion
durchzufiihren (Temperatureinstellung auf ca. 65 °C fir etwa 2 Stunden auRerhalb der
Nutzungszeit). Weiterhin ist die thermische Desinfektion einmal pro Woche (ebenfalls aul3erhalb
der Nutzungszeit) durchzufuhren.

Wasser ist ein Lebensmittel!

2.3 Luftheizung

Wegen der hohen Betriebskosten von RLT-Anlagen sind Betriebszeit und AufRenluftmenge auf
das unbedingt notwendige Mald zu beschrénken. 2-stufige Anlagen sollten nur auf Stufe 1
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betrieben werden, sofern keine Beeintrachtigung der Behaglichkeit entsteht, da in der zweiten
Stufe die Motoren den 4-fachen Stromverbrauch haben.

RLT-Anlagen, die ausschlie3lich der Raumheizung dienen (Luftheizungsanlagen), sind nach
Nutzungsende auszuschalten. Bei abgesenkter Raumtemperatur sind die Anlagen nur mit
Umluft zu betreiben.

Bei Kombination mit statischen Heizflachen ist die RLT-Anlage nur einzuschalten, wenn die
statischen Heizflachen (Heizkorper, Ful3bodenheizung) allein nicht in der Lage sind, die
notwendige Raumtemperatur zu halten, oder um die Luftqualitéat zu gewahrleisten.

Das Aufheizen von Raumen vor Beginn der Nutzung darf nur im Umluftbetrieb erfolgen.

2.4. Elektrische Anlagen

Beim Betrieb stromverbrauchender Gerate oder Anlagen ist darauf zu achten, dass sie nicht
langer als zur Nutzung erforderlich eingeschaltet sind. Es ist ferner darauf zu achten, dass
mdoglichst wenige elektrische Verbraucher gleichzeitig in Betrieb sind, z.B. sollten nicht alle
Luftungsanlagen gleichzeitig laufen.

Keramische Brennéfen dirfen nur auf3erhalb der Spitzenmessung in Betrieb genommen
werden; wenn moglich, sind die Ofen nachts zu betreiben.

2.4.1 Beleuchtung und Sonnenschutz

Bei ausreichendem Tageslicht ist die Beleuchtung abzuschalten bzw. die Tageslicht-
Erganzungsbeleuchtung zu benutzen. Aul3enbeleuchtungen sind nach Nutzungserfordernissen
zu schalten. Fehlen entsprechende Schalteinrichtungen, so ist das Bauamt zu benachrichtigen.
Bei Lampenersatz ist auf energiesparende Ausfihrung (Kompaktsparlampen, 3-
Bandenleuchten) zu achten.

Sonnenschutzeinrichtungen sind so zu betatigen, dass keine zuséatzliche Beleuchtung
erforderlich wird.

2.4.2 Umwalzpumpen

Es ist darauf zu achten, dass Umwalzpumpen am Ende des Heizbetriebes und bei
unterbrochenem Betrieb der Heizungsanlage abgeschaltet werden. Mehrstufige Pumpen sollen
mit der kleinstmdglichen Leistungsstufe betrieben werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen ist
die Funktion der Regelung regelmafig zu tberprifen.

2.5 Reinigung

Wahrend der Reinigung ist die Heizungsanlage in der abgesenkten Betriebsart zu betreiben.
Die Liuftung der Raume erfolgt Uber StoRliftung. Es sind nur die Raume zu beleuchten, die
gerade gereinigt werden.

3. Instandhaltung

Die Instandhaltung umfasst Wartung, Inspektion und Instandsetzung der Geb&udetechnik.
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4. Bedienungshinweise fur den Ferienbetrieb

Eine Belegung oder Teilbelegung von Schulen und Sport- / Turnhallen in der Ferienzeit ist
grundsatzlich kritisch zu hinterfragen. Der Objektverantwortliche hat wahrend der Ferienzeiten
0.g. Hinweise fur die Beheizung und die Brauch-Warmwasserbereitung zu beachten. Reine
Abluftanlagen (WC etc.) und Lichtsteuerungen sind abzustellen. Automatische Urinal Spilungen
auf eine Spllung pro Tag zu reduzieren. Grundsatzlich hat der Objektverantwortliche die
Aufgabe, mogliche Einsparpotentiale in diesem Bereich auszuschdpfen. Stichprobenartig
werden die Objekte durch das Bauamt kontrolliert.

Nach einer Ferienzeit ist der Beginn der Aufheizzeit 1-2 Tage vor Nutzungsbeginn zu wahlen.

5. Zugénglichkeit zu den Gebauden

Die Schlisselgewalt zu den Gebauden liegt bei den Objektverantwortlichen, diese haben auch
eine Schlusselliste zu fuhren. Bei mehrtagiger Abwesenheit der Objektverantwortlichen ist das
Bauamt zu benachrichtigen. Die Haustechnikrdume sind abzuschliel3en und nur eingewiesenes
Personal hat Zugang und darf Veradnderungen an der Haustechnik vornehmen. Alle
Anderungen sind zu protokollieren und an das Bauamt weiter zu melden.

6. Erfassung und Uberwachung des Energie- und Wasserverbrauches

Fur die Beurteilung und Uberwachung der betriebstechnischen Anlagen ist es notwendig, im
Rahmen eines Energie-Controllings den Energie- und Wasserverbrauch regelmafiig in Form
von Verbrauchshachweisen zu erfassen und auszuwerten. Die regelméRige Zahlerablesung
fuhrt der Objektverantwortliche durch und leitet die Ablesedaten an das Bauamt weiter.
Besondere Vorkommnisse (z.B. Rohrbruch) sind mit zeitlichen Daten (Beginn und Ende) zu
vermerken und dem Bauamt mitzuteilen. Durch die Verbrauchskontrollen sollen Fehler nicht nur
zeitnah erkannt, sondern auch rasch behoben werden.

Das Bauamt kann ggf. kirzere Aufzeichnungsintervalle sowie weitere betriebliche
Aufzeichnungen mit dem Objektverantwortlichen vereinbaren.

Fur die Erfassung und Uberwachung ist das Formular gemaR Anlage 4 zu verwenden.

7. Routineprufungen

1. Thermostatventile in allen Raumen sind mindestens einmal im Jahr auf ihre
Funktionstuchtigkeit zu prifen. Ein  Uberhitzter Raum trotz abgestellten
Heizkorperthermostate ist ein Indiz fur eine Fehlfunktion. Die Funktion lasst sich
feststellen, indem Uberprift wird, ab welcher Einstellung der Heizkorper durchstréomt wird
(Gerauschentwicklung). Einwandfrei funktionierende Heizkdrperthermostate gleicher
Bauart 6ffnen bzw. schlieRen ab der gleichen Stellung. Die Ergebnisse der Uberpriifung
sind mit der Ubergabe der Verbrauchsdaten Zu melden.

AulRerhalb der Heizperiode missen die Thermostatventile auf die grof3te Stufe gestellt
werden, um die Feder im Ventil zu entlasten und somit die Funktionsdauer des Ventiles
zu verlangern. Zu Beginn der Heizperiode miissen die Ventile auf die richtige Stellung
gedreht werden. Die Mittlere Stellung entspricht in der Regel 20°C Raumtemperatur.
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Eine Veranderung der Stellung um eine Stufe bedeutet bei den meisten Herstellern eine
entsprechende Veranderung um 4°C.

2. Zu Beginn der Heizperiode und einem aus anderen Grinden fur langer als 1 Woche
unterbrochenen Heizbetrieb sind die Regler-Einstellungen zu Uberprifen. So wird
sichergestellt, dass keine Einstellungen verloren gegangen sind.

3. Bei Verdacht auf Fehlfunktionen des Heizungssystems (z.B. haufige Stérung, haufige
Brennerstart und kurze Laufzeiten, fehlende Warme, usw.) ist das mobile Messsystem
zur Uberpriifung einzusetzen. Je nach Art und Umfang der nétigen Untersuchung kann
der Messsystem-Beauftragte einen externer Dienstleister anfragen.
Das mobile Messsystem ist mindestens bei den groRen Verbrauchsstellen wéhrend der
Heizperiode monatlich abwechselnd einzusetzen. Die Auswertung der Daten muss
direkt wahrend des Betriebes stattfinden, um evtl. notige MalRnahmen zu ergreifen.
Anderungen am Messsystem, in den Reglereinstellungen und am Heizsystem sind
minutengenau zu dokumentieren.
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Anlage 1: Raumtemperaturen
nach ,Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltung (AMEV)“

Die hier angegebenen vorgeschriebenen Temperaturen im Raum, ggf. in der Aufenthaltszone,
gelten nur wahrend der Nutzungszeit der Gebaude und bei Heizbetrieb. Sie gelten fir Raume
mit freier LUftung und drtlichen Heizflachen und fir R&ume mit einer RLT-Anlage, sofern diese
die Funktion einer Heizung Gbernimmt.

Bei der Festlegung der Raumtemperaturen ist vorausgesetzt, dass Fenster und Tiren
geschlossen sind und die Warmeabgabe der Heizkérper nicht durch Einbauten, Verkleidungen
u.A. behindert wird.

Die Temperaturangaben beruhen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen
vorliegen, und gewahrleisten thermische Behaglichkeit. Sie sind mit dem
Bundesgesundheitsamt abgestimmt worden. Ebenso beruhen sie auf Empfehlungen des
Deutschen Sportbundes und entsprechen den Schulbaurichtlinien der Lander.

Verwaltungsgebaude:
BUroraume:

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn 19 °C
Flure und Treppenhéauser *

- Ublicherweise 12 °C

- bei zeitweiligem Aufenthalt ™ 15 °C
Toiletten ™ 15 °C
Nebenraume ™ 15 °C
Sitzungssale

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn 17-19°C
Schulen
Unterrichtsraume/Hoérséle

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn “ 17 -19°C
Sport- / Turnhallen ™ 17 °C
Umkleiderdume 22 °C
Wasch- und Duschraume 22 °C
Gymnastikraume ™ 17 °C
medizinische Untersuchungsraume 24 °C
Werkrdume (z. B. Handwerken) 18 °C
Werkstatten 17 °C
Lehrkiichen mit Unterricht bei Nutzungsbeginn 18 °C
Lehrschwimmhallen 2 °C Uber Wassertemperatur, jedoch héchstens 30 °C
Aulen wahrend der Nutzung 20 °C

bei Nutzungsbeginn ™ 17 -19°C

sonstige Raume s. Verwaltungsgebaude
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Jugendheime, -tagesstatten
Aufenthaltsrdume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn
Schlafraume
Wasch- und Duschréaume
Kichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Kinderheime, -tagesstatten
Aufenthaltsrdume
Ruhe- und Schlafraume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn
Wasch- und Duschrdume
Kiichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Altenheime, -tagesstatten, Pflegeheime
Aufenthalts- und Wohnrdume
Schlafraume

Flure und Treppenhauser

Toilettenraume

Wasch- und Duschraume

Zentralkichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Blichereien

Leseraume, Handbtlichereien
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn

Biichermagazin

sonstige Raume

Feuerwachen/Fuhrparks
Fahrzeughallen
Aufenthaltsrdume
Ruherdume
Unterrichtsraume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn
Wasch- und Duschréaume
Werkstatten
Nebenraume
sonstige Raume

Seite 12

20 °C

17-19°C

15°C

22 °C

18 °C

s. Verwaltungsgebaude

20 °C

18 °C
15°C
22 °C
18 °C
s. Verwaltungsgebaude

22 °C
20 °C
15°C
18 °C
24 °C
18 °C
s. Verwaltungsgebaude

20 °C
19 °C
15°C
s. Verwaltungsgebaude

5°C
20 °C
20 °C

20 °C

17-19°C

22 °C

17 °C

10°C

s. Verwaltungsgebaude
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Museen
Ausstellungsraume
Werkstatten

Allg. Nebenrdume (z.B. Abstellrdume)
sonstige Raume

6

Theater / Veranstaltungshallen
Zuschauerraum
- bei Nutzungsbeginn
Kinstlergarderobe
Foyer
Wasch- und Duschrdume
Werkstatten
- bei Uberwiegend schwerer korperlicher Tatigkeit
- bei Uberwiegend noch sitzender Tatigkeit
Probenrdume
Nebenrdume/Magazine
sonstige Raume

Sportstatten, Sport-/ Turnhallen
Hallen

Umkleiderdume

Wasch- und Duschréaume
Gymnastikraume ™
Aufsichtsraume/Erste-Hilfe-Raume
Flure und Treppenhauser
Nebenrdume (z. B. Gerateraume)
sonstige Raume

Hallenbader (allgemeine Nutzung)
Schwimmhallen ™

Umkleiderdume

Wasch- und Duschraume
Toilettenrdaume
Eingangshallen/Flure

Nebenraume

sonstige Raume

Werkstatten/Bauhofe
Arbeitsraume
- bei Uberwiegend schwerer korperlicher Tatigkeit
- bei Uberwiegend sitzender Tatigkeit
Umkleideraume
Wasch- und Duschraume
Aufenthaltsraume

Material- und Geratelagerraume

Seite 13

18 °C
17 °C
10°C
s. Verwaltungsgebaude

20 °C
22 °C
18 °C
22°C

12 °C

19-20°C

20 °C

10°C

s. Verwaltungsgebaude

15°C
22 °C
22 °C
17 °C
17 °C
12 °C
10 °C
s. Verwaltungsgebaude

2 °C Uber Wassertemperatur
22 °C

22 °C

20 °C

15°C

10°C

s. Verwaltungsgebaude

12 °C
19-20°C
22 °C

22 °C

20 °C
5°C
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Fahrzeughallen, Garagen 5°C
Flure und Treppenhauser 10 °C
sonstige Raume s. Verwaltungsgebaude

Erlauterung der Ful3noten:

I Die Beheizung dieser Raume ist erst erforderlich, wenn die jeweils vorgegebene
Raumtemperatur unterschritten wird, da in der Regel durch den Warmegewinn der beheizten
Nachbarrdume ausreichende Raumtemperaturen erreicht werden.

"2 In Abhangigkeit von der Anzahl der Benutzer, bei geringerer Belegung 19 °C.

"3 Bei auRerschulischer Nutzung 15 °C, in Sonderfallen, wie z. B. fiir heilpaAdagogisches Turnen,
bis 20 °C.

" Nach den Empfehlungen der Beratungsstellen fiir Sportstattenbau der Lander vom
07.11.1979 sollen die Beckenwassertemperaturen fir Hallen- und Freibader den unteren
Grenzwerten der KOK-Richtlinien (Koordinierungskreis der Deutschen Gesellschaft fir das
Badewesen e.V., des Deutschen Schwimmverbandes e. V. und des Deutschen Sportbundes e.
V.) entsprechen, z. B.:

- in Hallenbadern 24 °C

- fur Planschbecken in Hallenb&adern 28 °C

" Sofern das gelagerte Gut eine Beheizung erfordert.

® Hiervon abweichende Temperaturen kénnen aus konservatorischen Griinden erforderlich
werden.

" Die angegebene Raumtemperatur gilt fir Sondernutzung. Fir die Unterstellung von
Spezialfahrzeugen kénnen auch héhere Temperaturen erforderlich sein. Garagen werden im
Regelfall nicht beheizt.
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Anlage 2 Nutzungsprofil

Gebaude:

Gebaudeteil:

Betriebsmonate: Wochen / Jahr Tage / Woche
Wochenbelegungsplan

Nutzer Montag Dienstag Mittwoch [Donnerstag |Freitag Samstag Sonntag
Plan giiltig von: bis:

Ferienbelegungsplan
Nutzer Weihnachten |Fasching Ostern [Pfingsten |Sommer |Herbst |Weihnachten
Plan giiltig von: bis:

Sondernutzung

Anzahl Nutzer Pro Tag Min Pro Tag Max Pro Jahr Min Pro Jahr Max

Offnungszeiten

Bereich Montag Dienstag Mittwoch |Donnerstag |Freitag Samstag Sonntag
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Anlage 3: Temperatur-Kontrollliste

Temperatur — Kontrollliste

Aufzeichnung der Raumtemperatur fiir verschiedene Testraume
Objektname

Raumbezeichnung Raum Nr.

Heizgruppe

Messzeitpunkt:

Datum Uhrzeit Raumtemperatur|AuRentemperatufBemerkungen
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Anlage 4: Datenerfassungsbogen (Muster)

Hinweis: Wenn mehrere Ablesestellen in der Liegenschaft abzulesen sind, muss der
Datenerfassungsbogen entsprechend angepasst werden. Jede Liegenschaft kann einen
eigenen Datenerfassungsbogen haben.

Liegenschatft:

Ableser:

Ablesedatum:

Verbrquch elektrische KWh
Energie:
Zahlernummer:
ms3, Liter

Verbrauch Wasser:
(zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

ms, Liter, rm, kg, kWh

Verbrauch Heizenergie: _ .
(zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

Brennerstarts:

Brennerlaufzeit: Stunden

Stoérungen im
Heizungssystem
- seit der letzten
Ablesung
- Bitte alle
Storungen
darstellen
- mit Datum,
Uhrzeit wann sie
bemerkt wurde
- und
beschreiben, wie
sie
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beseitigt wurde:

Sonstige
Bemerkungen
zum Thema
Energie in der
Liegenschaft
Z.B.: Zusétzliche
oder
weggefallene
Heizzeiten,
Fenster immer
wieder offen und

Heizung an,
Temperatur in
einem Raum

immer zu hoch/zu
niedrig, Fenster in
Raum X schlief3t
nicht dicht,

Seite 18
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Verwaltungsrichtlinie der Gemeinde Sassenburg fir den Betrieb energie- und
wasserverbrauchender Einrichtungen in kommunalen Gebauden

Richtlinie Energie und Wasser

gultig ab:

Die Verwaltungsrichtlinie ist eine Anweisung flr den Betrieb energie- und
wasserverbrauchender Einrichtungen in den kommunalen Liegenschaften oder angemieteten
Gebauden, in denen Dienststellen und Einrichtungen der Gemeinde Sassenburg untergebracht
sind. Sie richtet sich an die Objektverantwortlichen (Hausmeister, sonstiges technisches
Personal) der technischen Anlagen in kommunalen Gebauden und ist fir diese bindend. Sie
enthalt Hinweise fur das wirtschaftliche Betreiben von energieverbrauchenden Anlagen.

Die Richtlinie enthalt Regeln

[1Jzur Einhaltung und Uberpriifung von Raumtemperaturen,

_1[lzur Bedienung der heizungs-, raumluft- und sanitartechnischen Anlagen,
_1[Jzur Einstellung von Mess-, Steuer- und Regelanlagen (MSR-Anlagen),
1 Jzu betrieblichen MaRnahmen der Energieeinsparung,

[1[zur Uberwachung von Fremdwartungsarbeiten.

0. Geltungsbereich

Der Birgermeister oder sein Vertreter kann im Einzelfall Abweichungen bzw. Erganzungen zu
dieser Anweisung festlegen.

Die Anweisung Energie gilt in alle kommunalen und angemieteten Gebauden und ist
anzuwenden beim Betreiben von:

_I[IHeizungsanlagen (Eigenerzeugung oder Fernwarme),
Ll IBrauch-Warmwasserbereitungsanlagen,

[ [ JWasseraufbereitungs- und sanitaren Anlagen,

[ ][ JRaumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen),

1l ]elektrischen Anlagen,

L[ ISolaranlagen.
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Den Objektverantwortlichen sind die erforderlichen Werkzeuge, Messgerate, Betriebsstoffe und
schriftlichen Unterlagen (Bedienungsanleitungen, Schemata) durch das Bauamt zur Verfluigung
zu stellen.

Im Geltungsbereich der Anweisung Energie ist jeder Objektverantwortliche verpflichtet, den
Anweisungen des Bauamts zu folgen und an den vom Bauamt einberufenen Informations- und
Schulungsveranstaltungen teilzunehmen.

1. Allgemeines

Der Bediener der Anlage hat den Betrieb nach sicherheitstechnischen (Betriebsanweisung,
Herstellervorschriften) und wirtschaftlichen (Energieeinsparung) Gesichtspunkten zu fuhren.
Eventuell auftretende Stérungen sind umgehend dem Bauamt zu melden.

Die Bedienung umfasst die Funktionskontrolle und die Schalt- und Stellvorgange (An- und
Abstellen, Uberprifung und ggf. Anpassung der Sollwerteinstellungen von Temperaturen,
Einstellen von Zeitprogrammen) an den zentralen regeltechnischen Einrichtungen.

Der Hausverwalter hat daflr Sorge zu tragen, dass Unbefugte keinen Zugang zu den
Verbrauchsmessgeraten haben.

Samtliche fur die Anlage geltenden Anweisungen missen im Heizraum ausliegen.

Notausgange sowie Frisch- und Abluftéffnungen in den Heizrdumen dirfen nicht zugestellt
werden.

Wahrend der Ollieferungen und bis zu 30 min. danach sind alle Brenner auR3er Betrieb zu
setzen, die an den zu befiillenden Tank angeschlossen sind.

Die Einstellung der Feuerungseinrichtungen, die Uberprifung der zentralen
regelungstechnischen Einrichtungen, die Reinigung der Kesselheizflachen und andere
Wartungsarbeiten darfen nur durch fachkundige Personen ausgefihrt werden. Fachkundig ist,
wer die zur Wartung und Instandhaltung der Anlage notwendigen Fachkenntnisse besitzt.

2. Betriebs- und Nutzungshinweise

2.1 Gebaudebeheizung
Die Beheizung eines Gebaudes (Heizdauer und Temperaturniveau) ist abhangig von:

_1[Jden Witterungsverhaltnissen (AuRentemperatur, Wind, Sonne, Niederschlage),
LI Ider Art der Gebaudenutzung,
L[ lden Nutzungszeiten,

[IlJden gebaudespezifischen Kennwerten (z.B. Bauweise, Warmedammung,
Warmespeicherung, Fugendichtigkeit).

Als Grundsatz gilt:
Die Beheizung ist auf das unbedingt notwendige Mal3 zu beschranken!
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2.1.1 Beginn und Ende des Heizbetriebes

Beginn und Ende des Heizbetriebes richten sich nach den Witterungsverhaltnissen, den
baulichen und betrieblichen Erfordernissen. Die Entscheidungskriterien fur die Aufnahme oder
Beendigung des Heizbetriebs fur die Liegenschaften der Gemeinde Sassenburg sind:

Der Heizbetrieb beginnt, wenn an funf aufeinander folgenden Tagen die Tagesmitteltemperatur
von +15 °C unterschritten wird, frilhestens jedoch am 01. September.

Der Heizbetrieb endet, wenn an funf aufeinander folgenden Tagen eine Tagesmitteltemperatur
von + 15 °C Uberschritten wird, spatestens jedoch am 31. Mai.
Die Tagesmitteltemperaturen sind beim Bauamt zu erfragen.

In der Ubergangszeit ist eine zeitweise Beheizung eines Gebaudes oder eines Gebaudeteiles
mit einer flachen Heizkurve zuldssig, wenn bei Nutzungsbeginn in den Referenzrdumen die
zulassige Raumtemperatur (Anlage 1) um mehr als 2 Grad unterschritten wird und wenn zu
erwarten ist, dass dieser Zustand noch mehrere Stunden andauern wird. Referenzraume sind
fur das jeweilige Objekt durch das Bauamt im Einvernehmen mit dem Gebaudeverantwortlichen
festzulegen.

Das Objekt hat als Referenzraum

Hinweis:

Referenzrdume sind an der Nordseite von Gebauden festzulegen und sie verfligen uber
normale Fensterflachen, innere Warmelasten (Beleuchtung, Biromaschinen) und werden in der
Regelarbeitszeit genutzt. Evtl. ist es sinnvoll, fur jede Heizgruppe einen Referenzraum
festzulegen. In den Referenzraumen sind die Raumtemperaturen regelmafiig zu tUberwachen
und zu protokollieren (Anlage 3).

Organisatorische Hinweise:

(1) Grundsatzlich ist eine elektrische Zusatzbeheizung wegen erhéhten Betriebskosten und
der Unfall- und Brandgefahr nicht erlaubt. Die elektrische Beheizung einzelner Rdume
(Verwaltungsrdume, Wachzimmer usw.), die aullerhalb der allgemeinen Dienstzeit
genutzt werden maussen, ist dann zulassig, wenn dadurch im gesamten Gebaude
abgesenkter oder unterbrochener Heizbetrieb moglich wird. Die elektrische Beheizung
soll mittels Infrarot-Heizung erfolgen.

(2) AuBBerhalb der eigentlichen Dienstzeit liegende Gebdudenutzungen (z. B.
Fortbildungsveranstaltungen, Elternabende in Schulen usw.) sind méglichst zur gleichen
Zeit in Raumen, Raumgruppen oder Gebaudeteilen durchzufihren, die Uber die gleiche
Heizgruppe beheizbar sind. In den Fallen, wo die Heizgruppe unndtig grol3 ware, sind —
soweit vorhanden - Infrarot-Heizungen einzusetzen.
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2.1.2 Betriebsarten

Es ist zwischen folgenden Arten des Heizbetriebs zu unterscheiden:

_I[Jdurchgehender Betrieb:
stetige, geregelte Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung der zur Geb&udenutzung
erforderlichen Raumtemperaturen

_I[Jabgesenkter Betrieb:
stetige, geregelte Warmezufuhr zur Aufrechterhaltung reduzierter Raumtemperaturen

" 1[Joptimierter Betrieb:
Uber ein Zeit- und Temperaturprogramm geregelter Aufheiz- und Absenkbetrieb unter
Berlicksichtigung von Nutzungszeiten, Nacht und Wochenende

[ Junterbrochener Betrieb (Sommer- und Ubergangszeit):
Unterbrechung der Warmezufuhr und ,freie“ Auskiihlung des Gebaudes.

2.1.3 Betriebseinschrankungen

(1) optimierter Heizbetrieb

Uber ein Zeit- und Temperaturprogramm geregelter Aufheiz- und Absenkbetrieb unter
Berlcksichtigung von Nutzungszeiten und erforderlichen Raumtemperaturen. Zur
Optimierung gehort auch die richtige Wahl der Heizkurve, die Einstellung der
Kesselthermostate und die Uberwachung und richtige Einstellung der Zeitprogramme
(siehe Anlage 2 Nutzungsprofil).

(2) abgesenkter Heizbetrieb

AulBerhalb der festgelegten Gebaudenutzungszeiten wird die Heizungsanlage
(Kesselregelung) bzw. die Heizgruppenregelungen auf abgesenkten Betrieb
(,Nachtabsenkung“) umgestellt. Die Nutzungszeiten des Geb&udes bzw. einzelner
Gebaudeteile sind anhand eines Belegungsplanes (Anlage 2) zu ermitteln und
regelmafig, mindestens zweimal jahrlich, zu aktualisieren. Entsprechend sind die Zeiten
fur den Normalbetrieb der Regelungen zu aktualisieren.

In zeitlich unterschiedlich genutzten Gebaudeteilen muss ein der Nutzung angepasster
Heizbetrieb erfolgen (z. B. Wohnung in Dienstgebduden). Sollte dies wegen fehlender
Aufteilung der Heizungsanlagen in Heizgruppen nicht méglich sein, muss das Bauamt informiert
werden. Infolge des Warmespeichervermogens eines Gebaudes soll der abgesenkte
Heizbetrieb bis zu zwei Stunden vor Nutzungsende beginnen.

Beispiel: Bei Dienstschluss um 18.00 Uhr, kann der abgesenkte Heizbetrieb ab 16.00 Uhr
erfolgen.

Die Wiederaufnahme des durchgehenden Heizbetriebes am Morgen st vom
Objektverantwortlichen so zu wahlen, dass zu Beginn der Nutzungszeit die festgelegten
Raumtemperaturen (Anlage 1) nicht um mehr als 2 Grad unterschritten werden. War die
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Heizungsanlage uber das gesamte Wochenende im Absenkbetrieb, ist der Beginn der
Aufheizzeit 1-2 Stunden friher als an den anderen Wochentagen zu wéhlen.

Wahrend des abgesenkten Heizbetriebes sollte eine zu starke Auskihlung der Raume
vermieden werden; als Anhaltspunkt gilt eine Raumtemperatur von ca. 15 °C fur Schul- und
Dienstraume und 12°C fir Sporthallen (gilt nicht in der Ferienzeit).

Bei Auf3entemperaturen von Uber 10 °C soll aul3erhalb der Nutzungszeit der Heizbetrieb
unterbrochen werden, da eine zu starke Auskihlung des Gebaudes nicht zu befiirchten ist.
Dazu ist die Heizungsanlage auf3er Betrieb zu nehmen oder das entsprechende
Betriebsprogramm der Regelung zu wéhlen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die
Raumtemperatur bei Nutzungsbeginn wieder der Nutzungstemperatur entspricht. Bei langerer
Gebaudebetriebsunterbrechung (zusammenhangende Feiertage oder Ferien) ist die
Heizungsanlage dann auf3er Betrieb zu nehmen, wenn Kkeine Einfriergefahr von
wasserfihrenden Rohrleitungen besteht. Bei Frostgefahr sind die Raumtemperaturen auf ca. 10
°C zu halten.

Insbesondere in der Ubergangszeit ist ein zeitlich begrenzter Heizbetrieb ausreichend, um die
festgelegte Raumtemperatur zu erreichen. Der begrenzte Heizbetrieb kann sich u.U. auch auf
einzelne Gebaudeteile (Nordseite) beschranken, z.B. genugt in der Ubergangszeit eine
Beheizung von 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr.

2.1.4 Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen (Anlage 1) gelten flr die Nutzungszeit (Regelarbeitszeit, im
Allgemeinen zwischen 07.30 und 18.00 Uhr) der Gebaude bei Heizbetrieb und fir Raume mit
freier Luftung und ortlichen Heizflachen und fur RGume mit einer raumlufttechnischen Anlage
(RLT-Anlage), sofern diese die Funktion einer Heizung tUbernimmt. Die Raumtemperaturen
beruhen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen vorliegen. Sie sind mit dem
Bundesgesundheitsamt abgestimmt worden bzw. beruhen auf Empfehlungen des Deutschen
Sportbundes bzw. der Schulbaurichtlinien der Lander.

Die Einhaltung der Raumtemperaturen ist aus energetischer Sicht wichtig, da eine
Uberschreitung von nur einem Grad Celsius einen Energiemehrverbrauch von 6-7% zur Folge
hat.

Ist in Einzelfallen wéahrend der Ubergangszeiten (Frithjahr, Herbst) und bei kiihler Witterung im
Sommer die thermische Behaglichkeit zeitweise nicht gegeben, ist in erster Linie ein Ausgleich
durch zweckmafRige Kleidung zu schaffen.

Bei festgestellten Abweichungen von der Raumtemperatur sind die Ursachen zu ermitteln und
MalRnahmen zur Abstellung der Mangel zu ergreifen.

Von Personen nicht genutzte Raume, wie z.B. Garagen, Akten-, Abstell- und Kellerradume sind
grundsétzlich nicht zu beheizen und bei zu erwartenden Frostschdden nur zu temperieren
(5°C).

Zur Uberpriifung der Raumtemperaturen sind in allen beheizten Raumen an geeigneten Stellen
(ausreichend Abstand zu Turen und Fenstern) Thermometer zu montieren.
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2.1.5 Luften von Raumen

Wahrend des Heizbetriebes sind Gebdudeeingangstiren, Windfange, Hallenttren, Garagen-
und Kellertliren sowie samtliche Fenster geschlossen zu halten. Das Liften der Raume erfolgt
durch StoRluftung, wahrend der Luftung sind die Heizkorper-Thermostatventile zu schlief3en.
H&aufig oder lber langere Zeit getffnete oder gekippte Fenster oder getffnete Luftungsklappen
in den Fenstern sind ein Zeichen fur Uberheizte Raume. In solchen Fallen ist eine Absenkung
der Vorlauftemperatur vorzunehmen.

Sporthallen sind im Sommer und in der Ubergangszeit soweit moglich Gber die Fenster zu
luften. Eine vorhandene Liftungsanlage ist nur einzusetzen, wenn die Warmeabfuhr Uber die
Fenster nicht ausreichend ist. Die Fenster dirfen in der Heizzeit nicht geoffnet werden. Bei
Nichtbeachtung dieser Anweisung durch die Nutzer sind die Fenster wahrend der Heizperiode
mechanisch zu verriegeln.

2.1.6 Einstellungen von Heizungsreglern

Der Energieverbrauch wird mafgeblich durch die Vorlauftemperatur im Heizungssystem
bestimmt. Zu hohe Temperaturen verbrauchen unnétig Energie. Daher muss unbedingt die
Minimal-Temperatur gefunden werden, die notig ist, um die Solltemperaturen in allen RAumen
zu erreichen. Jeder Hausmeister ist verpflichtet, sich mit den Regelungseinstellungen vertraut
zu machen. Bei Bedarf werden Weiterbildungen angeboten.

Die Regler mit durch die AuRentemperatur gesteuerter Vorlauftemperaturregelung bieten die
Mdglichkeit, eine Heizkurve einzustellen, nach der die Vorlauftemperatur in Abhangigkeit der
AuBentemperatur errechnet und geregelt wird. Diese Heizkurve ist so flach und der FuRpunkt
der Heizkurve ist so niedrig wie moglich einzustellen.

Vorgehensweise zur Optimierung (moglichst in einer Zeit ohne Publikumsbetrieb,
Bedienungsanleitung des Reglers beachten):

1. Bei einer AuRentemperatur von ca. 10°C den Ful3punkt der Heizkurve nach ganz unten
stellen. Wenn die Raumtemperaturen bei mittlerer Stellung der Heizkdrperventile nach
drei Stunden zu niedrig sind, den Fu3punkt um 1°C anheben. Wieder nach drei Stunden
die Raumtemperatur Uberprifen und ggf. FuBpunkt anheben. Vorgang so oft
wiederholen, bis die Raumtemperatur die Solltemperatur erreicht hat (kann einige Tage
dauern, zumal nicht durchgehend die gleichen AuRRenbedingungen herrschen — es ist ein
Herantasten nétig).

2. Wenn der FufBBpunkt gefunden ist, muss die ,Steilheit® der Heizkurve an die
Dammcharakteristik des Gebaudes angepasst werden. Jedes Gebaude hat eine eigene
Charakteristik. Es gilt herauszufinden, um wie viel Grad die Vorlauftemperatur
angehoben werden muss, wenn die AuRentemperatur um 1°C sinkt. Diese Funktion ist
normalerweise nicht linear, sondern steigt bei kalteren AulRentemperaturen starker als
bei hohen AuBentemperaturen. Entscheidend ist die Dammungsqualitat des Gebaudes:
Gute Dammung => flachere Kurve, schlechte Dammung => steilere Kurve.

Um die richtige Steilheit zu finden, wird die Steilheit zundchst méglichst niedrig gewahlt,
und es wird sich wie in 1. beschrieben an die Raumsolltemperatur herangetastet.
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Erganzung der Empfehlungen zur Einstellung der Heizkurve um Abschnitt 3.5 aus bestehender
Heizungsbetriebsanweisung

2.2 Sanitare Anlagen und Brauchwarmwasserbereitung

Hierunter fallen alle Rohrleitungen fiur Trink- und Abwasser und alle sonstigen sanitéare
Einrichtungsgegenstéande. Auf hygienische Gesichtspunkte und auf einen sparsamen
Verbrauch sind zu achten.

Nicht dicht schlieRende oder defekte Armaturen missen unverziglich instandgesetzt werden,
Filter und Perlatoren sind regelméafig zu reinigen. Eine zeitgesteuerte Urinal-Spulung ist
hinsichtlich der Spulintervalle pro Stunde und der Spulzeit zu minimieren. Jedoch darf durch die
Minimierung keine Geruchsbelastigung entstehen. Auf3enentnahmestellen, z.B. fir
Griunanlagenbewéasserung, sind vor unbefugtem Gebrauch zu schitzen und nur durch
eingewiesenes Personal zu bedienen.

Erwarmtes Wasser ist in der Regel nur fur Kuchen, Dusch- und Waschrdume und die
Gebaudereinigung vorzuhalten. Wahrend der Zeiten ohne Warmwasserbedarf sind die Anlagen
grundsatzlich abzuschalten.

Die Warmwassertemperatur soll so niedrig wie moglich gehalten werden, da die Warmeverluste
im Speicher und Verteilungsnetz mit der Temperatur steigen. Als Richtwerte fir die
Wassertemperatur gelten

_I[lan den Zapfstellen 40 Grad Celsius (bei hoherer Temperatur je nach Hartegrad des
Wassers Verkalkungsgefahr!)
_1[lim Speicher 50 Grad Celsius

Soweit zentrale Wassererwdrmungsanlagen mit Zirkulationsleitungen und Zirkulationspumpen
ausgestattet sind, sind in Zeiten ohne Entnahme (z.B. nachts, Wochenende) die Zirkulations-
und Speicherladepumpen abzuschalten (Schaltuhr mit Wochenprogramm). Ist eine
Elektrozusatzheizung flr den Sommerbetrieb vorhanden, ist diese bei Aufnahme des
Heizbetriebs abzuschalten.

Wahrend langerer Zeiten ohne Warmwasserbedarf (Ferien, Urlaub) sind die Gerate zur
Warmwasserbereitung grundsatzlich auRer Betrieb zu nehmen.

Nach Wiederinbetriebnahme der Warmwasserbereitung ist eine thermische Desinfektion
durchzufiihren (Temperatureinstellung auf ca. 65 °C fir etwa 2 Stunden auRerhalb der
Nutzungszeit). Weiterhin ist die thermische Desinfektion einmal pro Woche (ebenfalls aul3erhalb
der Nutzungszeit) durchzufihren.

Wasser ist ein Lebensmittel!

2.3 Luftheizung

Wegen der hohen Betriebskosten von RLT-Anlagen sind Betriebszeit und AufRenluftmenge auf
das unbedingt notwendige Mald zu beschrénken. 2-stufige Anlagen sollten nur auf Stufe 1
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betrieben werden, sofern keine Beeintrachtigung der Behaglichkeit entsteht, da in der zweiten
Stufe die Motoren den 4-fachen Stromverbrauch haben.

RLT-Anlagen, die ausschlie3lich der Raumheizung dienen (Luftheizungsanlagen), sind nach
Nutzungsende auszuschalten. Bei abgesenkter Raumtemperatur sind die Anlagen nur mit
Umluft zu betreiben.

Bei Kombination mit statischen Heizflachen ist die RLT-Anlage nur einzuschalten, wenn die
statischen Heizflachen (Heizkorper, Ful3bodenheizung) allein nicht in der Lage sind, die
notwendige Raumtemperatur zu halten, oder um die Luftqualitat zu gewéhrleisten.

Das Aufheizen von Raumen vor Beginn der Nutzung darf nur im Umluftbetrieb erfolgen.

2.4. Elektrische Anlagen

Beim Betrieb stromverbrauchender Gerate oder Anlagen ist darauf zu achten, dass sie nicht
langer als zur Nutzung erforderlich eingeschaltet sind. Es ist ferner darauf zu achten, dass
mdoglichst wenige elektrische Verbraucher gleichzeitig in Betrieb sind, z.B. sollten nicht alle
Luftungsanlagen gleichzeitig laufen.

Keramische Brennéfen dirfen nur auf3erhalb der Spitzenmessung in Betrieb genommen
werden; wenn moglich, sind die Ofen nachts zu betreiben.

2.4.1 Beleuchtung und Sonnenschutz

Bei ausreichendem Tageslicht ist die Beleuchtung abzuschalten bzw. die Tageslicht-
Erganzungsbeleuchtung zu benutzen. Aul3enbeleuchtungen sind nach Nutzungserfordernissen
zu schalten. Fehlen entsprechende Schalteinrichtungen, so ist das Bauamt zu benachrichtigen.
Bei Lampenersatz ist auf energiesparende Ausfihrung (Kompaktsparlampen, 3-
Bandenleuchten) zu achten.

Sonnenschutzeinrichtungen sind so zu betatigen, dass keine zuséatzliche Beleuchtung
erforderlich wird.

2.4.2 Umwalzpumpen

Es ist darauf zu achten, dass Umwalzpumpen am Ende des Heizbetriebes und bei
unterbrochenem Betrieb der Heizungsanlage abgeschaltet werden. Mehrstufige Pumpen sollen
mit der kleinstmdglichen Leistungsstufe betrieben werden. Bei drehzahlgeregelten Pumpen ist
die Funktion der Regelung regelmafig zu tberprifen.

2.5 Reinigung

Wahrend der Reinigung ist die Heizungsanlage in der abgesenkten Betriebsart zu betreiben.
Die Liuftung der Raume erfolgt Uber StoRliftung. Es sind nur die Raume zu beleuchten, die
gerade gereinigt werden.

3. Instandhaltung

Die Instandhaltung umfasst Wartung, Inspektion und Instandsetzung der Geb&udetechnik.
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4. Bedienungshinweise fur den Ferienbetrieb

Eine Belegung oder Teilbelegung von Schulen und Sport- / Turnhallen in der Ferienzeit ist
grundsatzlich kritisch zu hinterfragen. Der Objektverantwortliche hat wahrend der Ferienzeiten
0.g. Hinweise fur die Beheizung und die Brauch-Warmwasserbereitung zu beachten. Reine
Abluftanlagen (WC etc.) und Lichtsteuerungen sind abzustellen. Automatische Urinal Spilungen
auf eine Spulung pro Tag zu reduzieren. Grundsatzlich hat der Objektverantwortliche die
Aufgabe, mogliche Einsparpotentiale in diesem Bereich auszuschdpfen. Stichprobenartig
werden die Objekte durch das Bauamt kontrolliert.

Nach einer Ferienzeit ist der Beginn der Aufheizzeit 1-2 Tage vor Nutzungsbeginn zu wahlen.

5. Zugénglichkeit zu den Gebauden

Die Schlisselgewalt zu den Gebauden liegt bei den Objektverantwortlichen, diese haben auch
eine Schlusselliste zu fuhren. Bei mehrtagiger Abwesenheit der Objektverantwortlichen ist das
Bauamt zu benachrichtigen. Die Haustechnikrdume sind abzuschliel3en und nur eingewiesenes
Personal hat Zugang und darf Veradnderungen an der Haustechnik vornehmen. Alle
Anderungen sind zu protokollieren und an das Bauamt weiter zu melden.

6. Erfassung und Uberwachung des Energie- und Wasserverbrauches

Fur die Beurteilung und Uberwachung der betriebstechnischen Anlagen ist es notwendig, im
Rahmen eines Energie-Controllings den Energie- und Wasserverbrauch regelmafiig in Form
von Verbrauchshachweisen zu erfassen und auszuwerten. Die regelméRige Zahlerablesung
fuhrt der Objektverantwortliche durch und leitet die Ablesedaten an das Bauamt weiter.
Besondere Vorkommnisse (z.B. Rohrbruch) sind mit zeitlichen Daten (Beginn und Ende) zu
vermerken und dem Bauamt mitzuteilen. Durch die Verbrauchskontrollen sollen Fehler nicht nur
zeitnah erkannt, sondern auch rasch behoben werden.

Das Bauamt kann ggf. kirzere Aufzeichnungsintervalle sowie weitere betriebliche
Aufzeichnungen mit dem Objektverantwortlichen vereinbaren.

Fur die Erfassung und Uberwachung ist das Formular gemaR Anlage 4 zu verwenden.

7. Routineprufungen

1. Thermostatventile in allen Raumen sind mindestens einmal im Jahr auf ihre
Funktionstuchtigkeit zu prifen. Ein  Uberhitzter Raum trotz abgestellten
Heizkorperthermostate ist ein Indiz fur eine Fehlfunktion. Die Funktion lasst sich
feststellen, indem Uberprift wird, ab welcher Einstellung der Heizkorper durchstréomt wird
(Gerauschentwicklung). Einwandfrei funktionierende Heizkdrperthermostate gleicher
Bauart 6ffnen bzw. schlieRen ab der gleichen Stellung. Die Ergebnisse der Uberpriifung
sind mit der Ubergabe der Verbrauchsdaten Zu melden.

AulRerhalb der Heizperiode missen die Thermostatventile auf die grof3te Stufe gestellt
werden, um die Feder im Ventil zu entlasten und somit die Funktionsdauer des Ventiles
zu verlangern. Zu Beginn der Heizperiode miissen die Ventile auf die richtige Stellung
gedreht werden. Die Mittlere Stellung entspricht in der Regel 20°C Raumtemperatur.
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Eine Veranderung der Stellung um eine Stufe bedeutet bei den meisten Herstellern eine
entsprechende Veranderung um 4°C.

2. Zu Beginn der Heizperiode und einem aus anderen Grinden fur langer als 1 Woche
unterbrochenen Heizbetrieb sind die Regler-Einstellungen zu Uberprifen. So wird
sichergestellt, dass keine Einstellungen verloren gegangen sind.

3. Bei Verdacht auf Fehlfunktionen des Heizungssystems (z.B. haufige Stérung, haufige
Brennerstart und kurze Laufzeiten, fehlende Warme, usw.) ist das mobile Messsystem
zur Uberpriifung einzusetzen. Je nach Art und Umfang der nétigen Untersuchung kann
der Messsystem-Beauftragte einen externer Dienstleister anfragen.
Das mobile Messsystem ist mindestens bei den groRen Verbrauchsstellen wéhrend der
Heizperiode monatlich abwechselnd einzusetzen. Die Auswertung der Daten muss
direkt wahrend des Betriebes stattfinden, um evtl. notige MalRnahmen zu ergreifen.
Anderungen am Messsystem, in den Reglereinstellungen und am Heizsystem sind
minutengenau zu dokumentieren.
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Anlage 1: Raumtemperaturen
nach ,Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler
Verwaltung (AMEV)“

Die hier angegebenen vorgeschriebenen Temperaturen im Raum, ggf. in der Aufenthaltszone,
gelten nur wahrend der Nutzungszeit der Gebaude und bei Heizbetrieb. Sie gelten fir Raume
mit freier LUftung und drtlichen Heizflachen und fir R&ume mit einer RLT-Anlage, sofern diese
die Funktion einer Heizung Gbernimmt.

Bei der Festlegung der Raumtemperaturen ist vorausgesetzt, dass Fenster und Tiren
geschlossen sind und die Warmeabgabe der Heizkorper nicht durch Einbauten, Verkleidungen
u.A. behindert wird.

Die Temperaturangaben beruhen auf den Erfahrungen, die in verschiedenen Verwaltungen
vorliegen, und gewahrleisten thermische Behaglichkeit. Sie sind mit dem
Bundesgesundheitsamt abgestimmt worden. Ebenso beruhen sie auf Empfehlungen des
Deutschen Sportbundes und entsprechen den Schulbaurichtlinien der Lander.

Verwaltungsgebaude:
BUroraume:

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn 19 °C
Flure und Treppenhéauser *

- Ublicherweise 12 °C

- bei zeitweiligem Aufenthalt ™ 15 °C
Toiletten ™ 15 °C
Nebenraume ™ 15 °C
Sitzungssale

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn 17-19°C
Schulen
Unterrichtsraume/Hoérséle

- wahrend der Nutzung 20 °C

- bei Nutzungsbeginn “ 17 -19°C
Sport- / Turnhallen ™ 17 °C
Umkleiderdume 22 °C
Wasch- und Duschraume 22 °C
Gymnastikraume ™ 17 °C
medizinische Untersuchungsraume 24 °C
Werkrdume (z. B. Handwerken) 18 °C
Werkstatten 17 °C
Lehrkiichen mit Unterricht bei Nutzungsbeginn 18 °C
Lehrschwimmhallen 2 °C Uber Wassertemperatur, jedoch héchstens 30 °C
Aulen wahrend der Nutzung 20 °C

bei Nutzungsbeginn ™ 17 -19°C

sonstige Raume s. Verwaltungsgebaude
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Jugendheime, -tagesstatten
Aufenthaltsrdume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn
Schlafraume
Wasch- und Duschréaume
Kichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Kinderheime, -tagesstatten
Aufenthaltsrdume
Ruhe- und Schlafraume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn
Wasch- und Duschrdume
Kiichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Altenheime, -tagesstéatten, Pflegeheime
Aufenthalts- und Wohnrdume
Schlafraume

Flure und Treppenhauser

Toilettenraume

Wasch- und Duschréaume

Zentralkichen bei Nutzungsbeginn
sonstige Raume

Blchereien

Leseraume, Handbtlchereien
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn

Bilichermagazin

sonstige Raume

Feuerwachen/Fuhrparks
Fahrzeughallen
Aufenthaltsraume
Ruheraume
Unterrichtsraume
- wahrend der Nutzung
- bei Nutzungsbeginn ™
Wasch- und Duschraume
Werkstatten
Nebenraume
sonstige Raume

Seite 12

20 °C

17-19°C

15°C

22 °C

18 °C

s. Verwaltungsgebaude

20 °C

18 °C
15°C
22 °C
18 °C
s. Verwaltungsgebaude

22 °C
20 °C
15°C
18 °C
24 °C
18 °C
s. Verwaltungsgebaude

20 °C
19 °C
15°C
s. Verwaltungsgebaude

5°C
20 °C
20 °C

20 °C

17-19°C

22 °C

17 °C

10°C

s. Verwaltungsgebaude
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Museen
Ausstellungsraume
Werkstatten

Allg. Nebenraume (z.B. Abstellraume)
sonstige Raume

6

Theater / Veranstaltungshallen
Zuschauerraum
- bei Nutzungsbeginn
Kinstlergarderobe
Foyer
Wasch- und Duschrdume
Werkstatten
- bei Uberwiegend schwerer korperlicher Tatigkeit
- bei Uberwiegend noch sitzender Tatigkeit
Probenrdume
Nebenrdume/Magazine
sonstige Raume

Sportstatten, Sport-/ Turnhallen
Hallen

Umkleiderdume

Wasch- und Duschréaume
Gymnastikraume ™
Aufsichtsraume/Erste-Hilfe-Raume
Flure und Treppenhauser
Nebenrdume (z. B. Gerateraume)
sonstige Raume

Hallenbader (allgemeine Nutzung)
Schwimmhallen ™

Umkleiderdume

Wasch- und Duschraume
Toilettenrdaume
Eingangshallen/Flure

Nebenraume

sonstige Raume

Werkstéatten/Bauhofe
Arbeitsraume
- bei Uberwiegend schwerer korperlicher Tatigkeit
- bei Uberwiegend sitzender Tatigkeit
Umkleiderdume
Wasch- und Duschrdume

Seite 13

18 °C
17 °C
10°C
s. Verwaltungsgebaude

20 °C
22°C
18 °C
22 °C

12 °C

19-20°C

20 °C

10°C

s. Verwaltungsgebaude

15°C
22 °C
22 °C
17 °C
17 °C
12 °C
10°C
s. Verwaltungsgebaude

2 °C Uber Wassertemperatur
22 °C

22 °C

20 °C

15°C

10 °C

s. Verwaltungsgebaude

12 °C
19-20°C
22 °C
22 °C



Entwurf Verwaltungsrichtlinie Energie der Gemeinde Sassenburg Seite 14
Stand: 28.11.2014

Aufenthaltsrdume 20 °C
Material- und Gerételagerraume ™ 5°C
Fahrzeughallen, Garagen *’ 5°C
Flure und Treppenhauser 10 °C
sonstige Raume s. Verwaltungsgebaude

Erlauterung der Ful3noten:

I Die Beheizung dieser Raume ist erst erforderlich, wenn die jeweils vorgegebene
Raumtemperatur unterschritten wird, da in der Regel durch den Warmegewinn der beheizten
Nachbarrdume ausreichende Raumtemperaturen erreicht werden.

"2 In Abhangigkeit von der Anzahl der Benutzer, bei geringerer Belegung 19 °C.

" Bei auRerschulischer Nutzung 15 °C, in Sonderfallen, wie z. B. fiir heilpadagogisches Turnen,
bis 20 °C.

" Nach den Empfehlungen der Beratungsstellen fiir Sportstattenbau der L&ander vom
07.11.1979 sollen die Beckenwassertemperaturen fir Hallen- und Freibader den unteren
Grenzwerten der KOK-Richtlinien (Koordinierungskreis der Deutschen Gesellschaft fir das
Badewesen e.V., des Deutschen Schwimmverbandes e. V. und des Deutschen Sportbundes e.
V.) entsprechen, z. B.:

- in Hallenbadern 24 °C

- fur Planschbecken in Hallenb&dern 28 °C

" Sofern das gelagerte Gut eine Beheizung erfordert.

® Hiervon abweichende Temperaturen kénnen aus konservatorischen Griinden erforderlich
werden.

" Die angegebene Raumtemperatur gilt fir Sondernutzung. Fiir die Unterstellung von
Spezialfahrzeugen kénnen auch hdéhere Temperaturen erforderlich sein. Garagen werden im
Regelfall nicht beheizt.
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Anlage 2 Nutzungsprofil

Gebaude:

Gebaudeteil:

Betriebsmonate: Wochen / Jahr Tage / Woche
Wochenbelegungsplan

Nutzer Montag Dienstag Mittwoch [Donnerstag |Freitag Samstag Sonntag
Plan giiltig von: bis:

Ferienbelegungsplan
Nutzer Weihnachten |Fasching Ostern |Pfingsten [Sommer [Herbst |Weihnachten
Plan giiltig von: bis:

Sondernutzung

Anzahl Nutzer Pro Tag Min Pro Tag Max Pro Jahr Min Pro Jahr Max

Offnungszeiten

Bereich Montag Dienstag Mittwoch |Donnerstag |Freitag Samstag Sonntag
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Anlage 3: Temperatur-Kontrollliste

Temperatur — Kontrollliste

Aufzeichnung der Raumtemperatur fir verschiedene Testraume
Objektname

Raumbezeichnung Raum Nr.
Heizgruppe
Messzeitpunkt:

Datum Uhrzeit Raumtemperatur|AullentemperatuiBemerkungen
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Anlage 4: Datenerfassungsbogen (Muster)

Hinweis: Wenn mehrere Ablesestellen in der Liegenschaft abzulesen sind, muss der
Datenerfassungsbogen entsprechend angepasst werden. Jede Liegenschaft kann einen
eigenen Datenerfassungsbogen haben.

Liegenschatft:

Ableser:

Ablesedatum:

Verbrquch elektrische KWh
Energie:
Zahlernummer:
ms3, Liter

Verbrauch Wasser:
(zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

ms, Liter, rm, kg, kWh

Verbrauch Heizenergie: _ .
(zutreffendes bitte kennzeichnen)

Zahlernummer:

Brennerstarts:

Brennerlaufzeit: Stunden

Stoérungen im
Heizungssystem
- seit der letzten
Ablesung
- Bitte alle
Storungen
darstellen
- mit Datum,
Uhrzeit wann sie
bemerkt wurde
- und
beschreiben, wie
sie




Entwurf Verwaltungsrichtlinie Energie der Gemeinde Sassenburg

Stand: 28.11.2014

beseitigt wurde:

Sonstige
Bemerkungen
zum Thema
Energie in der
Liegenschaft
Z.B.: Zusétzliche
oder
weggefallene
Heizzeiten,
Fenster immer
wieder offen und

Heizung an,
Temperatur in
einem Raum

immer zu hoch/zu
niedrig, Fenster in
Raum X schlief3t
nicht dicht,

Seite 18




Entwurf Nutzerregeln Energie — Samtgemeinde Isenbiittel
Stand: Dezember 2014

Umgang mit Energie und Wasser in Einrichtungen der
Samtgemeinde Isenbdttel

Vorbemerkung:
Nutzer einer Einrichtung der Samtgemeinde Isenbiittel verpflichten sich mit Beginn der
Nutzung zur Einhaltung dieser Regeln

Aus finanziellen und klimaschutzpolitischen Grinden gilt:

Der Verbrauch von Energie und Wasser ist bei der Nutzung der

Einrichtungen so gering wie moglich zu halten.

Dieses Ziel wird vor allem durch die folgenden Verhaltensweisen gewahrleistet:

1.

Angepasste Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen werden wahrend der Heizperiode so gering gehalten, wie es
beim Tragen warmer Kleidung zumutbar ist. Die Maximaltemperaturen fir sitzende
Tatigkeiten (Buros, Versammlungsrdume) betragen 20 Grad, beim Sport in Sporthallen
17 Grad.

Energiegerechtes Liften

Raume werden regelmafig, mindestens alle vier Stunden, geliiftet. Dazu werden die
Fenster und Tlren kurzzeitig (ca. 5 Minuten) bei ausgedrehter Heizung weit gedffnet.
Wahrend der Heizperiode sind in der sonstigen Zeit Fenster und Turen geschlossen.

Sparsame Stromnutzung

Elektrische Geréate werden nur fir den Gebrauch einzuschalten; Stand-By-Verbrauche
werden vermieden, Steckerleisten bei Nichtnutzung ausgeschaltet. Elektrisches Licht

wird nur genutzt, wenn kein ausreichendes Tageslicht zur Verfigung steht; Vorhange

sind im Regelfall offen.

. Sparsamer Wassergebrauch

Wasser, inshesondere warmes Wasser wird sparsam verwendet. Boiler werden nur
angeschaltet, wenn aktuell warmes Wasser benétigt wird.

Personliche Verantwortung

Jeder Nutzer weist bei Bedarf andere Nutzer auf die Einhaltung dieser Regeln hin.
Grobe Unregelmé&Rigkeiten werden dem Geb&udeverantwortlichen zur Beseitigung
mitgeteilt.

. Verantwortung bei Nutzergruppen

Bei Nutzergruppen sorgt der Gruppenverantwortliche fur die Einhaltung dieser Regeln.

. Meldung von Stérungen

Technische Stérungen und bauliche Méangel, die unnétige Energie- oder
Wasserverbrauche zur Folge haben, werden dem Gebaudeverantwortlichen oder dem
Bauamt in der Gemeindeverwaltung gemeldet.




Entwurf Nutzerregeln Energie — Gemeinde Sassenburg
Stand: Dezember 2014

Umgang mit Energie und Wasser in Einrichtungen der Gemeinde
Sassenburg

Vorbemerkung:
Nutzer einer Einrichtung der Gemeinde Sassenburg verpflichten sich mit Beginn der Nutzung
zur Einhaltung dieser Regeln

Aus finanziellen und klimaschutzpolitischen Grinden gilt:

Der Verbrauch von Energie und Wasser ist bei der Nutzung der
Einrichtungen so gering wie moglich zu halten.

Dieses Ziel wird vor allem durch die folgenden Verhaltensweisen gewahrleistet:
1. Angepasste Raumtemperaturen

Die Raumtemperaturen werden wahrend der Heizperiode so gering gehalten, wie es
beim Tragen warmer Kleidung zumutbar ist. Die Maximaltemperaturen fir sitzende
Tatigkeiten (Buros, Versammlungsrdume) betragen 20 Grad, beim Sport in Sporthallen
17 Grad.

2. Energiegerechtes Liften

Raume werden regelmafig, mindestens alle vier Stunden, geliiftet. Dazu werden die
Fenster und Tlren kurzzeitig (ca. 5 Minuten) bei ausgedrehter Heizung weit gedffnet.
Wahrend der Heizperiode sind in der sonstigen Zeit Fenster und Turen geschlossen.

3. Sparsame Stromnutzung

Elektrische Geréate werden nur fir den Gebrauch einzuschalten; Stand-By-Verbrauche
werden vermieden, Steckerleisten bei Nichtnutzung ausgeschaltet. Elektrisches Licht
wird nur genutzt, wenn kein ausreichendes Tageslicht zur Verfigung steht; Vorhange
sind im Regelfall offen.

4. Sparsamer Wassergebrauch

Wasser, inshesondere warmes Wasser wird sparsam verwendet. Boiler werden nur
angeschaltet, wenn aktuell warmes Wasser benétigt wird.

5. Personliche Verantwortung

Jeder Nutzer weist bei Bedarf andere Nutzer auf die Einhaltung dieser Regeln hin.
Grobe Unregelmé&Rigkeiten werden dem Geb&udeverantwortlichen zur Beseitigung
mitgeteilt.

6. Verantwortung bei Nutzergruppen
Bei Nutzergruppen sorgt der Gruppenverantwortliche fur die Einhaltung dieser Regeln.
7. Meldung von Stérungen

Technische Stérungen und bauliche Méangel, die unnétige Energie- oder
Wasserverbrauche zur Folge haben, werden dem Gebaudeverantwortlichen oder dem
Bauamt in der Gemeindeverwaltung gemeldet.




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Anlage 6 Kosten der Sanierungsmafinahmen aus dem Baustein Il

Anlage 6 Kosten der Sanierungsmaflinahmen aus dem Baustein II

Die Kosten flir die Sanierung der Bauteile der Gebaude (AulRenwand, Fenster, Turen, Dach,
Heizungsanlage) entstammen dem Simulationsprogramm ,Energieberater Plus® der Firma
Hotthgenroth und stellen bundesdeutsche Durchschnittswerte zum Zeitpunkt der Berechnung dar.
Daher kann es bei Angeboten zu Ausschreibungen zu Abweichungen der angenommen Preise
kommen, die sich im Laufe der Zeit weiter verstarken kdnnten. Alle angegebenen Preise sind daher
nur Richtwerte, die eine GréRenordnung signalisieren. Die Angabe auf einen Euro genau ist lediglich
programmtechnisch bedingt.

Die Preise fur die Durchfihrung des hydraulischen Abgleichs sind aus der Praxis des Heizungsbaus
entnommen und stammen vom Ersteller des Programmbedieners, einem erfahrenen
Heizungsbaumeister.

Die Kosten sind wie folgt dargestellt:
¢ |nvestkosten = Ersatzkosten + Mehrkosten
Dabei sind:

e Ersatzkosten: Beibehaltung der aktuellen Bausubstanz, lediglich Ersatz wird geleistet

¢ Mehrkosten: durch die aktuelle Gesetzeslage (EnEV 2014) wird ein bestimmter energetischer
Standard von einem Bauteil gefordert. Dieser hohere energetische Standard verursacht den
Ersatzkosten gegenlber Mehrkosten. Sie kdnnen daher als Kosten fiir den Klimaschutz
verstanden werden.



Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Rathaus Isenbiittel

Rathaus Isenbuttel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oa%chfléche : Dadmmung 28 cm, WLZ 52.378 42.240 10.138
Doppelverglasung Dach : 7.980 7560 420
Warmeschutzverglasung ' '
AuRenwand N : AuBenddmmung 16
cm. WLZ 040 14.757 7.803 6.954
Doppelverglasung N : 20915  19.814 1.101
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 14.757 7.803 6.954
Doppelverglasung S : 20915  19.814 1.101
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 5.635 2.979 2.656
Doppelverglasung O : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
AuRenwand gegen Erdreich N :
AuRRendammung 16 cm, WLZ 040 5585 2.953 2.632
AuRenwand gegen Erdreich S :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 5585 2.953 2.632
AuRenwand gegen Erdreich O :
AufRendammung 16 cm, WLZ 040 2.132 1.128 1.004
KellerfuBboden : Dammung 12 cm, )
WLZ 040 11.405 11.405
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 5.000 5.000 )
Heizkorper ’ '
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 80 75 000 50.000 25 000
KW . . :
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 2.500 2.500 -




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, alt

Grundschule u. Oberschule Isenblttel, alt

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 1.523 805 718
Dach unbeheizt - Giebel S :
AufRendammung 16 cm, WLZ 040 1.600 846 >4
Dach unbeheizt - Giebel S :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2.817 1.489 1.328
Dach unbeheizt - Giebel O :
AuBendammung 16 cm, WLZ 040 1.523 805 718
Oberste Geschossdecke : Dammung 28 i
cm. WLZ 040 89.508 89.508
AuRenwand N : AuBendammung 16
cm, WLZ 040 65.186 34.466 30.720
Einfachverglasung N : 86.640 77 520 9.120
Warmeschutzverglasung ' ' '
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 24.057 12.720 11.337
Einfachverglasung W : 31.920 28.560 3.360
Warmeschutzverglasung ’ ’ '
AulRenwand S : AuBRendammung 16 cm,
WLZ 040 5.529 2.923 2.606
Einfachverglasung S : 7220 6.460 760
Warmeschutzverglasung ' '
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 18.663 9.868 8.795
Einfachverglasung O : 24.700 22100 2 600
Warmeschutzverglasung ' ' '
AulRenwand S : AuBRendammung 16 cm,
WLZ 040 52.322 27.664 24.658
Einfachverglasung S : 69 540 62.220 7320
Warmeschutzverglasung ' ' '
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 26.754 14.146 12.608
Einfachverglasung W : 35.720 31.960 3.760
Warmeschutzverglasung ' ' '
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 7.336 3.879 3.457




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, alt

Einfachverglasung S : 9.880 8.840 1.040
Warmeschutzverglasung ' ' '
AuRenwand O : Aul3endammung 16

cm, WLZ 040 32.148 16.998 15.150
Einfachverglasung O : 42 560 38.080 4.480
Warmeschutzverglasung ' ’ '
AuRenwand gegen Erdreich N :

AuRRendammung 16 cm, WLZ 040 6.308 3.335 2.973
AuBenwand gegen Erdreich W :

AuRRendammung 16 cm, WLZ 040 2.328 1.231 1.097
Aulenwand gegen Erdreich S :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 535 283 252
AuRenwand gegen Erdreich O :

Auflendammung 16 cm, WLZ 040 1.806 995 851
AuRenwand gegen Erdreich S :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 5.063 2617 2.386
AuBenwand gegen Erdreich W :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 2.589 1.369 1.220
Aulenwand gegen Erdreich S :

AufRendammung 16 cm, WLZ 040 710 375 335
AuRenwand gegen Erdreich O :

Auflendammung 16 cm, WLZ 040 3.111 1.645 1.466
KellerfuBboden : Dammung 8 cm, WLZ 60418 0 60.418
040 ' '
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 4.000 4.000 )
Heizkorper ’ '
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis

400 kKW 30.000 15.000 15.000




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, neu

Grundschule u. Oberschule Isenblttel, neu

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache NW :
Dammung 18 cm, WLZ 040 31.347 24.113 7.234
Dach unbeheizt - Dachflache SW :
Dammung 18 cm, WLZ 040 20.368 15.668 4.700
Dach unbeheizt - Dachflache NO :
Dammung 18 cm, WLZ 040 20.368 15.668 4,700
Dach unbeheizt - Dachflache SO :
Dammung 18 cm, WLZ 040 22.040 16.954 5.086
Dach unbeheizt - Dachflache SW :
Dammung 18 cm, WLZ 040 20.818 16.014 4.804
Dach unbeheizt - Dachflache NO :
Dammung 18 cm, WLZ 040 20.818 16.014 4.804
Dach unbeheizt - Giebel SW :
AuBendammung 16 cm, WLZ 040 1.256 664 592
Dach unbeheizt - Giebel SO :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 1.519 803 716
Dach unbeheizt - Giebel SO :
AuRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.632 863 769
Dach unbeheizt - Giebel NO :
AuRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.256 664 592
AuBRenwand NW : AufRenddmmung 16
cm. WLZ 040 22.500 11.897 10.603
Doppelverglasung NW : 28.120|  26.640 1.480
Warmeschutzverglasung
AulRenwand SW : AuRenddmmung 16
cm. WLZ 040 17.218 9.104 8.114
Doppelverglasung SW : 21.660|  20.520 1.140
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SO : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 5.933 3.137 2.796
Doppelverglasung SO : 7 600 7200 400
Warmeschutzverglasung
AulRenwand NO : AuRenddmmung 16
cm. WLZ 040 11.824 6.252 5.572
Doppelverglasung NO : 14.820|  14.040 780
Warmeschutzverglasung




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule u. Oberschule Isenbiittel, neu

AuBenwand SO : AuRBendammung 16

cm. WLZ 040 10.445 5.523 4,922
Doppelverglasung SO : 12.920 12240 680
Warmeschutzverglasung

AuRenwand SW : AulRendammung 16

cm, WLZ 040 11.586 6.126 5.460
Doppelverglasung SW : 14.440|  13.680 760
Warmeschutzverglasung

AuBenwand SO : AuRBendammung 16

cm. WLZ 040 6.149 3.251 2.898
Doppelverglasung SO : 7 600 7200 400
Warmeschutzverglasung

AuBenwand NO : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 16.980 8.978 8.002
Doppelverglasung NO : 21.280|  20.160 1.120
Warmeschutzverglasung

AulRenwand gegen Erdreich NW :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 2900 1.533 1.367
AuRenwand gegen Erdreich SW :

Auflendammung 16 cm, WLZ 040 2.222 1175 1.047
AuRenwand gegen Erdreich SO :

AufRendammung 16 cm, WLZ 040 766 405 361
AuRenwand gegen Erdreich NO :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 1.526 807 719
AuRenwand gegen Erdreich SO :

AufRendammung 16 cm, WLZ 040 1.348 13 635
AuRenwand gegen Erdreich SW :

Auflendammung 16 cm, WLZ 040 1.495 790 705
AuRenwand gegen Erdreich SO :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 793 420 373
AuBenwand gegen Erdreich NO :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2191 1.158 1.033
KellerfuBboden : Dammung 8 cm, WLZ 24398 0 24.398
040 ' '
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i

Heizkorper




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule Isenbiittel, Einfeldsporthalle

Grundschule Isenbuttel, Einfeldsporthalle

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dachflache SW : Dammung 18 cm,
WLZ 040 19.091 14.685 718
E|__nfachverglasung Dach SW : 2 660 2 380 754
Warmeschutzverglasung
Dachflache NO : Dammung 18 cm,
WLZ 040 19.091 14.685 1.328
El_nfachverglasung Dach NO : 2 660 2 380 718
Warmeschutzverglasung
AuBenwand SW : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 8.496 4.492 89.508
Einfachverglasung SW 9.120 8.160|  30.720
Warmeschutzverglasung
AulRenwand SO : AuBendammung 16
cm, WLZ 040 6.540 3.458 9.120
Einfachverglasung SO : 6.840 6.120|  11.337
Warmeschutzverglasung
AuRenwand NO : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 8.496 4.492 3.360
Einfachverglasung NO :
Warmeschutzverglasung 9.120 8.160 2.606
AuBRenwand NW : AufRenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.540 3.458 760
Einfachverglasung NW - 6.840 6.120 8.795
Warmeschutzverglasung
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 660 660 2 600

Heizkorper




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Kindertagesstatte Isenbittel |

Kindertagesstatte Isenbuttel |

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
Innendammung 14 cm, WLZ 040 2413 ) 2413
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 14 cm, WLZ 040 2413 0 2413
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 29.204 - 29.204
AuBenwand N : Innendammung 14 cm,
WLZ 040 6.794 - 6.794
Doppelverglasung N : 15.200|  14.400 800
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 14 cm,
WLZ 040 5.586 - 5.586
Doppelverglasung W : 12540  11.880 660
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : Innenddmmung 14 cm,
WLZ 040 6.794 - 6.794
Doppelverglasung S : 15.200|  14.400 800
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 14 cm,
WLZ 040 5.586 - 5.586
Doppelverglasung O : 12540  11.880 660
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 500 ) 2 500
Heizkorper
k\(/V\/armeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 58.000 24.000 34.000




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Kindertagesstatte Isenbiittel Il

Kindertagesstatte Isenbuttel Il

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel S :
Innendammung 12 cm, WLZ 040 2.228 ) 2.228
Dach unbeheizt - Giebel N :
Innendammung 12 cm, WLZ 040 2.228 0 2.228
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 31.674 - 31.674
AulRenwand W : Innenddmmung 12 cm,
WLZ 040 8.467 - 8.467
Doppelverglasung W : 19.000|  18.000 1.000
Warmeschutzverglasung
AulRenwand S : Innenddmmung 12 cm,
WLZ 040 4.363 - 4.363
Doppelverglasung S : 9.880 9.360 520
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : Innenddmmung 12 cm,
WLZ 040 8.467 - 8.467
Doppelverglasung O : 19.000|  18.000 1.000
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 12 cm,
WLZ 040 4.363 - 4.363
Doppelverglasung N : 9.880 9.360 520
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 5 000 i
Heizkorper
k\</Vvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 58.000 24.000 34.000




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Jugendtreff Isenbuttel

Jugendtreff Isenbittel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel NO :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 856 453 403
Dach unbeheizt - Giebel SW :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 856 453 403
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm. WLZ 040 5.325 - 5.325
AuRenwand SO : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 6.682 3.533 3.149
Dgppelverglasung SO: 4.560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand NO : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.429 2.870 2.559
Dgppelverglasung NO : 3.800 3.600 200
Warmeschutzverglasung
AuRenwand NW : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.682 3.533 3.149
Dgppelverglasung NW : 4,560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SW : Aulzendammung 16
cm., WLZ 040 5.429 2.870 2.559
Dgppelverglasung SW: 3.800 3.600 200
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 5 000 i
Heizkorper
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 28.000 16.000 12.000

kw




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Einfeldsporthalle Calberlah

Einfeldsporthalle Calberlah

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oagchflache S : Dammung 18 cm, WLZ 40.036 30.797 9 239
E|__nfachverglasung Dach S: 5700 5.100 600
Warmeschutzverglasung
Oli%chflache N : Dammung 18 cm, WLZ 40.036 30.797 9 239
El_nfachverglasung Dach N : 5.700 5.100 600
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 9.727 5.143 4.584
Einfachverglasung S : 15.960|  14.280 1.680
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 11.078 5.857 5.221
Einfachverglasung O : 18.240|  16.320 1.920
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 9.727 5.143 4.584
Einfachverglasung N : 15.960|  14.280 1.680
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 11.078 5.857 5.221
Einfachverglasung W : 18.240|  16.320 1.920
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1.000 1.000 i
Heizkorper




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Grundschule Isenbiittel, Zweifeldsporthalle

Grundschule Isenbuttel, Zweifeldsporthalle

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten
€ € €
Oa%chflache : DAmmung 28 cm, WLZ 202.765 163.520 718
Elunfachverglasung Dach : 31.160 27 880 754
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 17.148 9.067 1.328
Einfachverglasung W : 40.280 36.040 718

Warmeschutzverglasung

AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040

Einfachverglasung S :
Warmeschutzverglasung

21.047 11.128 89.508

49.400 44.200 30.720

AuRenwand O : AuRenddammung 16
cm, WLZ 040

Einfachverglasung O :
Warmeschutzverglasung

17.148 9.067 9.120

40.280 36.040 11.337

AuRenwand N : AuRenddmmung 16

cm., WLZ 040 21.047 11.128 3.360
Einfachverglasung N :

Warmeschutzverglasung 49.400 44.200 2.606
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 600 600 760

Heizkorper
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Oberschule Calberlah, alt

Oberschule Calberlah, alt

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten
€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 986 521 465
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1519 803 716
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.358 718 640
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 986 521 465
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm. WLZ 040 39.711 - 39.711
AuBenwand N : AuRenddmmung 16
cm. WLZ 040 21.037 11.123 9.914
Einfachverglasung N : 25.460|  22.780 2.680

Warmeschutzverglasung

AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040

Einfachverglasung W :

27.542 14.562 12.980

, 33.440 29.920 3.520
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 5.933 3.137 2.796
Einfachverglasung S : 7220 6.460 760

Warmeschutzverglasung

AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040

Einfachverglasung O :

22.763 12.035 10.728

N 27.740 24.820 2.920
Warmeschutzverglasung
AulRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 9.493 5.020 4.473
Einfachverglasung S : 11.400|  10.200 1.200
Warmeschutzverglasung
AuBBenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 9.493 5.020 4.473
Einfachverglasung W : 11.400|  10.200 1.200
Warmeschutzverglasung
Aullenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 5.610 2.966 2.644
Einfachverglasung S : 6.840 6.120 220

Warmeschutzverglasung
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Oberschule Calberlah, alt

C,?:,vilrll_v;agfoo : AuBendammung 16 14.973 7 546 6727
e g
P T
#g;glr(?jl:gzher Abgleich ca. 60 # pro 2500 2 500 i
k\\/)/Véirmeerzeuger : Pelletsheizung bis 60 55.000 40.500 14.500
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Oberschule Calberlah, Anbauten

Oberschule Calberlah, Anbauten

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
Innenddmmung 10 cm, WLZ 040 2.002 ) 2.002
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 2.002 0 2.002
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 29.062 - 29.062
Aulenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 15.458 - 15.458
Doppelverglasung N : 43.320|  41.040 2.280
Warmeschutzverglasung
Aulenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 6.091 - 6.091
Doppelverglasung W : 17.100|  16.200 900
Warmeschutzverglasung
AulRenwand S : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 15.458 - 15.458
Doppelverglasung S : 43.320|  41.040 2.280
Warmeschutzverglasung
Aulenwand O : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 6.091 - 6.091
Doppelverglasung O : 17.100|  16.200 900
Warmeschutzverglasung
AuRenwand gegen Erdreich N :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 5.668 ) 5.668
AufRenwand gegen Erdreich W :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 2.233 ) 2.233
AulRenwand gegen Erdreich S :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 5.668 ) 5.668
Aulenwand gegen Erdreich O :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 2.233 ) 2.233
Hydrgl_ullscher Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i
Heizkorper

Oberschule Calberlah, Verwaltung

Bezeichnung der Mal3nahme Invest- ‘ Ersatz- ‘ Mehr- ‘
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Oberschule Calberlah, Verwaltung

kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 5.037 2.663 2.374
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 5.037 2.663 2.374
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 11.537 - 11.537
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.731 1.444 1.287
Doppelverglasung W : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 8.185 4.328 3.857
Doppelverglasung S : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 2.731 1.444 1.287
Doppelverglasung O : 2,280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRBendammung 16
cm, WLZ 040 8.185 4.328 3.857
Doppelverglasung N - 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro 1.000 1.000 i

Heizkorper
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Kindergarten Calberlah

Kindergarten Calberlah

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 716 378 338
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 716 378 338
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 9.005 - 9.005
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 3.515 1.858 1.657
Doppelverglasung S : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 2.302 1.217 1.085
Doppelverglasung O : 2,280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AufRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 7.345 3.883 3.462
Doppelverglasung N : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.302 1.217 1.085
Doppelverglasung W : 2,280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
Anbau: Dach unbeheizt - Giebel W :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2343 1.239 1.104
Anbau: Dach unbeheizt - Giebel O :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2.343 1.239 1.104
Anbau: Oberste Geschossdecke :
Dammung 28 cm, WLZ 040 8.634 - 8.634
Anbau: Aulzenwand W :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 4.099 2.168 1.931
Apbau: Doppelverglasung W : 4,560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
Anbau: AulBenwand S :
AufRenddmmung 16 cm, WLZ 040 3.830 2.025 1.805
Apbau: Doppelverglasung S : 4.180 3.960 290
Warmeschutzverglasung
Anbau: Aul3enwand O : 4.099 2168 1931

AufRenddmmung 16 cm, WLZ 040
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Kindergarten Calberlah

Anbau: Doppelverglasung O :

Warmeschutzverglasung 4.560 4.320 240
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkorper 2.000 2.000 -
k\(/Vvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 38.000 24.000 14.000
Solaranlage bis 20m?2 15.000 - 15.000




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Jugendtreff Wettmershagen

Jugendtreff Wettmershagen

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 6.923 5.325 1.598
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 6.923 5.325 1.598
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 920 486 434
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 920 486 434
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 2.899 1.533 1.366
Dgppelverglasung N : 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 1.791 947 844
Dgppelverglasung W 760 220 40
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 2.899 1.533 1.366
D9ppelverglasung S: 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 1.791 947 844
D9ppelverglasung O: 760 220 40
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1.200 1.200 i
Heizkorper
k\(/Vvarmeerzeuger . Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32000
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Grundschule Ribbesbiittel

Grundschule Ribbesbittel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 3.085 i 3.085
Dach unbeheizt - Giebel N :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 448 0 448
Dach unbeheizt - Giebel N :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 645 ) 645
Dach unbeheizt - Giebel W :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 3.085 ) 3.085
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 36.206 - 36.206
AuBenwand S : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 7.168 - 7.168
Einfachverglasung S : 17.860|  15.980 1.880
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 5.108 - 5.108
Einfachverglasung O : 12540  11.220 1.320
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 1.584 - 1.584
Ellnfachverglasung N : 3.800 3,400 400
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 950 i 950
Ellnfachverglasung W : 2 280 2 040 240
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 3.683 - 3.683
E|“nfachverglasung N : 9120 8.160 960
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 2.198 - 2.198
Elunfachverglasung O: 5320 4.760 560
Warmeschutzverglasung
AuBRenwand N : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 1.901 - 1.901
Elunfachverglasung N : 4,560 4.080 480
Warmeschutzverglasung
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Grundschule Ribbesbittel

Aulenwand W : Innenddmmung 10 cm,

WLZ 040 6.356 - 6.356
V\E,g}frice@éfﬁff;g?a\g;g 15.580 13.940 1.640
Inendammung 10 cm. WLZ 040 1.303 | 1303
Inendammung 10 om, WLZ 040 929 | e
InendAmmung 10 om, WLZ 040 288 | s
e e s b wl | w
e s b oo | ew
Inendammung 10 om, WLZ 040 400 | a0
bt 8 o i wo| |
et
:eyggir(%l:gzcr:her Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 ]
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 38.000 24.000 14.000

kW
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Kindergarten Ribbesbiittel

Kindergarten Ribbesbuttel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dachflache SO : Dammung 18 cm,
WLZ 040 14.374 11.057 3.317
Doppelverglasung Dach SO : 2 280 2 160 120
Warmeschutzverglasung ’ '
Dachflache NO : Dammung 18 cm,
WLZ 040 5.880 4.523 1.357
Doppelverglasung Dach NO :
Warmeschutzverglasung 760 720 40
Dachflache NW : Dammung 18 cm,
WLZ 040 6.858 5.275 1.583
Doppelverglasung Dach NW :
Warmeschutzverglasung 1.140 1.080 60
Dachflache NO : Dammung 18 cm,
WLZ 040 6.079 4.676 1.403
Doppelverglasung Dach NO :
Warmeschutzverglasung 760 720 40
Dachflache NW : Da@mmung 18 cm,
WLZ 040 1.784 1.372 412
Doppelverglasung Dach NW : 380 360 20
Warmeschutzverglasung
Dachflache SW : Dammung 18 cm,
WLZ 040 6.079 4.676 1.403
Doppelverglasung Dach SW : 260 720 40
Warmeschutzverglasung
Dachflache NW : Dammung 18 cm,
WLZ 040 6.858 5.275 1.583
Doppelverglasung Dach NW : 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung ' '
Dachflache SW : Dammung 18 cm,
WLZ 040 5.880 4.523 1.357
Doppelverglasung Dach SW : 760 290 40
Warmeschutzverglasung
AulRenwand SO : AuRendammung 16
cm. WLZ 040 5.399 2.855 2.544
Doppelverglasung SO : 6.460 6.120 340
Warmeschutzverglasung ' '
AuRenwand NO : Aufiendammung 16
cm, WLZ 040 3.482 1.841 1.641
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Kindergarten Ribbesbiittel

Doppelverglasung NO :

Warmeschutzverglasung 4.180 3.960 220
Aulenwand NW : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 1.741 920 821
Doppelverglasung NW :

Warmeschutzverglasung 2.280 2.160 120
AuRenwand NO : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 2.901 1.534 1.367
Doppelverglasung NO : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung

Aulenwand NW : AuBendammung 16

cm, WLZ 040 1.917 1.014 903
D9ppelverglasung NW : 2 280 2160 120
Warmeschutzverglasung

AulRenwand SW : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 2.901 1.534 1.367
Dgppelverglasung SW . 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung

AuBenwand NW : AufRenddmmung 16

cm, WLZ 040 1.741 920 821
Dgppelverglasung NW : 2280 2160 120
Warmeschutzverglasung

AuBenwand SW : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 3.482 1.841 1.641
D9ppelverglasung SW . 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 2 000 i
Heizkdrper

Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
k\(/Vvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 43.000 24.000 19.000
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Mehrzweckhalle Vollbittel

Mehrzweckhalle Vollbittel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten
€ € €

Dach unbeheizt - Giebel W :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.757 929 828
Dach unbeheizt - Giebel O :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.757 929 828
Oberste Geschossdecke : Dammung 28

cm, WLZ 040 18.834 - 18.834
AuRenwand N : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 8.964 4.740 4.224
Doppelverglasung N : 11.020|  10.440 580
Warmeschutzverglasung

AuRenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 5.741 3.035 2.706
Doppelverglasung W 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung

AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,

WLZ 040 8.964 4.740 4.224
Doppelverglasung S : 11.020|  10.440 580
Warmeschutzverglasung

AuRenwand O : Aul3endammung 16

cm, WLZ 040 5.741 3.035 2.706
Doppelverglasung O : 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 500 2 500 i
Heizkorper

k\(/V\/armeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 58.000 24.000 34.000
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
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Grundschule Wasbiittel

Grundschule Wasbttel

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 643 340 303
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 643 340 303
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.711 905 806
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 17.392 - 17.392
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 1.527 807 720
El_nfachverglasung W : 380 340 40
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 13.203 6.981 6.222
Einfachverglasung S : 12.160|  10.880 1.280
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 15.054 7.960 7.094
Einfachverglasung O : 14.060|  12.580 1.480
Warmeschutzverglasung
AufRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 5.164 2.731 2.433
El__nfachverglasung N: 4.940 4.420 520
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 11.888 6.285 5.603
Einfachverglasung W : 11.020 9.860 1.160
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuBendammung 16
cm, WLZ 040 8.039 4.250 3.789
Elpfachverglasung N: 7 600 6.800 800
Warmeschutzverglasung
AuBBenwand gegen Erdreich S :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.886 997 889
AuBBenwand gegen Erdreich O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2.151 1.137 1.014
AuBBenwand gegen Erdreich N :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 738 390 348
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Grundschule Wasbilittel

AuRenwand gegen Erdreich W :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.698 898 800
AuRenwand gegen Erdreich N :

AufRendammung 16 cm, WLZ 040 1.148 607 541
Anbau: Dachflache : Dammung 28 cm,

WLZ 040 30.888 24.910 5.978
Apbau: Einfachverglasung Dach : 4.560 4.080 480
Warmeschutzverglasung

Anbau: AuRenwand W :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 5.929 3.135 2.794
Apbau: Einfachverglasung W : 5 700 5100 600
Warmeschutzverglasung

Anbau: Aul3enwand S :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 2674 1.414 1.260
Apbau: Einfachverglasung S : 2 660 2380 280
Warmeschutzverglasung

Anbau: Auflzenwand O :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 4.289 2.268 2.021
Apbau: Einfachverglasung O : 4.180 3.740 440
Warmeschutzverglasung

Anbau: AuRenwand N :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 2674 1.414 1.260
Apbau: Einfachverglasung N : 2 660 2380 280
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 500 2 500 i
Heizkorper

k\(/Vvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 60 55.000 40,500 14.500
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 2.500 2.500 -
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Kindertagesstatte Washiittel

Kindertagesstatte Washdttel

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oagchflache N : Dammung 18 cm, WLZ 28.623 22 018 6.605
Dgppelverglasung Dach N : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
Oli%chflache S : Dammung 18 cm, WLZ 28623 22018 6.605
Dgppelverglasung Dach S: 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 5.283 2.793 2.490
Doppelverglasung N : 7.600 7.200 400
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 7.873 4.163 3.710
Doppelverglasung W 11.400|  10.800 600
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 5.283 2.793 2.490
Doppelverglasung S : 7.600 7.200 400
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 7.873 4.163 3.710
Doppelverglasung O : 11.400|  10.800 600
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1500 i
Heizkorper
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
k\(/Vvarmeerzeuger . Pelletsheizung bis 40 58.000 24.000 34.000
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Dorfgemeinschaftshaus Allenbuttel

Dorfgemeinschaftshaus Allenbuttel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 426 328 98
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 4.609 3.545 1.064
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 442 340 102
Dach unbeheizt - Dachflache N : 4 3 1
Dammung 18 cm, WLZ 040
Dach unbeheizt - Dachflache W :
Dammung 18 cm, WLZ 040 240 415 125
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 4.137 3.182 955
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 4.037 - 4.037
Dachflache O : Dammung 18 cm, WLZ 2947 2 267 630
040
Dgppelverglasung Dach O: 380 360 20
Warmeschutzverglasung
Dachflache N : Dammung 18 cm, WLZ 7612 5 855 1,757
040
Dgppelverglasung Dach N : 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung
Dachflache O : Dammung 18 cm, WLZ 8.551 6.578 1973
040
Dgppelverglasung Dach O: 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung
Dachflache N : Dammung 18 cm, WLZ 1539 1184 355
040
Dgppelverglasung Dach N : 380 360 20
Warmeschutzverglasung
oazchflache W : Dammung 18 cm, WLZ 12 593 9633 2890
D9ppelverglasung Dach W : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
Dachflache S : Dammung 18 cm, WLZ 9,685 7 450 2 935
040
D9ppelverglasung Dach S : 1,520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
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Dorfgemeinschaftshaus Allenbiittel

AuRenwand O : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 2.611 1.381 1.230
Doppelverglasung O : 3.040 2 880 160
Warmeschutzverglasung ’ '

AuRRenwand N : AuBendammung 16

cm, WLZ 040 3.174 1.678 1.496
Doppelverglasung N : 3.800|  3.600 200
Warmeschutzverglasung

AuRenwand O : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 3.593 1.900 1.693
Doppelverglasung O : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung

AuRenwand N : AuBendammung 16

cm, WLZ 040 1.766 934 832
Doppelverglasung N : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung

AufRenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 6.204 3.280 2.924
Doppelverglasung W 7.600|  7.200 400
Warmeschutzverglasung

AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,

WLZ 040 4.940 2.612 2.328
Doppelverglasung S : 6.080 5.760 320
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1.600 1.600 i
Heizkdrper

k\(/Vvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32000
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
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Schitzenheim Calberlah

Schitzenheim Calberlah

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 10.799 8.307 2.492
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 10.799 8.307 2.492
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 602 318 284
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 602 318 284
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 3.985 2.107 1.878
Doppelverglasung N : 3.040 2.880 160
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.563 1.355 1.208
Doppelverglasung W 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 3.985 2.107 1.878
Doppelverglasung S : 3.040 2.880 160
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 2.523 1.334 1.189
Dgppelverglasung O: 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuRenwand gegen Erdreich N :
AufRendammung 16 cm, WLZ 040 687 363 324
AuRenwand gegen Erdreich W :
AuRenddmmung 16 cm, WLZ 040 442 234 208
AuRenwand gegen Erdreich S :
AuRenddmmung 16 cm, WLZ 040 687 363 324
Anbau: Dach unbeheizt - Dachflache W
: Dammung 18 cm, WLZ 040 18.537 14.259 4.278
Anbau: Dach unbeheizt - Dachflache O
- Dammung 18 cm, WLZ 040 18.537 14.259 4.278
Anbau: Dach unbeheizt - Giebel S :
AuRRendammung 16 cm, WLZ 040 1.073 567 506
Anbau: Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.073 567 506
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Schiitzenheim Calberlah

Anbau: Aulzenwand W :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 5.081 2.687 2.394
Anbau: Doppelverglasung W :

Warmeschutzverglasung 4.940 4.680 260
Anbau: Aulenwand S :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 3.424 1.810 1.614
Ar_?bau: Doppelverglasung S : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung

Anbau: Aulzenwand O :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 5.122 2.708 cadd
Ar_?bau: Doppelverglasung O : 4.940 4.680 260
Warmeschutzverglasung

Anbau: Aulzenwand N :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 3.424 1.810 1.614
Ar_?bau: Doppelverglasung N : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1500 i
Heizkdrper

k\(\//Varmeerzeuger . Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32000
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Dorfgemeinschaftshaus Allerbittel

_ Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Mal3nahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache W :
Dammung 18 cm, WLZ 040 11.151 8.578 2.573
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 11.151 8.578 2.513
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 473 230 223
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 473 230 223
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 5.943 - 5.943
O[Z%chflache W : Dammung 18 cm, WLZ 15.730 12.100 3630
Dgppelverglasung Dach W : 2 280 2160 120
Warmeschutzverglasung
O[Z%chflache O : Ddmmung 18 cm, WLZ 15.730 12.100 3,630
Dgppelverglasung Dach O: 2 280 2 160 120
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 6.737 3.562 3.175
Doppelverglasung W : 9.120 8.640 480
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 6.398 3.383 3.015
Doppelverglasung S : 8.740 8.280 460
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.737 3.562 3.175
Doppelverglasung O : 90.120|  8.640 480
Warmeschutzverglasung
Aulenwand N : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 6.398 3.383 3.015
Doppelverglasung N : 8.740|  8.280 460
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 2 000 i
Heizkorper
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Dorfgemeinschaftshaus Allerbiittel

Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20

KW ‘ 33.000 ‘ 16.000 ‘ 17.000 ‘
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Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

Dorfgemeinschaftshaus Jelpke

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel S :
Innendammung 14 cm, WLZ 040 343 ) 343
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 14 cm, WLZ 040 362 0 362
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 5.336 - 5.336
AuBenwand S : Innenddmmung 14 cm,
WLZ 040 1.719 - 1.719
Dgppelverglasung S: 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 14 cm,
WLZ 040 419 - 419
Dgppelverglasung O 380 360 20
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : Innenddmmung 14 cm,
WLZ 040 488 - 488
Dgppelverglasung S: 380 360 20
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 14 cm,
WLZ 040 1.765 - 1.765
Dgppelverglasung O: 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 14 cm,
WLZ 040 2.207 - 2.207
Doppelverglasung N : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 14 cm,
WLZ 040 2.184 - 2.184
Doppelverglasung W 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
I(\(/V\;’;lrmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32 000
Heizkdrpermontage mit Leitungen 15.000 - 15.000
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Sportheim Wettmershagen

Sportheim Wettmershagen

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 484 256 228
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 484 256 228
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 6.617 - 6.617
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 4.579 2.421 2.158
Doppelverglasung N : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm. WLZ 040 2.300 1.216 1.084
Dgppelverglasung W 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 4.579 2.421 2.158
Doppelverglasung S : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm. WLZ 040 2.300 1.216 1.084
D9ppelverglasung O: 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 5 000 i
Heizkorper
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32.000

kW
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Gemeindezentrum Ribbesbiittel

Gemeindezentrum Ribbesbittel

Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Ma3nahme Kost Kost
kosten osten osten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.585 838 41
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.330 703 627
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 28.765 - 28.765
AuRenwand N : AuRBendammung 16
cm, WLZ 040 6.090 3.220 2.870
Doppelverglasung N : 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : AuBendammung 16
cm, WLZ 040 9.062 4.791 4.271
Doppelverglasung W : 10.640|  10.080 560
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuBRenddmmung 16
cm, WLZ 040 14.616 7.728 6.888
Doppelverglasung N - 16.720|  15.840 880
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.578 2.950 2.628
Doppelverglasung W : 6.460 6.120 340
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 20.706 10.948 9.758
Doppelverglasung S : 23.940|  22.680 1.260
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 14.640 7.741 6.899
Doppelverglasung O : 16.720|  15.840 880
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 500 2 500 i
Heizkorper

Schitzenheim Ausbittel

Bezeichnung der Malinahme Invest- ‘ Ersatz- ‘ Mehr- ‘
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Schitzenheim Wasbdittel

kosten kosten kosten
€ € €

Dach unbeheizt - Giebel W :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.834 970 864
Dach unbeheizt - Giebel O :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.834 970 864
Oberste Geschossdecke : Dammung 28

cm, WLZ 040 15.072 - 15.072
AuRenwand N : Aulenddmmung 16

cm, WLZ 040 5.913 3.127 2.786
Doppelverglasung N : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung

AufRenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 4.939 2.611 2.328
Doppelverglasung W : 5.700 5.400 300
Warmeschutzverglasung

AuBenwand S : AuRendammung 16 cm,

WLZ 040 5.913 3.127 2.786
Doppelverglasung S - 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung

AuRenwand O : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 4.939 2.611 2.328
Doppelverglasung O : 5,700 5.400 300
Warmeschutzverglasung

AulRenwand gegen Erdreich N :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 1.109 586 523
AulRenwand gegen Erdreich W :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 926 490 436
AulRenwand gegen Erdreich S :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 1.109 586 523
Aulenwand gegen Erdreich O :

AuRendammung 16 cm, WLZ 040 926 490 436
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 2 000 i
Heizkdrper

k\(/Vvarmeerzeuger . Pelletsheizung bis 20 28.000 16.000 12.000

Schitzenheim Wasbuttel

Bezeichnung der MaBnahme Invest-|  Ersatz- | Mehr-

kosten| kosten | kosten




Klimaschutzkonzept fir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Schitzenheim Wasbiittel

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel N : Innenddmmung 14 cm, WLZ 040 1.905 -1 1.905
Dach unbeheizt - Giebel S : Innendammung 14 cm, WLZ 040 1.905 0] 1.905
Dach unbeheizt - Giebel O : Innendammung 14 cm, WLZ 040 87 - 87
Oberste Geschossdecke : Dammung 28 cm, WLZ 040 27.266 -1 27.266
AuBenwand N : Innendammung 14 cm, WLZ 040 5.475 -| 5.475
Doppelverglasung N : Warmeschutzverglasung 7.980 7.560 420
AuBenwand W : Innenddmmung 14 cm, WLZ 040 3.680 -] 3.680
Doppelverglasung W : Warmeschutzverglasung 5.320 5.040 280
AuBenwand S : Innenddmmung 14 cm, WLZ 040 12.493 -1 12.493
Doppelverglasung S : Warmeschutzverglasung 18.240 17.280 960
AuRenwand O : Innenddmmung 14 cm, WLZ 040 1.171 -l 1171
Doppelverglasung O : Warmeschutzverglasung 1.520 1.440 80
AuRenwand N : Innendammung 14 cm, WLZ 040 7.018 -1 7.018
Doppelverglasung N : Warmeschutzverglasung 10.260 9.720 540
AuRenwand O : Innenddmmung 14 cm, WLZ 040 2.509 -| 2.509
Doppelverglasung O : Warmeschutzverglasung 3.800 3.600 200
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro Heizkorper 1.500 1.500 -
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 kW 38.000 24.000| 14.000
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -




Klimaschutzkonzept fiir die eigenen Liegenschaften der Samtgemeinde Isenbiittel und der Gemeinde Sassenburg

Dorfgemeinschaftshaus Dannenbiittel

Dorfgemeinschaftshaus Dannenbdttel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel SO :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.066 563 503
Dach unbeheizt - Giebel NO :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 390 206 184
Dach unbeheizt - Giebel NO :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 974 515 459
Dach unbeheizt - Giebel NW :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.066 563 503
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm. WLZ 040 18.869 0 18.869
AuBenwand SW : AuRendammung 16
cm. WLZ 040 12.196 6.448 5.748
Doppelverglasung SW : 11.780|  11.160 620
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SO : Aul3endammung 16
cm. WLZ 040 3.758 1.987 1.771
Dgppelverglasung SO: 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AuRenwand NO : AuRenddmmung 16
cm. WLZ 040 1.942 1.027 915
D9ppelverglasung NO : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AuBRenwand NW : AufRenddmmung 16
cm. WLZ 040 548 290 258
D9ppelverglasung NW : 380 360 20
Warmeschutzverglasung
Aulenwand NO : AuRendammung 16
cm. WLZ 040 7.185 3.799 3.386
D?ppelverglasung NO : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
AuBBenwand SO : Aullendammung 16
cm. WLZ 040 1.973 1.043 930
Doppelverglasung SO : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AulRenwand NO : AuRenddmmung 16
cm. WLZ 040 3.069 1.623 1.446
Doppelverglasung NO : 3.040 2.880 160
Warmeschutzverglasung
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Dorfgemeinschaftshaus Dannenbiittel

AuBenwand NW : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 5.183 2.741 2.442
Doppelverglasung NW :

Warmeschutzverglasung 4.940 4.680 260
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkdrper 2.500 2.500 -
k\(/V\;slrmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 43.000 24.000 19.000

Solaranlage bis 20m?2 15.000 0 15.000
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Sporthalle Dannenbiittel

Sporthalle Dannenbuttel

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oagchflache : Da&mmung 28 cm, WLZ 44.427 35.828 8.599
Dgppelverglasung Dach : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
Oli%chflache : Dammung 28 cm, WLZ 18.053 14.559 3.494
Dgppelverglasung Dach : 2 660 2520 140
Warmeschutzverglasung
AuBenwand SW : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.189 1.157 1.032
Dgppelverglasung SW . 2 280 2160 120
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SO : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 4.172 2.206 1.966
Dgppelverglasung SO: 4.560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SW : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.730 3.030 2.700
D9ppelverglasung SW . 6.080 5 760 320
Warmeschutzverglasung
AuRenwand SO : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 5.440 2.876 2.564
D9ppelverglasung SO : 5700 5.400 300
Warmeschutzverglasung
AuRenwand NO : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 7.919 4.187 3.732
Doppelverglasung NO : 8.360 7.920 440
Warmeschutzverglasung
Aulenwand NW : AuBendammung 16
cm, WLZ 040 9.612 5.082 4.530
Doppelverglasung NW : 10.260 9.720 540
Warmeschutzverglasung
Hydrgl_ullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
Solaranlage bis 10m?2 8.000 0 8.000
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Dorfgemeinschaftshaus GruR3endorf

Dorfgemeinschaftshaus GrufRendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1523 805 718
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.776 939 837
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 834 441 393
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.523 805 718
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 21.366 0 21.366
AuRenwand N : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 10.977 5.804 5.173
Einfachverglasung N : 10.260 9.180 1.080
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 9.965 5.269 4.696
Ellnfachverglasung W : 9,500 8,500 1.000
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 4.322 2.285 2.037
Ellnfachverglasung S: 4.180 3.740 440
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 5.963 3.153 2.810
Ellnfachverglasung O: 5700 5100 600
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 3.694 1.953 1.741
E|“nfachverglasung S: 3.420 3.060 360
Warmeschutzverglasung
AulRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.351 2.829 2.522
Elunfachverglasung W : 4.940 4.420 520
Warmeschutzverglasung
Aulenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 2.961 1.566 1.395
Einfachverglasung S : 2 660 2380 280

Warmeschutzverglasung
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Dorfgemeinschaftshaus Gruendorf

AuRenwand O : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 9.353 4.945 4.408
Einfachverglasung O :

Warmeschutzverglasung 8.740 7.820 920
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkorper 3.000 3.000 -
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 38.000 24.000 14.000

kW
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Herman Ldns-Schule GruRendorf

Herman LOons-Schule GruRendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oa%chflache W : Dammung 18 cm, WLZ 14.357 11.044 3.313
Dgppelverglasung Dach W : 2280 2160 120
Warmeschutzverglasung
Oa%chflache N : Dammung 18 cm, WLZ 62295 47865 14.360
Dgppelverglasung Dach N : 9.120 8.640 480
Warmeschutzverglasung
O[‘);'El)chﬂache S : DA&mmung 18 cm, WLZ 24,502 57309 17.193
Dgppelverglasung Dach S: 11.020 10.440 580
Warmeschutzverglasung
O[‘);'El)chﬂache O : Ddmmung 18 cm, WLZ 24487 18.836 5 651
Dgppelverglasung Dach O: 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 5.246 0 5.246
Doppelverglasung N : 17.100|  16.200 900
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 1.086 0 1.086
Doppelverglasung W : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 8.352 0 8.352
Doppelverglasung N : 27.360|  25.920 1.440
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 4.608 0 4.608
Doppelverglasung W 15.200|  14.400 800
Warmeschutzverglasung
Aullenwand S : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 11.644 0 11.644
Doppelverglasung S : 38.380|  36.360 2.020
Warmeschutzverglasung
AuRRenwand O : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 4.079 0 4.079
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Herman Lons-Schule GruRendorf

Doppelverglasung O :

Warmeschutzverglasung 13.300 12.600 700
Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro
Heizkorper 2.000 2.000 -

kV\)/varmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 38.000 24.000 14.000
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Kindergarten Gruf3endorf

Kindergarten Gruf3endorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 34.652 26.655 7.997
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 34.652 26.655 7.997
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 12 cm, WLZ 040 1.598 0 1.598
Dach unbeheizt - Giebel W :
Innendammung 12 cm, WLZ 040 1.598 0 1.598
Dachflache S : Dammung 18 cm, WLZ 10.605 8.158 > 447
040
Dgppelverglasung Dach S: 1,520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
Dachflache N : Dammung 18 cm, WLZ 10.605 3,158 2 447
040
Dgppelverglasung Dach N : 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : Innenddmmung 12 cm,
WLZ 040 4.079 0 4.079
Doppelverglasung S : 10.260 9.720 540
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 12 cm,
WLZ 040 3.256 0 3.256
Doppelverglasung O : 8.360 7.920 440
Warmeschutzverglasung
AuBenwand N : Innendammung 12 cm,
WLZ 040 4.079 0 4.079
Doppelverglasung N - 10.260 9.720 540
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 12 cm,
WLZ 040 3.256 0 3.256
Doppelverglasung W : 8.360 7.920 440
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i
Heizkorper
I(\(/V\;’;lrmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 33.000 16.000 17.000
Solaranlage bis 20m?2 15.000 0 15.000
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Feuerwehrgeratehaus GruRendorf

Feuerwehrgeratehaus Gru3endorf

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 10.097 7.767 2.330
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 10.097 7.767 2.330
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2.384 1.261 1.123
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2.384 1.261 1.123
Dachflache N : Dd&mmung 18 cm, WLZ 5207 4.005 1.202
040
El_nfachverglasung Dach N : 760 680 80
Warmeschutzverglasung
Dachflache S : Dammung 18 cm, WLZ 5907 4.005 1,202
040
El_nfachverglasung Dach S: 760 630 80
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 3.012 1.592 1.420
El__nfachverglasung N: 2 660 2 380 280
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 7.650 4.045 3.605
El__nfachverglasung W 6.460 5780 680
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 3.012 1.592 1.420
El_nfachverglasung S: 2 660 2380 280
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 7.650 4.045 3.605
Elpfachverglasung O: 6.460 5780 680
Warmeschutzverglasung
Hydrgl_ullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 38.000 24.000 14.000

kW
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Jugendtreff GruRendorf

Jugendtreff GruRendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 689 364 325
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 647 342 305
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 689 364 325
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 8.697 0 8.697
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 3.119 1.649 1.470
Ellnfachverglasung N : 2 280 2 040 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 1.864 986 878
Ellnfachverglasung W : 1.520 1.360 160
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 228 121 107
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.938 1.554 1.384
Ellnfachverglasung W : 2 280 2 040 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : Aullendammung 16 cm,
WLZ 040 1.807 956 851
Ellnfachverglasung S: 1.140 1.020 120
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 2.938 1.554 1.384
E|“nfachverglasung O: 2 280 2 040 240
Warmeschutzverglasung
Aulenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 1.083 573 510
Elunfachverglasung S: 760 630 80
Warmeschutzverglasung
AufRenwand O : Aulienddmmung 16
cm, WLZ 040 1.864 986 878
Elunfachverglasung O: 1,520 1.360 160
Warmeschutzverglasung
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Jugendtreff GruBendorf

Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkerper ‘ 1.000 ‘ 1.000 ‘ - ‘
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Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

Mehrzweckhalle Neudorf-Platendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.607 850 757
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.607 850 757
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 28.945 0 28.945
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 16.607 8.781 7.826
Einfachverglasung N : 25.080|  22.440 2.640
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 9.617 5.085 4.532
Einfachverglasung W : 14.440|  12.920 1.520
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 16.607 8.781 7.826
Einfachverglasung S : 25.080|  22.440 2.640
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 9.617 5.085 4.532
Einfachverglasung O : 14.440|  12.920 1.520
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
k\(/V\/armeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 43.000 24.000 19.000
Solaranlage bis 20m?2 15.000 0 15.000
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Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 286 151 135
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 286 151 135
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 882 466 416
Oberste Geschossdecke : DaAmmung 28
cm, WLZ 040 18.010 0 18.010
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 4.019 2.125 1.894
El_nfachverglasung N: 3.800 3.400 400
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 13.596 7.189 6.407
Einfachverglasung W : 13.300  11.900 1.400
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 15.693 8.297 7.396
Einfachverglasung S : 15.580|  13.940 1.640
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 7.063 3.734 3.329
E|__nfachverglasung O: 6.840 6.120 220
Warmeschutzverglasung
AufRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 11.673 6.172 5.501
Einfachverglasung N : 11.400|  10.200 1.200
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 9.359 4.949 4.410
Elpfachverglasung O: 9120 8.160 960
Warmeschutzverglasung
Anbau: Dachflache : D&mmung 28 cm,
WLZ 040 39.060 31.500 7.560
Apbau: Doppelverglasung Dach : 6.080 5 760 320
Warmeschutzverglasung
Anbau: Aul3enwand N :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 7.096 3.752 3.344
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Findorff-Schule Neudorf-Platendorf

Anbau: Doppelverglasung N :

Warmeschutzverglasung 7.600 7.200 400
Anbau: AulRenwand W :

AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2.826 1.494 1.332
Anbau: Doppelverglasung W :

Warmeschutzverglasung 3.040 2.880 160
Anbau: Aul3enwand S :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 7.096 3.752 3.344
Apbau: Doppelverglasung S : 7 600 7200 400
Warmeschutzverglasung

Hydr:?l_ullscher Abgleich ca. 60 # pro 4.000 4.000 i
Heizkorper

lX/V\/armeerzeuger : Pelletsheizung bis 60 75.000 40.500 34,500
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Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf

Feuerwehrgeratehaus Neudorf-Platendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
Innenddmmung 10 cm, WLZ 040 1.230 ) 1.230
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 1.230 0 1.230
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 9.985 0 9.985
Aulenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 7.752 0 7.752
Doppelverglasung N : 9.500 9.000 500
Warmeschutzverglasung
Aulenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 3.636 0 3.636
Doppelverglasung W : 4.560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
AulRenwand S : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 7.752 0 7.752
Doppelverglasung S : 9.500 9.000 500
Warmeschutzverglasung
Aulenwand O : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 3.636 0 3.636
Doppelverglasung O : 4.560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 2 000 i
Heizkorper
Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
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Jugendtreff Neudorf-Platendorf

Jugendtreff Neudorf-Platendorf

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache W :
Dammung 18 cm, WLZ 040 3.348 2.575 773
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 6.934 5.334 1.600
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 8.584 6.603 1.981
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 5.936 4.566 1.370
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 pa 262 233
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 761 402 359
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 1.580 835 745
Dgppelverglasung N : 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 1.116 590 526
Dgppelverglasung W : 760 220 40
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 2.036 1.076 960
Dgppelverglasung N : 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 1.959 1.036 923
Dgppelverglasung W : 1.520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 3.616 1.912 1.704
Doppelverglasung S : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
Aulenwand O : Aulienddmmung 16
cm, WLZ 040 3.075 1.626 1.449
Doppelverglasung O : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
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Jugendtreff Neudorf-Platendorf
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Birgerhaus Stiide

Burgerhaus Stide

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.153 609 544
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 1.153 609 544
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 6.612 0 6.612
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 2.105 1.113 992
Doppelverglasung N : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 2.119 1.121 998
Doppelverglasung W 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 4.628 2.447 2.181
Doppelverglasung S : 3.800 3.600 200
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 2.119 1.121 998
Doppelverglasung O : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
Anbau: Dachflache : Dammung 28 cm,
WLZ 040 10.292 8.300 1.992
Arjbau: Doppelverglasung Dach : 1,520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
Anbau: AuBenwand O :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2.094 L1107 987
Aqbau: Doppelverglasung O : 1,520 1.440 80
Warmeschutzverglasung
Anbau: Aul3enwand N :
AuRendammung 16 cm, WLZ 040 2.523 1.334 1.189
Aqbau: Doppelverglasung N : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
Anbau: AuBenwand W :
AuRRendammung 16 cm, WLZ 040 2.094 1107 987
Anbau: Doppelverglasung W : 1,520 1.440 80

Warmeschutzverglasung
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Birgerhaus Stiide

Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkdrper 2.000 2.000 -

Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20

KW 48.000 16.000 32.000
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Feuerwehrgeratehaus Stiide

Feuerwehrgeratehaus Stide

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache W :
Dammung 18 cm, WLZ 040 13.398 10.306 3.092
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 4.044 3.111 933
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 4.044 3.111 933
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 12.216 9.397 2.819
Dach unbeheizt - Giebel N :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 (o 0 764
Dach unbeheizt - Giebel S :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 (o 0 764
Dach unbeheizt - Giebel O :
Innendammung 10 cm, WLZ 040 528 0 928
AuBenwand N : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 3.558 0 3.558
Doppelverglasung N : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
AuBenwand W : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 5.927 0 5.927
Doppelverglasung W 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
AuBenwand S : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 5.749 0 5.749
Doppelverglasung S : 6.460 6.120 340
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 2.302 0 2.302
Doppelverglasung O : 2.660 2520 140
Warmeschutzverglasung
AuBRenwand N : Innenddmmung 10 cm,
WLZ 040 2.191 0 2.191
Doppelverglasung N : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : Innendammung 10 cm,
WLZ 040 3.625 0 3.625
Doppelverglasung O : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
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Feuerwehrgeratehaus Stlide

Hydraulischer Abgleich ca. 60 # pro

Heizkdrper 1.500 1.500 -

Warmwasser : DHB tauschen je ca. 500 1.500 1.500 -
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Kindergarten Triangel

Kindergarten Triangel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten
€ € €

Dach unbeheizt - Giebel W :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 396 210 186
Dach unbeheizt - Giebel O :

AulRendammung 16 cm, WLZ 040 396 210 186
Oberste Geschossdecke : Dammung 28

cm, WLZ 040 8.888 0 8.888
Ellnfachverglasung Dach N : 2 280 2040 240
Warmeschutzverglasung

Ellnfachverglasung Dach S: 1.140 1.020 120
Warmeschutzverglasung

Ellnfachverglasung Dach W : 1.140 1.020 120
Warmeschutzverglasung

Ellnfachverglasung Dach O: 1.140 1.020 120
Warmeschutzverglasung

Ellnfachverglasung Dach S: 1.140 1.020 120
Warmeschutzverglasung

AuRenwand N : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 9.471 5.008 4.463
Einfachverglasung N : 10.260 9.180 1.080
Warmeschutzverglasung

AufRenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 4.570 2.416 2.154
Ellnfachverglasung W : 4.940 4.420 520
Warmeschutzverglasung

AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,

WLZ 040 4.262 2.254 2.008
E|“nfachverglasung S: 4.560 4.080 480
Warmeschutzverglasung

AuBenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 6.013 3.180 2.833
Elunfachverglasung W : 6.460 5780 680
Warmeschutzverglasung

Aulenwand S : AuRenddmmung 16 cm,
WLZ 040 1.730 915 815
Elunfachverglasung S: 1.900 1.700 200
Warmeschutzverglasung

AuRRenwand O : Auliendammung 16 6.013 3.180 2 833

cm, WLZ 040
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Kindergarten Triangel

Einfachverglasung O :

Warmeschutzverglasung 6.460 5.780 680
AuBenwand S : AuRendammung 16 cm,

WLZ 040 3.845 2.033 1.812
Einfachverglasung S :

Warmeschutzverglasung 4.180 3.740 440
AuRenwand O : AuRenddmmung 16

cm, WLZ 040 4.570 2.416 2.154
Elpfachverglasung O: 4.940 4.420 520
Warmeschutzverglasung

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i
Heizkdrper

k\<lvvarmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 43.000 24.000 19.000
Solaranlage bis 20m?2 15.000 0 15.000
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Feuerwehrgeratehaus Triangel

Feuerwehrgeratehaus Triangel

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Giebel N :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 el 746 665
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRendammung 16 cm, WLZ 040 598 316 282
Oberste Geschossdecke : Dammung 28
cm, WLZ 040 9.299 0 9.299
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 5.164 2.731 2.433
Doppelverglasung N - 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.262 2.782 2.480
Doppelverglasung W : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 3.167 1.674 1.493
Doppelverglasung N - 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 3.362 1.777 1.585
Doppelverglasung W : 2.660 2.520 140
Warmeschutzverglasung
AuRenwand S : Aullendammung 16 cm,
WLZ 040 8.331 4.405 3.926
Doppelverglasung S : 6.460 6.120 340
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 8.623 4.560 4.063
Doppelverglasung O : 6.840 6.480 360
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 000 2 000 i
Heizkorper
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 40 43.000 24.000 19.000

kw
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Rathaus Westerbeck

Rathaus Westerbeck

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dachflache : Dammung 28 cm, WLZ 39.085 31520 7565
040
Dgppelverglasung Dach : 6.080 5.760 320
Warmeschutzverglasung
Oli%chflache : Dammung 28 cm, WLZ 99 650 80.363 19.287
Doppelverglasung Dach : 15.200|  14.400 800
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.908 3.652 3.256
Doppelverglasung N : 10.640|  10.080 560
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 12.183 6.442 5.741
Doppelverglasung W 18.620|  17.640 980
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.563 3.470 3.093
Doppelverglasung N : 10.260 9.720 540
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 3.811 2.015 1.796
Doppelverglasung W : 5,700 5.400 300
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 13.471 7.123 6.348
Doppelverglasung S : 20.900  19.800 1.100
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 15.994 8.457 7.537
Doppelverglasting O : 24.700|  23.400 1.300
Warmeschutzverglasung
Hydrgl_ullscher Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i
Heizkorper
Solaranlage bis 20m?2 15.000 0 15.000
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Mehrzweckhalle Westerbeck

Mehrzweckhalle Westerbeck

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oa%chflache : Dadmmung 28 cm, WLZ 46.692 37 655 9,037
Dgppelverglasung Dach : 7,220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuBenddmmung 16
cm, WLZ 040 11.708 6.190 5.518
Doppelverglasung N - 12.540|  11.880 660
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 6.582 3.480 3.102
Doppelverglasung W : 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 11.708 6.190 5.518
Doppelverglasung S : 12.540|  11.880 660
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm, WLZ 040 6.582 3.480 3.102
Doppelverglasung O : 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
Solaranlage bis 10m?2 8.000 0 8.000
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Jugendtreff / Krippe Westerbeck

Jugendtreff / Krippe Westerbeck

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dachflache : Dammung 28 cm, WLZ 11.978 9,660 2318
040
Dgppelverglasung Dach : 1.900 1.800 100
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : Auflenddmmung 16
cm, WLZ 040 4.019 2.125 1.894
Doppelverglasung N : 2.280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm. WLZ 040 1.981 1.047 934
Dgppelverglasung W 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 4.019 2.125 1.894
Doppelverglasung S : 2,280 2.160 120
Warmeschutzverglasung
AuBenwand O : AulRendammung 16
cm. WLZ 040 1.981 1.047 934
D9ppelverglasung O: 1.140 1.080 60
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
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Bauhof Westerbeck

Bauhof Westerbeck

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Malinahme
kosten kosten kosten

€ € €
Oa%chflache : Dadmmung 28 cm, WLZ 29.646 23.908 5738
Dgppelverglasung Dach : 4.560 4.320 240
Warmeschutzverglasung
AuRenwand N : AuBenddmmung 16
cm, WLZ 040 6.843 3.618 3.225
Doppelverglasung N - 6.080|  5.760 320
Warmeschutzverglasung
AuRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 3.818 2.019 1.799
Doppelverglasung W : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AulRendammung 16 cm,
WLZ 040 6.843 3.618 3.225
Doppelverglasung S : 6.080 5,760 320
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : Aul3endammung 16
cm. WLZ 040 3.818 2.019 1.799
Doppelverglasung O : 3.420 3.240 180
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 1,500 1,500 i
Heizkorper
Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32.000

kw
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Kindergarten Westerbeck

Kindergarten Westerbeck

: Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 26.109 20.084 6.025
Dach unbeheizt - Dachflache W :
Dammung 18 cm, WLZ 040 13.982 10.755 3.227
Dach unbeheizt - Dachflache O :
Dammung 18 cm, WLZ 040 13.982 10.755 3.227
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 23.552 18.117 5.435
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2132 1127 1.005
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 2132 1127 1.005
Dach unbeheizt - Giebel S :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 1.310 693 617
Oberste Geschossdecke : DAmmung 28
cm, WLZ 040 16.778 0 16.778
Dachflache N : Dammung 18 cm, WLZ 5012 3.855 1157
040
El__nfachverglasung Dach N : 760 680 80
Warmeschutzverglasung
Dachflache W : Da&mmung 18 cm, WLZ 3.002 2309 693
040
El__nfachverglasung Dach W : 380 340 40
Warmeschutzverglasung
Dachflache O : Dammung 18 cm, WLZ 3.002 2309 693
040
El_nfachverglasung Dach O: 380 340 40
Warmeschutzverglasung
Dachflache S : Dammung 18 cm, WLZ 3.489 2 684 805
040
Elpfachverglasung Dach S : 380 340 40
Warmeschutzverglasung
AulRenwand O : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 4.285 2.265 2.020
Elpfachverglasung O: 5320 4.760 560
Warmeschutzverglasung
AuBBenwand N : AuBenddmmung 16
cm, WLZ 040 8.237 4.355 3.882
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Kindergarten Westerbeck

Einfachverglasung N :

Warmeschutzverglasung 12.247 10.958 1.289
Doppelverglasung N :

Warmeschutzverglasung 1.467 1.390 "
AuBenwand W : AuRendammung 16

cm, WLZ 040 7.072 3.739 3.333
Doppelverglasung W 9.059 8.582 477
Warmeschutzverglasung

AuBenwand S : AuRenddmmung 16 cm,

WLZ 040 3.493 1.847 1.646
Elunfachverglasung S: 3.545 3172 373
Warmeschutzverglasung

AuRenwand O : AuRenddammung 16

cm, WLZ 040 4.797 2.537 2.260
Elunfachverglasung O: 2793 2 499 294
Warmeschutzverglasung

Doppelverglasung O : 5.464 5.177 287
Warmeschutzverglasung

AuRenwand S : AulRendammung 16 cm,

WLZ 040 5.464 2.889 2.575
Elunfachverglasung S: 8.440 7551 389
Warmeschutzverglasung

Doppelverglasung S : 1.467 1.390 77
Warmeschutzverglasung

Kellerdecke : Dammung 12 cm, WLZ 13.499 0 13.499
040

Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 2 500 2 500 i
Heizkorper

Warmeerzeuger : Pelletsheizung bis 60 55.000 40,500 14.500

kw
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Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

Feuerwehrgeratehaus Westerbeck

. Invest- Ersatz- Mehr-
Bezeichnung der Maflihahme
kosten kosten kosten

€ € €
Dach unbeheizt - Dachflache N :
Dammung 18 cm, WLZ 040 13.315 10.242 3.073
Dach unbeheizt - Dachflache S :
Dammung 18 cm, WLZ 040 13.315 10.242 3.073
Dach unbeheizt - Giebel W :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 684 361 323
Dach unbeheizt - Giebel O :
AulRenddmmung 16 cm, WLZ 040 684 361 323
AuRenwand N : AuRenddmmung 16
cm, WLZ 040 8.901 4.706 4.195
Doppelverglasung N : 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
AufRenwand W : AuRendammung 16
cm, WLZ 040 5.276 2.790 2.486
Doppelverglasung W 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
AufRenwand S : AuRendammung 16 cm,
WLZ 040 8.901 4.706 4.195
Doppelverglasung S - 7.220 6.840 380
Warmeschutzverglasung
AuRenwand O : AulRendammung 16
cm, WLZ 040 5.276 2.790 2.486
Doppelverglasung O : 4.180 3.960 220
Warmeschutzverglasung
Hydrqullscher Abgleich ca. 60 # pro 3.000 3.000 i
Heizkorper
k\(/Vvarmeerzeuger . Pelletsheizung bis 20 48.000 16.000 32000
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Feuerwehrgeratehaus Westerbeck
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